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INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch grtindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIONSMANUAL

Las denna installationsmanual noga fér sékert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen installeras.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente €ste manual de instalacao antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, for De installerer airconditionanleegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

EMrXEIPIAIO OAHTIQN EFKATA2TAZHZ

Ma aopalela kat 6wot Xpenon, napakaAeiote SlaBACETE TPOTEXTIKA QUTO TO EYXEIPIOIO EYKATAOTAONG TPV APXIOETE TV eyKaTAoTaon G Hovadag KAWATIoNoU.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigcimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin'lutfen klima cihazini monte etmeden énce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PYKOBOACTBO INO YCTAHOBKE

[lnA 0CTOPOXHOTO M NPaBUBHOTO UCMONBE30BaHNA MPKUBopa HEOBXOAMMO TLATENBHO 03HAKOMUTBLCA C AaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE 0 BbINOMHEHNA YCTAHOBKY KOHANLMOHEPA.
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» Before installing the unit, make sure you read all the “Safety precau-
tions”.

» This equipment may not be applicable to EN60555-2:1987/EN61000-3-
2:1995+A1:1998+A2:1998 and/or EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-
3:1995.

P Please report to or take consent by the supply authority before connec-
tion to the system.

A Warning:
Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury or
death to the user.

/\ caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the unit.

P Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Informationen
iber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

P Diese Anlage ist unter Umsténden nicht geeignet fiir EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 und/oder EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Vor AnschluB an das System Mitteilung an Stromversorgungsunter-
nehmen machen oder dessen Genehmigung einholen.

VAN Warnung:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor
der Gefahr von Verletzungen oder todlicher Unfélle zu bewahren.

A Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage
keine Schéiden entstehen.

P Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes
de sécurité”.

P Cet équipement peut ne pas s’appliquer aux systémes EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 et/ou EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d’électri-
cité avant de connecter votre systéme.

P Innan du installerar enheten bor du lasa igenom samtliga “Sakerhetsat-
gérder”.

P EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 och/eller EN60555-
3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 &r eventuellt inte tillampliga pa den
hér utrustningen.

P Se till att elsystemets ansvarige underrattas och ger sitt godkdannande
innan systemet kopplas in.

A\ Avertissement:
Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de I'uti-
lisateur.

/\ Précaution:
Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endommager I'ap-
pareil.

A Varning:
Anger forsiktighetsméatt som bor vidtas for att forhindra att anvéndaren ut-
sétts for fara eller risk.

/\ Férsiktighet:
Beskriver sikerhetsatgéarder som bér foljas for att undvika att enheten ska-
das.

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat installeert.

P Deze apparatuur voldoet mogelijk niet aan de EG-richtlijnen EN60555-
2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 en/of EN60555-3:
1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

P Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming
voordat u het systeem aansluit op het net.

A Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

A Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het appa-
raat te voorkomen.

P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” prima di far fun-
zionare l'unita.

P Questo apparecchio puo non possedere le caratteristiche definite dalle
norme EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/o
EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

P Prima di collegare I’equipaggiamento alla rete di alimentazione, contat-

tare o chiedere I'autorizzazione dell’autorita competente.

& Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per I'utente.

N\ cautela:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’unita.
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1. Precaucodes de Seguranca
1. MpopuAakTiIKG MéTpa AopaAceiag

P Antes de instalar la unidad, asegurese de haber leido el capitulo de
“Medidas de seguridad”.

» Este equipo puede no ser compatible con los modelos EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 y/o EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pidale
permiso para efectuar la conexion.

P Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precaucdes de segu-
ranca”.

P Este equipamento pode néo ser aplicavel a EN60555-2:1987/EN61000-
3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/ou EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-
3:1995.

P Reporte-se ou peca autorizacéo a autoridade responsavel pelo forneci-
mento antes de proceder a ligacao do sistema.

/N Atencién:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

/\ Cuidado:

Describe las precauciones que se deben tener para evitar dafos en la unidad.

A\ Aviso:
Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte
ao utilizador.

/N Cuidado:
Descreve os cuidados a ter para nao danificar o aparelho.

P Lees alle “Sikkerhedsforanstaltninger”, for De installerer enheden.

P Udstyret falder maske ikke ind under EN60555-2:1987/EN61000-3-
2:1995+A1:1998+A2:1998 og/eller EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-
3:1995.

» De skal forhgre Dem hos forsyningskilden for tilslutning til systemet.

VAN Advarsel:

Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal traeffes, for at undga person-
skade eller dodsfald.

AN Forsigtig:

Beskriver forholdsregler, der skal traeffes, for at forhindre at enheden bliver
beskadiget.

P Mpiv KAveTe TRV £yKaTt@otaon Tng povadag, BeBaiwBeite 6TI diaBacare
6Aa Ta “TNMpo@uAakTika Métpa Aopaleiag”.

P O eEomAiop6g autdg de pmopei va epappooTei ota EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 kai/n EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Mpiv KAVETE TN OUVSECN 0TO CUCTNHA, TTAPAKAAOUHE VA aQVAPEPETE R va
¢nTnoeTe emBeBaiwon amé Tov appo6d10 opyavicpo avepodiacpou.

VAN Mpoeidomoinon:

Mepiypagel Ta pETpa acpaleiag mou mpémel va Aap8avovTail yia Tnv mpoAnyn
TOU KIVEUVoU TpaupaTiopoU 1 kai 6avaTou Tou XpHOTH.

VAN Mpoooxn:

Mepiypapel MPOPUAAKTIKA HETPA TTOU TIpETEI va AapBdavovTal yia v’ amopeuyeTal
B8Aaén otn povada.

» Uniteyi monte etmeden énce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini
okumalisiniz.

P Bu cihaz EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 ve/veya
EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 icin gecerli oimayabilir.

P Litfen sisteme baglamadan énce elektrik kurumuna haber verin veya
onayini alin.

VAN Uyari:

Kullanici acgisindan yaralanma veya 6lim tehlikesinin 6niine gegcmek igin
alinmasi gereken énlemleri aciklar.

/N Dikkat:
Cihazin hasar gérmesini 6nlemek i¢in alinmasi gereken énlemleri agiklar.

» Ho yctaHoBKM npubopa y6eautecb, 4To Bbl npounu Bce “Mepbl
npeAoCTOPOXXHOCTH,

» [aHHoe o6opyaoBaHWe, BO3MOXHO, He MPUMEHUMO K CTaHAapTam
EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 u/unu EN60555-
3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

P MoxxanyiicTa, NPOKOHCYNbTUPYNTECH C OpraHamu 3fieKTpocHa6XxeHuA
A0 NOAKITIOYEHUA CUCTEMbI.

& MpenynpexaeHue:
OnucbiBaeT mepbl NPeAO0CTOPOXXHOCTU, Heo6XoAUMbIe ANA NpeAoTBpalLLeHUA
rnony4YeHuA TpaBmbl unu ru6enu nonb3oBarenA.

N OCTOpPOXHO:
OnucbiBaeT mepbl NPeAO0CTOPOXXHOCTU, Heo6XoAUMbIe ANA NpeAoTBpalLLeHUA
noBpexaeHua npubopa.




> 1. Consignes de sécurité
@D 1. Veiligheidsvoorschriften

. Safety precautions

. Sicherheitsvorkehrungen
. Sékerhetsatgéarder

. Misure di sicurezza

0808

: Indicates an action that must be avoided.

: Indicates that important instructions must be followed.

: Indicates a part which must be grounded.

: Indicates that caution should be taken with rotating parts.

: Indicates that the main switch must be turned off before servicing.

: Beware of electric shock.

PEORPeeV

: Beware of hot surface.
@ Ly - At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and
Outdoor Unit.

A Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

: Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muB.

: Zeigt an, daB wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muB.
: Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.

: Zeigt an, daB vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschaltet
werden muB.

: Gefahr von elektrischem Schlag.

P> SpeeV

: Verbrennungsgefahr.
@ gLy - Bei der Wartung bitte Netzstrom sowohl fir die Innen als auch fur die Au-

Benanlage abschalten.

A Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

: Indique une action qui doit étre évitée.

: Indique que des instructions importantes doivent étre prises en considération.
: Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

: Indique des précautions a prendre lors du maniement de piéces tournantes.

: Indique que linterrupteur principal doit étre désactivé avant d’effectuer tout
travail d’entretien.

: Danger d’électrocuition.

B> Spee O

: Attention, surface chaude.
@ evy : Lors de travaux d'entretien, coupez I'alimentation de 'appareil intérieur ainsi

que de l'appareil extérieur.

/N Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I’'appareil principal.

: Indikerar att nagot som bér undvikas.

: Indikerar att viktiga instruktioner som maste féljas.

: Indikerar en del som maste jordas.

: Visar att forsiktighet maste iakttas vid roterande delar.

: Anger att huvudstrémbrytaren méaste slas av innan servicearbete utfors.

: Varning for elstot.

P d:a A A%

: Varning for varma ytor.
@ gLy . Vid servicearbete bér strémmen slas av bade till inomhus- och utomhus-

enheten.

VAN Varning:
Lés noga texten pa alla dekaler pa huvudenheten.

: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.

: Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

BPEPORpOOO

: Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.

@ eLv - Bij onderhoud dient u de spanning voor zowel het binnenapparaat als het
buitenapparaat geheel uit te zetten.

/\ Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

: Indica un’azione da evitare.

: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.

: Indica la necessita di collegare un componente a massa.

: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.

: Indica che linterruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la
manutenzione.

: Attenzione alle scosse elettriche.

P> SpeeO

: Attenzione alle superfici roventi.
@ gLy - Al momento della manutenzione, interrompere I'alimentazione sia della se-

zione interna che esterna.

A\ Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.
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: Indica una accion que debe evitarse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.

: Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la
unidad.

: Peligro de descarga eléctrica.

B> Spee O

: Peligro por superficie caliente.
@ eLv - A la hora de realizar una reparacion, desconecte el interruptor principal

tanto de la unidad interior como de la exterior.

A\ Atencién:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

: Indica uma accéao a evitar.

: Indica a existéncia de instrugdes importantes a seguir.
: Indica uma pega a ligar a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com as pegas rotativas.

: Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder a ma-
nutencao.

: Perigo de choques eléctricos.

P> SpeeV

: Atengao a superficie quente.
@ gLy - Ao proceder & manutengao, desligue a fonte de energia tanto na unidade

interior como na unidade exterior.

/N Aviso:
Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

: Angiver en handling, der skal undgas.

: Angiver at vigtige instruktioner skal folges.

: Angiver en del, der skal jordforbindes.

: Viser, at man skal passe pa roterende dele.

: Angiver at der skal slukkes pa hovedafbryderen, feor der udferes service.

: Pas pa - elektrisk sted!

B8RP OOV

: Pas pa - varm overflade!
®) Ly : Ved service skal stromtilferslen til bade inden- og udendersenheden afbry-
des.

N Advarsel:
Lees etiketterne pa hovedenheden omhyggeligt.

: Agixvel evépyela TIoU TIPETIEL V' aropeUyeTal.

1 Agixvel OTL TIPETIEL V'akoAouBouvTal 0dnyYieq oNUAVTIKOU TIEPLEXOUEVOU.

1 AgiXvel HEPOG NG OUCKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELOVETAL.

: Znuaivel 6TL MPETEL VA TIPOCEXETE TA WEPN TIOU TIEPLOTPEPOVTAL.

1 AgiXvel OTL 0 KEVTPIKOG SLOKOTIMNG TIPETIEL VA KAEIOEL TIPLV artd T cuvenon.

: Kivduvog nAektpomAnéiag.

PEORPOe® O

1 Kivouvog Aoyw Kauthg erugaveiag.

@ gLy - Katd m ouvmpnon napakaloUpe va KAEVETe TO BLOKOTTM TPopodoaiag
TOOO TG E0WTEPIKNG OO0 KAl TNG EEWTEPIKNG HOVADAG.

N Mpoeidomoinon:
A1aBaleTe MPOOEXTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANHEVEG TAVW OTNV KUpla
Hovada.

: Kaginilimasi gereken hareketleri gésterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

: Topraklanmasi gereken parcalari gdsterir.

: D6nen pargalara dikkat edilmesi gerektigini gosterir.

: Bakim yapmaya baslamadan 6nce ana salterin kapatiimasi gerektigini gosterir.

: Elektrik carpmasina dikkat edin.

B8RP OOV

: Sicak yuzeye dikkat edin.

®) vy Bakim yapacaginiz zaman liitfen hem i¢ Unitenin hem de Dis Unitenin
elektrik girisini kapatin.

VAN Uyari:

Ana uniteye yapistinlmis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

: YKasbiBaeT [eiCTBYe, KOTOpoe cneayeT usberatb.
1 YKa3biBAET Ha BaXKHYHO UHCTPYKLMIO.
: YKasblBaeT, YTO AaHHaA YacTb A0MKHa ObITb 3a3emseHa.

: YKasbliBaeT Ha HEO6XOAMMOCTb NMPOABIATL OCTOPOXHOCTH MO OTHOLLEHUIO K
BpaLLaloWMMCA YacTAM.

: YKasbiBaeT Ha HE06XOAMMOCTb OTKIIOYEHUA [NaBHOTO BbIKNoYaTena nepes
NpoBefeHNEM TEXOBCY>XMUBAHUA.

: OnacanTech aNeKTPOLLOKa.

PP & pPOOO

: OnacanTech ropAYnx NOBEPXHOCTEN.
@ eLy: [P NpoBeneHnn TexobCny>KMBaHNA OTKMIOYMTE SNEKTPONMUTaHMe Kak

BHYTPEHHETO, TaK W Hapy>kHoro npuéopa.

A MpenynpexpeHue:
BHumaTenbHO NpoYTUTE TEKCT Ha 3TUKETKax rnmaBHOro npubopa.
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AN Warning:

¢ The unit should not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized
technician to install the unit.

Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask the dealer or
an authorized technician to install them.

Any structural alteration necessary for installation must comply with local
building code requirements.

The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight.
Use only specified cables for wiring.

Do not turn on the power until installation has been completed.

All electric work must be performed by a licensed technician, according to
local regulations and this installation manual.

Use only the specified refrigerant (R-22) to charge the refrigerant circuit.

If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to
prevent the refrigerant concentration in the room from exceeding the safety
limit in the event of refrigerant leakage.

Ventilate the room if refrigerant leaks during operation.

VAN Warnung:

* Die Anlage sollte nicht von der Bedienungsperson eingebaut werden. Wenden Sie
sich zum Einbau der Anlage an Ihren Handler oder eine Vertragswerkstatt.

Nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehdr verwenden, und dieses durch lh-
ren Handler oder eine Vertragswerkstatt einbauen lassen.

Alle baulichen Verénderungen, die zum Einbau notwendig sind, miissen den gesetz-
lichen Bauvorschriften vor Ort entsprechen.

Die Anlage muB an einem Gebéaudeteil, der das Gewicht tragen kann, sicher ange-
bracht werden.

Zum ElektroanschluB nur vorgeschriebene Kabel verwenden.

Den Netzstrom nicht einschalten bis die Installation vollstédndig abgeschlossen ist.
Alle Elektroarbeiten miissen von behdrdlich zugelassenen Fachkraften entsprechend
den értlichen Vorschriften und gemaB den in diesem Handbuch gegebenen Anwei-
sungen ausgefiihrt werden.

Zum Befiillen des Kéltemittelkreises nur das angegebene Kaltemittel (R-22) verwen-
den.

Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert ist, miissen MaBnahmen
ergriffen werden, um zu verhindern, daB die Kéltemittelkonzentration in dem Raum
im Falle des Austretens des Kéltemittels die Sicherheitswerte {iberschreitet.

Wenn wahrend des Betriebs der Anlage Kéltemittel austritt, den Raum gut durchliif-
ten.

/N Avertissement:

¢ Cet appareil ne doit pas étre installé par I'utilisateur. Demander au revendeur
ou a une société agréée de l'installer.

Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et deman-
der a votre revendeur ou a une société agréée de les installer.

Toute modification de structure nécessaire pour I'installation doit étre con-
forme au réglement local de I'édifice.

Lappareil doit étre fermement installé sur une structure capable de supporter
son poids.

Utiliser uniquement les cables mentionnés pour les raccordements.

Ne pas brancher I'appareil avant que I'installation ne soit terminée.

Toute intervention électrique doit étre effectuée par un électricien profession-
nel, en fonction des normes de sécurité locales et des instructions fournies
dans le présent manuel.

Utiliser uniquement le produit réfrigérant mentionné (R-22) pour ajouter du
réfrigérant dans le circuit.

Si le climatiseur est installé dans une piece relativement petite, certaines me-
sures doivent étre prises pour éviter que la concentration de réfrigérant dans
la piéce ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite de produit.

Aérer la piece si le réfrigérant fuit durant le fonctionnement.

VAN Varning:

¢ Enheten bor ej installeras av anvéndaren. Be aterforsaljaren eller ett auktori-
serat foretag att installera den.

Anvéand endast tillbeh6r som ar godkénda av Mitsubishi Electric och be din
aterforsiljare eller ett auktoriserat foretag att installera dem.

Eventuella strukturella forandringar som maste goras vid installationen skall
uppfylla lokala byggnadsforeskrifter.

Enheten maste installeras sékert pa en struktur som kan uppbéra dess vikt.
Anvind endast specificerade kablar fér ledningsdragningen.

Sla ej pa strommen forran installationen avslutats.

Alla elektriska arbeten maste utforas av en kvalificerad elektriker i enlighet
med lokala féreskrifter och de anvisningar som ges i denna manual.
Anvand endast det specificerade kéldmedilet (R-22) for att ladda koldmedels-
kretsen.

Om luftkonditioneringsenheten installeras i ett litet rum maste atgarder vid-
tas for att forhindra att koldmedelskoncentrationen i rummet éverskrider
sékerhetsgrianserna i hdndelse av lickande kéldmedel.

Vadra lokalen om kylmedium lacker ut under arbetet.

VAN Waarschuwing:

Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geinstalleerd. Vraag de zaak waar
u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het apparaat te installeren.
Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd en vraag de
zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om ze te installeren.
Structurele wijzigingen die voor de installatie nodig zijn, moeten voldoen aan de plaat-
selijke bouwvoorschriften.

Het apparaat moet veilig worden geinstalleerd op een structuur die het gewicht van het
apparaat kan dragen.

Gebruik alleen de gespecificeerde kabels voor de bekabeling.

Schakel de stroom niet aan totdat u het volledig geinstalleerd heeft.

Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uitgevoerd door
een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke wetgeving en de voorschriften
die in deze handleiding worden gegeven.

Vul het koelcircuit uitsluitend met de gespecificeerde koelstof (R-22).

Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geinstalleerd, moeten de maten wor-
den opgenomen om te voorkomen dat de concentratie koelstof in de ruimte hoger is
dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage van koelstof.

Als er koelmiddel lekt als het apparaat aanstaat moet u de kamer ventileren.

VAN Avvertenza:

¢ Lunita non deve essere installata dall’'utente. Richiedere al distributore o ad
una societa autorizzata di installare I'unita.

Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chiedere al
proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli.

Qualsiasi alterazione strutturale necessaria per I'installazione deve rispettare i
regolamenti locali in materia.

Lunita deve essere fissata saldamente ad una struttura in grado di sostenere il
suo peso.

Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi.

Accendere I'unita soltanto al completamento dell’installazione.

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto, nel pieno
rispetto dei regolamenti locali e delle istruzioni fornite nel presente manuale.
Utilizzare esclusivamente il refrigerante specificato (R-22) nel circuito refrige-
rante.

Se il condizionatore d’aria viene installato in una stanza di piccole dimensioni,
occorre adottare le misure necessarie per evitare la concentrazione di refrige-
rante al di la dei limiti di sicurezza, in caso di per dite.

Ventilare la stanza se si verificano delle perdite di refrigerante durante il funzio-
namento dell’unita.
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/N Atencion:

La unidad no debe instalarla el usuario. Pida a su distribuidor o a una empre-
sa debidamente autorizada que se lo instale.

Utilice sélo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distri-
buidor o a una empresa autorizada que se los instale.

Cualquier alteracién estructural necesaria para la instalacién debera cum-
plir las normas locales de edificacion y obra.

La unidad se debe instalar de forma segura en una estructura que pueda
aguantar su peso.

Utilice solo los cables especificados para conectarlo.

No conecte la unidad a la red eléctrica hasta haber completado toda la insta-
lacion.

Todo el trabajo eléctrico lo llevara a cabo un técnico autorizado, de acuerdo
con las normas locales y las instrucciones de este manual.

Utilice solo el refrigerante recomendado (R-22) para cargar el circuito refri-
gerante.

Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequeiia, se tienen que
tomar medidas para evitar que la concentracion de refrigerante supere el
limite de seguridad en caso de goteo.

Ventile la habitacion si hay pérdida de refrigerante durante la operacién.

A\ Aviso:

* O aparelho nao deve ser instalado pelo utilizador. Peca ao distribuidor ou a
uma empresa autorizada para o instalar.

Utilize s6 acessorios autorizados pela Mitsubishi Electric e peca ao seu dis-
tribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale.

Qualquer alteracao estrutural necessaria a instalacao deve ser conforme aos
requisitos do cédigo de construcéo local.

O aparelho deve ser instalado com seguranca numa estrutura propria para
suportar o seu peso.

Utilize unicamente os cabos especificados para o sistema eléctrico.

Néo ligue a alimentacao antes de terminar a instalacao.

Todo o trabalho eléctrico deve ser executado por um técnico autorizado,
segundo as normas e instrucoes locais fornecidas neste manual.

Utilize apenas refrigerante especifico (R-22) para carregar o circuito de refri-
geracao.

Se o ar condicionado for instalado numa pequena peca, devem ser tomadas
medidas destinadas a impedir que a concentracao de refrigerante na peca
exceda o limite de seguranca em caso de fuga.

* Ventile a peca se houver fuga de refrigerante durante a operacao.

/N Advarsel:

Enheden ma ikke monteres af brugeren. Bed forhandleren eller en autorise-
ret tekniker om at montere enheden.

Brug kun tilbehorsdele, der er godkendt af Mitsubishi Electric, og bed for-
handleren eller en autoriseret tekniker om at montere dem.

Enhver konstruktionsmaessig andring, der er nadvendig i forbindelse med
montagen, skal opfylde kravene i det lokale bygningsreglement.

Enheden skal monteres sikkert pa en konstruktion, der kan tale enhedens
vaegt.

Brug kun de specificerede kabler til ledningsforingen.

Tilslut ikke strommen, for montagen er gennemfort.

Alt elektrisk arbejde skal udferes af en autoriseret tekniker i henhold til de
lokale bestemmelser og denne manual.

Brug kun det specificerede kolemiddel (R-22) til opfyldning af kelekreds-
lobet.

Hvis aircondition anleegget er monteret i et lille rum, skal de nedvendige
forholdsregler tages for at forhindre koncentrationen af kelemiddel i rummet
i at overstige sikkerhedsgraensen i tilfeelde af kelemiddellaekage.

Udluft rummet, hvis der lsekker kalemiddel under anvendelsen.

& Mpocidomoinon:

< H eykardotaon Tng povadag dev mpénel va yivetal amd 1o XpAoTh. AneubuvBeite oTov
avTimpoowmo 1 oe £vav eEouciodoTnuévo TEXVIKG yia TV EyKaTdoTaocn Tng povadag.
Xpnoiyormoleite pOvo avTaAAakTIKG eykekpipéva amd tnv Mitsubishi Electric ka
aneuBuvBeite oTOV QVTIMPOCWTIO /) 0 Evav eE0UGI080TNHEVO TEXVIKO YIa THV EYKATAGTACH
TOUG.

KaBe KataokeuaoTIKR HETATPOTIA TIOU €ival avaykaia yia Tnv eykaraotaon mpémel va
GUHHOPPRVETAI HE TOUG TOTIKOUG KTIPIAKOUG KAVOVIOHOUG.

H povada npénel va eykataotabei pe acpaleia oe pia 8aon mou Ba pmopei va ouykparei
T0 8apog Tng.

g TIG KAAWSIWOEIG XPNOIHOTIOINGTE HOVO Ta TIPoBAEMOpEVA KaADSIa.

Mnv avoiyete To dlak6TTn TPOPOdoaiag eav dev Exel oAoKANPwOEI n eykaraoTtaon.
‘OAeg o1 NAeKTPIKEG Epyacieg MPEMEI va EKTEAOUVTaI ammod Evav EYKEKPIPEVO NAEKTPOADYO,
OoUNPWVa PE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG Kal TO EYXEIPiBIO 0dNYIWV.

[ia Tnv mAnpwon Tou KuKA@PaTog YUENG XPNOIHOTIOINOTE HOVO TO EVOEIKVUOHEVO YUKTIKO
uypo (R-22).

Edv 1o kAipaTioTik6 TormoBeTnBei o€ Eva pikpo dwudrio mpEmel va AngOoulv Ta katdAAnAa
HETPA £TOI WOTE OE MEPIMTWON dlappong PYUKTIKOU UypoU N GUYKEVTPWOT Tou idlou oTo
dwpdario va pnv unepBaivel To 6plo acpaleiag.

ZTnv nepinTwon diapporg YukTiKoU uypoU Katd Tn Sidpkeia AeiToupyiag, agpioTe To XWPO.

VAN Uyari:

Unite kullanici tarafindan monte edilmemelidir. Unitenin montajini bayinize
veya yetkili teknisyene yaptirin.

Sadece Mitsubishi Electric’in izin verdigi aksesuarlari kullanin ve bunlari
bayinize veya yetkili teknisyene monte ettirin.

Montaj i¢in binada yapilmasi gereken degisiklikler, binalarla ilgili yerel imar
y6netmeliklerine uygun olmaldir.

Unite agirhgini gekebilecek bir yapiya saglam bicimde monte edilmelidir.
Kablo baglantilarinda, sadece belirtilen kablolari kullanin.

Montaj tamamlanincaya kadar salteri agmayin.

Her tiirlii elektrik isi, yerel mevzuata ve bu kullanim kilavuzuna uygun olarak
ehliyetli bir elektrikci tarafindan yapilmahdir.

Sogutucu devresini doldurmak i¢in sadece belirtilen sogutucu maddeyi
(R-22) kullanin.

Klima kugiik bir odaya monte edilmisse, sogutucu maddenin sizmasi
durumunda odadaki sogutucu madde yogunlagsmasinin giivenlik sinirini
asmasini 6nlemek icin tedbir alinmaldir.

Cihazin calismasi sirasinda sogutucu madde sizarsa odayi havalandirin.

VAN MNpepynpexapeHue:

* YcTaHoBKa AaHHOro npubopa nonb3oBarenem 3anpetuaetca. [inA yctaHoBKu npubopa
obpaTuTech K AUnepy Unm ynonHOMO4YEHHOMY CrieLManucTy no ycTaHoBKe.

¢ Mcnonb3yiTe TONLKO Te AOMOMHUTESNbHBIE NMPUHAANEXHOCTH, HA KOTOpble UMeeTCA
paspewenue ot Mitsubishi Electric; anA ux ycraHoBku obpaluaiitech K aunepy unu
YMNONTHOMOYEHHOMY CreLIManUCTY MO YCTaHOBKE.

 JlioGble M3MEHEHUA CTPOUTENbHBIX KOHCTPYKLWIA, HEO6XOAUMbIE ANA YCTaHOBKM,
[OMXHbI COOTBETCTBOBATb TPEGOBAHUAM MECTHbIX CTPOUTENbHBIX HOPM W NPaBuI.

¢ HapexxHo ycTaHaBnMBanTe fAaHHbIN NPMGOP Ha KOHCTPYKLIMK, CMOCOGHONM BbliaepXaTb
ero Bec.

* Micnonb3yiiTe TONbKO yKasaHHble Kabenu AnA aneKTponpoBoAKHM.

© He BKnioyaiiTe 3neKTponuTaHue A0 NOMHOro 3aBepLUEHNA YCTaHOBKM.

* Bce 3anekTpopa6oTbl A0MKHBI BbINONHATLCA KBanuULMPOBaHHbIM 3N1EKTPUKOM,
MMEIOLUM COOTBETCTBYIOLLYIO NTULIEH3UIO, B COOTBETCTBMM C MECTHBLIMWU HOPMaTUBaMu
1 laHHbIM PYKOBOACTBOM MO YCTaHOBKeE.

© icnonb3yiiTe TONbKO XNaAareHT ykasaHHoro Tuna (R-22) AnA 3anpaBku CUCTEMbI.

o ECN1 KOHAVLIMOHEP YCTaHOBNEH B HEOOMbLIOM NOMELEHUH, HEOBXOAMMO NPUHATL Mepb!
ANA NpefoTBpaLleHNA KOHLIEHTpaLum XnaaareHTa B NOMeLLEeHUH CBbllle 6e30nacHbIX
npeaenos - Ha cryyail yTe4Ku XnaaareHTa.

* pu yTeuke xnapareHTa Bo BpemA pa6oTbl npubopa Heo6X0AMMO NPOBETPUTL
nomeLieHue.
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/N caution:

e When the room humidity exceeds 80% or when the drain pipe is clogged,
water may drip from the indoor unit. Do not install the indoor unit where
such dripping could cause damage.

This air conditioner should not be installed in areas exposed to thick steam,
volatile oil (including machine oil) or sulphuric smoke, as this could signifi-
cantly reduce its performance and damage the internal parts.

Only use a fuse of the specified capacity.

Make sure to install an earth leakage breaker as this device helps reduce the
risk of electric shocks.

Make sure a grounding line is installed.

Place thermal insulation on the drain pipes to prevent condensation.

Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation.

Turn on the main power switch more than twelve hours before starting op-
eration.

After stopping operation, be sure to wait for five minutes before turning off
the main power switch.

M\ vorsicht:

¢ Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum 80% Uberschreitet oder wenn die AblaBleitung
verstopft ist, kann aus der Innenanlage Wasser austreten. Installieren Sie die
Innenanlage nicht an Stellen, an denen tropfendes Wasser Schaden verursachen
kann.

Diese Klimaanlage sollte nicht in Bereichen installiert werden, die starkem Rauch,
austretendem Ol (einschlieBlich Maschinendl) oder Schwefeldampfen ausgesetzt
sind, da dies die Leistung erheblich beeintrichtigen und Schaden an Gerate-
teilen verursachen kann.

Nur Sicherungen mit angegebener Stérke verwenden.

Sorgen Sie fiir den Einbau von ErdschluBschutzschaltern, da diese Vorrichtun-
gen dazu beitragen, die Gefahr von Stromschlédgen zu verringern.

Dafiir sorgen, daB eine Erdleitung installiert wird.

Thermoisolierung an den Rohrleitungen anbringen, um Kondenswasserbildung
durch die AuBenluft zu verhindern.

Wahrend des Betriebs der Anlage die Kélteleitung nicht mit bloBen Handen be-
rihren.

Hauptschalter friiher als 12 Stunden vor Inbetriebnahme der Anlage einschalten.
Nach Beendigung des Betriebs der Anlage sicherstellen, daB vor Abschalten
des Hauptschalters fiinf Minuten verstreichen.

/N Précaution:

Lorsque 'humidité de la piece dépasse 80% ou lorsque le tuyau d’écoule-
ment est obstrué, des gouttes d’eau peuvent tomber de I’appareil intérieur.
Ne pas installer I’appareil dans un endroit ou ces gouttes risqueraient de
provoquer des dégats.

Le climatiseur ne doit pas étre installé dans des endroits exposés a des
vapeurs épaisses, a de I’huile volatile (y compris de I’huile pour machines)
ou a des fumées sulfuriques, car cela risquerait de diminuer fortement son
rendement et d’endommager des éléments internes.

Utiliser uniquement un fusible de ’'ampérage indiqué.

Veiller a installer un coupe-circuit avec mise a la terre.

Toujours installer une ligne de mise a la terre.

Placer une isolation thermique sur les tuyaux afin d’éviter la condensation.
Ne pas toucher les tuyaux de produit réfrigérant a mains nues pendant le
fonctionnement.

Allumer I'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonc-
tionnement de I'appareil.

Apres la mise a I’arrét, toujours attendre cinq minutes au moins avant d’étein-
dre I'interrupteur principal.

I\ Férsiktighet:

¢ Nar fuktigheten i rummet 6verskrider 80% eller nar draneringsroret ar block-
erat kan vatten droppa ut ur inomhusenheten. Installera ej enheten pa ett
stélle dar droppandet kan ge upphov till skador.

Luftkonditioneringen bér ej installeras i omraden som utsétts for tat anga,
flyktiga oljor (inklusive maskinolja) eller svavelhaltig rok, detta kan avsevart
reducera dess prestanda och skada interna delar.

Anvand endast sdkringar med specificerad kapacitet.

Se till att en jordslutningbrytare installeras eftersom detta hjélper till att re-
ducera risken for elektriska stotar.

Se till att en jordledning installeras.

Placera varmeisolering pa réren for att férhindra att dagg kondenseras.
Tag ej pa koldmedelsréren med bara hander under drift.

Sla pa huvudstrémbrytaren mer &n tolv timmar innan driftsstart.

Vanta fem minuter med att sla fran huvudstromstéllaren nar driften stoppas.

VAN Voorzichtig:

Als de luchtvochtigheid in de kamer meer dan 80% bedraagt of als de afvoerpijp
verstopt is, kan er water uit het binnenapparaat druppelen. Installeer het binnen-
apparaat niet op een plaats waar deze druppels schade kunnen veroorzaken.
Deze airconditioner moet niet worden geinstalleerd in ruimtes die worden bloot-
gesteld aan dichte stoom, viuchtige olie (inclusief machine-olie) of zwavelgas,
omdat deze stoffen de werking van het apparaat aanzienlijk kunnen verminde-
ren en de inwendige onderdelen kunnen beschadigen.

Gebruik uitsluitend zekeringen met het opgegeven voltage.

Zorg dat er een aardlekschakelaar wordt geinstalleerd, aangezien het risico van
elektrische schokken hierdoor aanzienlijk wordt verminderd.

Zorg ervoor dat er een aardleiding wordt geinstalleerd.

Zorg ervoor dat de pijpen thermisch geisoleerd zijn, om condensatie te voorko-
men.

Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner werkt.
Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner gaat
gebruiken aan.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, moet u vijf minuten wachten voordat u de
netschakelaar uitschakelt.

A\ cautela:

¢ Se I'umidita della stanza supera I’'80% o se il tubo di drenaggio & intasato,
I'acqua puo gocciolare dalla sezione interna. Non installare quindi la sezio-
ne interna in un luogo in cui questo gocciolio potrebbe provocare dei danni.
Il condizionatore d’aria non deve essere installato in zone caratterizzate dal-
la presenza di forti vapori, oli volatili (inclusi oli di macchine) o fumi solforici,
in quanto questi potrebbero diminuire in modo significativo il rendimento
dell’unita e danneggiare le parti interne.

Utilizzare soltanto fusibili della capacita specificata.

Accertarsi di installare un interruttore del circuito per dispersione verso ter-
ra per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Accertarsi di installare una linea di messa a terra.

Isolare termicamente i tubi per evitare la formazione di condensa.

Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante il funzionamen-
to.

Accendere I'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore prima
dell’avvio dell’unita.

Dopo aver arrestato I'unita, accertarsi di attendere cinque minuti prima di
spegnere l'interrutore di alimentazione principale.
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1. Precaucodes de seguranca
1. MpopuAakTiIKG MéTpa AopaAceiag

/N cuidado:

Cuando la humedad de la habitacion supere el 80%, o cuando el tubo de
drenaje esté obstruido, el agua puede gotear de la unidad interior. No instale
la unidad interior en lugares en que el goteo pueda causar dafios.

Este aire acondicionado no se puede instalar en areas expuestas a vapor
denso, aceite esencial (incluyendo el aceite para maquinas) o el humo sulfu-
rico, ya que pueden reducir significativamente su rendimiento y danar las
piezas internas.

Utilice soélo un fusible con la capacidad especificada.

Asegurese de instalar una toma de tierra ya que reduce el riesgo de descar-
gas eléctricas.

Asegurese de instalar una linea de tierra.

Las tuberias deben llevar un aislamiento térmico para evitar la condensa-
cion.

No toque la tuberia del refrigerante con las manos desnudas mientras esté
en funcionamiento.

Encienda el interruptor principal al menos doce horas antes de poner en
marcha el aparato.

Una vez deje de funcionar el aparato, espere cinco minutos antes de apagar
el interruptor principal para evitar el goteo de agua o una averia.

/N cuidado:

* Se a humidade da peca exceder 80% ou o tubo de drenagem estiver entupido,
podera gotejar agua da unidade interior. Nao instale a unidade interior onde esse
gotejamento possa causar danos.

 Este aparelho de ar condicionado ndo deve ser instalado em areas expostas a

vapor espesso, a 6leo volatil (incluindo 6leo de maquina) ou a fumo sulftrico. Isso

poderia reduzir significativamente o seu rendimento e danificar as pecas internas.

S6 utilize fusiveis com a capacidade prevista.

Faca instalar um disjuntor de ligacao a terra, para reduzir o risco de choques

eléctricos.

Instale uma linha de ligacéo a terra.

Coloque isolamento térmico nos tubos para impedir a formacgéo de condensagéo.

Nao toque na tubagem de refrigeracdo com as maos nuas durante o funciona-

mento.

Ligue o interruptor principal de corrente mais de doze horas antes da operacéao de

arranque.

Depois de interromper a operacao, espere cinco minutos para desligar o interrup-

tor principal de corrente.

VAN Forsigtig:

Hvis luftfugtigheden overstiger 80%, eller hvis draenroret er tilstoppet, kan
der dryppe vand fra den indenders enhed. Den indenders enhed ma ikke
monteres et sted, hvor sadanne vanddryp kan medfore skader.

Dette aircondition anleeg ma ikke monteres i omrader, hvor det kan blive
udsat for teet damp, flygtig olie (inklusive maskinolie) eller svovlholdig rog,
idet dette kan nedsaette anlzeggets ydelse betydeligt og medfere skader pa
de indvendige dele.

Brug kun en sikring med den specificerede kapacitet.

Sorg for at montere en afbryder for jordkontakt, da en sadan vil medvirke til
at nedseette risikoen for elektrisk stod.

Der skal monteres jordforbindelse.

Udstyr draenrgrene med varmeisolering for at indga kondensdannelse.
Beror ikke kolerorene med bare haender under anvendelsen.

Taend for hovedafbryderen mere end 12 timer for anvendelsen starter.

Efter anvendelsen ma hovedafbryderen forst slas fra efter 5 minutter.

& Mpoooxn:

¢ ‘OTav n vypacia Tou Xwpou &emepva 1o 80% 1 6Tav 0 cwAfvag armooTpdyyiong
£xe1 ppa&el, evdExeTal va mapatnpnBei diappon vepou amd Thv ECWTEPIKA povada.
Mnv Tomo®eTeiTal T povada oe onueio 6mou pia evdexouevn diappon 6a
HTTopOoUcE va MPoKaAéael {nuid.

AuTO TO KAIHATIOTIKO SEV TIPETIEI VA TOTIOOETEITAI GE XWPOUG PE ATHOUG, TITNTIKO
Aadi1 (ouumepiAapBavopévou Tou Aadiol punxavnpartwv) i Oiwdeig kamvoug yiaTi
auTo PEIWVEI TNV AMO3001 TOU Kal KATACTPEPE] T ECWTEPIKA eEapTApATA.
XpNOoIPOTIOINOTE ACPAAEIA HE TV ATIAITOUPEVH XWPNTIKOTNTA.

BeBaiwOeite yia TRV TOMoBETHON £VOG S1akO6TITN acpaleiag dedopévou 6T Bonba
oTn PEiWaN Tou KIVOUVOU nAekTpomAngiag.

BeBaiwBeite yia TNV TOTTOBETNON YPAUMAG YEiwong.

BAATe BepHIKO HOVWTIKO GTOUG CWARVEG ATOOTPAYYIONG Yia ThV TPOANYN TG
OGUUTIUKVWONG.

Mnv akoupmare Toug CWARVEG WPUKTIKOU UYPOU HE YUUVA XEpIa KaTd Tn didpKeia
AeiToupyiag.

Avoi&Te TO B1AKOTITN TPOPOBOTIag MEPIGEOTEPO aMd BWIEKA WPEG TIPIV ATIO TV
évap&n AsiToupyiag.

MeTa Tnv mavon AsiToupyiag, MEPIMEVETE TTEVTE AETITA TIPIV KAEIOETE TO SIAKOTITN
TpOPodoariag.

/N Dikkat:

Odadaki nem orani %80’i gectiginde veya drenaj borusu tikandiginda i¢ tinite
su damlatabilir. i¢ Giniteyi, su damlamasinin zarar verebilecegi yerlere monte
etmeyin.

Bu klima yogun su buharinin, (makina yagi dahil) ugucu yaglarin veya kikuirt
dumaninin bulundugu yerlere monte edilmemelidir; aksi halde klimanin
performansi 6nemli éi¢lide azalip ic aksami zarar gérebilir.

Sadece belirtilen kapasitede sigorta kullanin.

Elektrik carpmasi tehlikesini azaltmak icin mutlaka topraklama kacagi devre
kesicisi kullanin.

Mutlaka toprak hatti baglayin.

Yogusmayi 6nlemek icin drenaj borularina isi yalitimi yapin.

Klimanin calismasi sirasinda sogutucu borularina ¢iplak elle dokunmayin.
Klimayi calistirmaya baslamadan en az 12 saat 6nce ana salteri acin.
Klimayi durdurduktan sonra, ana salteri kapamadan énce bes dakika bekleyin.

VAN OCTOPOXXHO:

e Ecnu BnaxxHocTb B nomelleHuu npesbiwaeT 80%, a TakxKe B cliyyae 3aCOpeHuA
ApeHaXKHOi Tpy6bl, BO3MOXHO KanaHue BOAbl U3 BHyTpeHHero npubopa. He
ycTaHaBnIMBaiiTe BHYTPEHHUIA NpUGOp B MeCTax, rae KanaHue BoAbl MOXET NPUBECTH K
nopye UMyLecTBa.

e 3anpewjaeTcA yCTaHOBKA AaHHOrO KOHAMLMOHEpa B MeCTax, MoABEepKeHHbIX
BO3/€/CTBUIO KOHLIEHTPUPOBAHHOIO Napa, eTy4nx macen (BK/o4an MaluMHHOE Macro)
wnu ucnapeuuﬁ cepHoﬁ KUCIOTbI; 3TO MOXET 3Ha4YUTEeSIbHO CHU3UTb adJCbeKTVIBHOCTb
paboTbl npubopa 1 NoBpeANTL €ro BHyTPEHHUE AeTanu.

© icnonb3yiiTe TONbKO NPEeAOXPAHNTENMN YKa3aHHOTO HOMUHANBHOTO TOKa.

© 06A3aTeNBHO YCTaHOBUTE NPEPbIBATENb YTEUKM TOKa Ha 3eMITH0, TaK KaK 3T0 YCTPOHCTBO
nomoraeT CHU3UTb PUCK NMOPaXKEHUA NIEKTPOTOKOM.

* O6a3aTenbHO 3a3emnuTe NpuGoOp.

* O6epHMTE TEepMOM3ONALMOHHLIM MaTepuanom [ApeHaxHble TPybbl AnA
npeAoTBpaLIeHNA KOHAEH ALK,

¢ He npukacaiitecb K Tpy6am xnagareHTa ronbiMu pykamu Bo BpeMs pa6oTbi npuéopa.

* BknioyaiiTe rmaBHbIN BbIK/o4aTesNb He No3aHee, YeM 3a ABeHaALaTh 4acoB 0 Havana
aKcnyaTaLuuu.

 Mocne octaHoBKM Npubopa o6A3aTeNbHO NOAOKAUTE NATb MUHYT, NpeXae Yem
BbIK/I04aTh [MaBHbI BbIKo4aTe b,
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Indoor unit

2.1. Outline dimensions (Indoor unit)

(mm)
Models W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5, 6 950 950 298

VAN Warning:
Mount the indoor unit on a ceiling strong enough to withstand the weight of
the unit.

2.2. Outline dimensions (Outdoor unit)

(mm)
Models W D H A B 9
PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380

Outdoor unit

N2

i

2.1. AuBBenabmessungen (Innenanlage)

(mm)
Modelle W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5, 6 950 950 298

VAN Warnung:
Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark genug ist, um das Ge-
wicht der Anlage zu tragen.

2.2. AuBenmaBe (AuBenanlage)

= (mm)
//Z{/{gﬁs\\\}\,\}}” Modelle W D H A B c
|(||[(|u{\'\_,¢;,;;///// PUH-3 870 295 850 500 185 330
\\\\\\52// Y PUH-4 870 295 1258 500 185 330
= PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380
Eg( }%
B
2.1. Dimensions externes (Appareil intérieur) 2.1. Yttre dimensioner (Inomhusenhet)
(mm) (mm)
Modeles W D H Modeller W D H
PLH-3 950 950 258 PLH-3 950 950 258
PLH-4,5,6 950 950 298 PLH-4, 5, 6 950 950 298
I\ Avertissement: VAN Varning:
Fixer I'appareil intérieur a un plafond suffisamment résistant pour supporter Montera inomhusenheten pa en tak stark nog att halla enhetens vikt.
son poids. . .
. . . . . 2.2. Yitre dimensioner (Utomhusenhet)
2.2. Dimensions extérieures (Appareil extérieur) (mm)
(mm) Modeller W D H A B C
Modeéles W D H A B C PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-3 870 295 850 500 185 330 PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330 PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380

2.1. Buitenafmetingen (Binnenapparaat)

(mm)
Modellen W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5, 6 950 950 298
VAN Waarschuwing:

Bevestig het binnenapparaat tegen een plafond die sterk genoeg is om het
gewicht van het apparaat te dragen.

2.2. Buitenafmetingen (Buitenapparaat)

2.1. Dimensioni dell’unita (Sezione interna)

(mm)
Modelli w D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5, 6 950 950 298

VAN Avvertenza:
Montare la sezione interna su uno soffitto in grado di sopportare perfettamen-
te il peso dell’unita.

2.2. Dimensioni (Sezione esterna)

(mm) (mm)
Modellen W D H A B [9] Modelli W D H A B C
PUH-3 870 295 850 500 185 330 PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330 PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380 PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380




2. Lugar en que se instalara
2. Montagested

2. Montaj yeri
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2. Localizacao da instalacao
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2.1. Dimensiones exteriores (Unidad interior)

(mm)
Modelos W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5,6 950 950 298
I\ Atencion:

Instale la unidad interior en un techo suficientemente fuerte para soportar el
peso de la unidad.

2.2. Dimensiones exteriores (Unidad exterior)

2.1. Dimensdes globais (Unidade interior)

(mm)
Modelos W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5,6 950 950 298

& Aviso:
Monte a unidade interior num tecto resistente o suficiente para suportar o
peso da unidade.

2.2. Dimensoées globais (Unidade exterior)

(mm) (mm)
Modelos W D H A B C Modelos W D H A B C
PUH-3 870 295 850 500 185 330 PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330 PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380 PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380

2.1. Udvendige mal (Indendgrs enhed)

(mm)
Modeller W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5,6 950 950 298
N Advarsel:

Monter den indendgars enhed i et loft, der er staerkt nok til at kunne klare enhed-
ens vaegt.

2.2. Udvendige mal (Udenders enhed)

(mm)
Modeller W D H A B C
PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380

2.1. EEwTepikeg diaotaocig (EowTepiKA povada)

(XxAoT.)
Movtéha W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4, 5, 6 950 950 298

N MNpocidomoinon:
TommoBeTNOTE TNV ECWTEPIKN HOVASA OE TOIX0 PKETA AVOEKTIKO WOTE VA HITOPECEI
va cuyKpaTtnoel To 8apog Tng.

2.2. EEwTtepikég diaoTaocig (EEwTepIKA povada)

(xAoT.)
MovTtéAa w D H A B C
PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380

2.1. Dis élgiiler (ic tinite)

(mm)
Model W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4,5,6 950 950 298
VAN Uyar::

ig Uiniteyi, tnitenin agirhgini cekebilecek dayaniklilikta bir tavana monte edin.

2.2. Dis olciiler (Dis inite)

(mm)
Model W D H A B C
PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330
PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380

2.1. KoHTypHble rabaputbl (BHyTpeHHUI Nnpubop)

(mm)
Moaenun W D H
PLH-3 950 950 258
PLH-4, 5,6 950 950 298

& MpenynpexpeHue:
YcTtaHaBnuBanTe BHYTPEeHHUN nNpubop Ha NOTONOK, obnaxkpawowmnn
AOCTaTO4YHOM MPOYHOCTbIO, 4TOGbI BblAepXKaTb Bec npubopa.

2.2. KoHTypHble rabaputbl (Hapy>XHbi npu6op)

(mm)

Mogpenn W D H A B C
PUH-3 870 295 850 500 185 330
PUH-4 870 295 1258 500 185 330

PUH-5, 6 970 345 1258 600 185 380
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2.3. Refrigerant pipe

P Check that the difference between the heights of the indoor and outdoor
units, the length of refrigerant pipe, and the number of bends in the pipe are
within the limits shown below.

® Pipe length Height © Number of
Models ;
(one way) difference bends (one way)
PLH-3,4,5,6 max. 50 m max. 50 m max. of 15

» Height difference limitations are binding regardless of which unit, indoor or out-
door, is positioned higher.
®© Indoor unit
® Outdoor unit

2.3. Rohrleitung fiir Kaltemittel

P Vergewissern, daB der Hohenunterschied zwischen Innen- und AuBenanla-
ge, die Lange der Kéltemittelrohrleitung und die Anzahl der Kriimmer in der
Rohrleitung innerhalb der Grenzwerte der nachstehenden Tabelle liegen.

® Lange Rohrleitung N . |© zahl der Krimmer
Modelle (eine Richtung) Hohenunterschied (eine Richtung)
PLH-3,4,5,6 Max. 50 m Max. 50 m Max. 15

« Die Begrenzung der Héhenunterschiede ist verbindlich, gleichgiltig welche Anla-
ge, Innen- oder AuBenanlage, sich in der héheren Position befindet.
© Innenanlage
® AuBenanlage

2.3. Tuyaux de réfrigérant
p Vérifier que la différence de hauteur entre les appareils intérieur et exté-
rieur, la longueur du tuyau de réfrigérant et le nombre de coudes permis

2.3. Kylmedelsrér
P Kontrollera att hojdskillnaden mellan inomhus- och utomhusenheterna, lang-
den pa kylmedelsréren och antalet krékar pa réren ar inom de gréanser som

dans le tuyau se situent au sein des limites reprises dans le tableau ci- visas nedan.
dessous.
® Rérlangd s © Antal krokar
Moda! ® Longueur du Différence de © Nombre de Modeller (en riktning) Hojdskillnad (en riktning)
odeles tuyau (un sens) haueur coudes (un sens) PLH-3,4,5,6 Max. 50 m Max. 50 m Max. 15 st.
PLH-3,4,5,6 max. 50 m max. 50 m max. 15

« Les spécifications concernant la différence d’élévation s’appliquent a toutes dis-
positions des appareils intérieurs et extérieurs, sans tenir compte de celui qui est
le plus élevé.

© Appareil intérieur
® Appareil extérieur

» Granserna for hojdskillnaderna ar bindande oavsett vilken enhet, inomhus- eller
utomhusenheten, som &r positionerad hégst.
®© Inomhusenhet
® Utomhusenhet

2.3. Koelpijpen

» Controleer dat het verschil in hoogte tussen het binnen- en het buiten-
apparaat, de lengte van de koelpijpen en het aantal bochten in de leidingen
binnen de limieten zoals in onderstaande tabel aangegeven vallen.

2.3. Tubazione del refrigerante

» Verificare che il dislivello fra le sezioni interna ed esterna, la lunghezza
della tubazione del refrigerante ed il numero di pieghe sulla stessa siano
entro i limiti indicati nella tabella sottostante.

@ Pijplengte .| © Aantal bochten : ® Lunghezza della . © Numero di pieghe
Modellen (1 richting) Hoogteverschil bends (1 richting) Modell tubazione (una direzione) Dislivello (una direzione)
PLH-3,4,5,6 max. 50 m max. 50 m max. 15 PLH-3,4,5,6 max. 50 m max. 50 m max. 15

» De begrenzingen voor het hoogteverschil zijn voor alle opstellingen van binnen- en
buitenapparaten bindend, onafhankelijk van het feit welk apparaat hoger opge-
steld wordt.

© Binnenapparaat
® Buitenapparaat

* Le specifiche del dislivello sono valide per qualsiasi installazione delle sezioni in-
terna ed esterna, indipendentemente da quale unita si trova in posizione piu ele-
vata.

© Sezione interna
(® Sezione esterna
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2.3. Tuberia de refrigerante

» Compruebe que la diferencia de altura entre las unidades interior y exte-
rior, la longitud del tubo de refrigerante y la cantidad de codos en la tuberia
se encuentren dentro de los limites que se indican a continuacion.

2.3. Tubo de refrigerante

P Verifique se a diferenca entre as alturas das unidades interior e exterior, o
comprimento da tubagem de refrigeracéo e o niumero de curvas na tubagem
se encontram dentro dos limites abaixo indicados.

Modelos ® Longitud de las Diferencia © Numero de Modelos ® Comprimento da Diferenca © Numero de curvas
tuberias (un sentido) de altura codos (un sentido) tubagem (um s¢ sentido) de altura (um s6 sentido)
PLH-3,4,5,6 Max. 50 m Max. 50 m Max de 15 PLH-3,4,5,6 Max. 50 m Max. 50 m Max. de 15

« Las limitaciones de diferencia de altura son obligatorias sin importar qué unidad,
la interior o la exterior, esta colocada mas alta.
©® Unidad interior
® Unidad exterior

» Os limites de diferenca de altura sdo impostos, independentemente de qual das
unidades, interior ou exterior, estiver colocada mais alto.
©® Unidade interior
® Unidade exterior

2.3. Koleror

» Kontroller, at forskellen mellem hgjden pa den indenders og den udendors
enhed, lengden af kolerorforingen og antallet af bgjninger pa rorforingen
er indenfor de nedenfor viste graenser.

2.3. ZwARVEQ YUKTIKOU

P EAEYEETE OTI N UPOUETPIKN Slapopd HETAEU TG ECWTEPIKAG KAl TNG EEWTEPIKAG
povadag, To MAKOG TNG CWARVWONG Yia TO YUKTIKO Kal o apifudg o6mou
KaGumTovTal ol OWANVAOEIG, BpiokovTal EVTOG TWV opiwv Tmou KaBopiZovTal
OTOV TiVaKa Mo KATW.

» Greenserne for hgjdeforskel er bindende, ligegyldig hvilken enhed, den indenders
eller den udenders, der er placeret hgjest.
© Indenders enhed
® Udenders enhed

® Laengde af ) © Antal bejninger
Modeller rerfering (en vej) Hejdsforskel (en vej) Moviéha ® Mnkog owhivwong Yyopetpiry | © AplBpog Kappewy
PLH-3, 4,5, 6 Max. 50 m Max. 50 m Max. 15 (Mia kateuBuvon) dlapopd (Mia KaTeuBuvon)
PLH-3, 4, 5, 6 Mey. 50 p. Mey. 50 p. Megy. 15

* OL TepLopOIol 0NV UPOUETPIKN dlapopd eival deopeuTiKol avegapmta arod
TO Tola HOoVAdA, ECWTEPLKN 1) EEWTEPLKN, ToToBeTE(TAL UWYNAOTEPA.
® EowTepky povada
® EEwTepikn povada

2.3. Sogutucu borulari

» i¢ ve dis iinitelerin yiikseklikleri arasindaki farkin, sogutucu borularinin
uzunlugunun ve borulardaki biikiim sayisinin asagida gésterilen sinirlar
icinde olup olmadigini kontrol ediniz.

® Borularin N ) © Bukim sayisi
Modeller uzunlugu (tek yonde) Yiikseklik farki (tek yonde)
PLH-3,4,5,6 En ¢cok 50 m En cok 50 m En cok 15

* Yikseklik sinirlamalari i¢ ya da dis Uniteden hangisinin daha yiiksekte olduguna
bakilmaksizin gecerlidir.
® ic tinite
® Dis tnite

2.3. Tpy6bI xnapareHTa

» Y6eautechb B TOM, YTO Nepenag, BbICOTbl MEXAY BHYTPEHHUM U HapY>XHbIM
npubopamu, AnuHa Tpybbl xNapareHTa u 4Yucno usrnbos B Tpybe He
NpPeBbIWAIOT YKa3aHHbIX HUXe npeaenos.

® [nuHa Tpy6bi Mepenap © Yucrno nsrnéos
Mogenu
(B OHY CTOpPOHY) BbICOTbI (B 0AHY CTOPOHY)
PLH-3, 4,5, 6 Makc. 50 m makc. 50 m makc. 15

e CobntoaeHne orpaHW4eHniA No nepenazy BbiCOTbl ABNAETCA 06A3aTeNbHbIM BHE
3aBMCUMOCTU OT TOro, Kakom npubop, - BHYTPEHHUA UNN HAPYXHbIA -
ycTaHaBNMBaeTCA BblLLe.

(© BHyTpeHHuii npubop
(® Hapy>Hbin npuéop
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2.4. Ventilation and service space
When installing a single outdoor unit
® Min. 100 (150) mm
When installing many outdoor units
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
® Up to 10 units (When the air outlet guides (sold separately) are used, no more than five
units should be arranged side by side.)
® Min. 1000 mm
* The dimensions in () are for PUH-4, 5, 6 models.
When installing the unit on a rooftop or other location unprotected from the wind,
situate the unit’s air outlet so that it is not directly exposed to strong winds.
« Position the unit so that the air outlet blows perpendicularly to the seasonal wind
direction, if possible.

%

2.4. Freiraum fiir Belliiftung und Bedienung
Beim Installieren einer einzelnen AuBBenanlage
® Min. 100 (150) mm
Beim Anbringen zahlreicher AuBeranlagen
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
®© Bis zu 10 Anlagen (Wenn die Fihrungen der Luftaustrittséffnungen (als Sonderzubehér
erhaltlich) eingesetzt werden, sollten nicht mehr als fiinf Anlagen nebeneinander angeord-
net werden.)
® Min. 1000 mm
* Die Abmessungen in () beziehen sich auf die Modelle PUH-4, 5, 6.
Bei Anbringung der Anlage auf der Dachoberseite oder an anderen, nicht vor Wind
geschutzten Stellen, die Luftaustrittséffnung der Anlage so ausrichten, daB sie nicht
unmittelbar starkem Wind ausgesetzt ist.
« Bringen Sie die Anlage so an, daB die Abluft aus der Luftaustrittséffnung im rech-
ten Winkel zur jahreszeitlichen Windrichtung, soweit diese bekannt ist, gefihrt wird.

2.4. Ventilation et espace de service
Lors de I’installation d’un seul appareil extérieur
® Min. 100 (150) mm
Lors de I’installation de plusieurs appareils extérieurs
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
®© Jusqu'a 10 appareils (Lors de I'utilisation de guides d’évacuation d’air (vendus séparé-
ment), cing appareils maximum peuvent étre disposés cote a cote).
® Min. 1000 mm
* Les dimensions entre parenthéses ( ) concernent les modéles PUH-4, 5 et 6.
Lors de linstallation de I'appareil sur un toit ou a d’autres endroits non protégés du
vent, diriger la sortie d’air de I'appareil vers le c6té qui n’est pas directement opposé
aux vents forts.
« Placer I'appareil de telle sorte que la sortie d’air souffle dans la direction perpendi-
culaire a celle des vents saisonniers, si celle-ci est connue.

2.4. Ventilation och utrymme fér underhall
Nér en enda utomhusenhet installeras
® Min. 100 (150) mm
Néar flera utomhusenheter installeras
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
®© Upp till 10 enheter (Nar luftutioppsgejder (séljs separat) anvénds bér ej mer &n fem enheter
monteras sida-vid-sida.)
® Min. 1000 mm
x Dimensionerna inom parentestecknen () géller for modellerna PUH-4, 5, 6.
Nér enheten installeras pa tak eller andra platser som ej ar skyddade fran vinden bér
enhetens luftutlopp placeras sa att det ej direkt utsétts for starka vindar.
« Positionera enheten sa att luftutloppet ligger lodréatt i férhallande till vindriktningen
pa sasongsvindarna, om denna kénns till.

2.4. Ventilatie en bereikbaarheid
Installatie van één buitenapparaat
® Min. 100 (150) mm
Installatie van meerdere buitenapparaten
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
© Maximaal 10 apparaten. (Als de luchtuitiaatgeleiders (los verkrijgbaar) worden gebruikt,
mogen slechts vijf apparaten naast elkaar worden geinstalleerd.)
® Min. 1000 mm
* De afmetingen tussen () gelden voor de modellen PUH-4, 5 en 6.
Als het apparaat wordt geinstalleerd op het dak of op een andere plaats waar de
wind vrij spel heeft, moet de luchtuitlaat van het apparaat zo worden geplaatst dat hij
niet rechtstreeks aan krachtige windstoten blootstaat.
« Plaats het apparaat zodanig dat de luchtuitlaat loodrecht uitkomt op de windrich-
ting die gedurende het seizoen het meest voorkomt, indien deze windrichting be-
kend is.

2.4. Ventilazione e spazio di servizio
Per I’installazione di una singola sezione esterna
® Min. 100 (150) mm
Installazione di piu sezioni esterne
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
®© Fino a 10 unita (Se vengono utilizzate le guide di uscita dell’aria (vendute separatamente),
non é possibile disporre fianco a fianco piu di cinque sezioni.)
® Min. 1000 mm
# Le dimensioni in () sono per i modelli PUH-4, 5, 6.
Per installare I'unita su un letto od in altri loughi non protetti dal vento, far si che
l'uscita dell’aria dell’'unita non si esposta ai venti forti.
« Disporre I'unita in modo che l'uscita della stessa possa scaricare I'aria perpendi-
colarmente alla direzione stagionale del vento, se questa e nota.



2. Lugar en que se instalara
2. Montagested

2. Montaj yeri

2. MecTo ycTaHOBKM
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2. Localizacao da instalacao
2. Xwpog eykaraoraong

2.4. Ventilacion y espacio de servicio
Al instalar una unidad exterior simple
® Min. 100 (150) mm
Cuando instale varias unidades exteriores
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
(© Hasta 10 unidades (Cuando se utilicen guias de salida de aire (vendidas por separado), no
se pueden colocar mas de cinco unidades una al lado de la otra)
® Min. 1000 mm
* Las dimensiones de ( ) son para los modelos PUH-4, 5, 6.
Cuando instale una unidad en el tejado o en otros lugares desprotegidos del viento,
sitte la salida de aire de la unidad de manera que no esté directamente expuesta al
viento fuerte.
» Cologue la unidad de manera que la salida de aire sople en direccién perpendicu-
lar a la direccién estacional del viento, si la conoce.

2.4. Ventilacao e espaco de manutencao
Quando instalar uma sé unidade exterior
® Min. 100 (150) mm
Quando instalar muitas unidades exteriores
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
© Até 10 unidades (Sendo utilizadas condutas de saida do ar (a venda separadamente), néo
podem ser dispostas lado-a-lado mais de 5 unidades.)
® Min. 1000 mm
x As dimensdes entre paréntesis () correspondem aos modelos PUH-4, 5, 6.
Se instalar a unidade no topo do telhado ou noutros locais desprotegidos do vento,
coloque a saida de ar da unidade numa direcgéo nao directamente exposta a ven-
tos fortes.
« Posicione a unidade de modo que o ar que se escapa da unidade sopre perpendi-
cularmente a direcgao sazonal do vento, se for conhecida.

2.4. Plads til ventilation og service
Ved montering af en enkelt, udenders enhed
@ Min. 100 (150) mm
Ved montering af flere udendors enheder
® Min. 100 (150) mm
Min. 10 mm
© Min. 200 (300) mm
© Op til 10 enheder. (Nar der anvendes luftafgangsstyring (seelges separat), ber der ikke
placeres mere end fem enheder ved siden af hinanden.)
® Min. 1000 mm
+ Mali () geelder for PUH-4, 5, 6 modeller.
Nar enheden monteres pa et tag eller et andet sted, hvor den ikke er beskyttet mod
vinden, skal enhedens luftudtag placeres, sa det ikke udseettes direkte for steerk
blaest.
* Anbring enheden, s& udblaesningsluften gar vinkelret pa den fremherskende vind-
retning, hvis dette er muligt.

2.4. EEacpiop6g Kal XWPpog OUVTAPNONG
INa eykatdotaon piag eEWTePIKAG povadag
@ Min. 100 (150) xAoT.
MNa eykatdotaon MOAAQV eEWTEPIKWOV HOVASWV
® Min. 100 (150) xAoT.
Min. 10 XAoT.
© Min. 200 (300) YAoT.
© Méxpt 10 povadeg (Otav xpnoworololvTtal ol 0dnyoi MTepuyiwy yia v éEodo Tou
aépa (ayopdlovTal XwploTd), o aplBpog Twv povadwv Tou eykabiotavtal 1 pia dinia
oV GAAn dev TPETIEL va EEMEPVA TIG TIEVTE).
® Min. 1000 xAoT.
# OL dlaotdoelg oe mapévOeon () avapepovtal ota povieAa PUH-4, 5, 6.
‘Otav n eykatdotaon yivetat oy opodr 1 oe AANO onueio orou dev UTIAPXEL
npooTtacia and Tov agpa, Ta OTOMIA eEaywYNG agpa TIPETEL va ToTtoBeTouvTal
HE TPOTIO WOTE VA PNV Eival eKTEBPEVA AUECA OE dUVATA PEUPATA AEPOG.
* H TomoBémnon g povadag TPEMeL va yivetal pe TPOTo WOTE TO OTOWULO
eEaywyng aépa va puod KABeTa oe OXEON He TV KATEUBUVOT Tou aépa, eav
autod eivatl duvato.

2.4. Havalandirma ve bakim alani
Tek bir dis linite monte ederken

® Min. 100 (150) mm
Birden fazla dig Ginite monte ederken

® Min. 100 (150) mm

Min. 10 mm

© Min. 200 (300) mm

® En ¢ok 10 inite (Hava gikis kilavuzlar (ayri olarak satilmaktadir) kullanildigi takdirde en

cok bes Unite yan yana diizenlenebilir.)

® Min. 1000 mm

* (') icinde verilen élctler PUH-4, 5, 6 modelleri i¢indir
Uniteyi, cati (izerine veya riizgardan korunmayan baska bir yere monte ederken,
Unitenin hava ¢ikisinin yerini, kuvvetli riizgarlara maruz kalmayacak sekilde segin.
« Unitenin konumunu, mimkinse, hava c¢ikisindan gelen havanin mevsim

rizgarlarinin yontine dik gelmesini saglayacak sekilde segin.

2.4. BeHTUnAUMA n cepBUCHOE MPOCTPAHCTBO
Mpu ycTaHOBKE OAUHOYHOrO BHYTPEHHero npubopa
@ MwuH. 100 (150) Mm
Mpu ycTaHOBKE HECKONbKUX BHYTPEHHUX nNpubopos
@ MwuH. 100 (150) Mm
MuH. 10 MM
© MwuH. 200 (300) MM
® fo 10 npu6opos. (Mpu MCMONb3OBAHWM HAMPABNAIOWMX ANA BbIXOAHBIX BO3AYLIHbIX
OTBEPCTWIA (MprobpeTaloTcA OTAENbHO), He 6onee 5 NpUBOPOB PAJOM APYr C APYroM.)
® MuH. 1000 MM
* [abapuTbl B ( ) yk3aHbl AnA mogenein PUH-4, 5, 6.
[MNpu ycTaHoBKe Npnbopa Ha KpbiLle Unn B MecTax, NoABEepXXEeHHbIX CUNbHbIM BETpam,
pacrnonoxwuTe npubop Takmm 06pa3om, HTobbI ero BbIXOAHOE BO3AYLLIHOE OTBEpCTHE
He 6b1no0 06paLLeHO B CTOPOHY CUMbHbIX BETPOB.
® 1o BO3MOXHOCTW pacnonoxute npubop takum obpas3om, 4To6bl BO3AYX
BblAyBancA nepneHanKynaApHO HanpasneHnto NpeobnaaatoLLmx CE30HHbIX BETPOB.




3. Installing the indoor unit

3. Anbringung der Innenanlage

3. Installering av inomhusenheten

3. Installazione della sezione interna

(@ 3. Installation de I’appareil intérieur
QD 3. Het binnenapparaat installeren

08e0

3.1. Check the indoor unit accessories
The indoor unit should be supplied with the following accessories.

@

Accessory name Qty

Installation template 1

®
®@ | Washers (with insulation) 4
Washers (without insulation) 4

@

Pipe cover (for refrigerant piping joint)
small diameter
large diameter

Band (large)
Band (small)

Screw with washer (M5 x 25) for mounting grille

Drain socket

alalno o= =

Qe ®

Insulation

%o Do

@ ® 3.1. Zubehérteile der Innenanlage priifen
Zum Lieferumfang der Innenanlage gehért folgendes Sonderzubehér.

% Bezeichnung des Zubehdrteile Anzahl
Montageschablone 1

CliS)

% Unterlegscheibe (mit Isolierung) 4
Unterlegscheibe (ohne Isolierung)

IS

@

Rohrabdeckung (fur Verbindung der Kaltemittelrohrleitung)
kleiner Durchmesser
groBer Durchmesser

Band (groB)
Band (klein)

Schraube mit Unterlegscheibe (M5 x 25) fiir Gitteranbringung

AblaBmuffe

QO ®
BN N N ST ) [N

Isolierung

3.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent | 3.1. Kontrollera tillbehoren fé6r inomhusenheten

|’apparei| intérieur Inomhusenheten bor levereras med foljande tillbehor.
Lappareil intérieur doit étre livré avec les accessoires suivants: ;
. _ Tillbehérets namn Antal
___Nomde Faccessoire Qe ® | Installationsmall i
@ | Schéma d‘lnstallgtlon - ! ®@ | Mellanlagg (med isolering) 4
®@ | Rondelles (avec |.solat|.on) 4 Mellanlagg (utan isolering) 4
Rondelles (sans isolation) 4 ® | Rorskydd (for kylmedelsréret anslutning)

® | Cache-tuyaux (pour le raccord des tuyaux de réfrigérant) Liten diameter

petit diameétre Stor diameter

grand diamétre

- Band (stora)
Courroie (grands)

Band (sma)

Courroie (petits)

Skruv med mellanlagg (M5 x 25) fér montering av grill

Vis avec rondelle (M5 x 25) pour monter la grille Draneringsmuff

alalno o= =

Prise d’écoulement

QBB ®
=== =
Qe ®

Isolering

Isolation

3.1. Controleer de accessoires voor het binnenapparaat | 3.1. Controllare gli accessori dell’unita interna

De volgende accessoires horen bij het binnenapparaat te zijn meegeleverd. Lunita interna dovrebbe essere in dotazione i seguenti accessori.
Nome dell’accessorio Q.ta Nome dell’accessorio Qta
@ | Mal voor installatie 1 @ | Modello d’installazione 1
Sluitring (met isolatie) 4 ®@ | Rondella (con materiale isolante) 4
Sluitring (zonder isolatie) 4 Rondella (senza materiale isolante) 4
Pijpisolatie (voor koppeling van koelleiding) ® | Protezione per tubi (per giunto tubi del refrigerante)
kleine diameter 1 piccolo diametro 1
grote diameter 1 grande diametro 1
@ | Band (breed) 6 @® | Nastro (grande) 6
Band (smal) 2 Nastro (piccolo) 2
® | Schroef met ring (M5 x 25) voor montage van de gril 4 ® | Vite con rondella (M5 x 25) per montaggio griglia 4
® | Aftapbus 1 ® | Manicotto di drenaggio 1
@ | Isolatie 1 @ | Isolamento 1




3. Instalacion de la unidad interior 3. Instalacao da unidade interior

3. Montering af den indendors enhed 3. Eykataoraon tng e0WTEPIKAG Hovadag
3. ¢ Ginitenin montaj)

3. YcTtaHoBKa BHyTpeHHero npubopa

3.1. Comprobacion de los accesorios de la unidad interior | 3.1. Verificacao dos acessorios da unidade interior
La unidad interior debe ir acompafada de los siguientes accesorios. A unidade interior deve ser fornecida com os seguintes acessorios.
Nombre accesorio Cant. Nome do acessério Q.de
@ | Plantilla de instalacién 1 @ | Exemplo de instalagao 1
® | Arandelas (con aislamiento) 4 @ | Arruelas (com isolagéo) 4
Arandelas (sin aislamiento) 4 Arruelas (sem isolagao) 4
® | Cubierta de tuberia (para junta de tuberia de refrigerante) ® | Tampa do tubo (para junta da tubagem de refrigerante)
diametro pequefio 1 Pequeno diametro 1
diametro grande 1 Grande diametro 1
@ | Abrazadera (grande) 6 ® | Banda (grande) 6
Abrazadera (pequena) 2 Banda (pequeno) 2
® | Tornillo con arandela (M5 x 25) para montar la rejilla 4 ® | Parafuso com arruela (M5 x 25) para montagem da grelha | 4
® | Tubo de desaglie 1 ® | Bocal de drenagem 1
@ | Aislante 1 @ | Isolagédo 1
3.1. Check tilbehgrsdelene til den indendors enhed 3.1. EAEYETe Ta €EAPTANATA TG EOCWTEPIKAG MOVADdAg
Den indenders enhed skal veere leveret sammen med felgende tilbehgrsdele. H eowTepIkr povada Tpémnel va mponunbeleTal he Ta TapakaTtw eEapTipata.
Tilbehersdelens navn Kvantum Ovopaocia e§apTHNATOG MooodTnTa
@ | Installationsskabelon 1 @ | XapTivo anotUnwpa £ykataoTaong 1
® | spaendskive (med isolering) 4 ®@ | PodéAAa (Ue povwon) 4
spaendskive (uden isolering) 4 PodéAAa (xwpig povwon) 4
® | Rerafdaekning (til kelergrssamling) ® | Kohdpa owAvwv (Yia ouvdEDELG TwV OWAVWV YUKTIKOU)
Lille diameter 1 UIKENG SlaPETPOU 1
Stor diameter 1 HeYAANG dlapETpou 1
@ | Band (stor) 6 @ | Tawia (MAaTiEQ) 6
Band (lille) 2 Tawvia (0TeEVER”) 2
® | Skruer til spaendskiver til montering af gitter (M5 x 25) 4 ® | Bida pe podéha (M5 x 25) yia ™ oTepéwon g Ypillag | 4
® | Dreenmuffe 1 ® | AKPOOUVBEDHOG ATIOXETEUONG 1
@ | Isolering 1 @ | Mévwon 1
3.1. I¢ Uinite aksesuarlarini kontrol edin
ic tinite asagidaki aksesuarlarla birlikte teslim edilmis olmalidir:
Aksesuarin adi Miktar
@ | Montaj sablonu 1
® | Rondelalar (izolasyonlu) 4
Rondelalar (izolasyonsuz) 4
® | Boru kapagi (sogutucu borusu baglantisi igin)
Kuguk ¢apli 1
Buyuk caph 1
@ | Bant (buyuk) 6
Bant (kliglk) 2
® | lzgaranin montaji i¢in rondelalariyla (M5 x 25) birlikte vida | 4
® | Drenaj soketi 1
@ | lzolasyon 1
3.1. MpoBepbTe HanNU4ue AONOSTHUTESIbHbIX
npuHanne)KHocTeﬁ K BHYTPEeHHeMy npu6opy
BHyTpeHHUIA Npnbop AO0MXeH NOCTaBAATLCA B KOMMMIEKTE CO cneayowmmm
AONONHUTEeNbHbIMU NPUHAANTEXXHOCTAMU:
HasBaHwne npucnocobnexna KonnyecTtso
@ | YcTaHoBOYHbIN WabnoH 1
Mpoknagka (c nsonAumnen) 4
Mpoknagaka (6e3 nsonAuum) 4
W3onAuma ana Tpy6 (anA coeavHeHnA Tpy6b xnapareHTa)
manoro avameTpa 1
6onbluoro avameTpa 1
@ | Nenta (6onbluan) 6
NenTa (Manan) 2
® | BuHT ¢ npoknagkon (M5 x 25) anA ycTaHOBKU peweTku | 4
® | CoeauHuTenbHas MydTa ANA ApeHaxa 1
@ | N3onauma 1




(@ 3. Installation de I’appareil intérieur
QD 3. Het binnenapparaat installeren

3. Installing the indoor unit

3. Anbringung der Innenanlage

3. Installering av inomhusenheten

3. Installazione della sezione interna
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3.2. Ceiling openings and suspension bolt installation

locations
« Using the installation template (top of the package) and the gauge (supplied as an
accessory with the grille), make an opening in the ceiling so that the main unit can
be installed as shown in the diagram. (The method for using the template and the
gauge are shown.)

* Before using, check the dimensions of template and gauge, because they
change due to fluctuations of temperature and humidity.

* The dimensions of ceiling opening can be regulated within the range shown in
following diagram; so center the main unit against the opening of ceiling, en-
suring that the respective opposite sides on all sides of the clearance between
them becomes identical.

3.2. Lage der Offnungen in der Decke und der

Befestigungsschrauben fiir die Aufhdngung
» Mit der Installationsschablone (Oberseite der Packung) und dem MeBgerét (als
Zubehor mit dem Gitter geliefert) eine Offnung in der Decke anbringen, damit die
Hauptanlage, wie in der Abbildung dargestellt, installiert werden kann. (Das Ver-
fahren zur Verwendung der Schablone und des MeBgeréates wird dargestellt.)

* Vor Benutzung der Schablone und der MeBvorrichtung deren Abmessungen
Uberpriifen, weil sie sich aufgrund von Veranderungen der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit &ndern kénnen.

* Die Abmessungen der Offnungen in der Decke kénnen im, in der nachstehenden
Darstellung gezeigten, Umfang angepaBt werden. Daher die Hauptanlage zur
Mitte der Deckendffnungen hin anpassen und vergewissern, daB3 die jeweils
gegeniberliegenden Seiten Uberall die gleichen Abstande aufweisen.

3.2. Ouvertures dans le plafond et emplacement des

boulons de suspension
Utiliser le schéma d'installation (dans le haut du colis) et le gabarit (fourni comme
accessoire avec la grille) pour créer une ouverture dans le plafond de sorte a
pouvoir installer 'appareil principal comme illustré sur le schéma. (Les méthodes
d’utilisation du schéma et du gabarit sont indiquées également.)

* Avant toute utilisation, vérifier les dimensions du schéma et du gabarit car
celles-ci peuvent changer en fonction de la température et de 'humidité.

* Les dimensions de I'ouverture dans le plafond peuvent étre définies au sein de
la plage indiquée dans le diagramme suivant; centrer I'appareil principal par
rapport & I'ouverture dans le plafond, en veillant a la symétrie de chaque cé6té
par rapport a lorifice.

3.2. Taképpning och installationsplatser foér

upphéngningsbultar
+ Anvand installationsmallen (férpackningens ovansida) och mattet (medféljer gril-
len som tillbehdr) och gér en éppning i taket sa att huvudenheten kan installeras
sa som diagrammet visar. (Metoden fér anvandning av mallen och mattet visas.)
* Innan enheten anvénds bér man kontrollera dimensionerna pa mallen och
mattet eftersom de kan variera beroende pa temperaturen och fuktigheten.
* Takdppningens dimensioner kan regleras inom omradena som visas i diagram-
met, centrera huvudenheten vid taképpningen och se till att det fria utrymmet
kring alla sidor ar lika.

3.2. Plafondopeningen en posities voor installatie van

de ophangbouten
+ Gebruik de installatiemal (bovenzijde van de verpakking) en het meetplaatje (bij-
geleverd als accessoire bij de gril) en maak een opening in het plafond zodat het
hoofdapparaat geinstalleerd kan worden zoals in de afbeelding getoond. (Het ge-
bruik van de mal en het meetplaatje worden getoond.)

* Controleer voordat u de installatiemal en het maatpapier gebruikt, de afmetin-
gen ervan omdat door fluctuaties in temperatuur en luchtvochtigheid deze ver-
anderd kunnen zijn.

* De afmetingen van de plafondopening kunnen aangepast worden binnen de
begrenzingen zoals in onderstaande tekening zijn aangegeven; u moet dus
het apparaat tegen de plafondopening centreren, waarbij u ervoor moet zor-
gen dat de respectievelijke tegengestelde zijden aan alle kanten van de ope-
ning hetzelfde is.

3.2. Posizione delle aperture a soffitto e dei bulloni di

sospensione
« Servendosi del modello (parte superiore della confezione) e dell'indicatore (fornito
come accessorio con la griglia) di installazione, installare I'unita principale in modo
tale che I'apertura a soffitto si trovi nel punto indicato nel diagramma (seguire il
metodo indicato per I'uso di sagoma e indicatore).

* Controllare attentamente le dimensioni del modello e dell'indicatore prima di
usarli, in quanto questi componenti possono subire delle modifiche a seguito
delle variazioni di temperatura e dell'umidita.

* Le dimensioni dell’apertura a soffitto possono essere regolate all’interno della
fascia di valori indicata nel diagramma sottostante. Centrare quindi I'unita prin-
cipale rispetto all’apertura a soffitto, assicurandosi che la distanza fra i bordi
dell'unita e dell’apertura sia identica sui punti opposti di tutti i lati.
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3.2. Apertura del techo y ubicacion de los tornillos de
suspension
» Mediante la plantilla de instalacién (parte superior del paquete) y el calibre (sumi-
nistrado como un accesorio junto a la rejilla), realice una apertura en el techo de
forma que la unidad principal se pueda instalar tal y como se indica en el diagrama
(el método de utilizacién de la plantilla y del calibre esta indicado).

* Antes de utilizarlas, compruebe las dimensiones de la plantilla y del calibre ya
que pueden cambiar por fluctuaciones de la temperatura y humedad.

* Las dimensiones de la apertura en el techo se pueden regular dentro de la
gama que muestra el diagrama siguiente; centre la unidad principal frente a la
apertura del techo, asegurandose de que los lados opuestos respectivos en
todos los lados de la apertura sean idénticos.

3.2. Localiza¢c6es das aberturas no tecto e da instala-

cao dos parafusos de suspenséao
« Utilizando o modelo de instalagao (topo da embalagem) e o medidor (fornecido
como acessoério com a grelha), faga uma abertura no tecto para que a unidade
principal possa ser instalada tal como exibido no diagrama. (E demonstrado o
método para utilizar o modelo e o medidor.)

* Antes de comegar, verifique as dimensdes do exemplo e as medidas, devido
estas mudarem com a flutuagao da temperatura e da humidade.

* As dimensodes da abertura do tecto podem ser reguladas dentro dos limites
indicados no diagrama que segue. Entéo, centre a unidade principal na aber-
tura do tecto de maneira que os lados opostos correspondentes aos lados da
abertura sejam idénticos.

3.2. i\bninger mod loft og placering for installation af

suspensionsbolt
Brug installationsskabelonen (emballagens top) og maleapparatet (medfalger som
tilbeher til gitteret), og lav en &bning i loftet, sa hovedenheden kan installeres som
vist i diagrammet (anvendelsesmetode for hhv. skabelon og maleapparat er be-
skrevet).

* Kontroller inden brug dimensionerne pa skabelon og maleapparat, da de aen-
drer sig som felge af udsving i temperatur og luftfugtighed.

* Dimensionerne pa loftsabninger kan reguleres inden for omradet, der er vist i
det folgende diagram; sa centrer hovedenheden mod loftsdbningen, idet De
sikrer Dem at de respektive modsatte sider pa alle sider af lysningen mellem
dem bliver identiske.

3.2. Avoiypara oTo TaBdavi Kal 0£0€1g yia TRV ToTmo0£ETnon

TWV UTTOUAOVIQV avapTnong
* XpNOWOTIOWVTAG TO XAPTLVO TEPLyPapa (OTNV eMavw TIAEUPA TNG OUCKEUAOIAG)
Kal To 6pyavo PETPNONG (TpounBeleTal wg eTIMAEOV eEApTNUA He T YPIAa),
KAVTE €va AVOLlypa OTNV OpoPr| YIa va PIMOPECEL va YIVEL N eyKATaoTaon mg
KUpLaG povadag Omwg GaiveTal 0To OXedAYPaUpa (0To oXedlaypappa paivetat
n HEBODOG XPNONG TOU XAPTLVOU TIEPLYPAUHATOG KAl TOU OPYavou PETPNONG).
* Mpwv anod 1 xenon Tou XaPTIVOU aroTUTIOHATOG Kal TOU PETPNTH, EAEYEETE
TIG dla0TACELG TOUG emMeldn) peTaBaAAovtal eEaltiag Twv SLaKUPAVOEWV
™g Beppokpaociaq Kat g uypaociag.
Ol 3laoTACELG TOU aVOlyHaTog TaBaviou Uropouv va kavovifovtal woTe
va eival eviog G KAiHOKag Tou @aiveTal O0TO TUO KATWw Jdldypauua.
ETopEVWG KEVTPAPETE TNV KUPLA HOVADA MOTE VA CUMTIITEL HE TO AvOolyua
Tapaviou, e§AOPANCOVTAG MOTE Ol AVTIOTOLXEG avTiBeTeq TIAEUPEG OE
OAEQ TIG TIAEUPEG TOU dlakevou PeTa&u Toug va eival idleg.

*

3.2. Tavandaki acikliklar ve aski civatalarinin yerleri
* (Ambalajin Ustiindeki) montaj sablonunu ve (1zgarayla birlikte aksesuar olarak
saglanan) geyci kullanarak, ana tnite asagidaki semada gosterilen bicimde monte
edilecek sekilde, tavanda bir delik agin. (Sablon ve geycin nasil kullanilacagi
gosterilmistir.)
* Sablon ve geyci kullanmadan énce boyutlarini kontrol ediniz, ¢iinki ¢evre
sicakligi ve nem oranindaki degisiklikler nedeniyle degisiklige ugrarlar.
* Tavandaki acikligin boyutlari, asagidaki semada gosterilen degerler arasinda
ayarlanabilir; dolayisiyla, ana Uniteyi, aralarindaki agikligin tiim yanlarinin karsi
taraflarinin ayni olmasina dikkat ederek tavandaki acikliga gére ortalayiniz.

3.2. Pacnono)xeHue oTBEPCTUA B MNOTOJIKE U

HaBeCHbIX 6onToB
¢ C NoMolLLbtO YCTAHOBOYHOTO LIAGMOHa (Bepx ynakoBKu) v kanubpa (noctaBnAeTca
B KOMMNeKTe AOMNONTHUTENIbHbIX I'IpI/IHa,Elﬂe)KHOCTeVI K pemeTKe) npo.qenal?lTe
O0TBEpPCTUE B MOTOMKE TakMM 06pa3om, YTOGbl rMaBHbI MPUGOP MOXHO Gblo
YCTaHOBUTb, KaK NnokasaHo Ha guarpammMe. (MeTO,Cl 1cnonb3oBaHuA WwabnoHa n
Kanubpa ykasaH.)

* Mpexae, 4em ucnonb3oBatb WabnoH 1 Kanubp, NPoBepbTe MX pasMepbl,
NMOCKOSbKY OHWU MEHAIOTCA U3-3a NepenagoB TEMNepaTyp U BNaXKHOCTU.

* Pasmep NMOTONOYHOrO OTBEPCTUA MOXHO perynvpoBaTtb B npegenax,
yKasaHHbIX Ha avarpamme, Takum o6pasom, YTobbl OTLEHTPOBATL rNaBHbIN
|'|p|/|60p B NOTOJIO4YHOM OTBEPCTUU, obecneunB OJNHaKOBble 3a30pbl MO BCEM
COOTBETCTBYHOLMM MPOTUBOMONOXHBIM CTOPOHAM.
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» Use M10 (3/8") suspension bolts.
* Suspension bolts are to be procured at the field.
« Install securely, ensuring that there is no clearance between the ceiling panel &
grille, and between the main unit & grille.
® Outer side of main unit
Bolt pitch
© Ceiling opening
®© Outer side of Grille
® Grille
® Ceiling
© Multi function casement (option)
@ Entire periphery
* Note that the space between ceiling panel of the unit and ceiling slab and etc must be 10 to

15 mm.
(mm)
Models *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4,5, 6 281 298

« Zur Aufhangung Stehbolzen M10 (3/8") verwenden.
* Aufhangungsstehbolzen sind vor Ort zu beschaffen.
« Sicher anbringen und vergewissern, daB zwischen Deckenplatte und Gitter sowie
zwischen Hauptanlage und Gitter keine Freirdume vorhanden sind.
® AuBenseite der Hauptanlage
Abstand zwischen
© Deckenéffnung
© AuBenseite des Gitters
® Gitter
® Decke
© Multifunktionaler Fliigelrahmen (optional)
® Gesamte AuBenseite
* Beachten, daB der Abstand zwischen Deckenplatte der Anlage und Deckenunterseite etc
10 bis 15 mm betragen muB.

(mm)
Modelle *C D
PLH-3 241 258
PLH-4,5,6 281 298

« Utiliser des boulons de suspension M10 (3/8").
* Lacquisition des boulons de suspension doit se faire localement.
« Installer 'appareil de maniére slre, en veillant a ce qu’il n’y ait pas de vide entre le
panneau du plafond et la grille ni entre I'appareil principal et la grille.
® Partie extérieure de I'appareil principal
Ecartement entre les boulons
© Ouverture dans le plafond
© Partie extérieure de la grille
® Grille
® Plafond
© Boitier multifonctions (optionnel)
® Toute la périphérie
* Ne pas oublier que I'espace laissé entre le panneau de I'appareil c6té plafond et le pan de
plafond, etc. doit étre de 10 a 15 mm.

(mm)
Modéles *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4,5, 6 281 298

* Anvand M10 (3/8-tum) upphangningsbultar
* Upphé&ngningsbultarna inkdps lokalt.
« Installera enheten ordentligt, se till att det inte finns n&got fritt utrymme mellan
takpanelen och grillen, samt mellan huvudenheten och grillen.
® Huvudenhetens yttre sida
Bultlutning
© Taképpning
© Grillens yttre sida
® Grill
® Tak
© Flerfunktionshélje (tillval)
® Hela omkretsen
* Observera att utrymmet mellan enhetens takpanel och taket maste vara 10 till 15 mm.

(mm)
Modeller *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4,5, 6 281 298

» Gebruik M10 (3/8") ophangbouten.
* Ophangbouten moet u zelf kopen.
» Hang het apparaat goed stevig op, waarbij u ervoor moet zorgen dat er geen ruimte
tussen de plafondplaat en het rooster zit, en tussen het apparaat en het rooster.
® Buitenkant van het apparaat
Afstand bouten
© Plafondopening
© Buitenkant van rooster
® Rooster
® Plafond
© Multifunctionele behuizing (optioneel)
® Gehele omgeving
* Let op dat de ruimte tussen het plafondpaneel van het apparaat en de plafondbalk enz. 10
tot 15 mm moet zijn.

(mm)
Modellen *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4, 5, 6 281 298

+ Usare i bulloni di sospensione M10 (3/8").
* I bulloni di sospensione devono essere acquistati localmente.
* Installare saldamente I'unita, assicurandosi di non lasciare alcun gioco fra il pan-
nello del soffitto e la griglia, nonché fra I'unita principale e la griglia.
® Lato esterno dell'unita principale
Passo del bullone
© Apartura a soffitto
© Lato esterno della griglia
® Griglia
® Soffitto
© Cassetta multifunzionale (opzionale)
® Intero bordo esterno
* Notare che lo spazio fra il pannello del soffitto dell'unita e la soletta del soffitto deve essere
compreso fra 10 e 15 mm.

(mm)
Modelli *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4,5,6 281 298
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« Utilice tornillos de suspensién M10 (3/8").
* Los tornillos de suspensién no estan incluidos en el envio.
* Instale la unidad asegurandose de que no queda espacio entre el panel de techo
y la rejilla'y entre la unidad principal y la rejilla.
® Lado exterior de la unidad principal
Paso del tornillo
© Apertura en el techo
© Lado exterior de la rejilla
® Rejilla
® Techo
© Caja multifuncional (opcional)
® Toda la periferia
* Obsérvese que debe haber un espacio de 10 a 15 mm entre panel de techo de la unidad y
placa de techo, etc.

(mm)
Modelos *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4, 5, 6 281 298

« Utilize parafusos de suspensdo M10 (3/8").
* Os parafusos de suspenséo devem ser adquiridos localmente.
« Instale com seguranga, de maneira que ndo haja qualquer folga entre o painel do
tecto e a grelha, nem entre a unidade principal e a grelha.
® Face exterior da unidade principal
Distancia do parafuso
© Abertura do tecto
© Face exterior da grelha
® Grelha
® Tecto
© Armagéo de fungdes mdltiplas (opcional)
® Toda a periferia
* Note que é necessario deixar um espaco de 10 a 15 mm entre o painel do tecto da unidade
e a placa do tecto.

(mm)
Modelos *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4, 5, 6 281 298

Anvend M10 (3/8") suspensionsbolte.
* Suspensionsbolte skal indkabes lokalt.
Installer sikkert, idet det sikres at der ikke er noget mellemrum mellem loftspanel
og gitter og mellem hovedenhed og gitter.
® Ydre side af hovedenhed
Boltstigning
© Loftsabning
© Ydre side af gitter
® Gitter
® Loft
© Flerfunktionskappe (ekstraudstyr)
® Hele periferien
Bemeerk at der til mellemrummet mellem enhedens loftspanel og loftspladen og etc. skal
vaere 10 til 15 mm.

(mm)
Modeller *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4,5, 6 281 298

+ Xpnowormnomoete UrouAovia avaptnong peyeboug M10 (3/8").
* Ta umouAdvia avaptnong ayopadovtal anodé To eUMoOpLo.

* OpovTioeTe WOTE N €yKATAOTAON Vva eival oTEPen, e§aopaAifovtag OTL dev
undpyel dldkevo PeTa&u Tou TAalciou TaBaviou Kat oTiG YPIAALEG, kal peTagu
MG KUPLAG Hovadag Kal OTIG YPIAALEG.

® EEwTepikr) MAEUPA KUPLAG povadag

AnéoTaon UIouAovidv

© Avolyua TepIEAENG

© EEwTepikr) TMAeUpA OTIG YPIAALEG

® pileg

® TaBawt

© KAAUPpA TIOAAATAGVY AELTOUPYLOV (TPOALPETIKA)

® OAO6KAnpPN N Meplpépela

* Inuelwoete OTL TO dlAoTNa PeTa&u Tou TAalciou TaBavioy NG povadag Kal mg
MAdkag taBaviou kAT mpémnel va eivat 10 éwg 15 XIA. TIou TpENeL v'agrveTal.

(xAot.)
MovtéAa *C D
PLH-3 241 258
PLH-4, 5, 6 281 298

M10 (3/8") aski civatalari kullaniniz.

* Aski civatalari yerel piyasadan tedarik edilir.
Tavan paneli ile 1zgara arasinda ve ana Uniteyle 1zgara arasinda agiklik
kalmamasina dikkat ederek emniyetli bir sekilde monte ediniz.

® Ana Unitenin dig kismi

Civata araligi

© Tavandaki agiklik

© lIzgaranin dis kismi

® Izgara

® Tavan

© Cok islevli kasa (segmeli)

® Tum gevresi

* Unitenin tavan paneli ile tavan plakasi vb. arasinda 10 - 15 mm kadar bir aralik birakilmasi

gerektigine dikkat ediniz.

(mm)
Modeller *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4, 5, 6 281 298

® lcnonb3ynte HaBecHble 6onTbl M10 (3/8").
* HaBecHble 601Tbl NprobpeTatoTcA Ha MecTe.
® BbinonHute YCTaHOBKY, yﬁe,EI.VIBLIJVICb, 4YTO mMeXxnay NMOTONIOYHOWN MaHenblo U
peLleTKon, a TakxXe MeXay rMaBHbIM NPUGOPOM 1 peLLeTKON HeT 3a3opa.
(® BHeluHAA CTOPOHA FMaBHOMO Npuéopa
LLlar 6onTa
© MoTono4Hoe oTBepcTUe
(© BHeluHWe CTOPOHbI peLeTkn
® Pewwetka
® MoTonok
(© MHOrohyHKLMOHASbHbI OKOHHbIN MepensieT (onums)
® Obwee NPoCTPaHCTBO
* OTMeTbTe, YTO PacCTOAHME MeX/y MOTONOYHOW NaHesblo npuéopa 1 NOTONKOM U T.A.
AOMKHO 6bITb 0T 10 Ao 15 MM BReBo.

(mwm)
Mogenu *C *D
PLH-3 241 258
PLH-4,5, 6 281 298
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3.3. Branch duct hole and fresh air intake hole

At the time of installation, use the duct holes (cut out) located at the positions shown
in following diagram, as and when required.

« A fresh air intake hole for the optional multi function casement can also be made.
Note:

The figure marked with * in the drawing represent the dimensions of the main
unit excluding those of the optional multi function casement.

When installing the optional multi function casement, add 135 mm to the di-
mensions marked on the figure.

When installing the branch ducts, be sure to insulate adequately. Otherwise
condensation and dripping may occur.

3.3. Offnung fiir Strémungskanalabzweigung und

Offnung fiir Frischluftansaugung

Bei der Installation die Strdmungskanaldffnungen (zum Ausschneiden), die sich an denin
der nachstehenden Abbildung dargesteliten Positionen befinden, bei Bedarf verwenden.
- Eine Offnung fir die Frischluftansaugung kann auch fiir den als Sonderzubehér

erhéltlichen multifunktionalen Fligelrahmen angebracht werden.
Hinweis:
Die in der Zeichnung mit * Sternchen gekennzeichnete Zahl steht fiir die MaBe
der Hauptanlage mit Ausnahme der Abmessungen des als Sonderzubehor er-
héltlichen multifunktionalen Fliigelrahmens.
Bei der Installation des als Sonderzubehor erhéltlichen multifunktionalen Fliigel-
rahmens zu den in der Abbildung gekennzeichneten MaBen 135 mm zugeben.
Bei der Installation der Stromungskanalabzweigungen dafiir sorgen, daB die-
se angemessen isoliert werden, da sich sonst Kondenswasser bilden und her-
ab tropfen kann.

3.3. Orifice pour le tuyau d’embranchement et orifice

pour l'arrivée d’air frais

Au moment de l'installation, utiliser les orifices de conduits (prédécoupés) situés aux
emplacements indiqués sur le schéma suivant, selon les besoins du moment.
« Il est également possible de créer un orifice d’arrivée d’air frais pour le boitier

multifonctions en option.
Remarque :
La figure marquée d’un astérisque * sur le schéma représente les dimensions
de I'appareil principal sans tenir compte des dimensions du boitier
multifonctions disponible en option.
Lors de I'installation de ce boitier multifonctions, ajouter 135 mm aux dimen-
sions reprises sur la figure.
Lors de I'installation des tuyaux d’embranchement, veiller a toujours les isoler
correctement sinon de la condensation risque de se former et des gouttes
pourraient tomber.

3.3. Hal for grenkanal och for friskluftintag

Vid installationen ska grenkanalernas hal (urklippta) som finns pa de platser som
visas pa bilden anvandas.

« Ett hal for friskluftsintag fér den extra multifunktionella karmen kan ockséa géras.
Obs:

Figuren som &r méarket med * i bilden representerar dimensionerna pa huvud-
enheten utom dessa med den extra multifunktionella karmen.

Lagg till 135 mm till matten i bilden vid installation av den extra multifunktionella
karmen.

Vid installation av grenkanaler ska de isoleras pa lampligt satt. | annat fall kan
kondensering och dropp uppsta.

3.3. Openingen voor pijpaftakking en luchtinlaat

Maak bij de installatie gebruik van de openingen (uitgesneden) voor de leidingen op

de plaatsen die in de afbeelding worden getoond.

» Een luchtinlaat voor de optionele multifunctionele behuizing kan ook worden ge-
maakt.

Opmerking:

De getallen in de afbeelding met een * ernaast zijn de afmetingen van het hoofd-

apparaat zonder de optionele multifunctionele behuizing.

Als u de multifunctionele behuizing installeert, dient u 135 mm toe te voegen

aan de afgebeelde afmetingen.

Als u de pijpaftakkingen monteert, zorg dan voor een goede isolatie. Als er te

weinig wordt geisoleerd, kan er vochtcondensatie optreden.

3.3. Foro del condotto di diramazione e foro dell’ingres-

so dell’aria fresca

Al momento dell'installazione, usare i fori dei condotti (predisposti) situati nelle posi-
zioni indicate nello schema sottostante, se e quando richiesto.
« E possibile inoltre predisporre un alloggiamento multifunzionale opzionale per il

foro dell'ingresso dell’aria fresca.
Nota:
Il valore marcato con * nel diagramma rappresenta le dimensioni dell’unita
principale, con I’esclusione dell’alloggiamento multifunzionale opzionale.
Per I'installazione di detto alloggiamento, prevedere I’aggiunta di 135 mm alle
dimensioni indicate nella figura.
Per I'installazione del condotto di diramazione, prevedere un adeguato isola-
mento. In caso contrario, potrebbe esservi la formazione di condensa e la ca-
duta di gocce.
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3.3. Orificio para conducciones y orificio para toma de

aire fresco

Durante la instalacién, utilice los orificios para conducciones (de corte) situados en
las posiciones que muestra el siguiente diagrama segln sea necesario.
» También puede realizar un orificio para toma de aire fresco para la caja

multifuncional opcional.
Nota:
Las cifras marcadas mediante * en el grafico representan el tamafo de la uni-
dad principal sin tener en cuenta la caja multifuncional opcional.
Cuando instale dicha caja, afiada 135 mm a las dimensiones marcadas en la
figura.
Cuando instale el ramal de conduccion, asegurese de aislar lo adecuadamen-
te. En caso contrario, podria producirse condensacion y goteos.

3.3. Orificio do conduto de derivacao e orificio de ad-

misséao de ar fresco
No momento da instalagéo, utilize os orificios do conduto (separador) situados nas
posigdes indicadas no diagrama que se segue, como e quando necessario.
* Pode também ser feito um orificio de admissédo de ar fresco para a armagéao de

fungdes multiplas opcional.

Nota:
Os numeros marcados com * no desenho representam as dimensoes da uni-
dade principal excluindo as da armacéao de fun¢ées muiltiplas opcional.
Quando instalar a armacao de fungdes muiltiplas opcional, acrescente 135 mm
as dimenso6es marcadas na figura.
Quando instalar os condutos de derivacao, certifique-se de que os isola devi-
damente. Caso contrario, podera ocorrer condensacao e queda de gotas.

3.3. Abning til forgreningskanal og abning til frisklufts-
indtag

Nar enheden monteres, bruges kanalabningerne (udskaeringer) placeret som vist i

falgende diagram efter behov.

» Man kan ogsa lave et friskluftsindtag til flerfunktionskappen (ekstraudstyr).

Bemaerk:

Tallene markeret med * pa tegningen angiver malene for hovedenheden undta-

gen malene for flerfunktionskappen (ekstraudstyr).

Ved montering af flerfunktionskappen (ekstraudstyr) skal der la2gges 135 mm

til malene vist pa tegningen.

Ved montering af forgreningskanalerne skal der isoleres ordentligt. Ellers kan

der opsta kondensdannelse og kondensdryp.

3.3. Om\ mAdyilou aywyou Kail ot £16650uU KaBapou apa
Katd mv eykatdotaon, XpnoyorooTe TIG OMEG ToU aywyou (oL oToieq eivat
£€TolEG) Tou BpiokovTal oTIG BECELG TIOU paivovTal OTO TIAPAKAT®W dlAYyPauua,
OTwG Kal ornoTe anatte{tat.

* Mmopei eniong va yivel kat pla tpuTa elc6dou Kabapou aépa yia TO TIPOAPETIKO

MAQ{OL0 TIOAAATANG XPriong.

Znpeinon:

O apiBudg pe Tov acTepioko (*) aTo diaypappa avTiIMPoowmeUel TIG dla0TACEIG

NG KUpIag povadag Xwpiq va mepiAau8avel 6pwG TI§ S1a0TACEIG TOU TIPOAIPETIKOU

mAaiciou MOAAamARg XpRong.

Kata tnv eykaractacn Tou mpoaipeTikoU mAaiciou moAAamARg Xpnong,

npocBéoTte 135 XAOT. OTIG S1AGTACEIG TTOU avaypdpovTal 6To didypappa.

Karta Tnv eykaraotacn Twv mAdyiwv aywywv, 8eBaiwbeite 6TI n pévwon eivai

EMAPKNG. AlIaPOPETIKA, uTTopei va mpokAnBei cupumukvwon i diappon vepou.

3.3. Sube kanali deligi ve temiz hava giris deligi

Montaj islemi sirasinda, gerektiginde, asagidaki semada gosterilen konumlardaki
(kesme) kanal deliklerini kullanin.

* Secimlik gok islevli kasa igin de bir temiz hava giris deligi acilabilir.

Not:

Resimdeki * ile isaretli rakam, secimlik cok islevli kasaninkiler disinda ana
Ginitenin boyutlarini temsil etmektedir.

Secimlik ¢cok islevli kasayr monte ederken, sekilde isaretli boyutlara 135 mm
ekleyin.

Sube kanallarini monte ederken yeterli izolasyon saglamayi ihmal etmeyin.
Aksi takdirde yogusma ve damlama olabilir.

3.3. OTBGpCTMe AnA oTBeTBJIeHUA BEHTUIAUMOHHOIO
KaHana n BXxogHoe oTtBepcTue pAOnAa cBexero

Bo3ayxa

Bo BpemAa ycTaHOBKM N0 Mepe HeobXxOoAMMOCTU MCMONb3ynTe OTBEpCTUA
BEHTUNAUMOHHOIoO KaHana (Bblpe3HbIe), pacnono>XeHHble B NO3MUMAX, YKa3aHHbIX
Ha NpuBeAEeHHON anarpamme.
+ Takxe MOXHO npojenaTtb BXOAHOE OTBEPCTUE [NA CBEXero Bosayxa Ana

OMLUMOHaNbHOTO MHOTOMYHKLIMOHANBHOTO OKOHHOTO nepenneTa.
MpumeyaHue:
Lndpbl, nomeyeHHble * Ha pUCYHKe NMpeacTaBnAOT pa3Mepbl OCHOBHOIO
npubopa, He BKJllOYaowme pasmepbl onuuMoHanbHOro
MHOrohyHKLIMOHaNIbHOro OKOHHOTO nepennera.
Mpu yctaHoBKe MHOrothyHKLUMOHaIbHOro OKOHHOro nepenneta AobasbTe 135
MM K pa3mepam, 0603Ha4€HHbIM Ha PUCYHKeE.
Mpu ycTaHOBKE OTBETB/IEHWI BEHTUNTALMOHHOIO KaHana TiaTenbHO o6epHuTe
ux usonauuei. B npoTMBHOM criy4yae BO3MOXXHO 06pa3oBaHMe KOHAEHCaumMm
¥ KanaHue BofAbl.
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© ® Branch duct hole
g Indoor unit
© Fresh air intake hole
®© Drain pipe

® Refrigerant pipe
I ® Branch duct hole diagram (view from either side)

© Cut out hole
@ |:> -- - - - - <:| @ ® 14-02.8 burring hole
® 2150 cut out hole
@ @175 burring hole pitch
® Fresh air intake hole diagram
© 3-92.8 burring hole
@125 burring hole pitch
® 2100 cut out hole
© Ceiling

® 90,100,100, 90 P
\
— +

3 3 -
- ® Offnung fiir die Strémungskanalabzweigung
Innenanlage
© Offnung fiir Frischluftansaugung
Bl © AbfluBrohr
% ® Kaltemittelrohr
5— ® Abbildung der Offnung der Strémungskanalabzweigung

(Ansicht von einer der beiden Seiten)
© Offnung zum Ausschneiden
® Durchziehéffnung 14-02,8
® Offnung zum Ausschneiden 6150
@ Abstand der Durchziehéffnung 8175
® Abbildung der Offnung fiir die Frischluftansaugung
© Durchziehéffnung 3-02,8

o) @ Abstand der Durchziehéffnung 8125
© ® Offnung zum Ausschneiden 6100
* © Decke
"o "

® Orifice du tuyau d’embranchement ® Grenkanal

Appareil intérieur Inomhusenhet

© Orifice d’arrivée d’air frais © Friskluftsintag

© Tuyau d’écoulement ®© Draneringsrér

® Tuyau de réfrigérant ® Kylrér

® Diagramme de l'orifice du tuyau d’embranchement (vu du cété opposé) ® Bild p4 grenkanal (fran annan sida)

© Orifice prédécoupé © Hal

® Orifice perforé 14-02,8 ® 14-02,8 hal

@ Orifice prédécoupé de 8150 ® 2150 hal

@ Ecartement de l'orifice perforé 6175 @ @175 haldelning

® Diagramme de l'orifice d’arrivée d'air frais ® Bild pa friskluftintag

© Orifice perforé 3-02,8 © 3-92,8 hal

@ Ecartement de l'orifice perforé 8125 ® @125 haldelning

® Orifice prédécoupé @100 ® 100 hal

© Plafond © Tak

® Opening voor pijpaftakking ® Foro del condotto di diramazione

Binnenapparaat Sezione interna

© Luchtinlaatopening © Foro dellingresso dellaria fresca

© Afvoerleiding ® Tubo di drenaggio

® Koelleiding ® Tubo del refrigerante

® Afbeelding opening voor aftakkingspijp (van beide zijden gezien) ® Schema del foro del condotto di diramazione (veduta da entrambi i lati)

© Uitgesneden opening © Foro predisposto

® Braamgat 14 - 82,8 ® Foro sbavato 14 - 62,8

® Uitgesneden opening 9150 @ Foro predisposto 8150

@ Afmeting braamgat 8175 @ Passo del foro sbavato 6175

® Afbeelding opening voor luchtinlaat ® Schema del foro dell'ingresso dell’aria fresca

© Braamgat 3 - 92,8 © Foro shavato 3 - 92,8

© Afmeting braamgat 8125 @ Passo del foro sbavato #6125

® Uitgesneden opening 2100 ® Foro predisposto 8100

© Plafond © Soffitto
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3. Instalacao da unidade interior
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® Orificio para ramal de conduccién

Unidad interior

© Orificio para toma de aire fresco

© Tubo de drenaje

® Tubo del refrigerante

(® Diagrama del orificio para ramal de conduccion (visto desde cada lado)
© Orificio de corte

® Orificio taladrado 14-02,8

O Orificio de corte @150

@ Paso del orificio taladrado 6175

® Diagrama del orificio para toma de aire fresco
© Orificio taladrado 3-02,8

® Paso del orificio taladrado 8125

® Orificio de corte @100

© Techo

® Orificio do conduto de derivagao

Unidade interior

© Orificio de admissao de ar fresco

© Tubo de drenagem

(® Tubo do refrigerante

(® Diagrama do orificio do conduto de derivagéo (vista de qualquer um dos lados)
© Orificio de separador

® Orificio de passagem 14-22,8

(@ Orificio de separador ¢150

@ Distancia do orificio de passagem 2175

® Diagrama do orificio de admisséo de ar fresco
© Orificio de passagem 3-22,8

@ Distancia do orificio de passagem 2125

® Orificio de separador g100

© Tecto

® Forgreningskanalens &bning
Indendersenhed

© Friskluftsindtag til frisk luft
® Dreenrer

® Kolerer

® Forgreningskanalens abning, diagram (set fra begge sider)
© Udskaeringsabning

® Hul, 14-02,8

® 2150 udskeeringsabning

@ 0175 stigning af huller

® Friskluftsindtag, diagram

© Hul, 3-02,8

@ Stigning af hul 125

® Udskaret abning 6100

© Loft

® Omm mMAaylou aywyou

EoWTEPIKY Hovada

© Omm ewdd0U KaBapou agpa

©® ZwAfvag anooTpayylong

® ZwAvag PUKTIKOU

® Adypappa or@v TMAAYlou aywyou (6yn Kal aroéd TG SUo TAEUPES)
© Avolyuévn tpumna

® Xapaypévn Tpuna 14-62,8

@ Avoryuévn tpuna @150

@ Brua xapaypévng tpunag 175

® Aldypappa ormg £10650u KaBapou agpa
© Xapaypévn Tpuna 3-¢2,8

@ Bnua xapaypévng tpunag @125

® Avotyuévn Tpuna o100

© Opogn

® Sube kanali deligi

i tinite

© Temiz hava giris deligi

© Drenaj borusu

® Sogutucu borusu

(® Sube kanali deligi semasi (her iki ydnden gériintis)
© Kesme delik

® 14-02,8 matkapla delinmis delik

® 0150 kesme delik

@ 2175 matkapla delinmis delik araligi
® Temiz hava giris deligi semasi

© 8-02,8 matkapla delinmis delik

® @125 matkapla delinmis delik araligi
® 2100 kesme delik

© Tavan

® OTBepcTve AnA OTBETBNEHUA BEHTUIALMOHHOIO KaHana
BHyTpeHHUit npubop

(© BxoaHOe 0TBEPCTHE AMNA CBEXEro Bo3ayxa

© [peHaxHan Tpyba

® Tpyba xnaparexHta

(® [Ovarpamma 0TBEPCTUA ANA OTBETBNEHNA BEHTUNALMOHHOTO KaHana (B C 06e1x CTOPOH)
© BbipesHoe oTBepcThe

® OtsepcTue 14-62,8

( BoipeaHoe oTeepcThe 0150

@ War oteepctna 6175

® [Ouarpamma BXOAHOTO OTBEPCTUA AA CBEXEro BO3AyXa
© OtsepcTre 3-02,8

@ LWar oteepctnA 0125

@ BoipesHoe oTsepcTve 5100

© Motonok
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3.4. Suspension structure (Give site of suspension

strong structure)

« The ceiling work differs according to the construction of the building. Buidling con-

structors and interior decorators should be consulted for details.

(1) Extent of ceiling removal: The ceiling must be kept completely horizontal and the
ceiling foundation (framework: wooden slats and slat holders) must be reinforced
in order to protect the ceiling from vibration.

(2) Cut and remove the ceiling foundation.

(3) Reinforce the ends of the ceiling foundation where it has been cut and add ceiling
foundation for securing the ends of the ceiling board.

(4) When installing the indoor unit on a slanting ceiling, attach a pillar between the
ceiling and the grille and set so that the unit is installed horizontally.
® Unit
Grille
© Pillar

3.4. Bauliche Gestaltung der Aufhidngung (Baustruktur

der Aufhangung muB hoch belastbar sein)

« Die Deckenkonstruktion ist von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. N&heres ist

bei Bauingenieuren und Innenarchitekten zu erfragen.

(1) Umfang der Eingriffe in Deckenkonstruktionen: Der Deckenverlauf muB véllig
horizontal bleiben, und die tragenden Elemente der Decke (Rahmentragwerk;
Holzlatten und Lattentrager) missen verstarkt werden, um die Decke vor Schwin-
gungen zu schitzen.

(2) Deckentrager ausschneiden und herausnehmen.

(3) An den Schnittstellen Deckentrager verstérken und zusatzliche Deckentrager zur
Sicherung der Seiten der Deckenbalken anbringen.

(4) Bei Montage der Innenanlage an einer schragen Decke zwischen Decke und
Gitter eine Stitze als Sicherheitssperre anbringen und so einstellen, daB die
Anlage horizontal montiert wird.
® Anlage
Gitter
© stiitze

3.4. Structure de suspension (Construire une structure

renforcée a I’endroit de suspension de I’appareil)

« Les travaux a effectuer au plafond varient en fonction du type d’édifice. Il convient

de consulter les constructeurs et les décorateurs du batiment pour plus de détails.

(1) Etendue de la découpe dans le plafond: Le plafond doit étre parfaitement a I'ho-
rizontale et ses fondations (encadrement: linteaux de bois ou supports de lin-
teaux) doivent étre renforcées afin d’éviter qu'il ne vibre.

(2) Découper et déposer les fondations du plafond.

(3) Renforcer les extrémités de la fondation du plafond a I'endroit de la découpe et
ajouter une fondation de renfort pour assurer les extrémités des traverses du
plafond.

(4) Lors de l'installation de I'appareil sur un plafond incliné, installer une réglette de
mise a niveau entre le plafond et la grille de telle sorte que I'appareil soit a I'hori-
zontale.
® Appareil
Grille
© Réglette de mise & niveau

3.4. Struktur fé6r upphédngning (férstarkning av

upphéngningsplatsen)

» Takarbetet varierar beroende pa byggnadens konstruktion. Byggfirman och

dekoratdrer bor radfragas om detaljer.

(1) Omfattningen av takets avliagsnande: Taket maste vara helt horisontalt och takets
konstruktion (fackverk: traspjalor och spjalhallare) maste forstarkas for att skydda
taket mot vibrationerna.

(2) Avlagsna takets grundkonstruktion.

(3) Forstark taket dér det avlagsnats och 1agg till material for att sékra takpappens
andar.

(4) Om enheten installeras pa ett vinklat tak bér man lagga ett mellanlagg mellan
taket och grillen och placera enheten sa att den installeras horisontalt.
® Enhet
Grill
© Mellanlagg

3.4. Ophangconstructie (Zorg dat u een stevige con-

structie maakt daar waar u het apparaat ophangt)

« Het werk aan het plafond hangt af van de constructie van het gebouw. U moet

aannemers en binnenhuisarchitecten raadplegen voor details.

(1) De omvang van verwijdering van het plafond: Het plafond moet volledig horizon-
taal gehouden worden en de constructie van het plafond (draagconstructie: hou-
ten latten en lattenhouders) moet verstevigd worden om het plafond te bescher-
men tegen trillingen.

(2) Zaag de plafondconstructie door en verwijder het.

(3) Verstevig de uiteinden van de plafondconstructie waar u het doorgezaagd hebt
en maak een extra constructie om de uiteinden van de plafondplaten vast te
zetten.

(4) Als u het binnenapparaat aan en hellend plafond wilt ophangen, plaats dan een
steun tussen het plafond en het rooster en stel deze zo af dat het apparaat hori-
zontaal hangt.
® Apparaat
Rooster
© Steun

3.4. Sospensione dell’unita su strutture diverse (Defi-

nizione delle caratteristiche delle varie strutture)
« Le operazioni di sospensione dell’unita variano in funzione delle caratteristiche
dell’edificio. E opportuno consultare gli impresari od i decoratori per ottenere le
informazioni dettagliate sulla costruzione.

(1) Cautele da adottare nell’esecuzione delle operazioni di sospensione al soffitto: Il
soffitto deve rimanere completamente orizzontale e la sua base di appoggio (in-
telaiatura: assi di legno e supporti degli assi) deve essere rinforzata in modo da
impedire allo stesso di vibrare.

(2) Tagliare e rimuovere la base del soffitto.

(3) Rinforzare le estremita della base del soffitto dove questo e stato tagliato, ed
aggiungere un rinforzo per assicurare le estremita delle assi.

(4) Per installare un’unita interna su un soffitto inclinato, attaccare un puntello fra il
soffitto e la griglia, in modo che l'unita venga installata orizzontalmente.
® Unita
Griglia
© Puntello
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3.4. Estructura de suspension (Refuerzo de la estruc-

tura de suspension)

* Los trabajos en el techo diferiran segun el tipo de construccién del edificio. Se

debera consultar a los constructores y decoradores de interiores.

(1) Apertura del techo: El techo se mantendra totalmente horizontal y se reforzaran
las estructuras (marco: listones de madera y soportes de listones) para proteger
el techo de vibraciones.

(2) Corte y extraiga la estructura del techo.

(3) Refuerce los bordes del fundamento de techo donde ha sido cortado y afiada
elementos estructurales para asegurar los extremos del panel de techo.

(4) Al instalar la unidad interior en un techo inclinado coloque un montante entre el
techo y rejilla y disponga la instalacién de forma que la unidad quede horizontal.
® Unidad
Rejilla
© Montante

3.4. Estrutura de suspenséao (Dar ao lugar de suspen-

sao uma estrutura forte)

« Trabalhar num tecto difere de uma construgao para a outra. E necessario consul-

tar os construtores e decoradores de interior para informagdes precisas.

(1) Amplitude da remogao do tecto: o tecto deve ser mantido completamente hori-
zontal e as bases do tecto (estrutura: fasquias de madeira e suportes das fasquias)
devem ser reforgadas para proteger o tecto contra as vibragoes.

(2) Corte e retire a base do tecto.

(3) Reforce as extremidades da base do tecto onde este for cortado e acrescente
base do tecto para segurar as extremidades da estrutura do tecto.

(4) Para instalar a unidade interior num tecto inclinado, fixe um esteio entre o tecto e
a grelha e fagca com que a unidade seja instalada horizontalmente.
® Unidade
Grelha
© Esteio

3.4. Ophangningskonstruktion (Ger plads til

ophengningsegnet konstruktion)
« Loftsarbejdet varierer efter bygningens konstruktion. Med hensyn til detaljer bar
De radfere Dem med bygningskonstrukterer og indendgrsarkitekter.

(1) Udstreekning for fiernelse af loft: Loftet skal holdes fuldstaendig horisontalt og
loftfunderingen (Skelet: traelister og listeholdere) skal forstaerkes for at beskytte
loftet mod vibrationer.

(2) Overskeer og fjern loftsfunderingen.

(3) Forstaerk enderne af loftsfunderingen hvor denne er blevet skaret over og tilfgj
loftsfundering for at sikre enderne af loftspladen.

(4) Nar enheden installeres pa et skranende loft, fastgares en stette mellem loftet og
gitteret og placeres, s& enheden installeres horisontalt.
® Enhed
Gitter
© Stette

3.4. Yrmodoun avaptnong (To pépog Tou TaBaviol 6mou

0’avapTtnOein povada mpérel va £Xel IGXUPR UTTOSOUR)

» Ot epyaoieg 0TO TABAVL YIA TNV AVEPTNON TG HovASag JAPEPOUV avAAOYa PE MV

KatdoTtaon Tou KTpiou. MNa AeTtTopépeleq TPEMEL va {nmBel | CUUBOUAN EIBIKDV
OTNV KATAOKEUN] OKOJOUMY KAl EBIKMY 0T SAKOOUNON E0WTEPIKOV XDPWV.

(1) EkteTapévo Tepaylo Tou agaipeital amodé To Ttapavi: To TaBavi TpeEmel va
dlampeital TEAeiwG opl{OVTIO Kal N UTTODOUN KATAOKEUNG Tou TaBaviou (Soun:
EUAlveG oavideq Kal JOKOI OUYKPATOEWS TwV Oavidwv) MPEMEL va evioxuetal
yla va mpooTateveTal To TaBdvt anod TG SOVAOELG.

(2) Koyete kat apapeoete 10 Tepdylo Tapaviou.

(3) EvioxUoete TIg dkpeg TNG UTIOSOMNG TOU TaBavioU ekel TIOU €XeL KOTIEL Kal
TIPOOBECETE EVIOXUTIKO UAKO OTE VO OUYKPATOUVTAL PHE AOPAAELD Ol AKPEG
™G TAGKAG OTAPLENG.

(4)'OTav n eykataotaon NG e0WTEPIKNG HovaAdag YiveTtal oe Tadavl Tou €xel
KA{OT, XPNOWOTIOMOTE £€va UMOOTUAWNA avApeca OTO TaBAvt Kat TG YPIAleg
®OTe N povdda va tomobetnBei opllovTIa.
® Movada
piANeg
© YnootuAwpa

3.4. Asma diizeninin yapisi (asilacagi yerin yapisini

guclendiriniz)

* Tavanda yapilacak isler, binanin yapisina gére degisir. Bunun ayrintilari igin

ingaatcilara ve i¢c mimarlara danisiimalidir.

(1) Tavanin ne olglde agilacagi: Tavan tamamen yatay durumda kalmali ve tavani
sarsintinin etkilerinden korumak icin tavan karkasini (tavan iskeleti: Tavan latalari
ve lata hamilleri) takviye edilmelidir.

(2) Tavan iskeletini kesip cikariniz.

(3) Tavan iskeletinin kesilen yerlerdeki uglarini takviye ediniz ve tavan levhasinin
uclarini tespit etmek igin tavan iskeleti ilave ediniz.

(4) ig Uniteyi meyilli bir tavana monte edeceginiz zaman tavanla i1zgara arasina bir
dikme koyunuz ve tnitenin yatay monte edilmesini saglayacak sekilde tespit ediniz.
® Unite
Izgara
© Dikme

3.4. NoaBecHaAa KOHCTPYKLUMA (O6ecneybTe NPOYHOCTb

Ha MecTe noaBewwnBaHUA)
© [OTONOYHbIE KOHCTPYKLMM MOTYT 6bITb pa3HbIMU, B 3aBUCTMOCTM OT KOHCTPYKLMK
3pannA. CnenyeT MPOKOHCYNMbTUPOBATLCA CO CTPOUTENBbHOW U PEMOHTHOWN
opraHu3aumven.

(1) CHATME NOTONOYHOr0 NOKPbITUA: [OTONOK AonKeH 6biTb abCoNOTHO
rOpV30HTanbHbIM U NOTONK (AepeBAHHbIe NNNUTLI U Hanku) cneayeT yKpenuTb,
4TO6bI 06ECNeYnTb 3aNUTY NOTONKa OT BUGpaumu.

(2) Bblpe>bTe y4acTOK NOTONOYHON NAUTbLI U CHAMUTE €ero.

(3) YkpenuTe kpasa NMOTOMOYHOW NAMTbI MO MecTam cpes3a U 3akpenuTte ee
[OMOMHUTESNBbHBIM MaTepranom no Kpasam.

(4) Mpw ycTaHOBKe Npnbopa Ha NoKaToM MOTOJKE, BCTaBbTE OMOPY MEXy NOTOMNKOM
1 PELLETKON Tak, YTo6bl NpUHOp Bbin yCTaHOBMNEH FOPU3OHTANBHO.
® Mpubop
PeweTka
© Onopa
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©0) @ Wooden structures
(mm) » Use tie beams (single storied houses) or second floor beams (two story houses)
as reinforcing members.

» Wooden beams for suspending air conditioners must be sturdy and their sides
must be at least 6 cm long if the beams are separated by not more than 90 cm and
their sides must be at least 9 cm long if the beams are separated by as much as
180 cm. The size of the suspension bolts should be 10 (3/8"). (The bolts do not
come with the unit.)

® Ferro-concrete structures

Secure the suspension bolts using the method shown, or use steel or wooden hang-

ers, etc. to install the suspension bolts.

© Ceiling (O Suspension bolts M10 (3/8") (procure locally)
® Rafter © Steel reinforcing rod
® Beam
© Roof beam
@ Use inserts rated at 100-150 kg each
(procure locally)
® ® Holzbauten

« Verbindungsbalken (eingeschossige Hauser) oder Tragerbalken (zweigeschossige
Héuser) als Verstéarkungsglieder einsetzen.

* Holzbalken zur Aufhangung der Klimaanlage missen von fester Struktur sein und
mindestens 6 cm Seitenlédnge haben, wenn die Balken nicht mehr als 90 cm aus-
einanderliegen sowie 9 cm Seitenlange aufweisen, wenn die Balken bis zu 180 cm
auseinanderliegen. Die Aufhdngungsstehbolzen miissen einen Durchmesser von
10 mm (3/8") aufweisen. (Die Stehbolzen werden nicht mit der Anlage geliefert.)

® Stahlbetonbauweise
Die Stehbolzen der Aufhdngung wie gezeigt sichern oder Stahl- oder Holz-
aufhangungen etc. benutzen. Zur Montage der Aufhangungsstehbolzen verwenden.

© Decke ® M10 (3/8") Aufhéangungsstehbolzen
® Leersparren (vor Ort zu beschaffen)
® Balken @ Stahlstébe zur Armierung

© Dachbalken

@ Einsétze mit Nennbelastung von jeweils
100-150 kg verwenden (vor Ort zu be-
schaffen)

@ Structures en bois

« Utiliser les tirants (pour les maisons de plain-pied) ou les poutres de I'étage (pour
les maisons a étage) comme renforts.

Les poutres en bois devant servir a soutenir les climatiseurs doivent étre robustes
et leurs cotés doivent avoir au moins 6 cm de long si les poutres sont séparées
d’un intervalle de maximum 90 cm ou ils doivent avoir 9 cm de long si les poutres
sont séparées par un intervalle allant jusqu’a 180 cm. Les boulons de suspension
doivent avoir 10 mm de diameétre (3/8"). (Ces boulons ne sont pas livrés avec
I'appareil.)

® Structures en béton armé
Fixer les boulons de suspension a I'aide de la méthode illustrée ou utiliser des che-
villes en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

© Plafond D Boulons de suspension M10 (3/8")
® Chevron (non fournis)
® Poutre @ Tige de renfort en acier

© Poutre du toit
@ Utiliser des chevilles prévues pour 100 &
150 kg chacune (non fournies)

@ Trabyggnader

» Anvand tvarstag (envaningshus) eller golvbjalkar (tvavaningshus) som forstark-
ning.

« Trébjalkar som anvénds for att hdnga upp luftkonditioneringsenheter maste vara
starka och sidorna méaste vara minst 6 cm l&nga om avstandet mellan bjalkarna
inte &r dver 90 cm, sidorna maste vara minst 9 cm langa om bjalkarna ar pa upp till
180 cm avstand fran varandra. Upphangningsbultarnas storlek bér vara o610 (3/8
tum). Bultar medfdljer ej enheten.

®@ Jarnbetongsbyggnader
Sékra upphéangningsbultarna med metoden ovan eller anvand héllare av stal eller
trd etc. For att installera upphangningsbultarna:

® Tak (O Upphangningsbultar M10 (3/8 tum) (inkdps
® Taksparre lokalt)
® Bijalke @ Armeringsstang av stal

© Takbjalke
® Anvand insatser uppskattade till 100-150
kg var (inképs lokalt)

@ Houten constructies

» Gebruik bevestigingsbalken (voor laagbouw met alleen begane grond) of zwaar-
dere verdiepingsbalken (voor huizen met verdiepingen) als versteviging.

« Balken voor ophanging van airconditioners moeten stevig zijn en de balkdoorsnede
moet tenminste 6 cm zijn als de h.o.h. afstand tussen de balken niet meer dan 90
cm is. De balkdoorsnede moet tenminste 9 cm als de h.o.h. afstand tussen de
balken zoveel als 180 cm is. De lengte van de ophangbouten moet @10 (3/8") zijn.
(De bouten moet u zelf kopen.)

® Voor gewapend beton constructies
Zet de ophangbouten op de afgebeelde wijze vast, of gebruik stalen of houten han-
gers, enz. Om de ophangbouten te installeren:

© Plafond (® M10 ophangbouten (3/8")
® Plafondbalk (Deze moet u zelf kopen)
® Balk Q@ Bewapeningsstaal

© Dakbalk

® Gebruik schroefhulzen die 100 tot 150 kg
kunnen dragen (Deze moet u zelf kopen)

@ Per strutture di legno

« Utilizzare come rinforzi dei tiranti (per le abitazioni ad un solo piano) o delle travi su
due piani (per le abitazioni a due piani).

* Le travi di legno per sospendere I'unita devono essere solide e presentare una
sezione trasversale di almeno 6 cm se sono disposte ad intervalli massimi di
90 cm, ed una sezione di almeno 9 cm se sono disposte ad intervalli massimi di
180 cm. La specifica dei bulloni di sospensione deve essere di @10 (3/8"). (I bulloni
non sono forniti assieme all’'unita.)

®@ Strutture in cemento armato
Fissare i bulloni di sospensione facendo ricorso ai metodi visti, oppure utilizzare
staffe di acciaio o di legno. Per installare i bulloni di sospensione:

© Soffitto (O Bulloni di sospensione M10 (3/8")
® Travicello (di fornitura locale)
® Trave @ Tondi d’acciaio per cemento armato

© Trave del tetto

® Utilizzare inserti in grado di sostenere un
peso compreso fra 100 e 150 kg (di
fornitura locale)
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@ Estructuras de madera

Use vigas-tirante (para casas de un solo piso) o vigas de doble piso (para casas
de dos pisos) como refuerzo.

Las vigas de madera para suspender unidades de aire acondicionado deben ser
resistentes y sus lados deben medir, al menos, 6 cm si las vigas estan separadas
no mas de 90 cm, o al menos 9 cm si estan separadas hasta 180 cm. El tamafo de
los tornillos de suspension deberia ser de @10 (3/8"). (Los tornillos no vienen in-
cluidos con la unidad.)

® Estructuras de hormigén armado
Asegure los tornillos de suspensién con el método que se muestra en el gréafico o
utilice ganchos de acero o madera, etc. para instalar los tornillos de sujecién.

© Techo ® Tornillos de suspensién M10 (3/8")
® Cabio (no incluidos)

® Viga @ Barra de refuerzo de acero

© Viga de techo

® Use inserciones con capacidad de
100-150 Kg cada una (no incluidas)

@ Estruturas de madeira

Utilize travessas (casas de um andar) ou vigas no segundo andar (casas de dois
andares) para reforgar.

As vigas de madeira para suspenséo as unidades de ar condicionado devem ser
resistentes e os lados devem ter pelo menos 6 cm de comprimento se as vigas
estiverem separadas menos de 90 cm e os seus lados devem ter, pelo menos,
9 cm de comprimento, se os travessas estiverem separadas no maximo 180 cm. A
dimenséo dos parafusos de suspenséo deve ser @10 (3/8"). (Os parafusos nao
s&o fornecidos com a unidade.)

@ Estruturas de cimento armado
Segure os parafusos de suspensdo da maneira indicada ou utilizando ganchos de
aco ou de madeira, etc. para instalar os parafusos de suspenséo:

© Tecto © Parafusos de suspensao M10 (3/8")
(® Barrote (disponiveis no comércio)
® Viga @ Tarugos de reforgo em ago

© Viga do telhado
® Utilize material para 100-150 kg cada
(disponiveis no comércio)

@ Treekonstruktioner

Anvend hanebjeelker (en-etages huse) eller anden sals bjeelker (to-etages huse)
som forstaerkningslegemer.

Treebjeelker til ophaengning af aircondition-anleeg skal vaere robuste og deres sider
skal vaere mindst 6 cm lange, hvis der ikke er mere end 90 cm mellem bjeelkerne,
og deres sider skal vaere mindst 9 cm lange, hvis der er s& meget som 180 cm
mellem bjeelkerne. Starrelsen pa suspensionsboltene skal vaere 10 (3/8"). (Bol-
tene leveres ikke sammen med enheden.)

@ Konstruktioner i jern-beton
Fastger suspensionsboltene ved hjeelp af den viste metode eller anvend stal- eller
treebgijler etc. Til at installere suspensionsboltene.

© Loft ® Suspensionsbolte M10 (3/8") (indkebes lo-
® Loftsbjaelke kalt)

® Bjeelke @ Stal-armeringsjern

© Tagbjaelke

® Anvend indleeg godkendt til 100-150 kg
hver (indkgbes lokalt)

@ ZUMVEG KATAOKEUEG

[a v evioxuon, XpnoomnomaoeTe Toug doKoUg Tou TaBaviou (o povopopa
OTIiTIa) 1) TOouG dOKOUG BLOPOPWV KATOKIDY (0 dLOPOPa OTITIA).

Ot EUAvoL doKoi yla TV avaptnon TG Hovadag KAWATIONOU TIPEMEL va eival
and ouprnayeg EUAO Kal OL TAEUPEG TOUG TMPETIEL Va eival TOUAAXLOTO 6 &K.
OTO UNKOG TOUG €4V 1 AMOOTAON HETAEU Twv dOoKWV dev gival PEYOAUTEPN
Twv 90 ek. Eav n amootaon petafu Twv dokwv eival mepirmou 180 ek. ol
TMAEUPEG TWV DOKWV TIPETEL VA eival TOUAAXIOTO 9 eK. OTO PNKOG Toug. To
HEYEBOG TWV UMOUAOVIOV avapTnong MPETeL va sival dlapetpou 10 xIA. (3/8").
(Ta urouAdvia dev TipopnBevovTal he T povada.)

® AlapBpwoelg odnNPomayoUs OKUPOSEUATOG

2TEPEWOTE TA UTTOUAOVIA TWV £EAPTNHATWV avapTNoNgG, epappolovTag m Hebodo
OMWG paiveTal O0TO OXedAYPAUMA 1) XPNOWOTIONoTE aTodAvoug 1) EUALVOUQ
OTUAOUG OTAPLENG, KATL. Yl VO TOTIOBETAOETE TA UTTOUAOVIA AvAPTNONG.

© TaBawt O Mrouldvia peyéBoug M10 (3/8") via Ta
® EVvdlaueco Kadpovt eEapmpuata avapmong (Ayopadovtat
® Aokog TOTIKA)

© Aok6G 0poPNg @ Evioxupévn atodhvn papdog
® Xpnoworoleite evBépata mou eivat
Xapakptopéva oav 100 éwg 150 KAV

(AyopagovTal Torukd)

@ Ahsap yapilarda

Takviye elemani olarak (tek katli evlerde) birakma kirislerini, (iki katli evlerde ise)
ikinci kat kiriglerini kullaniniz.

Klima cihazlarini asmak icin kullanilacak olan ahsap kirigler saglam olmalidir.
Bunlarin kenarlari, kirigler arasindaki mesafe en fazla 90 cm ise en az 6 cm, mesafe
180 cm’ye kadar ise en az 9 cm uzunlukta olmalidir. Aski civatalarinin ¢api ise
o 10 (3/8") olmalidir. (Civatalar Uniteye dahil degildir.)

@ Betonarme yapilarda
Aski civatalarini belirtilen ydntemle tespit ediniz veya celik ya da ahsap askilar vb.
kullaniniz. Aski civatalarini monte etmek igin:

® Tavan  M10 Aski civatalari (3/8") (yerel tedarik)
® Mertek @ Celik takviye cubugu

® Kiris

© Tavan kirisi

® Her biri 100 - 150 kg taslyabilecek glicte
vidalama takozlari kullaniniz (yerel
piyasadan tedarik ediniz)

@ [epeBAHHble KOHCTPYKLMM

B kauecTBe yKpenneHua Ucnosb3ynTe aHkepHble 6anku (04HOSTaXKHbIE AoMa)
nnm 6anku NepeKkpbITUA (ABYX3TaXHbIE AOMA).

[epeBAHHbIe 6anku ANA NoABELUVBAHNA KOHANLMOHEPa A0MKHbI 6bITb MPOYHbIMU
N UX BOKOBble CTOPOHbI AOMKHbI ObITb ANIMHON HEe MeHee 6 CM, ecnu b6anku
pasgenaloTca He 6onee, 4em 90 CM; Ux 60KOBbIE CTOPOHbI AOMXKHbI ObITb ANVHON
He MeHee 9 cMm, ecnu 6anku pasgenATeA paccToAHnem 180 cm. Pa3mep HaBeCHbIX
60nToB foMmKeH 6biTb @ 10 (3/8"). (BonTbl He NOCTaBNAOTCA BMECTE C NpMbopoMm.)

@ >Kene3ob6eTOHHble KOHCTPYKLMK
3akpennAnTe HaBecHble 6ONTbI, UCNONb3YA YKa3aHHbI METOA, UNW UCMONb3yNTe
CcTasibHble UKW AepeBAHHbIE NOABECHbIE KPENeHVA U T.4. ANA YCTAHOBKM HABECHbIX

6onToB.
© MoTonok ® HasecHble 6onTbl M10 (3/8")
® Ctponuno (npuobpeTatoTcaA Ha mecTe)
® Banka @ CranbHom cTepxeHb ANA YKpenneHua

© Barnka kpbiwm

® WcnonbayitTe BCTaBKy ¢ peinTuHrom 100-
150 kr kaxpaA (npuobpeTaloTcA Ha
mecTe)
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3.5. Unit suspension procedures
Suspend the main unit as shown in the diagram.
Figures given in parentheses represent the dimensions in case of installing optional
multi function casement.
® Suspension bolt ® Mounting plate
Ceiling ® Washer (without insulation)
© Nut © Check using the Installation gauge
© Washer (with insulation)
1. In advance, set the parts onto the suspension bolts in the order of the washers
(with insulation), washers (without insulation) and nuts (double).
« Fit the washer with cushion so that the insulation faces downward.
* In case of using upper washers to suspend the main unit, the lower washers (with
insulation) and nuts (double) are to be set later.
2. Lift the unit to the proper height of the suspension bolts to insert the mounting
plate between washers and then fasten it securely.

3.5. Verfahren zur Aufhdngung der Anlage
Hauptanlage, wie in der Darstellung gezeigt, aufhangen.
In Klammern angegebene Zahlen stellen MaBe dar, die bei Installation des als Sonder-
zubehdr erhaltlichen Flligelrahmens gelten.
® Aufhangungsstehbolzen
Decke
© Mutter
© Unterlegscheibe (mit Isolierung)
1. Teile auf dem Aufhdngungsstehbolzen in der Reihenfolge Unterlegscheiben (mit
Isolierung), Unterlegscheiben (ohne Isolierung) und Muttern (Doppel) aufsetzen.
Die Unterlegscheibe mit Polster anbringen, so daB die Isolierung nach unten
zeigt.
Bei Verwendung von oberen Unterlegscheiben bei der Aufhdngung der Hauptan-
lage miissen untere Unterlegscheiben (mit Isolierung) und Muttern (Doppel) spéater
aufgesetzt werden.
2. Anlage auf die fur die Aufhangungsstehbolzen richtige Héhe anheben, so daB
die Montageplatte zwischen die Unterlegscheiben geschoben werden kann, und
dann fest anziehen.

® Montageplatte
® Unterlegscheibe (ohne Isolierung)
© Mit dem InstallationsmeBgerét tiberpriifen

3.5. Méthodes de suspension de I'appareil
Suspendre I'appareil principal comme indiqué sur le diagramme.
Les chiffres fournis entre parenthéses représentent les dimensions nécessaires en
cas d'installation d’un boitier multifonctions en option.
® Boulon de suspension ® Plaque de montage
Plafond ® Rondelle (sans isolant)
© Ecrou © Vérifier a I'aide du schéma d'installation
© Rondelle (avec isolant)
1. Poser al'avance les éléments sur les boulons de suspension dans I'ordre rondel-
les (avec isolant), rondelles (sans isolant) et écrous (double).
Placer la rondelle avec isolant de telle sorte que la partie isolante soit tournée
vers le bas.
En cas d'utilisation de rondelles supérieures pour suspendre I'appareil principal,
les rondelles inférieures (avec isolant) et les écrous (doubles) doivent étre instal-
|és postérieurement.
2. Leverl'appareil a la hauteur adéquate des boulons de suspension pour introduire
la plaque de montage entre les rondelles et la serrer convenablement.

3.5. Procedur fér upphangning av enheten
Héng upp huvudenheten s& som visas i diagrammet.
Siffror inom parentes representerar matten vid installation av tillvalet flerfunktionshélje.
® Upphéngningsbult (® Monteringsfaste
Tak ® Mellanlagg (utan isolering)
© Mutter © Kontrollera med hjélp av installationsmattet
© Mellanlagg (med isolering)
1. Montera delarna p& upphangningsbultarna i férvag i féljande ordning: mellanlagg
(med isolering), mellanldgg (utan isolering) och muttrar (dubbla).
» Montera mellanlagget med dynan s att isoleringen ar riktad nedat.
+ Om &vre mellanlagg anvands fér att hdnga upp huvudenheten skall de undre
mellanldggen (med isolering) och muttrarna (dubbla) monteras senare.
2. Lyft upp enheten till ratt héjd fér upphangningsbultarna och fér in monteringsfastet
mellan mellanlaggen och sékra.

3.5. Werkwijze om het apparaat op te hangen

Hang het apparaat op zoals op de tekening aangegeven.

De waarden die tussen haakjes worden gegeven zijn de afmetingen bij installatie
van een multifunctionele behuizing.

® Ophangbout ® Ophangplaat
Plafond ® Sluitring (zonder isolatie)
© Moer © Controle met behulp van het meetplaatje

© Sluitring (met isolatie)
1. Zet van te voren de verschillende onderdelen op de ophangbouten in de hierna

aangegeven volgorde: sluitringen (met isolatie), sluitringen (zonder isolatie) en

de dubbele moeren.

Doe de sluitring met isolatie er zo op dat de kant met de isolatie naar beneden

wijst.

In het geval dat u bovensluitringen gebruikt om het apparaat op te hangen, dan

moeten de onderste sluitringen (met isolatie) en de dubbele moeren er later op-

gezet worden.

2. Hijs het apparaat op tot de juiste hoogte van de ophangbouten om de ophang-
plaat tussen de sluitringen te plaatsen en zet het dan stevig vast.

.

.

3.5. Procedure per sospendere I'unita
Sospendere I'unita principale come indicato nello schema.
Le cifre indicate in parentesi rappresentano le dimensioni nel caso si installi una
cassetta multifunzionale opzionale.
® Bullone di sospensione
Soffitto ® Rondella (senza materiale isolante)
© Dado © Controllare usando il modello per l'installa-
© Rondella (con materiale isolante) zione
1. In primo luogo, disporre le varie parti sui bulloni di sospensione seguendo que-
st’ordine: rondelle (con materiale isolante), rondelle (senza materiale isolante) e
dadi (doppi).
Inserire la rondella con il materiale isolante rivolto verso il basso.
Se vengono utilizzate delle rondelle superiori per sospendere 'unita, le rondelle
inferiori (con il materiale isolante) ed i dadi (doppi) devono essere inseriti in un
secondo tempo.
2. Sollevare l'unita a livello dei bulloni di sospensione in modo da poter inserire la
piastra di montaggio fra le rondelle. Serrare quindi saldamente.

® Piastra di montaggio
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3.5. Procedimientos de suspensidn de la unidad
Suspenda la unidad principal como muestra el diagrama.

Las cifras entre paréntesis representan las dimensiones en caso de instalar la caja
multifuncional.

@® Tornillo de suspension ® Placa de montaje

Techo ® Arandela (sin aislamiento)
© Tuerca © Comprobar utilizando el calibre de instala-
® Arandela (con aislamiento) cion

-

. Primero coloque las piezas en los tornillos de sujecion en el orden siguiente:
arandelas (con aislamiento), arandelas (sin aislamiento) y tuercas (dobles).
Coloque la arandela con el acolchado de forma que el aislamiento mire hacia
abajo.

Si se utilizan arandelas superiores para colgar la unidad principal, las arandelas
inferiores (con aislamiento) y las tuercas (dobles) se colocaran mas tarde.

2. Levante la unidad hasta la altura adecuada de los tornillos de sujecién para in-
sertar la placa de montaje entre arandelas y apretar luego las tuercas.

3.5. Processos de suspensao da unidade

Suspenda a unidade principal da maneira indicada no diagrama.

Os numeros entre paréntesis representam as dimensdes em caso de instalagao da
armagao de fungdes multiplas opcional.

® Parafuso de suspensao
Tecto

® Placa de montagem

® Arruela (sem isolagao)
© Porca © Verifique através da utilizagdo do medidor
© Arruela (com isolagao) de instalacao

1. Coloque, primeiro, as pecas nos parafusos de suspenséo na ordem que segue:

arruelas (com isolagéo)-, arruelas (sem isolagao) e porcas (duplas).

Instale a arruela com isolamento de maneira que a isolamento fique voltada para

baixo.

Se utilizar arruelas superiores para suspender a unidade principal, as arruelas

inferiores (com isolagéo) e as porcas (duplas) devem ser colocadas depois.

2. Levante a unidade até a altura dos parafusos de suspensao para colocar a placa
de montagem entre as arruelas e depois aperte-a bem.

3.5. Procedurer ved ophangning af enheden
Haeng hovedenheden op som vist i diagrammet
Tallene i paranteserne angiver dimensionerne ved installation af flerfunktionskappen
(ekstraudstyr).
® Suspensionsbolt
Loft

® Monteringsplade
® Speendskive (uden isolering)
© Metrik © Kontroller ved brug af
(©® Speendskive (med isolering) installationssmaleapparatet
1. Seetiforvejen delene pa suspensionsboltene i raekkefolgen: spaendskiverne (med
isolering), spaendskiver (uden isolering) og metrikker (dobbelte).
Monter spaendskiven med pude saledes at isoleringen peger nedad.
Hvis der anvendes ovre speendskiver til at heenge hovedenheden op, skal de
nedre spaendskiver (med isolering) og metrikker (dobbelte) monteres senere.
2. Left enheden til den korrekte hgjde for suspensionsboltene til at indseette
monteringspladen mellem spsendskiver og fastger den derefter omhyggeligt.

3.5. Tpémog avapTnong Tng povadag
AvapmoeTe TNV KUpla pHovada onwg gaiveTtal oTo dldypauua.
Ot apiBuoi oe mapévBeon deixvouv TIQ dlACTACELG 0NV TIEPITITWON EYKATAOTAONG
TOU TIPOALPETIKOU KAAUUMATOG TIOAAATIAGV AELTOUPYLOV.
® MrouhdvL avapong ® EAaopa yia ™ otpiEn
Tapavt ® PodeNa (Xwpig povwon)
© NepOXAO © EAéyETe Xpnotpornotwvrag TIg
© PodéA\a (ue POVWON) evOedeElLYHEVEG METPNOELG YlA TNV
egykaraotaon
1. EK Twv MpoTépwy, TOTIOBETAOETE Ta €ENG HEPN OTA UMOUAOVIA avapTnong
e T oepd Tou avapepovTal: POSEAAEG (UE MOVWOM), POJEAAEG (XWPIg
povwon), uroulovia (SUmAd).
TomoBeTAOTE TIG POJEAEG HE POVWON, €TOL WOTE N MOvVwon va BpiokeTal
MPOG Ta KATW.
2NV MePITTWON TOU XENOOTIooUVTAlL TTIAVWw POdEAAEG YId TNV avaptnon
™G KUpLag Hovadag, oL KATw POSEAAEG (Ue HOVWON) Kal Ta TIEPKOXALA (SLTTAG)
TomoBeToUVTAL apyodTEPA.
2. 2ZnKWOOETE T HOVAdA O0TO UPOG TWV UTTOUAOVIWV avAPTNONG YIa Va ELXWPENOEL
TO éAaopa oTPEENG HETAEU TWV POJEAAWY Kal pHaTd O®iETe TO KAAA.

3.5. Uniteyi asma islemleri
Ana uniteyi semada gosterilen sekilde asiniz.
Parantez icindeki rakamlar cok islevli kasanin monte edilmesi halinde gecerli olan
boyutlardir.
® Aski civatasi
Tavan
© Somun
© Rondelalar (izolasyonlu)
1. Once, pargalan rondelalar (izolasyonlu), rondelalar (izolasyonsuz) ve somunlar
(cift) sirasina gore aski civatalarina takiniz.
izolasyonun asagiya donuk olmasi icin izalosyonlu rondelay takiniz.
Ana Uniteyi asmak icin Ust rondela kullaniliyorsa, alt rondelalar (izolasyonlu) ve
somunlar (¢ift) daha sonra takilmalidir.
2. Montaj levhasini rondelalarin arasina sokmak icin Uniteyi aski civatalarinin
bulunmasi gereken yiikseklige kaldirdiktan sonra emniyetli bir sekilde tespit ediniz.

® Montaj levhasi
® Rondelalar (izolasyonsuz)
© Montaj sablonunu kullanarak kontrol edin

3.5. Nopapok noasewmnBaHuA npubopa
MoaselumBanTe rnaBHbIN NPUBOP, Kak yKasaHo Ha auarpamme.
Lincbpbl, ykasaHHble B KpPyrbix CkobKax, NpeAcTaBnAloT PacCTOAHMA B cryyae
YCTaHOBKM OMLMOHANBbHOIO MHOTOChYHKLIMOHANbHOTO OKOHHOIO nepeneTa.
® HasecHoii 6onT
MoTtonok

® MnuTta AnA HaBeLWWBaHUA
® Mpoknaaka (6e3 n3onaumm)
© Taiika © MpoBepbTe C NOMOLWbIO YCTAHOBOYHOMO
© Mpoknagka (c usonauuen) Kanubpa
1. 3apaHee ycTtaHOBMTe AeTanu Ha HaBecHble 6ONTbl B crneaytollem nopAake:
npoKnaaku (¢ usonAaunen), Npoknaakm (6e3 n3onAumnmn) 1 raikm (4BOMHbIE).
YcTaHoBKUTe Npoknagy ¢ usonAuuen Takum obpasom, 4Tobbl n3onAumA bbina
HanpasfeHa BHU3.
IMpu ncnonb3oBaHUM BEpXHWX NPOKNAA0K ANA NoABELLMBAHNA IMaBHOo npubopa
HWXHME NPOKNaAKu (C M3onAUMENn) 1 raku (ABOViHbIE) yCTaHaBMMBAOTCA
nosaxee.
2. MNopgHumuTe npubop Ha Tpebyemyio BbICOTY A0 HaBECHbIX 60NTOB, 4TOObI
BCTaBUTb NNUTY [NA HaBelMBaHWA npubopa Mexay npoknagkamu, a 3atem
Ha[eXHO 3aKpenuT ee.
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(mm)

3. When the main unit can not be aligned against the mounting hole on the ceiling,
it is adjustable owing to a slot provided on the mounting plate.
» Make sure that step A is performed within 17-22 mm. Damage could result by
failing to adhere to this range.
® Main unit
Ceiling
© Gauge
© Ceiling opening dimensions
N\ caution:
Use the top half of the box as a protective cover to prevent dust or debris from
getting inside the unit prior to installation of the decorative cover or when
applying ceiling materials.

3. Wenn sich die Hauptanlage nicht an den Montageléchern in der Decke ausrich-
ten l&Bt, kann sie mit einem dafir vorgesehenen Schilitz in der Montageplatte
angepaBt werden.

+ Darauf achten, daB Schritt A innerhalb von 17-22 mm ausgefihrt wird. Nichtbe-
achtung dieses Bereichs kann Schaden nach sich ziehen.
® Hauptanlage
Decke
© Lehre
© MaBe der Deckenéffnung

N\ Vorsicht:

Vor Installation der Zierabdeckung oder bei Anbringung des Deckenmaterials
die obere Hélfte des Kastens als Schutzabdeckung gegen das Eindringen von
Staub oder Riicksténden in das Innere der Anlage verwenden.

3. Lorsque I'appareil principal ne peut pas étre aligné contre I'orifice de montage au
plafond, il est possible de le régler par une fente prévue sur la plaque de mon-
tage.

« S’assurer que le point A s’effectue dans une fourchette allant de 17 a 22 mm. Le
non respect de cette marge pourrait étre a I'origine de certains dégats.
® Appareil principal
Plafond
© Jauge
© Dimensions de I'ouverture dans le plafond

/\ Précaution:

Utiliser la moitié supérieure du carton comme couvercle de protection pour
empécher les poussiéres ou les débris de pénétrer a I'intérieur de I'appareil
avant la mise en place du couvercle de finition ou lors de I’application de ma-
tériaux de revétement du plafond.

3. Om huvudenheten inte kan riktas in mot monteringshalet pa taket, kan det juste-

ras med en skara som finns pa monteringsfastet.
« Setill att steg A utférs mellan 17-22 mm. Om man inte haller sig inom dessa matt

kan skador uppsta.
® Huvudenhet
Tak
© Matare
© Matt fér takdppning

O\ Férsiktighet:

Anvand den 6vre halvan av ladan som skydd for att forhindra damm eller skrap
fran att komma in i enheten fére installation av det dekorativa skyddet, eller
vid applicering av takmaterial.

3. Als u het apparaat niet exact tegen het gat in het plafond kunt ophangen, dan

kunt u het verschuiven door middel van een gleuf in de ophangplaat.
« Zorg dat stap A binnen het bereik 17 - 22 mm blijft. Als u niet binnen dit bereik

blijft, kan dit leiden tot beschadiging.
® Apparaat
Plafond
© Meetplaatje
© Afmetingen opening plafond

I\ Voorzichtig:

Gebruik de bovenhelft van de doos als bescherming, zodat er geen stof en vuil
in het apparaat terechtkomen, voordat u de decoratieve beschermkap heeft
geinstalleerd, of als u aan het plafond werkt.

3. Se l'unita principale non puo essere allineata contro il foro di montaggio sul sof-
fitto, & possibile rimediare a questo inconveniente tramite un’apertura presente
sulla piastra di montaggio.

« Per evitare danneggiamenti, accertarsi che per la procedura A sia rispettato I'in-
tervallo di valori 17-22 mm.
® Unita principale
Soffitto
© calibro
© Dimensioni apertura a soffitto

A\ cautela:

Utilizzare il lato superiore della scatola come protezione, per impedire che pol-
vere o detriti entrino nell’unita prima dell’installazione del pannello o durante
I’applicazione di materiali al soffitto.
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3. Cuando la unidad principal no pueda ser alineada contra los orificios de montaje
en el techo, se puede ajustar posteriormente gracias a la ranura prevista en la
placa de montaje.

» Asegurese de que el paso A se realiza en 17-22 mm. Si no se respeta este
margen, podrian producirse graves dafos.
® Unidad principal
Techo
@© Plantilla
© Dimensiones de apertura del techo
/\ Cuidado:

Utilice la mitad superior de la caja como cubierta protectora para impedir que
se introduzca polvo o escombros en el interior de la unidad antes de la insta-
lacion de la cubierta decorativa o cuando se coloquen materiales de revesti-
miento.

3. Se a unidade principal ndo puder ser alinhada contra o orificio de montagem no
tecto, é possivel ajustar este orificio com a fenda existente na placa de monta-
gem.

« Certifique-se de que o passo A é realizado com 17-22 mm. Se ndo aderir a esta
amplitude de valores poderdo ocorrer danos.
® Unidade principal
Tecto
© Manémetro
(© Dimensées da abertura do tecto

A\ Cuidado:

Utilize a metade superior da caixa como uma cobertura de proteccao para
evitar que a poeira ou a sujidade penetrem na unidade antes da instalacao da
tampa decorativa ou quando aplicar materiais no tecto.

3. Hvis hovedenheden ikke kan anbringes til at flugte med monteringshullet i loftet,
kan den justeres, da der findes et langhul i monteringspladen.
« Kontroller at trin A udferes inden for 17-22 mm. Hvis dette omrade ikke overhol-
des, kan det medfere beskadigelse.
® Hovedenhed
Loft
© Manometer
© Loftabningens dimensioner
AN Forsigtig:
Brug den gverste halvdel af kassen som beskyttelse for at forhindre stov eller
smapartikler i at komme ind i enheden for installationen af dekorationspladen,
eller nar der opsaettes loftmaterialer.

3. Ol eYKOTIEG TIPOCAPHOYNG TOU EAAOHATOG OTNPLENG £ivVal KATAOKEUAOUEVEG
€70l WOTE N KUpLa povada va pnopei va eubuypappidetal () va epapuolel) ue
TO AvVOolyua UTIOd0XNG TNG OTO TABAvL.

» BeBawwbeite 61l TO Pipa A ekteAeital péca ota opla Twv 17-22 xAot. Eav
dev TnpouvTal autd Ta OpLa UTIAPXEL Kivduvog TITMWoNG.
® Kupla povada
Tapavt
© Metpnmg
© AlaOTACELG QVOIYHATOG OPOPHG

& Mpoooxn:

XPNOIHOTIOINOTE TO EMAVW AUIGU TOU KOUTIOU WG TTPOCTATEUTIKO KAAUMHA Yia va
EMTOBIoETE TNV £i0050 OKOVNG KAl HIKPOCWHATISIWV OTO ECWTEPIKO TG Hovadag
TPIV aTé TNV £YKATACTAON TOU 310KOOUNTIKOU KAmakioU i KAaTtd TRV €pappoyn
TWV UAIKQV GThV 0OPOPH.

3. Ana Unite tavandaki montaj deligiyle hizalanamiyorsa, montaj levhasindaki bir

yarik vasitasiyla ayarlanabilir.
* A isleminin 17-22 mm degerleri arasinda gergeklestirimesine dikkat edin. Bu

degerlerin disina gikilmasi teghizatin hasar gérmesine yol agabilir.
® Ana Unite
Tavan
© Geyg
® Tavan deliginin boyutlari

/\ Dikkat:

Dekoratif kapagin takilmasindan dnce veya tavan malzemelerinin uygulanmasi
sirasinda Unitenin icine toz veya malzeme kalintilarinin girmesini 6nlemek i¢in
kutunun st tarafini koruyucu kapak olarak kullanin.

3. Ecnu Henb3Aa cCOBMECTUTB MMaBHbI NPMGOpP C 0TBEPCTUEM A1A HaBELIMHaBaHNUA
Ha MoTONKe, perynnpoBka NPOU3BOAUTCA C MOMOLLbBIO LWENu, UMetoWwenca Ha
nnuTe ANA HaBelumBaHuA npubopa.

* Y6eantecb B TOM, 4TO onepauuna A BbiNONHAeTCA B npegenax 17-22 mm.
HecobnioaeHne [aHHOro npefena MoXeT B pe3ynbTaTe NpuBeCTU K
NoBPEXAEHUAM.
® ThasHbIin Npubop
MoTonok
© LWabnox
© la6apuTbl MOTONOYHOIO OTBEPCTUA

/N OcropoxHo:

McronbayiiTe BEPXHIOI NOMOBUHY KOPOBKM B KAYECTBE 3alUTHOrO KOXKYXa
ANnA npenoTtBpawieHuAa nonagaHve Nbinv m Mycopa BHypr npl/lﬁopa ao
YCTaHOBKM AEKOPaTMBHONM KPbIWKMW UAN NPU HAHECEHUM MOTOMOYHBIX
maTepuanos.
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3.6. Confirming the position of main unit and tighten-

ing the suspension bolts

Using the gauge attached to the grille, ensure that the bottom of the main unit is
properly aligned with the opening of the ceiling. Be sure to confirm this, otherwise
condensation may form and drip due to air leakage etc.
Confirm that the main unit is horizontally levelled, using a level or a vinyl tube filled
with water.
After checking the position of the main unit, tighten the nuts of the suspension
bolts securely to fasten the main unit.
The installation template (top of the package) can be used as a protective sheet to
prevent dust from entering the main unit when the grilles are left unattached for a
while or when the ceiling materials are to be lined after installation of the unit is
finished.
* As for the details of fitting, refer to the instructions given on the Installation template.

® Main unit

Ceiling

© Installation template (top of the package)

© Screw with washer (Accessory)

3.6. Uberpriifung der Position der Hauptanlage und

Festziehen der Aufhangungsstehbolzen

* Mitder am Gitter angebrachten MeBvorrichtung vergewissern, daB die Unterseite der Hauptan-
lage vorschriftsmaBig mit der Offnung in der Decke ausgerichtet ist. Dies muB unbedingt sicher-
gestellt sein, da sonst Tropfenbildung durch Kondenswasser, verursacht durch WindstdBe etc.
entsteht.
Vergewissern, daB die Hauptanlage waagerecht ausgerichtet ist. Dazu eine Wasserwaage oder
ein mit Wasser gefillites, durchsichtiges Kunststoffrohr verwenden.
Nach Uberpriifung der Position der Hauptanlage die Muttern der Aufhéngungsstehbolzen fest
anziehen und so die Hauptanlage endgliltig befestigen.
Die Installationsschablone (oben in der Packung) kann zum Schutz gegen das Eindringen von
Staub in die Hauptanlage benutzt werden, wenn die Gitter eine Zeitlang nicht angebracht sind
oder wenn die Deckenmaterialien nach AbschluB der Installation der Anlage zur Verkleidung
ausgelegt werden.
Naheres tiber die Anbringung den auf der Montageschablone gegebenen Anweisungen ent-
nehmen.

® Hauptanlage

Decke

© Montageschablone (oben in der packung)

© Schraube mit Unterlegscheibe (Zubehdr)

*

3.6. Confirmer ’'emplacement de I’appareil principal et

serrer les boulons de suspension

» A l'aide du gabarit fixé a la grille, s’assurer que le bas de I'appareil est aligné par
rapport a 'ouverture dans le plafond. Veiller a bien vérifier ce point sinon des gouttes
de condensation dues aux fuites d’air, etc. risquent de tomber.
A l'aide d'un niveau ou d’un tube en vinyle rempli d’eau, vérifier que I'appareil principal
soit bien a 'horizontale.
Lorsque la bonne position de I'appareil principal est définie avec certitude, serrer con-
venablement les écrous des boulons de suspension pour le fixer.
Le schéma d'installation (dans le haut du colis) peut servir de feuille protectrice pour
empécher la poussiéere de pénétrer a l'intérieur de I'appareil lorsque les grilles doivent
rester enlevées pendant un certain temps ou si le recouvrement du plafond doit étre
remis en place ou ré-égalisé aprés l'installation de I'appareil.
Pour plus de détails concernant le montage, veuillez vous reporter aux instructions du
schéma d'installation.

® Appareil principal

Plafond

© Schéma d'installation (haut du colis)

® Vis avec rondelle (Accessoire)

*

3.6. Bekrafta huvudenhetens positionering och drag at

upphéngningsbultarna

Med mattet som &r fast pa grillen, se till att huvudenhetens undersida ar korrekt
inriktad med &ppningen i taket. Det &r noga att detta utférs for att férhindra att
droppande kondensering uppstar pa grund av vind etc.
Bekrafta att huvudenheten &r nivellerad horisontalt med ett vattenstand eller ett
vinylrér fyllt med vatten.
Nar enhetens position avgjorts, dras muttrarna pa upphangningsbultarna at for att
sékra huvudenheten.
Installationsmallen (férpackningens ovansida) kan anvandas som ett skyddsark
for att forhindra damm fran att komma in i huvudenheten nar grillarna lamnas
avtagna under en tid, eller nar takmaterialen ska fastas igen efter installationen.
* Se instruktionerna som anges pa installationsmallen fér detaljer om montering.

® Huvudenhet

Tak

© Installationsmall (Férpackningens ovansida)

© Skruv med mellanlagg (Tillbehdr)

3.6. De exacte positie van het apparaat vaststellen en

de ophangbouten vastzetten

Gebruik de meetstok die aan de roosters vastzit om de onderkant van het apparaat
goed uit te lijnen ten opzichte van de opening in het plafond. Zorg dat deze uitlijning
nauwkeurig wordt uitgevoerd, aangezien er anders condensatievorming kan plaats-
vinden, door luchtlekkage, etc.
Controleer dat het apparaat horizontaal uitgelijnd is met gebruik van een waterpas of
met een met water gevuld vinyl buisje.
Als u er zeker van bent dat het apparaat goed is opgehangen, draait u de moeren van
de ophangbouten stevig aan om het apparaat vast te zetten.
De installatiemal (bovenkant van de verpakking) kan ook worden gebruikt als bescher-
ming om te voorkomen dat er stof en vuil in het apparaat terechtkomen als de grillen er
niet op bevestigd zijn of als u aan het plafond werkt nadat het apparaat is geinstal-
leerd.
Zie voor fittingdetails de instructies op de installatiemal.

® Apparaat

Plafond

© Installatiemal (Bovenkant van de verpakking)

© Schroef met ring (Meegeleverd)

*

3.6. Conferma della posizione dell’'unita principale e

serraggio dei bulloni di sospensione

+ Usando l'indicatore attaccato alla griglia, assicurarsi che la base dell'unita principale sia
corretamente allineata con I'apertura a soffitto. Ocorre esserne assolutamente certi, in
modo da evitare la formazione di gocce di condensa a seguito di fuoriuscite d'aria, etc.
Accertarsi che I'unita principale sia perfettamente orizzontale, usando una livella od un
tubo di vinile riempito d’acqua.
Dopo la verifica della posizione dell'unita principale, serrare saldamente i dadi dei bulloni
de sospensione per bloccare l'unita principale.
Ilmodello per l'nstallazione (parte superiore del pacchetto) puo essere usato come scher-
mo protettivo per impedire I'ingresso di polvere nell'unita principale, quando le griglie sono
state rimosse per un certo periodo di tempo o nel caso in cui i materiali del soffitto debbano
essere ricoperti, una volta conclusa l'installazione dell'unita.
Per quanto riguarda i dettagli relativi al montaggio, fare riferimento alle istruzioni contenute
nella sezione relativa al modello.

® Unita principale

Soffitto

© Modello per l'installazione (parte superiore del pacchetto)

® Vite con rondella (Accessorio)

*
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3.6. Confirmacion de la posicion de la unidad principal

*

y apriete de los tornillos de sujecion

Cercibrese, utilizando el calibre unido a la rejilla, de que la parte inferior de la
unidad principal esté correctamente alineada con la apertura del techo. Confirme-
lo, ya que en caso contrario se puede generar una condensacion y gotear debido
a pérdidas de aire, etc.
Confirme que la unidad principal esta nivelada horizontalmente mediante un nivel
o tubo de vinilo relleno de agua.
Una vez comprobada la posicién de la unidad principal, apriete firmemente las
tuercas de los tornillos de suspensién para fijar la unidad principal.
La plantilla de instalacion (parte superior del paquete) se puede utilizar como hoja
de proteccion para evitar que entre el polvo en la unidad principal cuando no estén
colocadas las rejillas durante un lapso temporal o cuando se alineen los materia-
les del techo después de haber finalizado la instalacién de la unidad.
Para més detalles sobre su uso consulte las instrucciones de la plantilla de insta-
lacién

® Unidad principal

Techo

© Plantilla de instalacion (parte superior del paquete)

© Tornillo con arandela (accesorio)

3.6. Confirmacao da posicao da unidade principal e

*

aperto dos parafusos de suspensao

Utilizando o calibrador junto a grelha, assegure-se de que o fundo da unidade
principal estd bem alinhado com a abertura no tecto. Certifique-se bem disso,
sendo podera ocorrer condensagao e queda de gotas de agua provocadas por
fugas de ar.
Certifique-se de que a unidade principal est4 bem horizontal, utilizando um nivel
ou um tubo vinilico com agua.
Depois de verificar a posicéo da unidade principal, aperte firmemente as porcas
dos parafusos de suspensao para a apertar.
O modelo de instalagéo (topo da embalagem) pode ser utilizado como uma cama-
da de protecgao para evitar que as poeiras entrem na unidade principal quando as
grelhas sdo deixadas abertas durante algum tempo ou quando os materiais do
tecto se destinam a ser revestidos ap6s a instalagdo da unidade ter terminado.
Para pormenores de instalagdo, consulte as instrugdes fornecidas no exemplo de
instalagao.

® Unidade principal

Tecto

© Modelo de instalagao (topo da embalagem)

© Parafuso com aniha (acessério)

3.6. Kontrol af hovedenhedens placering og spaending

*

af suspensionsboltene

Anvend maleaggregatet fastgjort til gitrene, tilse at bunden af hovedenheden flug-
ter korrekt med loftsabningen. Veer opmaerksom pa at kontrollere dette, da der
ellers kan forekomme dryp af kondens som felge af leekning af Iuft etc.
Kontroller at hovedenheden er nivelleret horisontalt, dette geres ved hjeelp af et
vaterpas eller et vinylror fyldt med vand.
Efter at have sikret sig hovedenhedens placering spaendes suspensionsboltenes
motrikker omhyggeligt for at fastgere hovedenheden.
Installationsskabelonen (emballagens top) kan anvendes som beskyttelse for at
forhindre, at der kommer stev ind i hovedenheden, nar gitrene ikke er monteret pa
enheden, eller nar loftmaterialerne skal opsaettes efter installation af enheden.
Hvad angéar detaljer vedrgrende montage, se da instruktionerne, der gives pa
installationsskabelonen.

® Hovedenhed

Loft

© Installationsskabelon (emballagens top)

(© Skruer til spaendskiver (tiloehor)

3.6. Em6eBaiwon Tng ZwoTtng Oéong Avaptnong tng Kopiag

*

Movdadag kai Z¢igipo Twv Mmmouhoviwv AvaptTnong
Xpnoworolwvtag To dpyavo PETPROEWS TIOU £ival TIPOCAPMHEVO OTIG Ypies, Befalwbeite
OTL N BAon ™G KUPLaG povadag eival eUBUYPAUUOUEVN OWOTA Pe TO AvOlyua OTO TaBAvL.
Mpénel va BeRawdeite 6T N povada eival owoTd EUBUYPAULOUEVT, SIAPOPETIKA UMOPEL Va
TIPOKANBel uyporoinon Adyw daPuUYNG aEPa Kal va oTalel vepo.

BeBawwbeite 611 N KUpla povada eival andAUTa opl{oVTIWHEVT), XPNOWOTOWVTAG £V AAPAdL
N éva MAAOTIKO CwArva pe vepod.
Apou eAéyEeTe ™ B€on ™G KUpLag povadag, OPiETe KAAAG Ta TAgAdIA TwV UITOUAOVIGY
avépmong yia va oTepewdei n Kupla povada.
To x&pTvo amoTUMWuUa EYKATAOTAONG (OTO €MAvVw HEPOG TOU TOKETOU) WTopel va
XpnooromnBel wg MPOOTATEUTIKO KAAUPHA ™G KEVTPIKAG HOVADAG (MOTE Va PNV UMEL OKOVN
0TO €0WTEPIKO ™G OE TEPIMTWON Tou dev TomoBemBOoUV oL YPINEG YIa KATIO XPOVIKO
AloMuA 1) GTaV MPOKELTAL VA Yivel EMEVOUON 1) ETILOKEUN TG OPOPNG META TNV EYKATACTAON
™mQ povadag.
NETITOWEPEIEG TOTIOBEMONG TOU XAPTIVOU AMOTUMIMMATOG Elval TUMWHEVES TIAVW C'aUTO.

® Kupa povada

Tapavt

© XdpTvo anoTurnwpa eykataotaong (0To EMAVW PEPOG TOU TAKETOU)

© Bida pe podéla (eEapmpata)

3.6. Ana Unitenin Konumunun Dogrulanmasi ve Aski

*

Civatalarinin Sikiimasi

Izgaraya ilistirilmis geyci kullanarak ana Unitenin dibinin tavan deligiyle dogru
bigcimde hizalandigini kontrol ediniz. Bunu kesinlikle dogrulayiniz, aksi takdirde
hava sizmasi vb. nedenlerle kondansasyon olusabilir ve su damlayabilir.
Bir nivo ya da igine su doldurulmus bir plastik boru kullanarak ana Unitenin yatay
olarak terazide oldugunu dogrulayiniz.
Ana unitenin konumunu kontrol ettikten sonra aski civatalarinin somunlarini sikarak
ana uniteyi sikica tespit ediniz.
Montaj sablonu (ambalajin tzerindedir), 1zgaralar bir stre takilmadan birakildigi
ya da Unitenin montaji tamamlandiktan sonra tavan malzemeleri kaplanacagi zaman
ana Uniteye toz girmesini édnlemek icin koruyucu 6rti olarak da kullanilabilir.
Takma igleminin ayrintilari icin montaj sablonuyla birlikte saglanan talimatlara
bakiniz.

® Ana nite

Tavan

© Montaj sablonu (ambalajin izerinde)

© Rondelalaryla birlikte vida (Aksesuvar)

3.6. MpoBepka pacnosioXXeHuA rrnasHoro npuéopa u

3aTArnBaHue HaBeCHbIX 6onToB

e C nomoLybo Kanmﬁpa, NPUKPEnJIeHHOIo K pelleTKawm, yﬁe,ElI/ITer, YTO HU3 MaBHOIo

npuéopa COpUEHTUPOBaH AOMKHbBIM 06pa30oM MO OTHOLIEHUID K MOTONOYHOMY
oTBepcTuto. MoaTBeEpPANTE 3TO, B NPOTUBHOM Cllydae BO3MOXHO KanaHue
KOHAEHcaumn BCreacTBMe NPOHUKHOBEHWA BO3AyXa U T.A.

* Y6eanTech, YTO [MaBHbIN NPUGOP YCTaHOBEH CTPOFO MO FOPU3OHTASN: UCMONb3YNTE

YPOBEHb U BUHUJTOBYIO pr6Ky, HanoNTHEeHHY0 BOAOOW.

® [locne NpoBepKW PacrnonoXeHus rmaBHOro an6opa HafEeXHO 3aTAHUTE ranikun

HaBeCHbIX 60/1TOB, YTOObI 3aKPENUTL FMaBHbIN NPUGOP.

® YCTaHOBOYHbIV WABMOH (BEPX YNaKOBKW) MOXHO MCMONb30BaTb B KayecTBe

*

3alUMTHOro KoXyxa [AnA npefoTspalleHnA nonagaHua MNbiav BHYTPb MMaBHOMo
npubopa, Noka peLLeTKn He YCTaHOBNEHbI, U MPY OTAENKE NOTONKA MO OKOHYaHUM
yCTaHOBKW npubopa.
[ononHutenbHaaA MHOPMaLMA NO MOHTaXy MPUBOAWTCA HA CAMOM YCTaHOBOYHOM
LiabroHe.

® ThasHblit npubop

MoTonok

© YcTaHoBOUHbIN WaBNOoH (Bepx ynakoBKm)

© BwHT ¢ npoknaaxoit (JononHUTeNbHasA NPUHAANEXHOCTb)
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« Be sure to install the unit in a sturdy, level surface to prevent rattling noises during
operation.
<Foundation specifications>

Foundation bolt M10 (3/8")
Thickness of concrete 120 mm
Length of bolt 70 mm
Weight-bearing capacity 320 kg

® M10 (3/8") bolt
Base
# The dimensions in () are for PUH-5, 6 models.

» Make sure that the length of the foundation bolt is within 25 mm of the bottom
surface of the base.

» Secure the base of the unit firmly with four-M10 foundation bolts in sturdy loca-
tions.

» Die Anlage immer auf fester, ebener Oberflache aufstellen, um Rattergerdusche
beim Betrieb zu vermeiden.
<Sperzifikationen des Fundaments>

Fundamentschraube M10 (3/8 Zoll)
Betondicke 120 mm
Schraubenlange 70 mm
Tragféhigkeit 320 kg

® M10 (3/8 Zoll) Schraube
Bodenplatte
+ Die Abmessungen in () beziehen sich auf die Modelle PUH-5, 6.

» Vergewissern, daB die Lange der Fundamentankerschraube innerhalb von 25 mm
von der Unterseite der Bodenplatte liegt.

+ Die Bodenplatte der Anlage mit 4 M10 Fundamentankerbolzen an tragfahigen Stel-
len sichern.

« Bien installer I'appareil sur une surface solide et de niveau, de fagon a éviter tout
bruit de crécelle pendant le fonctionnement.
<Spécifications de la fondation>

Boulon de fondation M10 (3/8 éme de pouce)
Epaisseur de béton 120 mm
Longueur des boulons 70 mm
Résistance au poids 320 kg

® Boulon M10 (3/8 éme de pouce)
Base
« Les dimensions entre parenthéses ( ) concernent les modeles PUH-5 et 6.

» S’assurer que la longueur des boulons de fondation ne dépasse pas 25 mm par
rapport a la surface inférieure de la base.

« Fixer fermement la base de I'appareil avec quatre boulons de fondation M10 pla-
cés a des endroits suffisamment robustes.

+ Se till att enheten monteras pa ett stabilt och jamnt underlag fér att férhindra
skallrande ljud under pagaende drift.
<Specifikationer fér fundament>

Fundamentbult M10 (3/8")
Betongtjocklek 120 mm
Bultlangd 70 mm
Viktbarande kapacitet 320 kg

® M10 (3/8") bult
Fundament
* Dimensionerna inom parentestecknen () géller f6r modellerna PUH-5, 6.

« Se till att fundamentbultens langd ligger inom 25 mm av fundamentets bottenyta.
+ Sékra enhetens fundament s& det sitter sakert med fyra M10 fundamentbultar pa
stadiga platser.

 Zorg ervoor dat de eenheid op een stevig, waterpas oppervlak wordt geinstalleerd
om geratel tijdens het gebruik te voorkomen.
<Specificaties voor de fundering>

Funderingsbout M10 (3/8")
Dikte van het beton 120 mm
Lengte van de bout 70 mm
Draagkracht 320 kg
® M10 (3/8") bout
Basis

+ De afmetingen tussen () gelden voor de modellen PUH-5 en 6.

« Zorg dat de lengte van de funderingsbout op een afstand van minder dan 25 mm
van de onderkant van de basis komt.

+ Zet de basis van de eenheid stevig vast met vier M10-funderingsbouten op een
stevige ondergrond.

« Assicurarsi di installare 'unita su una superficie solida e in piano, per evitare rumo-
ri di sbattimento durante il funzionamento.
<Specifiche delle fondamenta>

Bullone fondamenta M10 (3/8")
Spessore del cemento 120 mm
Lunghezza del bullone 70 mm
Capacita di carico 320 kg

® Bullone M10 (3/8")
Base
* Le dimensioni in (') sono per i modelli PUH-5, 6.

« Assicurarsi che la lunghezza del bullone fondamenta non superi 25 mm rispetto
alla superficie inferiore della base.

« Assicurare saldamente la base dell’'unita con quattro bulloni fondamenta M-10 in
punti sufficientemente solidi.
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4. Instalacao da unidade exterior
4. Eykaraotaon tng eEwTePIKAG povadag

« Cerciérese de instalar la unidad en una superficie robusta y nivelada para evitar
los ruidos de traqueteo durante la operacion.
<Especificaciones de la cimentacién>

Perno de cimentacién M10 (3/8")
Grosor del hormigén 120 mm
Longitud del perno 70 mm
Capacidad de soporte de peso 320 kg

@® Perno M10 (3/8")
Base
* Las dimensiones de ( ) son para los modelos PUH-5, 6.

« Cerciérese de que la longitud del perno de cimentacién esté dentro de 25 mm de
la superficie inferior de la base.

» Asegure firmemente la base de la unidad con cuatro pernos de cimentaciéon M10
en lugares robustos.

« Certifique-se de instalar a unidade numa superficie firme e nivelada para evitar
estrépidos durante a operagao.
<Especificagbes de fundagao>

Parafuso da fundagao M10 (3/8")
Espessura do betao 120 mm
Comprimento do parafuso 70 mm
Capacidade de carga 320 kg

® Parafuso M10 (3/8")
Base
* As dimensbes entre paréntesis () correspondem aos modelos PUH-5, 6.

« Certifique-se de que o comprimento do parafuso da fundagao esteja dentro de 25
mm da superficie inferior da base.

* Fixe a base da unidade firmemente com quatro parafusos de fundagdo M10 em
locais resistentes.

» Enheden skal monteres pa en solid, plan overflade for at forhindre raslelyde under
anvendelsen.
<Specifikationer for fundament>

Fundamentbolt M10 (3/8")
Betontykkelse 120 mm
Boltleengde 70 mm
Belastningskapacitet 320 kg

® M10 (3/8") bolt
Monteringsplade
x Mali () geelder for PUH-5, 6 modeller.

 Kontroller at fundamentbolten er mindre end 25 mm fra monteringspladens bund.
+ Fastger monteringspladen omhyggeligt med fire M10-fundamentbolte pa solide
steder.

* H povada mpérnel va tornobetnBel oe 0Tabepn Kal ETUMEDN EMPAVELA YA TNV
arnoguyn BopuBwv Katd Tn Aettoupyia.
<XOPAKTNPLOTIKA BepeAinwong>

MrouAdvt Bepeliwong M10 (3/8")
[Maxog oKupodEUATOG 120 xAOT.
MnKog prtouAoviou 70 xAOT.
Bd&pog-kavomTa ouykpdtong 320 KIAG

® Mrouhévi M10 (3/8")
Baon
x OL dlaoTaocelg o mapévleon () avagepovtal ota povieha PUH-5, 6.

* BeBawbeite OTL TO YAKOG TOU UTTOUAOVIOU BepeAiwong eival To TOAU 25 XAOT.
anoé mv KATw erugavela mg paong.

* 2TEPEMOTE KAAA TN PBAon NG povAdag He TEOOEPA UMOUAOVIA Bepeliwong
M10 oe otabepn empdavela.

« Unitenin galismasi sirasinda guriiltii yapmamasi icin iiniteyi mutlaka saglam ve
diz bir yizeye monte edin.
<Temel spesifikasyonlari>

Temel civatasi M 10 (3/8")
Beton kalinligi 120 mm
Civatanin uzunlugu 70 mm
Agirlik cekme kapasitesi 320 kg

® M10 (3/8") civata
Kaide
# () icinde verilen dlctiler PUH-5, 6 modelleri igindir

¢ Temel civatasinin uzunlugunun kaidenin alt ylizeyine kadar 25mm’den az olmasini
saglayin.
¢ Unitenin kaidesini dort adet M-10 civatasiyla saglam yerlere tespit edin.

e Ob6A3aTenbHO ycTaHaBnvBawTe Npubop Ha TBEpAOW POBHOW MOBEPXHOCTM AnA
npefoTBpaLleHnA ero apebesxaHnA BO BpeMA IKCnyaTaLmm.
<TpeboBaHnA K oyHOAAMEHTY>
dyHOamMeHTHbIN 6onT M10 (3/8")
TonwwmHa 6eToHa 120 mm
[OnuHa 6onTa 70 MM
Hecylwana cnocobHocTb 320 kr
® Bont M10 (3/8")
OcHoBaHue
* [abapuTbl B () yk3aHbl Ana mogenein PUH-5, 6.

e Y6eantecb B TOM, YTO (pyHAAMEHTHbIA 6ONT B npedenax 25 MM OT HUXHEN
NOBEPXHOCTW OCHOBaHUA.

* HapexHo npukpenute ocHoBaHWe Nprbopa ¢ NOMOLLLIO HeTbIpex dyHAAMEHTHbIX
6ontoB M10 K TBepAOW NOBEPXHOCTMH.
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1. Indoor unit
* When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes
with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C or more,
thickness of 12 mm or more).
» The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insu-
lation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).

Refrigerant and Drainage Piping Sizes

tem Model PLH-3 PLH-4,5,6
Refrigerant Liquid 0Dg@9.52 (3/8") 0ODg9.52 (3/8")
piping Gas 0ODp15.88 (5/8") 0ODg19.05 (3/4")

Drainage piping PVC OD@32 (1-1/4")

5.1. Innenanlage

« Wenn im Handel erhaltliche Kupferrohre verwendet werden, Flussigkeits- und
Gasrohre mit im Handel erhéltlichem Isoliermaterial (Hitzebestandig bis 100 °C
und mehr, Starke 12 mm oder mehr) umwickeln.

« Die in der Anlage befindlichen Teile der AblaBrohre sollten mit Isoliermaterial aus
Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stérker) umwickelt werden.

MaBe der Kaltemittel- und AblaBrohrleitungen
Item Modelle PLH-3 PLH-4,5,6
Kaltemitt- Flussig ODg9,52 (3/8") ODg9,52 (3/8")
elrohrleitung | Gas ODg15,88 (5/8") ODg 19,05 (3/4")
AblaBrohrleitung PVC ODg32 (1-1/4")

5.1. Appareil intérieur

En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les
tuyaux de liquide et de gaz avec de la matiére isolante vendue dans le commerce
sur le marché (résistant a une chaleur de 100 °C ou supérieure et d’'une épaisseur
de 12 mm ou plus).

Les parties intérieures du tuyau d’écoulement doivent également étre entourées
de matiére isolante en mousse de polyéthyléne (avec une poids spécifique de
0,03 et de 9 mm d’épaisseur ou plus).

Dimensions des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

Elément Modéle PLH-3 PLH-4, 5, 6

Tuyau de Liquide 0ODg9,52 (3/8") 0Dg9,52 (3/8")

réfrigérant Gaz ODg15,88 (5/8") ODg19,05 (3/4")
Tuyau d’écoulement PVC OD@32 (1-1/4")

5.1. Inomhusenhet

» Om kommersiellt tillgéngliga kopparrér anvands bér vatske- och gasrér lindas med
kommersiellt tillgangligt isoleringsmaterial (vdrmebestandig upp till 100 °C eller
mer, tjocklek 12 mm eller mer).

« Inomhusdelarna pa draneringsréret bér lindas med isoleringsmaterial av polyetylen-
skum (specifik vikt 0,03, tjocklek 9 mm eller mer).

Rorstorlekar for kdldmedels- och dréneringsrér

Artikel Modeller PLH-3 PLH-4,5, 6

Kéld- Liquid 0ODg9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")

medelsror Vétska ODg 15,88 (5/8") ODg 19,05 (3/4")
Draneringsror PVC ODg32 (1-1/4")

5.1. Binnenapparaat

« Als u koperen pijpen gebruikt, moet u de vloeistof- en gaspijpen met isolatiemateriaal
bekleden (hittebestendig tot 100 °C, dikte van 12 mm of meer).

» De delen van de afvoerpijp die binnenshuis lopen, moeten worden bekleed met
isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of
meer).

Afmetingen van de koelstof- en afvoerpijpen

tem Modellen PLH-3 PLH-4,5,6

Koelstof- Vloeistofpijp ODg9,52 (3/8") ODg9,52 (3/8")

pijp Gaspijp ODg15,88 (5/8") ODg19,05 (3/4")
Afvoerpijp PVC ODg32 (1-1/4")

5.1. Sezione interna

» Se vengono utilizzati dei tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del mate-
riale di isolamento, disponibile in commercio, attorno ai tubi del liquido e del gas
(resistente alla temperatura di 100 °C o superiore, spessore di almeno 12 mm).

« Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di iso-
lamento in schiuma di polietilene (gravita specifica di 0,03, spessore di almeno 9
mm).

Dimensioni della tubazione del refrigerante e di drenaggio

Componente Modeli PLH-3 PLH-4, 5, 6
Tubazionedelre- |  Liquido 0ODg@9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")
frigerante Gas ODg 15,88 (5/8") 0ODg 19,05 (3/4")
Tubazione di drenaggio PVC diam. est. @ 32 (1-1/4")




5. Instalacion de los tubos del refrigerante
5. Montering af kelemiddelror

5. Sogutucu borularinin monte edilmesi
5. NMpoknagka Tpyb6 xnapareHTa
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5. Instalacao da tubagem do refrigerante
5. Eykardotaon Tng cwARvwong YuKTIKoU uypou

5.1. Unidad interior

« Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y liquido
con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C o mas, espesor de
12 mm o mas).

« Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales
aislantes de espuma de polietileno (gravedad especifica de 0,03 y espesor de
9 mm o mas).

5.1. Unidade interior

» Se forem utilizados tubos de cobre comercialmente disponiveis, limpe os tubos de
liquido e de gas com materiais de isolagao comercialmente disponiveis (resisten-
tes ao calor de 100 °C ou mais, com uma espessura de 12 mm ou mais).

« As pegas internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de isolagao
de espuma de polietileno (gravidade especifica de 0,03 de espessura de 9 mm ou
mais).

Tamafo de los tubos del refrigerante y de drenaje

Dimensbdes das tubagens de refrigerante e de drenagem

Punto Modelos PLH-3 PLH-4,5,6 Artigo Modelos PLH-3 PLH-4,5,6

Tuberfa del Liquido ODg9,52 (3/8") ODg9,52 (3/8") Tubagem de Liquido ODg9,52 (3/8") ODg9,52 (3/8")

refrigerante Gas ODg 15,88 (5/8") 0ODg19,05 (3/4") refrigerante Gas ODg 15,88 (5/8") ODg 19,05 (3/4")
Tuberia de drenaje PVC ODg32 (1-1/4") Tubagem de drenagem PVC ODg32 (1-1/4")

5.1. Indendors enhed

» Nar der anvendes almindelige kobberrar, pakkes veeske- og gasrer ind i alminde-
ligt isoleringsmateriale (varmebestandigt indtil 100 °C eller derover, tykkelse
12 mm og derover).

» De indenders dele af dreenrgret skal pakkes ind i isoleringsmaterialer af
polyethylenskum (massefylde pa 0,03, tykkelse pa 9 mm eller derover).

Starrelser pa kele- og dreenrar

Genstand Model PLH-3 PLH-4, 5,6
Kolerar Veeske 0ODg9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")
Gas ODo15,88 (5/8") 0Do19,05 (3/4")

Draenror PVC ODg32 (1-1/4")

5.1. EowTepikn povada

* 'Otav eival dlaBEOIUOL OTO EUTIOPLO XPNOLLOTIOOUVTAL XAAKOOWANVEQG,
OTIELPOEIDEIG CWANVEG UYPOU Kal agpiou pe UAIKO Jovwong Tou dlatifetal oto
eunoplo (Bepuikn avtoxn €wg 100 °C 1 peyaAutepn, maxoq 12 XAOT. n
MEYAAUTEPO).

* Ta eOWTEPIKA EEAPTANATA TOU OWANRVA AMOCTPAYYLONG TPETIEL VA TIEPLITUATyovTaL
pE HOVWTIKO appd moAualbulatviou (edkd Bapog 0,03, maxog 9 xAot. n
HEYAAUTEPO).

Ala0TACEIG OCWANVOOEWV PUKTIKOU UYPOU KAl arooTpayylong

e Movtého PLH-3 PLH-4, 5, 6
Swhivwon | Yypo 0ODg9,52 (3/8") 0OD29,52 (3/8")
QukTKOU | Agplo ODg15,88 (5/8") ODg19,05 (3/4")

SWARVWOoN amocTPayylong PVC OD@32 (1-1/4")

5.1. I¢ Unite

« Piyasada satilan bakir borular kullanildiginda, sivi ve gaz borularini piyasada satilan
yalitim malzemeleriyle sarin (en az 100 °C sicakliga dayanikli olmali veya en az
12 mm kalinliginda olmalidir).

* Drenaj borusunun bina igindeki aksami polietilen kdplk yalitim malzemeleriyle
sariimalidir (6zgul agirhgi 0,03 olmali, kalinligi en az 9 mm olmalidir).

Sogutma ve Drenaj Borularinin Olgiileri

Malzeme Model PLH-3 PLH-4, 5, 6
Sogutucu Sivi DC@9,52(3/8") DC@9,52(3/8")
borular Gaz DCo15,88 (5/8") DC219,05 (3/4")

Drenaj borulari PVC DC@32 (1-1/4")

5.1. BHyTpeHHu# npubop

© [pu ncnonb3oBaHUM MeAHbIX TPY6, MMEetoLLMXCA B Npoaaxe, 06epHuTe Tpybbl AnA
XUOKOCTW Y rasa UMeIoLMMUCA B NPOAAXKe U3ONALMOHHBIMU MaTepuanamu (¢
TennosawmToi ot 100 °C nnu Bbile, TONMHOW He MeHee 12 MM).

® BHyTpeHHAA 4acTb JApeHaxHom Tpybbl AonxHa 6biTb obepHyTa B
NEHOMNONU3TUNEHOBBIVA M30NMPYOLWMIA MaTepuan (yaenbHblin Bec 0,03; TonwmHa
9 mm unu 6onee).

Paamepbl Tpy6 xnagareHTa n ApeHaxHbIX Tpyo
Mogens PLH-3 PLH-4,5, 6
ODg9,52 (3/8") ODg9,52 (3/8")
ODg 15,88 (5/8") 0ODg 19,05 (3/4")
PVC OD@32 (1-1/4")

Mpeamvet

Tpy6bi XKnpokoctb

xnapareHta | [as
[peHaxHble Tpybbl
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5.2. Refrigerant and drainage piping locations
The figure marked with * in the drawing represent the dimensions of the main unit
excluding those of the optional multi function casement.

® Drain pipe ® Refrigerant pipe (gas)
Ceiling ® Water supply inlet
© Grille © Main unit
© Refrigerant pipe (liquid)
(mm)
Models A
PLH-3 80
PLH-4,5, 6 84

» When the optional multi-functional casement is installed, add 135 mm to the di-
mensions marked on the figure.

5.2. Lage der Kaltmittel- und Auslaufrohrleitung
Die in der Zeichnung mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf MaBe der
Hauptanlage mit Ausnahme derer, die fir den als Sonderzubehér erhaltlichen multi-
funktionalen Fligelrahmen gelten.
® Auslaufrohr
Decke
© Gitter
© Kaltemittelrohr (fliissig)

® Kaltemittelrohr (gasférmig)
® EinlaB fir Wasserzufuhr
© Hauptanlage

(mm)
Modelle A
PLH-3 80

PLH-4, 5, 6 84

« Bei Installation des als Zubehér erhaltlichen multifunktionalen Fligelrahmens den
in der Abbildung gekennzeichneten MaBen 135 mm hinzufligen.

5.2. Emplacements des tuyaux de réfrigérant et d’écou-

lement
Les chiffres marqués d’une * sur le croquis représentent les dimensions de I'appareil
principal sans tenir compte de celles du boitier multifonctions disponible en option.
® Tuyau d’évacuation ® Tuyau de réfrigérant (gaz)

Plafond ® Arrivée d'eau
© Girille © Appareil principal
© Tuyau de réfrigérant (liquide)
(mm)
Modeles A
PLH-3 80
PLH-4,5, 6 84

* Lors de linstallation d’'un boitier multifonctions disponible en option, ajouter
135 mm aux dimensions indiquées sur le croquis.

5.2. Placering av kylmedels- och draneringsrér
Figuren mérkt * i ritningen representerar méatten fér huvudenheten exklusive
flerfunktionshdljet (tillval).

® Avrinningsrér ® Kylmedelsrdr (gas)

Tak ® Inlopp for vattentillférsel

© Grill © Huvudenhet
© Kylmedelsror (vétska)
(mm)
Modeller A
PLH-3 80

PLH-4, 5, 6 84

» Nar flerfunktionshdljet (tillval) installerats, 1agg till 135 mm till de matt som marke-
rats pa figuren.

5.2. Locaties van koelleidingen en draineerbuizen
De waarden in de tekening die zijn aangegeven met een *, zijn de afmetingen van
het hoofdapparaat, zonder de optionele multifunctionele behuizing.

® Afvoerleiding ® Koelleiding (gas)
Plafond ® Inlaat voor waterlevering
© Rooster © Het apparaat

© Koelleiding (vloeistof)

(mm)
Modellen A
PLH-3 80

PLH-4,5, 6 84

« Als de multifunctionele behuizing wordt geinstalleerd, dient u 135 mm toe te voe-
gen aan de afmetingen uit de tekening.

5.2. Posizione della tubazione del refrigerante e di dre-
naggio

La figura contrassegnata con un * nel disegno rappresenta le dimensioni dell’unita
principale, ad esclusione della cassetta multifunzionale opzionale.

® Tubo di drenaggio ® Tubo del refrigerante (gas)

Soffitto ® Ingresso fornitura acqua

© Griglia © Unita principale

®© Tubo del refrigerante (liquido)

(mm)
Modell A
PLH-3 80

PLH-4,5, 6 84

» Se ¢ installata la cassetta multifunzionale, aggiungere 135 mm alle dimensioni
indicate in figura.
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5.2. Ubicacion de los tubos de refrigerante y drenaje
Las cifras marcadas mediante * en el grafico representan el tamafio de la unidad
principal sin tener en cuenta la caja multifuncional opcional.

® Tubo de drenaje ® Tubo de refrigerante (gas)
Techo ® Alimentacion de agua
© Rejilla © Unidad principal
© Tubo de refrigerante (liquido)
(mm)
Modelos A
PLH-3 80

PLH-4,5, 6 84

» Cuando instale dicha caja, afiada 135 mm a las dimensiones marcadas en la
figura.

5.2. Localizac6es das tubagens de refrigerante e dre-
nagem

Os numeros marcados com * no desenho representam as dimensdes da unidade
principal excluindo as da armagao de fungées multiplas opcional.

® Tubo de drenagem ® Tubo de refrigerante (gas)

Tecto ® Entrada de abastecimento de agua

© Grelha © Unidade principal

® Tubo de refrigerante (liquido)

(mm)
Modelos A
PLH-3 80
PLH-4,5, 6 84

+ Quando instalar a armagéao de fungdes multiplas opcional, acrescente 135 mm as
dimensdes marcadas na figura.

5.2. Placering af kale- og dreenror
Tallet markeret med * pa tegningen angiver hovedenhedens dimensioner, ekskl.
flerfunktionskappens dimensioner (ekstraudstyr).

® Dreenror ® Kaolerer (gas)

Loft ® Indigb, vandforsyning

© Gitter © Hovedenhed

© Kolerar (veeske)

(mm)
Modeller A
PLH-3 80

PLH-4,5, 6 84

» Nar flerfunktionskappen (ekstraudstyr) installeres, skal der lsegges 135 mm til di-
mensionerne pa tegningen.

5.2. O¢ocig CWARVWYV YPUKTIKOU Kal armoXETeuong
O aplBudG Pe aoTePioKo * 0TO OXEDLO deiXVEL TIQ DAOTACELG ™G KUPLAG HovAdag
Je e€aipeon TIQ DlACTACELG TOU TIPOAIPETIKOU KAAUPUATOG TIOAAATIAGV AEITOUPYLAOV.
® ZwAvag anoxETeuong ® WukTKOG cwhivag (aepiou)
TaBawt ® Eicodog Mapoxng vepou
© TpiAeg © Kupla povada
© WUKTIKOG OwARvag (uypou)

(xAot.)
MovTéha A
PLH-3 80

PLH-4, 5, 6 84

* ‘Otav yivetal n €ykataoTaon TOU TMPOAPETIKOU KAAUPMATOSG TIOAAATAGV
AelToupylwy, Tpoobéote 135 XAOT. 0TI SlACTACELG TIOU avauépovTal oTnv
elKova.

5.2. Sogutucu ve drenaj borularinin yerleri
Resimde * isaretli rakamlar, ana tinitenin se¢meli gok islevli kasa digindaki boyutlarini
temsil etmektedir.

® Drenaj borusu

Tavan

© lzgara

® Sogutucu borusu (sivi)

® Sogutucu borusu (gaz)
® Su girigi
© Ana inite

(mm)
Model A
PLH-3 80
PLH-4,5, 6 84

¢ Segmeli ¢ok islevli kasa monte edildiginde, resimde belirtilen boyutlara 135 mm
ekleyin.

5.2. PacnonoxxeHue Tpyb6 xnagareHTa U gpeHaXKHbIX
Tpyo6

Lindopbl, NOMeYeHHaA CUMMBOSIOM * Ha PUCYHKe, MPeaCcTaBnAOT rabapuTbl OCHOBHOMO
npubopa 3a UCKIoYEeHEM rabapuTOB OMUMOHANBHOMO MHOTO(YHKLMOHANBHOMO
OKOHHOro nepenneTa.

® [HpeHaxHan Tpyba

MoTtonok

© Pewwetka

© Tpyba xnaaareHTa (KMAKOCTb)

® Tpy6a xnapareHTa (ras)
® OtsepcTre nopaum Boab!
© OcHosHoi npubop

(M)

Mopenu A
PLH-3 80
PLH-4, 5, 6 84

® [pn ycTaHOBKE OMLMOHANbHOrO MHOrOChYHKLIMOHAILHOTO OKOHHOMO nepenneTta
nobasbTe 135 MM K pacCTOAHWAM, NPUBEAEHHBLIM HA PUCYHKE.
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5.3. Refrigerant piping

1) Indoor unit

1.1. When using commercially available copper pipes:

Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening

flare nut.

Use two wrenches to tighten piping connections.

Air-purge the refrigerant piping using your own refrigerant gas (don’t air-purge the

refrigerant charged in the outdoor unit).

Use leak detector or soapy water to check for gas leaks after connections are

completed.

Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insu-

late carefully following shown below.

1.2. Heat insulation for refrigerant pipes:

@ Wrap the enclosed large-sized pipe cover around the gas pipe, making sure that
the end of the pipe cover touches the side of the unit.

® Wrap the enclosed small-sized pipe cover around the liquid pipe, making sure
that the end of the pipe cover touches the side of the unit.

® Secure both ends of each pipe cover with the enclosed bands. (Attach the bands
20 mm from the ends of the pipe cover.)

5.3. Kaéltemittelrohrleitung

1) Innenanlage

1.1. Bei Verwendung von im Handel erhéltlichen Kupferrohren:

Vor dem Anziehen der Konusmutter eine diinne Schicht Kéltemittel-Ol auf das

Rohr und auf die Oberflache des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.

Mit zwei Schraubenschliisseln die Rohrleitungsanschlisse fest anziehen.

Mit Kaltemittelgas aus dem HausanschluB, die Luft der Kaltemittelrohrleitung reinigen

(Keine Luftreinigung des in die AuBenanlage eingefilllten Kaltemittels vornehmen).

Nach Vornahme der Anschllsse diese mit einem Leckdetektor oder Seifenlauge

auf Gasaustritt untersuchen.

Mit dem mitgelieferten Isoliermaterial fiir die Anschilisse der Innenanlage die Kaltemittel-

rohrleitung isolieren. Bei der Isolierung sorgféltig nachstehende Angaben beachten.

1.2. Waérmeisolierung fiir Kéltemittelrohre:

@ Die mitgelieferte groe Rohrabdeckung um das Gasrohr herumwickeln und dafiir sor-
gen, daB das Ende der Rohrabdeckung bis unmittelbar an die Anlage heranreicht.

© Die mitgelieferte kleine Rohrabdeckung um das Flussigkeitsrohr herumwickeln
und darauf achten, daB das Ende der Rohrabdeckung bis unmittelbar an die
Seite der Anlage heranreicht.

(® Beide Enden jeder Rohrabdeckung mit den mitgelieferten Bandern sichern. (Die
Béander 20 mm von den Enden der Rohrabdeckung anbringen.)

5.3. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

1) Appareil intérieur

1.1. En cas d’utilisation de tuyaux de cuivre disponibles sur le marché:

Appliquer un film mince d’huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support

du joint avant de serrer I'écrou évasé.

Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux.

Faire le vide d’air du tuyau de réfrigérant en utilisant votre propre gaz réfrigérant

(ne pas purger l'air du réfrigérant chargé dans I'appareil extérieur).

Lorsque le raccord des tuyaux est terminé, utiliser un détecteur de fuite de gaz ou une

solution savonneuse a base d’eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de gaz.

Utiliser I'isolant pour tuyaux de réfrigérant fourni en vue d’isoler les connexions de

I'appareil intérieur. Isoler soigneusement les tuyaux comme indiqué ci-dessous.

1.2. Isolation des tuyaux de réfrigérant contre la chaleur:

@ Enrouler le cache-tuyaux de grande dimension fourni autour du tuyau de gaz, en
s’assurant que I'extrémité du cache-tuyaux touche le cété de I'appareil.

® Enrouler le cache-tuyaux de petite dimension fourni autour du tuyau de liquide,
en s’assurant que I'extrémité du cache-tuyaux touche le c6té de I'appareil.

® Fixer les deux extrémités de chaque cache-tuyaux a I'aide des bandes fournies.
(Attacher les bandes a 20 mm des extrémités des cache-tuyaux.)

5.3. Kylmedelsrér

1) Inomhusenhet

1.1. Néar kommersiellt tillgdngliga kopparrér anvands:

« Stryk pa ett tunt lager av frysmaskinolja pa réret och fogens tatningsyta innan den

flansade muttern dras at.

Anvand tva skruvnycklar for att dra at réranslutningarna.

Avlufta kylmedelsréren med din egen kylmedelsgas (avlufta ej kylmedlet som laddats i

utomhusenheten).

Nar réranslutningarna avslutats, anvand en lackdetektor eller en tvalvattenslésning for

att kontrollera efter gaslackor.

Anvéand isoleringen fér kylmedelsréren som medféljer for att isolera anslutningarna pa

inomhusenheten. Isolera noga de delar som anges nedan.

1.2. Vérmeisolering av kylmedelsror:

@ Vira det medfdljande stora rérhéljet runt gasledningen, och se till att rérhéljets ande
vidrér sidan pa enheten.

®@ Vira det medftljande lilla rérhéljet runt vatskeledningen, och se till att rérhéljets &nde
vidrér sidan pa enheten.

(® Sakra bada &ndarna av vardera rérhéliet med de medféljande banden. (Fast banden
20 mm fran andarna av rérhéljet.)

5.3. Koelleidingen

1) Binnenapparaat

1.1. Als u koperen leidingen gebruikt die u plaatselijk koopt:

Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsopperviak

voordat u de “flare”™-moer vastdraait.

Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast.

Blaas de lucht uit de koelleidingen met gebruik van uw eigen koelmiddel (blaas

niet het koelmiddel in het buitenapparaat eruit).

Gebruik, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, een lekkagedetector of zeepsop

om te controleren of er gaslekken zijn.

Gebruik de meegeleverde koelleiding-isolatie om de aansluitingen aan het binnen-

apparaat te isoleren. Doe de isolatie er zorgvuldig op zoals hieronder aangegeven.

1.2. Warmte-isolatie van koelleidingen:

@ Wikkel de bijgeleverde grote leidingisolatie rondom de gasleiding, en zorg dat het
einde van het isolatiemateriaal de zijkant van het apparaat raakt.

® Wikkel de bijgeleverde kleine leidingisolatie rondom de vloeistofleiding, en zorg
dat het einde van het isolatiemateriaal de zijkant van het apparaat raakt.

® Zet deze isolatie vast met de bijgeleverde bevestigingsbandjes. (Zet de eerste
bandjes op 20 mm van de uiteinden.)

5.3. Tubazione del refrigerante

1) Sezione interna

1.1. Quando vengono utilizzati tubi in rame disponibili in commercio:

Stendere uno strato sottile di oliorefrigerante sul tubo e collegare la superficie di

appoggio prima di serrare il dado a cartella.

Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi.

Eliminare I'aria dalla tubazione del refrigerante usando lo stesso gas refrigerante

(non eliminare il refrigerante presente nella sezione esterna).

Una volta terminato il collegamento, usare un rivelatore di perdite di gas od una

soluzione di acqua e sapone per controllare la presenza di eventuali perdite di gas.

Utilizzare il materiale isolante fornito per isolare i raccordi della sezione interna.

Effettuare I'operazione di isolamento con molta cura, seguendo lo schema indica-

to qui sotto.

1.2. Isolamento dal calore per i tubi di raffreddamento:

® Avvolgere il tubo del gas con la protezione grande in dotazione, accertandosi che
I'estremita della protezione sia in contatto con il lato dell'unita.

@®@ Avvolgere il tubo del liquido con la protezione piccola in dotazione, accertandosi
che l'estremita della protezione sia in contatto con il lato dell’'unita.

(® Fermare entrambe le estremita di ogni protezione con i nastri in dotazione (at-
taccare i nastri a 20 mm dalle estremita della protezione dei tubi).
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5.3. Tubos de refrigerante

1) Unidad interior

1.1. Cuando se utilicen tubos convencionales de cobre:

Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de

asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.

Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.

Vacie de aire el tubo de refrigerante utilizando su propio gas refrigerante (no purgue el

aire del refrigerante cargado en la unidad exterior.)

Utilice un detector de fugas o agua jabonosa para comprobar posibles fugas de gas

una vez realizadas las conexiones.

Utilice el aislante de tuberia de refrigerante suministrado para aislar las conexiones de

la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado segun el diagrama siguiente.

1.2. Aislamiento del calor para los tubos refrigerantes:

@ Envuelva la cubierta adjunta del tubo de mayor tamano alrededor del tubo de gas,
asegurandose de que el extremo de la cubierta del tubo entre en contacto con el
lateral de la unidad.

@ Envuelva la cubierta adjunta del tubo de menor tamafio alrededor del tubo de liqui-
do, asegurandose de que el extremo de la cubierta del tubo entre en contacto con el
lateral de la unidad.

@ Asegure ambos extremos de cada cubierta del tubo con las uniones adjuntas (colo-
que las uniones a 20 mm de los extremos de la cubierta del tubo).

5.3. Tubagem de refrigerante

1) Unidade interior

1.1. Utilizacao de tubos de cobre disponiveis no comércio:

Aplique uma fina camada de 6leo refrigerante ao tubo e a superficie de costura da

junta antes de apertar a porca do tubo.

Aperte os tubos de ligacdo com duas chaves.

Purgue a tubagem de refrigerante com o préprio gas refrigerante (ndo purgue o refri-

gerante da unidade exterior).

Depois de feitas as ligagdes, utilize um detector de fugas ou agua de sabao para se

certificar de que ndo ha fugas de gas.

Utilize a isolagao da tubagem de refrigerante fornecida para isolar as ligagdes da

unidade interior. Isole cuidadosamente como se mostra a seguir.

1.2. Isolamento do calor para os tubos do refrigerante:

@ Enrole a cobertura de tubo de grandes dimensdes incluida a volta do tubo de gés,
certificando-se de que a extremidade da cobertura do tubo toca na parte lateral da
unidade.

@ Enrole a cobertura de tubo de pequenas dimensoes incluida a volta do tubo de
liquido, certificando-se de que a extremidade da cobertura do tubo toca na parte
lateral da unidade.

® Fixe as duas extremidades de cada cobertura de tubo com as bandas incluidas.
(Prenda as bandas a 20 mm das extremidades da cobertura do tubo.)

5.3. Koleror

1) Indendors enhed

1.1. Nar der anvendes kommercielt tilgzengelige kobberror:

Kom et tyndt lag keleolie pa rer og samlingsoverflade, for stramning af bryst-

metrikken.

Anvend to skruengagler til at speende rerforbindelserne.

Tom kelerer for luft med Deres egen kelegas (tem ikke for luft med kelemidlet, der

er pafyldt den udenders enhed).

Anvend en laekagedetektor eller sabevand til at kontrollere for gaslaekager efter

feerdiggerelse af forbindelser.

Anvend kelerarsisolering, der medfelger, til at isolere forbindelser ved den inden-

dors enhed. Isoler omhyggeligt felgende, der er vist nedenfor.

1.2. Varmeisolering til kelemiddelror:

@ Vikl den vedlagte store rgrafdaekning om gasraret, og serg for, at rerafdaekning-
ens ende rgrer enhedens side.

@ Vikl den vedlagte lille rerafdeekning om veeskergret, og serg for, at rerafdeekning-
ens ende rgrer enhedens side.

® Fastger begge ender af hver rgrafdeekning med de vedlagte band (fastger ban-
dene 20 mm fra rerafdeekningernes ender).

5.3. ZwAnvwoeig YUKTIKOU uypouU

1) EowTepikn povada

1.1. ‘OTav xpnoigomoloUvTal atcaAivol CWARVEG TOU EUTIOPIOU:

* Mpv BOWOETE TO TMEPIKOXALO EKXEIAWONG AMALOTE OTO CWANRVA KAl OTNV KOLVY)

ETULPAVELD TIOU eTIKABETAL AeTITO OTPWUA artd PUKTIKO AAdL.

Xpnoomonoete dUO KAEWDA Yia va OPIEETE TIG OUVOEDEIS TWV CWANVWV.

Kavete e§aeplopd yia va kabapioouv ol CWANVAOOELG PUKTIKOU UYPOU XPNOOoTIolOvVTag

TO OIKO 0aG YUKTIKO €PLO (Un KaveTe €EaepIopd yla TO KABAPLOHa TOU WWUKTIKOU

Tou Bpioketal 0TV eEWTEPIKY) HOVAda).

‘Otav €x0uV Yivel ol CUVOEDELG OTIG OCWANVMOELG, XPNOILOTIONOETE £Va OPYAVO EVTOTHOEWS

SlOPPOMV 1) JIGAUNA CATIOUVIOU YIa Va EVTOTIIOETE TUXOV SlOPPOEG agpiou.

XpnoormnomoeTe T0 UAKO HOVWONG Yia PUKTIKOUG OWAAVEG TIoU TipopunBeleTal yia

TN HOVWON TWV OUVOECEWV OTIG OCWANVAOOELG TNG ECWTEPIKAG Hovadag. Kavete

HOVWON TPOCEXTIKA OKOAOUBWVTAG Ta SlAYPAUMATA TIO KATW.

1.2. OgppopdévwOoN Yia CWARVEG YUKTIKOU:

@ Mepltuli&Te TO TIPOUNBEUOHEVO PaPSU KOAAPO YUPW ATO TOV CWARVA dgpiou Kal
BeBawbeite OTL N AKPN TOU KOAGPOU AKOUUTIAEL 0NV TIAEUPA TNG Hovadag.

® MepLTUAETE TO TIPOUNOEUOUEVO UIKPO KOAGPO YUPw amd To CWANVA Uypou Kat
BeBawbeite OTL N GKPN TOU KOAGPOU AKOUUTIAEL 0TV TIAEUPA TNG HovAadag.

® Ao®aAioTte Kal Ta dUO AKPA TOU KOAAPOU HE TOUG TIPOUNBEUOHEVOUG OPLYKTHPEG.
(TomoBeOTE TOUG OPLYKTPEG 20 MM ard MV AKPN TOU KOAAPOU.)

5.3. Sogutucu borulari

1) i¢ Unite

1.1. Piyasada satilan bakir borular kullanildigi zaman:

Gegme somunu sikmadan 6nce boru ve conta baglanti yiizeylerine ince bir tabaka

halinde sogutucu yagi uygulayiniz.

Boru baglantilarini iki somun anahtariyla sikiniz.

Kendi sogutucu gazinizi kullanarak sogutucu tesisatinizin havasini aliniz (dis

Uniteye doldurulmus olan sogutucunun havasini almayiniz).

Boru baglantilarinin yapilmasindan sonra, bir kagak dedektorii veya biraz sabunlu

suyla gaz kagagi olup olmadigini muayene ediniz.

ic tinite baglantilarini tecrit etmek igin cihazla birlikte saglanan sogutucu tesisati

tecrit maddesini kullaniniz. Asagidaki semayi izleyerek dikkatle tecrit ediniz.

1.2. Sogutucu borulari icin isi izolasyonu:

@ Birlikte verilen blyiik boy boru kilifini, kilifin ucunun Gnitenin yanina dayanmasina
dikkat ederek gaz borusunun etrafina sarin.

© Birlikte verilen kiigtk boy boru kilifini, kilifin ucunun Gnitenin yanina dayanmasina
dikkat ederek sivi borusunun etrafina sarin.

® Her boru kilifinin her iki ucunu birlikte verilen bantlarla tespit edin. (Bantlari boru
kilfinin uglarindan 20 mm mesafede yapistirin.)

5.3. Mpoknapka Tpy6 xnapareHTa

1) BHyTpeHHuiA npubop

1.1. Tpu ncnonb3oBaHMM UMEIOLLMXCA B NpoAa)ke MeaHbIX TPy6:

® HaHecuTe TOHKUI CNOW Macna xnajareHTa Ha KOHTaKTHYIO NMOBEPXHOCTb TPy6 1
COeAVHEHWI Nepea TeM, Kak 3aTArmBaTh raiky ¢ hnaHuem.

. ,EU'IFI 3arArveBaHuA pr6HbIX COe,ElI/IHeHVIVI I/|CI'IOJ'Ib3yI7ITe ABa rae4yHbIX Krio4ya.

 [MpoayiiTe Tpy6bl XNaaareHTa ¢ vcrnonb3oBaHeM Baluero cobcTBEHHOro rasa xnajareHTa
(He nNpoayBainTe ra3 xnajareHTa, 3anpaBneHHbI B HApY>XXHbIA Nprubop).

® Vicnonb3yinTe AETEKTOP YTEYKN WU MbifbHbIA PACTBOP ANA MPOBEPKM YyTEYKM rasa
nocne 3aBepLUeHNA BCEX COeANHEHWN.

* Micnonb3yitTe NocTaBfieHHOE U30NALMOHHOE Tpy6HOe MOKpbITUe ANA W30NALUN
coefVHEeHU BHYyTpeHHero npubopa. TwatenbHO KpenuTe naonAauuo, cneaysa
npuBeneHHbIM HUXXEe NHCTPYKLUUAM.

1.2. TennousonAuuAa anA Tpyb xnapareHTa:

@ ObepHnTe nocTaBnAeMyto N30MALMIO 6OMLLIOTO AnameTpa BOKpyr TpyObl ANA rasa u

ybeautecb B TOM, YTO Kpaw U3onAumy kacaetcA 60KOBOW CTOPOHbI Npubopa.

@ O6epHUTE NOCTaBNAEMYIO U30NALMIO MaNoro AnaMmeTpa BOKPYr TPy6bl ANA XXNAKOCTN

1 ybeamuTech B TOM, YTO Kpaii n3onaumum kacaetcA 60KOBOW CTOPOHbI Mpubopa.
® 3Badukcupynte oba KoHUa KaXXA0ro U3ONALNOHHOIO MOKPLITUA C MOMOLbIO
NOCTaBJIEHHbIX JIEHT. (an/IerI'II/ITe NeHTbl Ha pacCTOAHUUN 20 Mmm OT KpaeB VI3OJ1F|L[VIVI.)
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® Refrigerant pipe and insulating material

Pipe cover (large)

© Pipe cover (small)

© Refrigerant pipe (gas)

® Refrigerant pipe (liquid)

® Band

© Cross-sectional view of connection

® Pipe

O Insulating material

@ Squeeze
See that stop valve on outdoor unit is fully shut (unit is shipped with valve shut). After
all piping connections between indoor and outdoor unit have been completed,
vaccuum-purge air from system through the service port for the stop valve on the
outdoor unit.
After completing procedures above, open outdoor unit stop valves stem fully. This
completes connection of refrigerant circuit between indoor and outdoor units. Stop
valve instructions are marked on outdoor unit.

® Kaltemittelrohr und Isoliermaterial

Rohrabdeckung (groB)

© Rohrabdeckung (klein)

© Kaltemittelrohr (gasférmig)

® Kaltemittelrohr (fliissig)

® Band

© Querschnittansicht des Anschlusses

® Rohrleitung

@ Isoliermaterial

@ Zusammendriicken
Dafiir sorgen, daB das Absperrventil der AuBenanlage vollkommen geschlossen ist.
(Die Anlage wird mit geschlossener Armatur versandt.) Nach Vornahme aller
Rohrleitungsanschliisse zwischen Innen- und AuBenanlage eine Vakuumreinigung
der Luft vom System aus Uber den Wartungsausgang der Absperrarmatur an der
AuBenanlage vornehmen.
Nach AbschluB der Verfahren oben, Spindel der Absperrarmatur der AuBenanlage
vollsténdig 6ffnen. Dadurch wird der AnschluB des Kaltemittelkreislaufs zwischen
Innen- und AuBenanlage abgeschlossen. Anweisungen zur Handhabung der Ab-
sperrarmatur befinden sich auf der AuBenanlage.

® Tuyau a réfrigérant et matériau isolant

Gaine isolante pour tuyau (grande)

© Gaine isolante pour tuyau (petite)

® Tuyau de réfrigérant (gaz)

® Tuyau de réfrigérant (liquide)

® Courroie

© Vue transversale du raccord

® Tuyau

@ Matériau isolant

Q@ Serrez
Vérifier que la vanne d’arrét de I'appareil extérieur soit fermée a fond. (Lappareil
extérieur est livré d’usine avec la vanne fermée). Lorsque le raccordement des tuyaux
des appareils intérieurs et extérieurs est terminé, faire le vide d’air du systeme par le
port de service de la vanne d’arrét, sur I'appareil extérieur.
Lorsque les procédures décrites plus haut sont terminées, ouvrir a fond les tiges des
vannes d’arrét de I'appareil extérieur. Cette opération termine le raccordement du
circuit de réfrigérant entre les appareils intérieurs et extérieurs. Les instructions con-
cernant les vannes d’arrét sont indiquées sur 'appareil extérieur.

® Kylmedelsrér och isoleringsmaterial

Rérskydd (stort)

© Rérskydd (litet)

® Kylmedelsrér (gas)

® Kylmedelsror (vatska)

® Krék

© Tvarsnitt av anslutningen

® Rérledning

@ Isoleringsmaterial

@ Klam
Kontrollera att stoppventilen pa utomhusenheten ar helt stdngd (enheten levereras
med ventilen stdngd). Nar alla réranslutningarna mellan inomhus- och utomhus-
enheten avslutats, avluftas utomhusenheten via underhallséppningen pa stopp-
ventilen.
Nar steg ovan utférts, 6ppnas stoppventilens skaft pa utomhusenheten helt. Detta
avslutar anslutningen av kylmedelskretsen mellan inomhus- och utomhusenheterna.
Instruktioner for stoppventilen finns markerade pa utomhusenheten.

® Koelvloeistofpijpen en isolatiemateriaal

Bedekking leiding (groot)

© Bedekking leiding (klein)

© Koelleiding (gas)

® Koelleiding (vloeistof)

® Band

© Dwarsdoorsnede van aansluiting

@ Leiding

@ Isolatiemateriaal

@ Knijpen
Controleer dat de afsluiter van het buitenapparaat helemaal dicht staat (het buiten-
apparaat wordt geleverd met de afsluiter dicht). Nadat u alle leidingen hebt aange-
sloten tussen het binnen- en het buitenapparaat, blaas dan door de pijpaansluiting
op de afsluiter op het buitenapparaat de lucht uit het systeem door het vaculim door
te blazen.
Nadat u met procedures klaar bent, draai dan de afsluiter op het buitenapparaat
helemaal open. Dit beéindigd de aansluiting van het koelcircuit tussen het binnen-
en het buitenapparaat. Instructies voor bediening van de afsluiter zijn aangegeven
op het buitenapparaat.

® Tubo di refrigerazione e materiale isolante

Coperchio del tubo (grande diametro)

© Coperchio del tubo (piccolo diametro)

© Tubo del refrigerante (gas)

® Tubo del refrigerante (liquido)

® Nastro

© Vista trasversale dei collegamenti

® Tubo

® Materiale isolante

@ Schiacciare
Controllare che la valvola d’arresto della sezione esterna sia completamente chiusa.
(La sezione esterna viene consegnata con la valvola chiusa.)
Una volta completato il collegamento sia della sezione interna che esterna, vuotare
la sezione esterna attraverso il tubo collegato alla valvola d’arresto.
Una volta completate le procedure descritte piu sopra, aprire completamente lo ste-
lo della valvola d’arresto della sezione esterna.
A questo punto, il collegamento del circuito del refrigerante fra le sezioni interna ed
esterna puo considerarsi completato. | dettagli di funzionamento della valvola d’arre-
sto sono marcati sulla sezione esterna.
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® Tubo de refrigerante y material aislante

Tapa del tubo (grande)

© Tapa del tubo (pequefa)

© Tubo de refrigerante (gas)

® Tubo de refrigerante (liquido)

® Abrazadera

© Seccion transversal de la conexién

® Tubo

® Material aislante

@ Enrdélielo apretando.
Compruebe que la valvula de parada en la unidad exterior esté totalmente cerrada
(la unidad se suministra con la valvula cerrada). Tras realizar todas las conexiones
entre unidad interior y exterior, purgue el aire del sistema por succién a través del
puerto de la valvula de parada en la unidad exterior.
Después de completar los procedimientos descritos anteriormente, abra completa-
mente el vastago de las valvulas de la unidad exterior. Este paso finalizara la co-
nexion del circuito de refrigerante entre las unidades interior y exterior. Las instruc-
ciones de la valvula de parada estan marcadas en la unidad exterior.

® Tubo de refrigerante e material de isolamento

Tampa do tubo (grande)

© Tampa do tubo (pequeno)

® Tubo de refrigerante (gas)

® Tubo de refrigerante (liquidos)

® Banda

© Vista seccional cruzada da ligagao

@ Tubo

O Material de isolamento

@ Apertar
Verifique se a valvula de paragem da unidade exterior estd completamente fechada
(a unidade exterior é fornecida com valvula de fecho). Apés a ligagdo dos tubos das
duas unidades, interior e exterior, purgue o ar do sistema através da porta de servi-
¢o para a valvula de paragem da unidade exterior.
Depois de ter concluido os procedimentos acima, abra completamente o émbolo
das valvulas de paragem da unidade exterior. Fica assim completa a ligagao do
circuito de refrigerante entre as unidades exterior e interior. As instrucdes sobre a
vélvula de paragem estdo indicadas na unidade exterior.

® Kelemiddelrer og isoleringsmateriale

Rerafdeskning (stor)

© Rerafdaekning (lille)

® Kelemiddelrer (gas)

® Kolemiddelrar (veeske)

® Holder

© Tveersnit over forbindelse

® Rer

O Isoleringsmateriale

Q@ Tryk
Tilse at stopventilen pa den udenders enhed er helt lukket (afsendes fra fabrikken
med ventilen lukket). Efter alle rarforbindelser mellem indenders og udenders enhed
er foretaget evakueres luft fra systemet gennem serviceporten til stopventilen pa
den udenders enhed.
Efter at have foretaget ovenstdende procedurer dbnes den udenders enheds
stopventilers spindler helt. Dette fuldsteendigger forbindelse af kalekredsleb mellem
indenders og udendars enhed. Instruktioner til stopventilen er angivet pa den uden-
dors enhed.

® WUKTIKOG OWARVAG KAl HOVWTIKO UNKO

KaAuppa cwAinva (Jeyalou peyeboug)

© Kéhuppa owAfva (ukpoU peyéoug)

© WuKTIKOG owAnvag (agpiou)

® WukTikOG owArvag (uypou)

® Tawia

© Anoyn dlatoung ™G ouvdeong

® Zoavag

O MovwTiKd UAIKO

Q@ ZgiEpo
EAeYEeTe OTL N avaoTAATIKA BaABida ™G eEWTEPIKNG HOVADAG eival EVTEADG KAEIOTY.
(H eEwTepkA pHovada eival TIAKETAPIOUEVN ard TO EPYOOTAOLO PE ™V PaABida
KAeloT)). ‘Otav TEAEIWOETE e TIG OUVOEDEIG TOOO OTNV eEWTEPIKT) GCO KAl OV
£0WTEPIKA povada, KAveTe €EAEPIONO YIA TOV KABAPIOPO TOU OUCTUATOG HECW
TOU QVOIYMATOG OUVTHPENONG YA TNV avaoTAATIKA BaABida TG eEWTEPIKAG HOoVADAG.
APoU TeEAELWOoETE Pe T dladkaoia TIoU TIEPLYPAPETAL TILO TIAVW OV Tapdypapo,
QavoiEeTe TOV KOpHO TwV BaABidwv ™G eEwTeplkng povadag TeAeiwg. Me mv
EVEPYELQ QUTN TIEPATWVOVTAL Ol OUVOEDELG TOU KUKAWMATOG WUKTIKOU UYpoU PETAEU
E0WTEPIKNG KAl EEWTEPIKNG HOVADAG. OBNYIEG OXETIKA E TIG AVAOTAATIKEG BAABIDEG
BpiokovTal oV €EWTEPIKA povada.

® Sogutucu borusu ve izolasyon maddesi

Boru kapag (biyiik)

© Boru kapag! (kiigilk)

© Sogutucu borusu (gaz)

® Sogutucu borusu (sivi)

® Bant

© Baglantinin kesiti

® Boru

@ izolasyon maddesi

@ Buradan sikin
Dis Uinite kesme vanasinin tamamen kapatiimig olmasini saglayiniz (Unite fabrikadan
sevk edildiginde vana kapali durumdadir). i¢ Gniteyle dis tinite arasindaki tim boru
baglantilari tamamlandiktan sonra dis Gnitenin kesme vanasina ait servis deligi yoluyla
sistemin havasini bosaltiniz.
Yukaridaki islemlerini tamamladiktan sonra dig tinite kesme vanasinin kolunu sonuna
kadar aginiz. i¢ ve dis tiniteler arasindaki sogutucu devresinin baglantilar bununla
tamamlanmis olur. Kesme vanasina ait talimatlar dis Unitenin Gzerindedir.

® Tpyba oxnaxxaeHua 1 U3oNAUMA

MokpbiTue Ana Tpy6 (Gonbluoe)

© MokpbiTne ana Tpy6 (Manoe)

© Tpy6a xnanareHTa (ras)

® Tpyba xnaaareHTa (KMAKOCTb)

® Nenta

© CoeanHenue B paspese

® Tpy6a

O Wsonauma

@ Cxatne
Y6eamTech B TOM, 4YTO 3aMNOPHbIil KpaH Ha Hapy>XHOM NPUBope NOTHOCTBIO 3aKpbIT
(npnbop nocTaBnAETCA N3rOTOBUTENEM C 3aKPbITbiM KpaHoM). [Nocne 3aBepLueHnA
BCeX TPYOHbIX COEAMHEHWUIA MeXAy BHYTPEHHUM U Hapy>XHbIM npubopamu
npov3BeauTe BaKyyMHYIO NPOAYBKY BO34yXa U3 CUCTEMbI Yepes CePBUCHbIN NOpT
Ha 3anopHbIV KpaH Hapy>kHoro npmbopa.
Mocne 3aBepLUEHNA ONNCaHHBIX BbiLLE OnepaLyii NONHOCTLIO OTKPOWTE WNUHAENb
BEHTWNA 3amnopHOro KpaHa Hapy>XHoro npubopa. 3Ta onepauvA 3asepluaeTt
COEeAMHEHNA CUCTEMbI XnajareHTa Mexxay BHYTPEHHUM W Hapy>kHbIM npubopamu.
VHCTpYyKUMM O TOM, KaK Monb30BaTbCA 3arnopHbIM KpaHOM O603Ha4yeHbl Ha
Hapy>HoM npubope.




(> 5. Installation de la tuyauterie du réfrigérant
@D 5. Installeren van de koelstofleidingen

5. Installing the refrigerant piping

5. Installation der Kaltemittelrohrleitung
5. Installera kylmedelsror

5. Installazione della tubazione del refrigerante

@

AN
\\\\\(\'(("*‘\\\\\\\\\
W)

\ 2

)

2) Outdoor unit
@ Pipe take-in direction
The pipe can be passed in any of the four directions: front, rear, right and lower side.
@ Remove the service panel (three screws) and the piping cover (one screw).
P Be careful not to break the bent portion when connecting the pipes. Be
sure to use two spanners to tighten the flare nuts.
® When racking the pipes, keep the racking below the top of the piping cover to
allow easy service panel removal.
® Front piping (knockout)
Lower piping
© Right piping (knockout)
© Back piping
® Piping cover
® Stop valve
© R 100 - 150 mm
® Service panel
(O Racking

2) AuBenanlage

@ Rohreingangsrichtung

Das Rohr kann in jede der folgenden vier Richtungen verlaufen: nach vorne, nach hin-

ten, nach rechts und nach unten.

@ Nehmen Sie die Wartungsplatte (drei Schrauben) und die Rohrabdeckung (eine
Schraube) ab.

P Sorgfiltig darauf achten, beim AnschlieBen der Rohre den gebogenen Teil nicht
abzubrechen. Auf jeden Fall zum Anziehen der Konusmuttern zwei Schrau-
benschliissel verwenden.

® Zum Abstiitzen der Rohrleitung dafiir sorgen, daB die Stitze unter der Oberkante
der Rohrabdeckung liegt, damit die Wartungsplatte leicht abgenommen werden kann.
® Rohrleitung vorne (Durchbruch)

Rohrleitung unten

© Rohrleitung rechts (Durchbruch)
®© Rohrleitung hinten

® Rohrleitungsabdeckung

® Absperrventil

© R 100 - 150 mm

® Wartungsplatte

@ Abstiitzung

2) Appareil extérieur
@ Passage des tuyaux
Les tuyaux peuvent étre passés dans une des quatre directions suivantes: par la
face avant, par l'arriere, par le c6té droit ou par la face inférieure.
© Retirer le panneau de service (trois vis) et le cache-tuyaux (une vis).
P Veiller a ne pas rompre la partie coudée lors du raccordement des tuyaux.
Toujours utiliser deux clés pour serrer les écrous évasés.
® Lors du montage sur rack des tuyaux, maintenir le rack en dessous du sommet
du cache-tuyaux pour permettre un retrait aisé du panneau de service.
® Passage des tuyaux par 'avant (retirer)
Passage des tuyaux par le dessous
© Passage des tuyaux par la droite (retirer)
© passage des tuyaux par Iarriére
® Cache-tuyaux
® Vanne d'arrét
© R 100 - 150 mm
@ Panneau de service
® Montage sur rack

2) Utomhusenhet
@ Rorens intagsriktning
Réren kan féras in i vilken som helst av de fyra riktningarna: framtill, baktill, hdger
sida och den undre sidan.
@ Tag bort servicepanelen (tre skruvar) och rérledningsskyddet (en skruv).
P Var forsiktig sa att den krokta delen ej bryts nér réren ansluts. Se till att tva
skruvnycklar anvénds for att dra at flinsmuttrarna.
® Nar rorledningarna fasts bor de hallas under rérledningsskyddets 6versida for att
tillata enkel atkomst for borttagning av servicepanelen.
® Framre rérledningar (borttagbart hal)
Undre rérledningar
© Héger rérledningar (borttagbart hal)
© Bakre rérledningar
® Rérledningsskydd
® Stoppventil
© R 100 - 150 mm
® Servicepanel
O Fasten

2) Buitenapparaat
@ Richting pijpinvoer
De pijp kan vanuit alle richtingen worden aangebracht: van voor, achter, links en onder.
® Verwijder het montagepaneel (drie schroeven) en het afdekkapje van de pijp (één
schroef)
P Let op dat u het gebogen gedeelte niet breekt terwijl u de pijpen aansluit.
Gebruik twee sleutels om de flaremoeren aan te draaien.
® Als u heugels voor de pijpen gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de heugel niet
boven het afdekkapje van de pijp uitsteekt, zodat het montagepaneel steeds ge-
makkelijk verwijderd kan worden.
® Pijp aan de voorkant aangebracht (doordrukopening)
Pijp aan de onderkant
© Pijp rechts (doordrukopening)
© Pijp aan de achterkant
® Afdekkapje pijp
® Afsluitkraan
© R 100 - 150 mm
® Montagepaneel
® Heugel

2) Sezione esterna
@ Direzione di introduzione del tubo
Il tubo pud essere introdotto in una qualsiasi delle quattro direzioni: anteriore, poste-
riore, destra od inferiore.
®@ Rimuovere il pannello di servizio (tre viti) ed il coperchio della tubazione (una
vite).
P Durante il collegamento dei tubi, stare attenti a non rompere la sezione
piegata. Accertarsi di utilizzare due chiavi per serrare i dadi a cartella.
® Tenere la cremagliera sotto la parte superiore del coperchio della tubazione per
consentire una facile rimozione del pannello di servizio.
® Tubazione anteriore (di espulsione)
Tubazione inferiore
© Tubazione destra (di espulsione)
© Tubazione posteriore
® Coperchio della tubazione
® Valvola d'arresto
© R 100 - 150 mm
@ Pannello di servizio
® Cremagliera
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2) Unidad exterior
@ Direccién de los tubos
El tubo puede pasar por cualquiera de las cuatro direcciones: frontal, trasera, dere-
cha e inferior.
@ Retire el panel de servicio (tres tornillos) y la tapa de la tuberia (un tornillo).
P Tenga cuidado de no romper la parte doblada al conectar los tubos. Asegu-
rese de utilizar dos llaves para apretar las tuercas de mariposa.
® Alinstalar la tuberia, procure que ésta no toque el panel de servicio para facilitar
su extraccion.
® Tuberia frontal (agujero ciego)
Tuberfa inferior
© Tuberia derecha (agujero ciego)
© Tuberia trasera
® Tapa de la tuberia
® Valvula de parada
© R 100 - 150 mm
® Panel de servicio
@ Insercion

2) Unidade exterior
@ Direcgao sinuosa do tubo
O tubo pode ser dirigido em qualquer das quatro direcgdes: para a frente, para tras,
para a direita e para baixo.
®@ Retire o painel de manutengao (3 parafusos) e a tampa da tubagem (1 parafuso)
P Seja cuidadoso para nao quebrar a porgao curvada quando ligar os tubos.
Utilize as duas chaves para apertar as porcas.
® Quando prender a tubagem, faga-o abaixo do topo da tampa para facilitar a re-
mogao do painel de manutengao.
® Tubagem da frente (separador)
Tubagem inferior
© Tubagem da direita (separador)
© Tubagem traseira
® Tampa da tubagem
® Valvula de paragem
© R 100 - 150 mm
® Painel de manutengao
O Fixagao no lugar

2) Udenders enhed
@ Rerets indtagsretning
Roret kan bevaeges i alle fire retninger: forside, bagside, mod hgjre og nedre side.
@ Fjern servicepanelet (tre skruer) og rerfaringsafdaekningen (en skrue).
P Veer omhyggelig med ikke at knaekke den bgjede del nar rorene forbindes.
Brug to skruenggler til at spande brystmotrikkerne.
® Nar rarferingen seettes op, hold da opsaetningen under det overste af rorforings-
afdaekningen for at gere det muligt let at fjerne servicepanelet.
® Frontrerfering (udtrykning)
Nedre rerfering
© Hejre rerfering (udtrykning)
© Bagrerfering
® Rerferingsafdaekning
® Stopventil
© R 100 - 150 mm
@ Servicepanel

2) E&wTtepikn povada

@ Kateubuvon yla v €i0od0 Tou cwAnva

O owArvag propei va elo€ABeL amd OmoLadNTIOTE Ao TIG TECOEPELG KATEUBUVOELG:

UTPOO0TA, Tiow, deEld Kal KATW HEPOG.

@ BydAete 1O TAdiolo ouvtipnong (Tpelg Bideg) Kal To KAAUHHA OWANVWoNG
(pia Bida)

P ‘OTav KAVETE TIG CUVBECEIG TWV CWARVWV TIPETIE VA EIOTE TIPOOEXTIKOI MOTE
va un k66ovTal ol GwWAARVEG 6TO onpeio ou AuyifovTal. Emiong, 8eBaiwBeiTe
611 Xpnoiporroleite 300 KAEI31a Yia TO 6Pi§IN0 TV TIEPIKOXAIWV EKXEIAWONG.

® 'OTav JKTUMVETE TN CWANVWON, dlaTPeite TN SIKTUWON KATW arod TO MAVK
UEPOG TOU KOAUUMATOG TG CWANVWONG yla va Byaivel eUKOAa To TAaiolo
GuVTNENONG.
® MnpooTiv GwAVWoN (MPOKATACKEUQCUEVO AVOLYHA)

Katw owAivwon

© AeEld 6WAVWON (MPOKATACKEUAOKEVO AVOLYHA)
© Niow cwA\vwon

® KaAuppa owARvwong

® AvaoTtaATikh BaABida

(@ Opseetning © R 100 - 150 xI\.
® MAaiolo ouvmpnong
@ Aktinon
2) Dis Unite

@ Boru alig yoni
Boru, 6n, arka, sag veya alt taraftan olmak tizere dort ydnde de gegirilebilir.
@ Servis panelini (li¢ vida) ve tesisat kapagini (bir vida) ¢ikariniz.
P Borulari baglarken biikiilmis olan bélimii kirmamaya dikkat ediniz. Gegcme
somunlar sikarken iki anahtar kullaniimasini saglayiniz.
® Tesisata destek uyguladiginiz zaman, servis panelinin kolayca ¢ikarilabiimesi
icin destegi tesisat kapaginin tepesinin altinda kalmasini saglayiniz.
@ On tesisat (isaretli delik yeri)
Alt tesisat
© Sagdaki tesisat (isaretli delik yeri)
© Arkadaki tesisat
® Tesisat kapagi
® Kesme valfi
© R 100 - 150 mm
® Servis paneli
(O Destek

2) Hapy>HbIi npu6op

@ Hanpasnexue nogseneHua Tpyo

Tpy6y MOXHO NOABOAUTL C NMt0OOI CTOPOHBI: Crepeau, C3aau, Cnpasa, CrieBa u CHU3Yy.

@ CHVMUTE 3KCNyaTaLUVMOHHYHO NaHesb (TPU BUHTA) U KPbILLKY Tpy6onpoBoaa (0AuH
BUVHT).

P Cnegute 3a Tem, 4TOo6bl He CnoMaTb M3OrHYTbI y4acTOK npu
noacoeauHeHumn Tpy6. O6A3aTEeNbHO UCNONb3YITE ABa rae4HbIX KIova anA
3aTArMBaHuWA raek ¢ pactpybom.

® Mpu ucnonb3oBaHuM TpyboaepxaTtenen cneaute 3a Tem, 4YTOO6bl
TpyboaepxxaTenu pacrnonaranmcb HUXKe BEPXHe 4acTu KpbILwKK Tpybonposoaa
AnA obneryeHnA CHATWUA 3KCMyaTauMoHHOM NaHenu.
® Mopsoaka cnepeau (npobusaeTca)

HwxHAA noaBoaka

© Mopsoaka cnpasa (NpobusaeTcA)
® Moasoaka caaan

® Kpblwka Tpy6onposoaa

(® 3anopHblit kpaH

© R 100 - 150 mm

® OkcnnyartaunoHHaa naHes

© Tpybonepxatens
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Refrigerant piping side

3) Stop valve

@ Perform refrigerant piping connections for the indoor/outdoor unit when the out-
door unit’s stop valve is completely closed.

@ After connecting the pipes, test for gas leaks between the indoor unit and the
preexisting pipes by running nitrogen through the stop valve’s service port on the
outdoor unit.

® Release the vacuum inside of the service port mentioned above by completely
opening the stop valves of the outdoor unit.

Operation of the unit while the valves are closed may cause damage to the com-
pressor, controller, etc.

@ Use a sealant to protect the pipe connections to prevent water from saturating the
ends of the insulation material.

® Remove the cap, pull the handle toward you and rotate 1/4 turn in a counterclock-
wise direction to shut.

® Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate
the cap back to its original position.

3) Absperrventil

@ Die Kaltemittelrohrleitung-Verbindungen fir die Innen-/AuBenanlage vornehmen,
wenn das Absperrventil der AuBenanlage vollstandig geschlossen ist.

@ Nach dem Verbinden von Leitungen auf Gaslecks zwischen Innenanlage und
vorhandenen Leitungen priifen, indem Stickstof durch die Wartungséffnung des
Absperrventils an der AuBenanlage gefihrt wird.

® Den Unterdruck im Inneren der Wartungsoéffnung wie oben erwahnt durch voll-
standiges Offnen der Absperrventile der AuBennlage ablassen.

Betrieb der Anlage mit geschlossenen Ventilen kann chaden an Kompressor,
Steuereinheit etc. verursachen.

@ Ein Dichtmittel zum Schutz der Leitungsverbindungen verwenden, um zu verhin-
dern, daB Wasser die Enden des Isolationsmaterials trankt.

® Die Kappe entfernen, den Handgriff nach vorne ziehen, und zum SchlieBen um
1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

® Sicherstellen, daB das Absperrventil vollstandig offen ist, den Handgriff eindrik-
ken, und die Kappe zurick in Ausgangsstellung drehen.

3) Vanne d’arrét

@ Effectuer les raccordements des tuyaux de réfrigérant de I'appareil intérieur/ex-
térieur lorsque la vanne d’arrét de I'appareil extérieur est compléetement fermée.

® Lorsque les tuyaux sont raccordés, faire un essai de fuite de gaz entre I'appareil
intérieur et les tuyaux préexistants en envoyant de 'azote dans ['orifice de ser-
vice de la vanne d’arrét de I'appareil extérieur.

® Evacuer le vide a 'intérieur de I'orifice de service mentionné ci-dessus en ouvrant
completement les vannes d’arrét de I'appareil extérieur.
Le fait de faire fonctionner I'appareil alors que les vannes sont fermées risque
d’endommager le compresseur, le contréleur, etc.

@ Pour éviter que I'eau ne sature les extrémités du matériau isolant, protéger les
raccordements de tuyau avec un agent d’étanchéité.

® Enlever le capuchon, ramener la poignée vers soi et la tourner d’'un quart de tour
en sens inverse des aiguilles d’'une montre pour fermer la vanne.

® Vérifier que la vanne d’arrét est complétement ouverte, appuyer sur la poignée et
tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d’origine.

3) Stoppventil

@ Utfor anslutning av kylmedelsrér for inomhus- och utomhusenheterna medan
utomhusenhetens stoppventil ar helt stangd.

@®@ Kontrollera efter réranslutning att inget gaslackage forekommer mellan inomhus-
enheten och de férexisterande réren, genom att leda kvévgas genom service-
porten pa utomhusenhetens stoppventil.

® Sléapp ut vakuumet som finns inuti den ovan ndmnda serviceporten genom att
helt 6ppna utomhusventilens stoppventiler.

Om enheten drivs medan ventilerna ar stdngda kan det férorsaka skador pa kom-
pressorn, kontrollenheten o.s.v.

@ Anvand en packning till att skydda réranslutningarna fér att férhindra att vatten
genomdrénker &ndarna pa isoleringsmaterialet.

® Skruva av locket, dra handtaget mot dig och vrid moturs 1/4 varv fér att stanga.

® Kontrollera att stoppventilen &r helt 6ppen, tryck in handtaget och skruva pa locket
igen.

3) Afsluitkraan

@ Maak de verbindingen van de koelstofleidingen voor het binnen-/buitenapparaat
als het stopventiel van het buitenapparaat geheel gesloten is.

® Nadat u de verbinding van de leidingen heeft gemaakt, dient u te controleren of
er geen lekkage is in de leidingen tussen het binnenapparaat en het buitenapparaat
door stikstof in te brengen via de service-opening van het stopventiel van het
buitenapparaat.

® Ontlaadt het vacuim in de hierboven genoemde onderhoudstoegang door de
stopventielen van het buitenapparaat helemaal te openen.

Gebruik van de eenheid met gesloten ventielen kan schade veroorzaken aan de
compressor, controle-eenheid enz.

@ Gebruik een vloeibare pakking of andere coating om de verbindingen van de
leidingen te beschermen, zodat de uiteinden van het isolatiemateriaal niet
aangetatst kunnen worden door water.

® Verwijder de dop, trek het handvat naar u toe en draai dit een kwartslag tegen de
klok in om af te sluiten.

® Let erop dat de afsluitkraan geheel open is, druk de hendel in en draai de kap
terug naar de oorspronkelijke stand.

3) Valvola d’arresto

@ Eseguire i collegamenti delle tubazioni refrigerante per I'unita interna/esterna
quando la valvola di arresto dell'unita esterna € completamente chiusa.

® Dopo aver collegato i tubi, controllare se ci sono perdite di gas tra I'unita interna
e i tubi preesistenti facendo passare azoto attaverso il portello di servizio della
valvola di arresto sull'unita esterna.

® Liberare il vuoto all'interno dello sportello di servizio sopra citato aprendo com-
pletamente le valvole di arresto dell'unita esterna.
Il funzionamento dell’'unita mentre le valvole sono chiuse pud causare danni al
compressore, al controllore, ecc.

@ Usare un sigillante per proteggere i collegamenti dei tubi in modo da evitare che
acqua saturi | capi del materiale isolante.

® Rimuovere il cappuccio, tirare la maniglia verso di se e girare di 1/4 di giro in
senso antiorario per chiudere.

® Assicurarsi che la valvola di arresto sia completamente aperta, spingere in den-
tro la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.
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3) Valvula de tope

@ Realice las conexiones de los tubos de refrigerante de la unidad interior/exterior
con la vélvula de parada de la unidad exterior completamente cerrada.

@ Después de haber conectado los tubos, realice una prueba de fuga de gas entre
la unidad interior y los tubos existentes haciendo pasar nitrégeno a través del
puerto de servicio de la valvula de parada de la unidad exterior.

® Elimine el vacio del interior del puerto de servicio mencionado anteriormente
abriendo completamente las valvulas de parada de la unidad exterior.

La operacion de la unidad con las vélvulas cerradas podria causar dafios en el
compresor, controlador, etc.

@ Utilice un sellador para proteger las conexiones de los tubos a fin de evitar que
los extremos del material aislante se impregnen de agua.

® Quite la tapa, tire de la manivela hacia usted, y gire 1/4 de vuelta hacia la izquier-
da para cerrar.

® Cercidrese de que la valvula de parada esté completamente abierta, empuje la
manivela y enrosque la tapa en su posicién original.

3) Valvula de paragem

@ Execute as ligagbes da tubagem de refrigerante para a unidade interior/exterior
quando a valvula de paragem da unidade exterior estiver completamente fecha-
da.

® Apb6s a ligacao dos tubos, verifique se ha vazamento de gés entre a unidade
interior e os tubos pré-existentes, fazendo correr nitrogénio através da porta de
manutengao da valvula de paragem da unidade exterior.

® Libere o vacuo de dentro da porta de manutengdo mencionada acima, abrindo
completamente as valvulas de paragem da unidade exterior.
A operagéo da unidade enquanto as valvulas estdo fechadas pode causar avarias
no compressor, no controlador, etc.

@ Utilize um vedante para proteger as ligagdes do tubo e evitar que a 4gua sature
as extremidades do material de isolamento.

® Remova a capsula, puxe a alavanca em sua direcgao e gire 1/4 de volta no sentido
contrario aos ponteiros de um relégio para fechar.

® Certifique-se de que a valvula de paragem esteja completamente aberta, empurre
a alavanca e gire a capsula de volta a sua posi¢ao original.

3) Stopventil

@ Tilslut kelemiddelrgrene til den indenders/udenders enhed, nar den udenders
enheds stopventil er lukket helt.

@ Nar rarene er tilsluttet, testes for gasleekager mellem den indenders enhed og de
eksisterende ror ved at fore kveelstof gennem stopventilens serviceabning pa
den udenders enhed.

® Sla vakuum fra i ovenngevnte serviceabning ved at abne den udenders enheds
stopventil helt.

Anvendelse af enheden med lukkede ventiler kan medfere beskadigelse af kom-
pressor, styring osv.

@ Brug et teetningsmiddel til at beskytte rersamlingerne for at forhindre, at der traen-
ger vand ind igennem isoleringsmaterialets ender.

® Afmonter heetten, treek handtaget hen imod Dem og drej 1/4 omgang mod uret
for at lukke.

® Kontroller, at stopventilen er helt &ben, skub handtaget ind og drej haetten tilbage
til den oprindelige position.

3) AvaoTaATIKR 8aABida

@ Kavte TIg OUVOEDELG TWV CWANVMOEWV YA TNV E0WTEPIKN/EEWTEPIKY pLovada
4tav n avaoTaATikh BaABida TG eEwTepIKNG povadag eival eVTEADG KAELOT.

® AQoU ouvdéoete TOUG OWANVEG, eAEYETE €AV UTIAPXOUV JlaPPOES agpiou
avapeoa OTnV €0WTEPIKN HOVADA KAl TOUG TIPOUTIAPXOVTEG OWAAVEGQ
dloxetelovTtag AalwTo péoa amd T deutepelouca OT) TNG AVACTAATIKNG
SlOKOTMNG 0NV €EWTEPLKN povada.

® AneAeuBep®oTE TO £0WTEPIKO KEVO NG TAPAMAV® BONONTIKAG OTNG avolywvTag
eVTEADG TIG BaABdEG dlakommMG ™G eEWTEPIKNG HovADAG.

H Aettoupyia g povadag pe Tiq BaABideq KAEIOTEG UMOPEL va TIPOKAAEDEL {NHId OTO
OUWTIEDTT), OTO OUOTNUA EAEYXOU, K.A.TT.

@ XpnOoWomonaoTe €va UAIKO OQPAYLoNg Yid TNV TPOOTACIA TwV OUVOECEWV
TWV OWANVWV ETOL MOTE va MPOANPOel O JATIOTIONOG TWV AKPWV TOU
HOVWTIKOU UAIKOU.

(® BydAte 1O Kamdakl, TpaprEte T Aar) MPog MV TAEUPd 04G Kal MEPIOTPEYTE KATA
1/4 aploTepOOTPOPA YA TO KAEIOWO.

® BeBawbeite 6TL n BaBida dlakormg eival evieADG KAELOTH, TEOTe Péoa T AaPn Kau
TIEPLOTPEPOVTAG ETIAVAPEPATE TO KATIAKL OTNV APXIKN Tou BEon.

3) Kesme valfi

@ Dis Unitenin stop valfi tamamen kapandiginda i¢/dis Unite i¢in sogutucu borusu
baglantilarini yapin.

@ Borulari bagladiktan sonra, stop valfinin dig Unite Gizerindeki bakim deliginden
azot vererek i¢ inite ile mevcut borular arasinda gaz kagagi olup olmadigini kontrol
edin.

® Dis unitenin stop valflarini tamamen acarak yukarida s6zi edilen bakim deliginin
icindeki vakumu serbest birakin.

Valflar kapaliyken (nitenin ¢alistirimasi kompresére, kontrolére vb’'ye zarar
verebilir.

@ Yaltim malzemesinin uglarinin suyla dolmamasi igin boru baglantilarini korumak
Gzere bir sizdirmazlik maddesi kullanin.

® Basligi gikarin, kolu kendinize dogru ¢ekin ve kapatmak igin saat yonintin tersine
1/4 devir gevirin.

® Stop valfinin tamamen agik oldugundan emin olun, kolu igeri itin ve basligi
cevirerek tekrar ilk konumuna getirn.

3) 3anopbii KpaH

@ MMoacoeanHnTe TPyBONPOBOAbI XNaAareHTa K yCTPOWCTBY, NpeaHa3Ha4YeHHOMY
[NA YCTAHOBKW BHYTPU/BHE MOMELLEHWA, NPU MOMHOCTHIO 3aKPbITOM 3anopHOM
BEHTUMEe YCTPOICTBA AN1A YCTAHOBKW BHE NMOMELLEHUA.

® [Mocne noacoeanHeHUA TPYGOMPOBOAOB HEOBXOANMO YEEAUTLCA B OTCYTCTBUM yTEHEK
rasa mMexzy YCTPOMCTBOM [AMnA YCTAHOBKU BHYTPU MOMELLEHUA U UMEIOLMMUCA
TpyGonposoaamu. 1A 3TOro NpokKayaiTe asoT HYepes3 TEXHONOTMYECKOe OTBEPCTHE
3aropHOTro BEHTWIA Ha YCTPOCTBE [ANA YCTAHOBKY BHE MOMELLEHNA.

® NukBnanpyiiTe Bakyym BHYTPW CEPBUCHOTO NopTa, YNOMAHYTOroO BbIWE,
MOMHOCTBIO OTKPbIB CTOMOPHbIE KpaHbl Ha Hapy>XHOM npubope.
OkcnnyataumA npubopa C 3akpbiTbIMW KpaHamu MOXeT NpUBECTU K
NOBPEXAEHMIO KOMMpeccopa, NyfbTa ynpasBeHna 1 T.4.

@ VicnonbayiiTe repMeTUK AN1A YNIOTHEHUA COEANHEHWIA TPYBONpOBOAOB, YTOObI
npeAoTBPaTUTb MPOMUTbIBAHME TOPLEBbLIX YacTel Tenson3onALMOHHOro
martepuana Boaow.

(® CHuUMWTE KOMMaYok, MoTAHUTE Py4Ky Ha cebA u nosepHuTe Ha 1/4 obopoTa
NPOTUB 4acoBOIi CTPENKMN ANIA 3aKPbITUA.

(® Y6eputech B TOM, HTO 3arnOpHbIA KPaH MOMHOCTBIO OTKPbLIT, HAAABUTE Ha PyyKY
1 MOBEPHUTE KONMAaYoK B NepBOHaYanbHOE MOMoXeEHUE.
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5.4. Addition of refrigerant

® Refrigerant amount

This product needs no additional charging of refrigerant for a pipe length of 30 m or

less. If the pipe length is longer than 30 m, add refrigerant according to the table

shown below.

+ To add refrigerant, use the check valve connected to the low pressure pipe inside
the outdoor unit.

Models Allowable pipe Amount of additional refrigerant (kg)
length (m) 31-40m 41-50m
PLH-3 50 0.2 0.5
PLH-4 50 0.3 0.6
PLH-5 50 0.3 0.6
PLH-6 50 0.3 0.6
& Warning:

Never use substances other than the specified refrigerant (R-22).

5.4. Hinzufiigen von Kéltemittel

@ Kaltemittelmenge

Diese Anlage benétigt kein zusétzliches Aufflillen mit Kéltemittel bei einer

Rohrleitungslédnge von 30 m oder weniger. Wenn die Rohrleitung langer als 30 mist,

Kaltemittel entsprechend der zuléssigen Rohrlange gemaRB nachstehender Tabelle

nachfllen.

« Zum Nachfiillen von Kéltemitteln das in der Niederdruckrohrleitung im Inneren der
AuBenanlage angebrachte Prifventil verwenden.

Modelle Zulassige Menge von zusétzlichem Kaltemittel (kg)
Rohrlénge (m) 31-40m 41-50m
PLH-3 50 0,2 05
PLH-4 50 0,3 0.6
PLH-5 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 0.6
A Warnung:

Niemals andere Substanzen als das angegebene Kaltemittel (R-22) benutzen.

5.4. Ajout de réfrigérant

@ Quantité de réfrigérant nécessaire

Ce produit n’a pas besoin de réfrigérant supplémentaire pour autant que le tuyau ne
dépasse pas 30 m de long. Si la longueur est supérieure a 30 m, ajouter du réfrigé-
rant en fonction de la longueur de tuyau permise, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous.

« Pour ajouter du réfrigérant, utiliser la vanne de vérification raccordée au tuyau a

basse pression dans I'appareil extérieur.

5.4. Pafylining av kylmedel

@ Koéldmedelsméangd

Denna produkt behdver ej laddas med kéldmedel da rérlangden ar 30 m eller min-

dre. Om rérlangden 6verstiger 30 m, tillsatts kéldmedel enligt den tillatna rérlangden

som visas i tabellen nedan.

« For att tillsatta kéldmedel bér man anvénda backventilen ansluten till de undre
tryckledningarna inuti utomhusenheten.

N Avertissement:
Ne jamais utiliser d’autres substances que le réfrigérant spécifié (R-22).

Modeller Tillaten Méngd tillsatt kéldmedel (kg)
. Longueur de tuyau | Quantité de réfrigérant supplémentaire (en kg) rérlangd (m) 31-40m 41-50m

Modeles | permise (en m) 31-40m 41-50m PLH-3 50 0,2 0,5

PLH-3 50 0,2 0,5 PLH-4 50 0,3 0,6

PLH-4 50 0,3 0,6 PLH-5 50 0,3 0,6

PLH-5 50 0,3 0,6 PLH-6 50 0,3 0,6

PLH-6 50 0,3 0,6

A Varning:

Anvénd aldrig substanser andra én det specificerade kéldmedlet (R-22).

5.4. Bijvullen van koelstof

@ Hoeveelheid koelstof

Bij dit apparaat hoeft geen koelstof te worden bijgevuld als de pijplengte 30 m of

minder bedraagt. Als de pijp langer dan 30 m is, moet koelstof worden toegevoegd

overeenkomstig de toelaatbare pijplengte zoals vermeld in onderstaande tabel.

» U vult koelstof bij via de keerklep die is aangesloten op de lagedrukpijp in het
binnenapparaat.

5.4. Aggiunta di refrigerante

@ Quantita di refrigerante

Se la lunghezza della tubazione non supera i 30 m, non énecessario aggiungere

refrigerante al sistema. Se la lunghezza supera i 30 m, aggiungere refrigerante con-

formemente a quanto indicato nella tabella qui sotto.

 Per aggiungere il refrigerante, utilizzare la valvola di controllo collegata alla tuba-
zione di bassa pressione all'interno della sezione esterna.

Modellen Toegestane Hoeveelheid koelstof die moet worden toegevoegd (kg) Modeli Lunghezza della Quantita addizionale di refrigerante (kg)
pijplengte (m) 31-40m 41-50m tubazione (m) 31-40m 41-50m
PLH-3 50 0,2 0,5 PLH-3 50 0,2 0,5
PLH-4 50 0,3 0,6 PLH-4 50 0,3 0,6
PLH-5 50 0,3 0,6 PLH-5 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 0,6 PLH-6 50 0,3 0,6
VAN Waarschuwing: I\ Avvertenza:

Gebruik uitsluitend de gespecificeerde koelstof (R-22).

Usare esclusivamente il refrigerante specificato (R-22).
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5.4. Ahadido de refrigerante

@ Cantidad de refrigerante

Este producto no necesita una carga adicional de refrigerante si la tuberia es de 30 m o

menos de longitud. Si la tuberia es mas larga, afiada refrigerante segun la longitud del

tubo autorizada que aparece en la tabla siguiente.

+ Para afadir refrigerante, utilice la valvula de control conectada a la tuberia de baja
presién que encontrara dentro de la unidad exterior.

5.4. Adicao de refrigerante

® Quantidade de refrigerante

Este produto necessita de carregamento adicional de refrigerante para um compri-

mento de tubagem de 30 m ou menos. Se o comprimento da tubagem for inferior a

30 m, acrescente refrigerante segundo o comprimento admissivel do tubo ilustrado

no quadro que segue.

 Para acrescentar refrigerante, utilize a valvula de inspecgao ligada a tubagem de
baixa pressdo dentro da unidade exterior.

Modelos Longitud del tubo Cantidad de refrigerante adicional (kg)
autorizada (m) 31-40m 41-50m Modelos Comprimento admissivel Quantidade de refrigerante adicional (kg)
PLH-3 50 0,2 0,5 do tubo (m) 31-40m 41 -50m
PLH-4 50 0,3 0,6 PLH-3 50 0,2 0,5
PLH-5 50 0,3 0,6 PLH-4 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 0,6 PLH-5 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 0,6
A Atenciodn:
No utilice ninguna otra sustancia aparte del refrigerante especificado (R-22). A\ Aviso:

Nunca utilize outras substancias que o refrigerante especifico (R-22).

5.4. Pafyldning af kelemiddel

@ Koelemaengde

Dette produkt behaver ingen efterfyldning med kelemiddel for rerferingsleengder pa

30 m eller mindre. Hvis rerferingsleengden er over 30 m, tilfer da ekstra kelemiddel i

overensstemmelse med den tilladte rerlaengde vist i tabellen nedenfor.

« Tiltilfejelse af kalemiddel, brug da kontraventilen, der er forbundet med lavtryksror-
foringen indeni den udenders enhed.

5.4. NARpwon YUKTIKOU

@ MoocdTNTA YUKTIKOU

To mpol év autd dev xpelaletal MPOCHETO YEUOUA UE PUKTIKO €AV 1 CWARVWON

eivat pnkoug 30 W. R Alyotepo. Edv 1o pnkog g cwAnvwong eival peyaAutepo

Twv 30 W., CUUTANPWOETE WUKTIKO avAAOya HE TO ETUTPETOUEVO WNKOG TNG

OWARVWONG ONMwG PaiveTal OTOV TIVAKA TILO KATW.

* MNa va CUPTIANPWOETE YUKTIKO, XPNOWOTOmoeTe Tn BaABida eA&yxou mou
ouvdgeTal e TOV OWANVA XAUNAARG Tieong péoa oTnv eEWTEPIKN povada.

Modeller Tilladelig Maengde af ekstra kelemiddel (kg)
rarleengde (m) 31-40m 41-50m MovTéha Emutpenopevo MNoocdmta TPdobeTou YUKTIKOU (KIAG)

PLH-3 50 0,2 0,5 UNKoG owArva (u.) 31 — 40 p. 41 — 50 p.

PLH-4 50 0,3 0,6 PLH-3 50 0,2 0,5

PLH-5 50 0,3 0,6 PLH-4 50 0,3 0,6

PLH-6 50 0,3 0,6 PLH-5 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 0,6

N Advarsel:

Brug aldrig andre stoffer end det specificerede kolemiddel (R-22).

& Mpocidomoinon:
MoTé pun xpnoipomolcite AAAeq PUKTIKEG OUGIEG MAPA MOVO AUTEG TOU
kaBopifovTal (R-22).

5.4. Sogutucu ekleme islemi

@ Sogutucu miktari

Bu Urln, 30 metreyi geg¢meyen boru uzunluklarinda ek sogutucu doldurmayi

gerektirmez. Eger boru tesisatinin uzunlugu 30 metreden fazlaysa, asagidaki tabloda

gosterilen gegerli boru uzunluklarina gére sogutucu ekleyiniz.

¢ Sogutucu eklemek icin dis Unitenin igindeki dlsik basingl tesisata baglh emniyet
valfini kullaniniz.

Modeller Geger|j boru Ek sogutucu miktar (kg)
uzunlugu (m) 31-40m 41-50m
PLH-3 50 0,2 05
PLH-4 50 0,3 0,6
PLH-5 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 06
VAN Uyari:

Asla belirtilen sogutucudan (R-22) baska bir madde kullanmayiniz.

5.4. [lobaBneHue xnapgareHTa

@ KonuuecTtBo xnapareHTa

[aHHoe n3genve He TpebyeT AONONMHUTENbHON 3anpaBKuM XnajareHTa, ecnv avHa

Tpybbl He npeBblwaeT 30 M. Ecnu anuHa Tpy6bl npeBbiwaeT 30 M, fobaBbTe

XflagareHT B KOnM4ecTBe, yKa3aHHOM B HVI)KeI'IpI/IBe,D,eHHOﬁ Taﬁnmue.

e [InA pob6aBneHuA xnajareHtTa MUCNONb3yWTe KOHTPOJSbHbIA KnanaH,
NOACOEANHEHHBIN K Tpybe HU3KOro AaBfieHWA BHYTPU HAPY>XXHOro npubopa.

Mogenu Honyctumana anvHa | KonnyecTBo JOMOMHWTENBHOMO XnagarexTa (Kr)
Tpy6 (M) 31-40m 41-50m
PLH-3 50 0,2 0,5
PLH-4 50 0,3 0,6
PLH-5 50 0,3 0,6
PLH-6 50 0,3 0,6

VAN MpenynpexpeHue:
3anpeuwaeTcA ucnonb3oBaHue niobbix BelwecTs, KPOMEe yKa3aHHOro
xnapareHTa (R-22).
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® Max. 20m

e 1.5-2m

6.1. Drainage piping work
» Use VP25 (O.D. 232 PVC TUBE) for drain piping and provide 1/100 or more down-
ward slope.
 Be sure to connect the piping joints using a polyvinyl type adhesive.
» Observe the figure for piping work.
 Use the included drain hose to change the extraction direction.
@ Correct piping © Support metal

@ Wrong piping ® Air bleeder
® Insulation (9 mm or more) © Raised
Downward slope (1/100 or more) & Odor trap

Grouped piping
© 0.D. 932 PVC TUBE
® Make it as large as possible

® Downward slope (1/100 or more)
(O 0. D. 238 PVC TUBE for grouped piping.

® Indoor unit (9 mm or more insulation)
© Make the piping size large for grouped pip- @ Up to 85 cm
ing.

Outdoor unit drainage pipe connection
When drain piping is necessary, use the drain pan (optional parts).

Max. 15cm

® @

ressssssrsm

6.1. Verrohrung der Dranage

+ VP25 (0.D.g32 PVC Rohr) als Dranagerohr verwenden und 1/100 oder mehr Ge-
falle vorsehen.

» Die Rohrverbindungen missen mit einem polyvinylartigen Klebemittel befestigt
werden.

+ Die Abbildung fur die Verrohrung beachten.

« Mit dem beigefligten Auslaufschlauch die Absaugrichtung &ndern.

@ Richtige Verrohrung © Metalltrager

@ Falsche Verrohrung ® Entliifter
® Isolierung (9 mm oder mehr) © Angehoben
Gefalle (1/100 oder mehr) @ Siphon

Sammelrohrleitung

© 0.D. 32 PVC Rohr

® So groB wie méglich auslegen

® Innenanlage

© Sammelrohrleitung méglichst groB ausle-

gen.

DranagerohranschluBB der AuBenanlage
Wenn Verrohrung erforderlich ist, Dranpfanne (Sonderzubehér) verwenden.

® Gefalle (1/100 oder mehr)

® 0.D. g 38 PVC Rohr fiir Sammelrohrleitung.
(9 mm Isolierung oder mehr)

@ Bis zu 85 cm

6.1. Mise en place du tuyau d’écoulement
« Utiliser un tuyau VP25 (en PVC, D.E. 32) pour les tuyaux d’écoulement et prévoir
une pente d’1% ou plus.
» Toujours veiller a raccorder les joints des tuyauteries a I'aide d’adhésif de type
polyvinyle.
« Se baser sur le schéma pour les travaux de mise en place des tuyaux.
« Utiliser le tuyau d’écoulement livré pour modifier le sens d’évacuation.
@ Tuyautage correct © Support métallique
@ Tuyautage erroné ® Soufflerie d’air
® lIsolant (9 mm ou plus) © Soulevé
Pente descendante (1% ou plus)  Trappe & odeurs
Mise en place groupée des tuyaux
© Tube en PVC de D.E.032 ® Pente descendante (1% ou plus)
® Passage aussi long que possible. ® Tube en PVC, D.E.#38 pour la mis en place
® Appareil intérieur groupée des tuyaux. (isolant de 9 mm ou
© Prévoir un orifice suffisamment grand pour plus)
la mise en place groupée des tuyaux. @ Jusqu'a 85 cm
Raccordement du tuyau d’écoulement de I’appareil extérieur.
Lorsqu’un tuyau d’écoulement s’avére nécessaire, utiliser la cuvette de drainage
(éléments en option).

6.1. Draneringsrér

» Anvand VP25 (PVC-rér, yttre diameter @32) for draneringsréren och tillhandahall
en nedatgaende lutning pa 1/100 eller mer.

« Se till att réren ansluts med polyvinyltape.

« Se figuren for rérledningsarbetet.

+ Anvand den medféljande dréneringsslangen for att &ndra rérens dragningsriktning.

@ Rétt rérdragning © Metallstéd
@© Fel rérdragning ® Avluftare
® Isolering (9 mm eller mer) © Upphsjt
Nedatgaende lutning (1/100 eller mer) @ Luktfalla

Grupperade rérledningar
© PVC-rér, yttre diameter 232 ® Nedatgaende lutning (1/100 eller mer)
® Sa stort som méjligt O PVC-rér, yttre diameter @38 fér grupperade
® Inomhusenhet rér. (9 mm eller mer isolering)
© Se till att en stor rérstorlek anvands for @ Upp till 85 cm
grupperade ror
Anslutningar for dréneringsrér for utomhusenheten
Om draneringsror krévs bor dréneringstraget (alternativt tillbehér) anvandas.

6.1. Installatie van Draineerbuizen
» Gebruik VP25 (PVC BUIS met een buitendiameter van @32) voor draineerbuizen
en zorg voor een naar beneden lopend verval van tenminste 1/100.
» Gebruik een lijm op polyvinylbasis voor de verbindingen van de leidingen.
« Zie de afbeelding voor het leidingenwerk.
+ Gebruik de bijgeleverde afvoerslang om de aftakkingsrichting van de leiding te
veranderen.
@ Juist aangelegde leidingen
@ Onjuist aangelegde leidingen ® Ontluchter
® lIsolatie (tenminste 9 mm) © Verhoogd
Naar beneden lopend verval (1/100 of meer) @ Stankafsluiter
Gegroepeerd leidingwerk (grouped piping)
© PVC BUIS met een buitendiametervan @32 ~ ® Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)
(® Maak de bocht zo groot mogelijk (D PVC BUIS met een buitendiameter van 238
® Binnenapparaat voor gegroepeerd leidingwerk. (met tenmin-
© Gebruik dikkere leidingen voor gegroe- ste 9 mm isolatie erop)
peerd leidingwerk. @ Tot 85 cm
Aansluiting van de draineerleidingen van het buitenapparaat
Als draineerleidingen nodig zijn, gebruik dan het afvalwaterbakje (optioneel onder-
deel).

© Ophangbeugel

6.1. Installazione della tubazione di drenaggio
+ Usare VP25 (tubiin PVC diam. est. @32) per il drenaggio e far si che questi presen-
tino un’inclinazione di almeno 1 percento.
» Accertarsi di collegare i giunti della tubazione usando un adesivo al cloruro di
polivinile.
« Fare riferimento alla figura per eseguire la tubazione di drenaggio.
» Usare il tubo flessibile incluso per modificare la direzione di estrazione.
@ Tubazione corretta © Supporto in metallo
@ Tubazione non corretta ® Spurgo dell'aria
® Materiale isolante (almeno 9 mm) © Sollevato
Inclinazione (almeno 1%) @ Sifone intercettatore degli odori
Tubazioni raggruppate
®© TUBO IN PVC (diam. est. 832)
® Deve essere il pit grande possibile
® Sezione interna
© Utilizzare tubi di grandi dimensioni in pre- no 9 mm)
senza di tubazioni raggruppate. @ Fino a 85 cm
Collegamento del tubo di drenaggio della sezione esterna
Se ¢ necessario eseguire la tubazione di drenaggio, utilizzare la vaschetta di dre-
naggio (in opzione).

@ Inclinazione (almeno 1 percento)
( TUBO IN PVC (diam. est. 838) per tubazio-
ni raggruppate. (materiale isolante di alme-
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6.1. Tuberia de drenaje
« Utilice VP25 (tubo de PVC de ©32) para el tubo de drenaje y prevea una pendiente
de descenso de 1/100 o mas.
» Asegurese de conectar las juntas de los tubos con un adhesivo de tipo polivinilo.
» Observe la figura para realizar los trabajos de canalizacion.
« Utilice la manguera de drenaje incluida para cambiar la direccién de la extraccion.
@ Tuberia correcta © Metal de soporte
® Tuberia incorrecta ® Expulsador de aire
® Aislamiento (9 mm o mas) © Elevado
Pendiente de descenso de 1/100 o mas @ Retencion de olores
Agrupacién de tuberias
©® D.E.g32 TUBO PVC ® Pendiente de descenso de 1/100 0 mas
(® Héagalo lo méas ancho posible ( D.E.238 TUBO PVC para agrupacién de tu-
® Unidad interior berias. (9 mm o mayor aislamiento)
© Haga la medida de la tuberia ancha para (@ Hasta 85 cm
la agrupacion de tuberias

Conexion de la tuberia de drenaje con la unidad exterior
Cuando sea necesario el drenaje, utilice la bateria de drenaje (piezas opcionales).

6.1. Trabalho de tubagem de drenagem

« Utilize VP25 (Tubo PVC de 32 de diametro externo) para tubagem de drenagem e
deixe uma inclinacéo descendente de 1/100 ou mais.

« Certifique-se de que ligou as juntas da tubagem com adesivo do tipo polivinilico.

« Veja a figura relativa aos trabalhos de tubagem.

« Utilize a mangueira de drenagem incluida para mudar a direcgéo de extracgao.

@ Tubagem correcta

©@ Tubagemerrada

@ Isolagao (9 mm ou mais)

Inclinagao descendente (1/100 ou mais)
Tubagem agrupada

© Tubo PVC de 32 de didmetro externo

(® Faga o mais largo possivel

® Unidade interior

© Faga a dimenséo da tubagem suficiente-

mente grande para a tubagem agrupada

© Suporte de metal
® Respiradouro

© Levantado

© Sifao de odor

® Inclinagao descendente (1/100 ou mais)

(O Tubo PVC de 38 de diametro extarno para
tubagem agrupada. (isolagdo de 9 mm ou
mais)

@ Até 85 cm

Ligacao do tubo de drenagem da unidade exterior
Se for necessario drenar a tubagem, utilize um recipiente de drenagem (pega a opgao).

6.1. Foring af draenror
» Anvend VP25 (O.D. @32 PVC ror) til foring af dreenrar og skab et fald pa 1/100 eller
mere.
« Forbind rersamlingerne vha. et klaebemiddel af polyvinylchlorid-typen (PVC).
+ Se tegningen vedr. rarfgring.
« Anvend den medfelgende draenslange til at aendre udtagets retning.
@ Korrekt rarfering © Metalunderstatning

@ Forkert rorforing ® Luftudtag
® lsolering (9 mm eller mere) © Heevet
Fald (1/100 eller mere) ® Lugtfeelle

Grupperet rorfaring

® 0.D. 232 PVC ror

® Gores s stor som muligt

® Indenders enhed

© Ger rorforingssterrelsen stor til grupperet

rorforing

Udendors enheds draenrgrsforbindelser.
Nar fering af draenrer er nedvendigt, anvend da en draenbakke (ekstraudstyr).

® Fald (1/100 eller mere)

 0.D. 838 PVC rer til grupperet rorforing.
(9 mm isolering eller mere)

@ Op til 85 cm

6.1. Epyacicg ZwAnvwocswv Amoxéteuong

[Na ™ cwArvwon amnoxeteuong xpenoworoleite owAnveg VP25 (MAAZTIKOZ

ZOAHNAZ E.A. 32) kat dwoeTe KAlon 1pog ta kdtw 1/100 1) TeplocdTeEPO.

ard TOAUBLVUALO.

KateUBuvon eKPONG.
@O Zwot) owATvwon
® Aavbaopévn owAnvwon
® Moévwon (9 XIA. i EPLOCOTEPO)
KAion mpog ta kdtw (1/100 1) replocdtepo)
Opadoroinpevn cwARvwon
© NAASTIKOZ ZQAHNAZ E.A. 32
® Mpénet va gival 600 eival Suvatod PeyoAITepn
® Eowteplkn povada
© ra opadomoinuévn CwWARVWON TO
Héyebog ™G ocwAvwong eival peyaAo

®povTioTE Va OTEPEWDVETE TIG EVIOELG TWV OWANVOOEWV PE KOANNTIKN oucia

[a Vv TonMoBEMOoN Twv CWANVAOOEWY TIAPATNPENOTE TNV elKOvA.
XpNOWOTIONOTE TOV TIAPEXOUEVO CWANVA ATIOXETEUONG YId va aAAG&eTe TV

© MeTaAAikd umooThpLyHa
® Avolypa Eagplopou

© Avugwuévo

@ Zpavt oopng

® K\ion mpog Ta katw (1/100 1y MeplocoTEPO)

® NAASTIKOSZ ZQAHNAZ E.A. 38 via
opadoTompuéVN owAnvwon. (Lovwon 9 XIA.
N TIePLO0OTEPO)

@ Méxpt 85 ex.

20vdeon owAnva amoxETeuong eEWTEPIKAG povadag
‘Otav anatteital armoXeTeUTIK CWAAVWON, XPNOWOTIOINCETE TO KOIAwpa

AMOXETEUONG (MPOAIPETIKA PEPN).

6.1. Drenaj Tesisati Isleri
* Drenaj tesisati icin VP25 (D.C. 32 VPC BORU) kullaniniz ve 1/100 veya daha
fazla asagiya dogru meyil saglayiniz.
¢ Boru baglantilarini polivinil tipi tutkal kullanarak yapmaya dikkat ediniz.
* Boru tesisati igin semaya bakiniz.
* Cikarma yonUnu degistirmek icin birlikte verilen drenaj hortumunu kullaniniz.
@ Dogru boru tesisat © Metal destek
@ Yanlis boru tesisati ® Hava bosaltma muslugu
@ izolasyon (9 mm veya daha fazla) © Gikis borusu
Asagiya dogru meyil (1/100 veya daha @ Sifon
fazla)
Gruplandiriimis tesisat
® D.G. ¢32 VPC BORU
® Mumkiin oldugu kadar biyiik yapiniz
® g tinite
© Gruplandiriimis tesisat icin biyiik capli
boru kullaniniz
Dis linite drenaj borusu baglantisi
Drenaj tesisati gerekli oldugu zaman drenaj canagini (istege bagl aksam) kullaniniz.

® Asagiya dogru meyil (1/100 veya daha fazla)
® Gruplandirimis tesisat i¢in D.C. 838 VPC

BORU. (9 mm veya daha fazla izolasyon)
@ 85 cm'ye kadar

6.1. [peHaXkHble TPYyObI
* Nicnonb3yite Tpybbl VP25 (O.D. ¢32 PVC TUBE) anA apeHaxa, npu 3Tom
obecneybTe HaknoH 1/100 nnm 6onee.
o [InA coeanHeHnA Tpyb ncnonb3ynTte Knew cemeinctaa MNB.
e CnepnyWTte cxemMaTU4e€CKOMY PUCYHKY MpW MOACOSANHEHUN TPY6.
© [InA N3MEHeHNA HamnpaB/ieHUA ApeHaXka UCMOMNb3yiTe BXOAALUMIA B KOMMIEKT
NOCTaBKYM APEHaXKHbIV LLMaHT.

@ MpaBunsHoe coeaunHerne Tpy6

@ HenpawunbHoe coeavHeHne Tpyo

® W3zonAumAa (9 Mm vnn 6onbLue)

HaknoH BHu3 (1/100 nnu 6onblue)
CrpynnupoBaHHble Tpy6bl

© 0. D. 832 PVC TUBE

® CpenaiiTe ee Kak MOXHO 60MbLueit

(® BHyTpeHHuii nprnbop

© YcraHaBnueaiite Tpy6bl 60MbWOrO

pasmepa Ana crpynnupoBaHHbIX Tpy6

CoepnuHeHne ApeHaXKHbIX TPy6 Hapy>xHoro npubopa
Ecnn Heobxoanma npoBoAKa ApeHaXKHbIX TPyD, NCNoNb3ynTe APEeHaXKHbIN NOTOK
(onuvoHanbHaA aeTansb).

© Mopnepxusatowmin MeTan
® Bbinyck Boaayxa

© MNognAaTne

 NosyLuka 3anaxos

® HaknoH BHM3 (1/100 unu 6onblue)
® O.D. 238 PVCTUBE AnA crpynnupoBaHHbIx
TpY6. (9 MM n3onAaumMA unu 6onbLue)

@ o 85cm
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6. Installazione della tubazione di drenaggio

1. Connect the drain socket (supplied with the unit) to the drain port.

(Affix the tube using PVC adhesive then secure it with a band.)

2. Install a locally purchased drain pipe (PVC pipe, O.D. 32).
(Affix the pipe using PVC adhesive then secure it with a band.)
3. Insulate the tube and pipe. (PVC pipe, O.D. 32 and socket)
4. Check that drain flows smoothly.
5. Insulate the drain port with insulating material, then secure the material with a
band. (Both insulating material and band are supplied with the unit.)
® Unit © Drain pipe (O.D. 932 PVC TUBE)
Insulating material ® Insulating material (purchased locally)
© Band (large) © Transparent PVC pipe
© Drain port (transparent) @ 0.D. 932 PVC TUBE (Slope 1/100 or more)
® Insertion margin ® Band (small)
® Matching © Drain socket
(mm)
1. Die AblaBmuffe (mit der Anlage gellefert) an den DranageauslaB3 anschlieBen.
(Das Rohr mit PVC-Kleber ankleben und dann mit einem Band sichern.)
2. Ein vor Ort beschafftes Auslaufrohr (PVC-Rohr, O.D. 232) installieren.
(Das Rohr mit PVC-Kleber ankleben und dann mit einem Band sichern.)
3. Biegsames Rohr und Rohrleitung isolieren (PVC-Rohr, O.D. 232 und Rohrmuffe).
©,® 4. Vergewissern, daB der Auslauf einwandfrei erfolgt.
A /@ 5. Den DréanageauslaB mit Isoliermaterial isolieren, dann das Material mit einem
Band sichern. (Sowohl Isoliermaterial als auch das Band werden mit der Anlage
geliefert.)
® Anlage © Auslaufrohr (PVC-Rohr, O.D. ¢32)
Isoliermaterial ® lIsoliermaterial (vor Ort beschafft)
© Band (groB) ( Transparentes PVC-Rohr
© DrénageauslaB (transparent) @ PVC-Rohr, O.D. 32
® Toleranz fiir den Einsatz (Neigung 1/100 oder mehr)
® Anpassung ® Band (klein)
© AblaBmuffe
1. Raccorder la prise d’ecoulement (fourni avec I'appareil) au port de drainage. 1. Anslut draneringsmuffen (medféljer enheten) till draneringséppningen.
(Apposer le tube a I'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.) (Montera slangen med PVC-lim och sékra sedan med ett band.)
2. Installer un tuyau de drainage a se procurer sur place (tuyau en PVC, O.D. 232). 2. Installera ett lokalt inhandlat draneringsrér (PVC-rér, O.D. 232).
(Apposer le tuyau a I'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.) (Montera slangen med PVC-lim och sékra sedan med ett band.)
3. Isoler le tube et le tuyau. (Tuyau en PVC, O.D. 232 et prise) 3. Isolera slangen och réret. (PVC-rér, O.D. 832 och uttag)
4. Veérifier si le drainage s’effectue normalement, de maniere réguliére. 4. Kontrollera att dréneringen flédar jamnt.
5. Isoler le port de drainage avec de la matiére isolante, puis I'attacher avec une 5. Isolera draneringséppningen med isoleringsmaterial och sékra materialet med
sangle. (La matiére isolante et la sangle sont toutes deux livrées avec I'appareil.) ett band. (Bade isoleringsmaterial och band medféljer enheten.)
® Appareil ® Enhet © Dréaneringsrér (PVC-rér, O.D. 032)
Matiére isolante © Tuyau de drainage Isoleringsmaterial ® lIsoleringsmaterial (inhandlas lokalt)
© Courroie (grands) (Tuyau en PVC, O.D. 232) © Band (stora) ® Genomskinligt PVC-ror
© Port de drainage (transparent) ® Matiére isolante (& se procurer sur place) © Draneringséppning (genomskinlig) Q@ PVC-rér, 0.D. 232
® Marge d'insertion O Tuyau en PVC transparent ® Inféringsmarginal (Lutning1/100 eller mer)
® Correspondance @ Tuyau en PVC, O.D. 932 ® Motsvarande ® Band (smé)
(Avec une pente minimum de 1/100) © Dréneringsmuff
® Couurroie (petits)
© Prise d’écoulement
1. Sluit de aftapbus (meegeleverd met het apparaat) aan op de afvoeropening. 1. Collegare il manicotto di drenaggio (fornito con I'unita) all’apertura di drenaggio.
(Bevestig de buis met behulp van PVC-plakband en zet deze stevig vast met (Attaccare il tubo con adesivo PVC e fissarlo quindi con un nastro.)
behulp van een band.) 2. Installare un tubo di drenaggio di fornitura locale (tubo in PVC, O.D. 232).
2. Installeer een ter plaatse aangeschafte afvoerpijp (PVC-pijp, O.D. 232) (Attaccare il tubo con adesivo PVC e fissarlo quindi con un nastro.)
(Bevestig de pijp met behulp van PVC-plakband en zet deze stevig vast met 3. Isolare sia il tubo flessibile che il tubo di drenaggio.
behulp van een band.) (Tubo in PVC, O.D. 932 e presa)
3. Isoleer de buis en de pijp (PVC-pijp, O.D. 32 en aftapbus) 4. Controllare che il drenaggio si svolga correttamente.
4. Controleer of de afvoer gelijkmatig stroomt. 5. Isolare 'apertura di drenaggio con materiale isolante e fissare quindi il materiale
5. Isoleer de afvoeropening met behulp van isolatiemateriaal en zet het materiaal con un nastro. (Sia il materiale isolante che il nastro sono forniti con I'unita.)

vervolgens stevig vast met een band. (Zowel het isolatiemateriaal als het band
zijn meegeleverd met het apparaat.)
® Apparaat

Isolatiemateriaal

© Band (breed)

© Afvoeropening (transparant)

® Insteekmarge

® Overeenkomend

© Afvoerpijp (PVC-pijp, O.D. 32)
® Isolatiemateriaal (ter plaatse aangeschaft)
@ Transparante PVC-pijp
@ PVC-pijp, O.D. 232
(Helling van 1/100 of meer)
® Band (smal)
© Aftapbus

® Unita

Materiale isolante

© Nastro (grande)

© Apertura di drenaggio (trasparente)
® Margine di inserimento

® Corrispondenza

© Tubo di drenaggio (Tubo in PVC, O.D. 832)
@ Materiale isolante (di fornitura locale)
O Tubo in PVC trasparente
@ Tubo in PVC, 0.D. 232
(Inclinazione di almeno 1/100)
® Nastro (piccolo)
© Manicotto di drenaggio
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. Conecte el tubo de desagtie (suministrado con la unidad) al orificio de desagtie.

(Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexién con una abrazadera.)

. Ligue o bocal de drenagem (fornecido com a unidade) a porta de drenagem.

(Fixe o tubo com adesivo PVC e depois ate-o com uma banda.)

2. Instale un tubo de drenaje (no incluido) (tubo de PVC, O.D. 232). 2. Instale um tubo de drenagem flexivel, a venda no comércio (Tubo PVC, O.D.
(Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexién con una abrazadera.) 032).
3. Aisle el tubo de drenaje (tubo de PVC, O.D. 232 y manguito). (Fixe do tubo com adesivo PVC e depois ate-o com uma banda.)
4. Compruebe que el liquido de drenaje circule correctamente. 3. Isole o tubo flexivel e o tubo rigido (Tubo PVC, O.D. 232 e casquilho).
5. Aisle el puerto de drenaje con material aislante y sujételo con una abrazadera. 4. Verifique se a drenagem flui suavemente.
(Tanto la abrazadera como el material aislante vienen incluidos con el equipo.) 5. Isole a porta de drenagem com o material de isolamento, depois ate o material
® Unidad © Tubo de drenaje (0.D. 832 PVC TUBO) com um banda. (Tanto o material de isolamento como a banda séo fornecidos
Material aislante ® Material aislante (comprado en su localidad) com a unidade.)
© Abrazadera (grande) ® Tubo de PVC transparente ® Unidade © Tubo de drenagem (Tubo PVC, O.D. 32)
© Puerto de drenaje (transparente) @ 0.D. 932 PVC TUBO Material de isolamento ® Material de isolamento (a venda no comércio)
® Limite de colocacion (Inclinacién minima de 1/100) © Banda (grande) ® Tubo em PVC transparente
® Unién ® Abrazadera (pequefia) © Porta de drenagem (transparente) @ Tubo PVC, O.D. 232 (& venda no comércio)
© Tubo de desagiie ® Margem de insergéo (Inclinagao de 1/100 ou mais)
® Adequagéo ® Banda (pequeno)
© Bocal de drenagem
1. Tilslut dreenmuffen (felger med enheden) til draenporten. 1. ZuvdEoTe TOV OKPOOUVOEOUO ATIOXETEUONG (TToU TIapeXeTal padi e m povada)
(Paheeft slangen ved hjeelp af PVC-kleebemiddel, fastger det derefter med en GTO QVOLYMa AMooTPAYYIONG.
holder.) (MpooapudoTe TOV OCWANVA XPNOWOTIOWVTAG autokOAANTOo PVC kat acpaliote
. TOV pE TV Tawvia.)
2. Insﬂtaller et draenror, Isom du har kebt Ioka]t (PVC-rer, O.D. 232) 2. ToTOBETAOTE Evav GWARVG GMOGTPAYYIONG, MOU EXETE MPOMYOUNEVAS
(Paheeft roret ved hjeelp af PVC-kleebemiddel, fastger det derefter med en hol- TPOLNBEUTEL MO T YETOVIA 0ag. (SwAfvag PVC, O.D. 932)
der.) (MpooappdoTe T CWARVA XPENOWOTIOWVTAG AUTOKOAANTO PVC Kal 0Tepe®oTe
3. Isolér slangen og reret. (PVC-rer, O.D. 32 og muffe) ™mv pe MV Tawia.)
4. Kontrollér at draenet flyder jeevnt. 3. MovaoTte tov aywyoé kat Tn cwAnva. (ZwAnvag PVC, O.D. @32 kat mpica)
5. Isolér dreenporten med isoleringsmaterialet, fastger derefter materialet med en 4. EAéyETe OTL 1 anooTtpdyylon YiveTal opald.
holder. (Bade isoleringsmateriale og holder felger med enheden.) 5. Mov@oTe TO Gvolypa amooTpAyYIoNG HE HOVWTIKO UMKO Kal 0T CUVEXEL
® Enhed © Drasnror (PVC-ror, O.D. 032) GOCD(IMOTS'TO pe tawia. ( MovwTiké UAKO KaBag Kat Tatvia mapéxovral padi
Isoleringsmateriale ® lIsoleringsmateriale (kebt lokalt) Hemyv povaéq) ) X
. - ® Movada ® MovwTKO UNKO
© Band (star) O Gennemsigtigt PVC-rer MOVer K6 UK (MPOUNBEULEVO a6 TV YELTOVd 0ag)
© Dreenport (gennemsigtig) @ PVC-rar, O.D. 032 © Tawia (MAaTEQ) @ Aluyng cwhivag PVC
® Indsaettelsesmargen (Fald pa 1/100 eller mere) © Aywyog anooTpdyylong (Slauyng) @ Swhjvag PVC , O.D. 232
(® Modsvarande ® Band (lille) ® Akpn £00XNG (KAion 1/100 1y TieplocodTEPO)
© Draenmuffe ® Mpooappoyn ® Tawia (oTevég)
© ZwA\va anooTtpayylong © AkpoOUVBEDHOG aMOXETEUONG
(ZwAyvag PVC, O.D. 932)
1. Drenaj soketini (Uniteyle birlikte verilmistir) drenaj ¢ikisina baglayiniz.
(Boruyu PVC tutkalla tutturduktan sonra bantlayarak tespit ediniz.)
2. Piyasadan satin alinan bir drenaj borusunu (PVC boru, O.D. g32) tesis ediniz.
(Boruyu PVC tutkalla tutturduktan sonra bantlayarak tespit ediniz.)
3. Esnek boruyu ve boruyu izole ediniz. (PVC boru, O.D. 832 ve soket)
4. Drenajin engelsiz aktigini kontrol ediniz.
5. Drenaj ¢ikisini izolasyon maddesiyle izole ettikten sonra maddeyi bantlayarak
tespit ediniz. (Hem izolasyon maddesi hem de bant Uniteyle birlikte teslim edilir.)
@ Unite © Drenaj borusu (PVC boru, O.D. 232)
izolasyon maddesi ® izolasyon maddesi (piyasadan temin)
© Bant (bilyiik) ® Seffaf PVC boru
© Drenaj gikig! (seffaf) @ PVC boru, 0.D. 32
® Daldirma marji (1/100 veya dahafazla meyil)
® Es ® Bant (kuiguk)
© Drenaj soketi
1. MoacoeavHuTe coeauHUTENbHYIO MyddTY ANA ApeHaxa (BXOAWUT B KOMMAEKT
nocTasKu Npubopa) K ApeHaxHOMy nopTy. (3akpenuTe Tpyby C NOMOLLbIO KneA
MXB, a 3aTem ¢ MOMOLLBIO NEHTbI.)
2. YcTaHoBUTe ApeHaxHble TpyObl (3akynatoTca Ha mecTe). (Tpy6bl u3 MXB, O.D.
232.)
(3akpenuTe Tpyby ¢ nomoLbto kneA MXB, a 3aTem ¢ NOMOLLbIO NIEHTbI.)
3. ObepHuTe usonAaumio Bokpyr Tpy6. (Tpy6sl n3 MXB, O.D. 832 u rHe3n0)
4. TpoBepbTe ApeHVMpoBaHUe.
5. WN3onvpyiiTe ApeHaxHbIA NOPT U30NALMOHHLIM MaTepyanoMm, 3aTem 3akpenuTe

martepuan neHTou. (M3onAumna n neHTa BXOAAT B KOMMNEKT npubopa.)
® MMpubop © [penaxHan Tpy6a
Wsonauma (Tpy6bi 3 MXB, O.D. 832)
© Nenta (6onblwasn) ® Wsonauua (npuobpeTtaeTcaA Ha MecTe)
®© [peHaxHbiit nopT (HenoarotosnenHbin) (O HenoaroTosnenHan Tpy6a na MBX
® 3anac @ Tpy6bl n3 MXB, O.D. 832
® CooTBeTcTBuMe (HaknoH 1/100 vnu 6onee)
® NewTa (Manas)
© CoeauHuTenbHas MydTa ANA ApeHaxa
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Power supply  Power supply

Main switch

Main switch § %
Wiring for Wiring for
outdoor unit T = indoor unit
Wiring for
indoor/outdoor
units polarlty

Outdoor unit

Grounding

Wiring for indoor/remote
controller (no polarity)

17/ Indoor unit
///

~~

Grounding

Remote controller

Transformer (T) : PUH-VK/YK

RED [220V T 220V
ORANGE [230V [ 230V
YELLOW [240V T

240V

Factory setting

7.1. Precautions

Supply power from independently branched circuit.

Wiring should conform to applicable standards.

Never connect the power supply directly to the control wiring terminals, as
this will cause a unit failure.

Be sure to wire together the control wiring terminals, otherwise the unit will
fail.

The compressor will not operate unless the power supply phase connec-
tion is correct. (This applies to Models PUH-YKA operating on three phase.)
Since the transformer is connected to 240V, if 220V or 230V is used change
the wiring connections shown.

v v v vVVew

Electric wiring should be done according to the appropriate wiring diagram for the
model being installed.

For electric wire spec., see page 102. Be sure to comply with those specifications.
A means for the disconnection of the supply with an isolation switch, or similar de-
vice, in all active conductors shall be incorporated in the fixed wiring.

7.1. VorsichtsmaBregeln

» Stromzufuhr von eigenem Stromkreis.

» Verdrahtung gemaB vorgeschriebenen Standards vornehmen.

» Netzstrom niemals direkt an die Steuerklemmen anschlieBen, da dies zum
Funktionsausfall der Anlage fiihrt.

» Darauf achten, die Steuerklemmen miteinander zu verbinden, da die Anla-
ge sonst ausfillt.

» Der Kompressor arbeitet nicht, wenn die Netzstromphasen nicht einwand-
freiangeschlossen sind. (Dies bezieht sich auf die Modele PUH-YKA, die
drei-phasish funktioneren.)

» Da der Transformator einen AnschluB von 240 V besitzt, muB die Verdrahtung
gedndert werden, wenn ein NetzanschluB3 von 220V oder 230V verwendet wird.

Die elektrische Verdrahtung soll gemaB dem, zum jeweiligen Modell gehérigen, Schalt-
plan installiert werden.

Technische Angaben Uber Elektroleitungen finden Sie auf Seite 102. Diese Angaben
mussen befolgt werden.

Als Mittel zur Trennung vom NetzanschluB ist ein Trennschalter oder eine &hnliche
Vorrichtung in alle aktiven Stromleiter von Standleitungen einzubauen.

7.1. Précautions

Fournir I'alimentation a partir d’un circuit électrique indépendant.

Le cablage doit étre conforme aux normes en vigueur.

Ne jamais raccorder I'alimentation électrique directement sur les bornes

des cables de commandes car cela provoquerait une panne de I’'appareil.

Veiller a bien cabler ensemble les bornes des cables de commandes pour

éviter tout mauvais fonctionnement de I’appareil.

Le compresseur ne fonctionne pas si la connexion de la phase d’alimenta-

tion électrique est incorrecte. (Applicable aux modélés PUH-YKA a fonc-

tionnement trois fases.)

» Etant donné que le transformateur est branché sur 240V, changer les con-
nexions des cables comme illustré en cas d’utilisation de 220V ou 230V.
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Le cablage des lignes électriques doit étre réalisé en fonction du diagramme corres-
pondant au modele a installer.

Pour les spécifications des fils électriques, veuillez vous reporter a la page 102.
Toujours respecter ces spécifications.

Un dispositif de débranchement de I'alimentation avec un interrupteur d’isolation, ou tout
autre dispositif, devra étre intégré dans tous les conducteurs actifs du cablage fixe.

7.1. Forsiktighetsatgéarder

P Tillfér strém fran en oberoende stromforgrening.

P Ledningsdragningen skall uppfylla gallande standarder.

P Anslut aldrig natstrémstillférseln direkt till styrstromsuttagen, det gor att
enheten havererar.

P Se till att styrstromsuttagen kopplas ihop (enheten kan annars haverera)

P Kompressorn kommer ej att fungera om fasanslutningen for stromtiliférseiln
ar felaktig. (Detta géller PUH-YKA som anvénds pa 3-fas.)

P Eftersom transformatorn ar ansluten till 240V, maste ledningsanslutninga-
rna @ndras sasom visas om 220V eller 230V anvéands.

Eldragning bér ske i enlighet med lampligt kopplingsschema fér modellen som in-
stalleras.

For specifikationer fér elledningar, se sid 103. Se till att dessa specifikationer upp-
fylls.

| den fasta installationen méste det finnas en anordning fér brytande av natspanningen
i samtliga faser i form av en huvudstrémstéllare eller liknande.

7.1. Voorzorgsmaatregelen

» Sluit het apparaat aan op een onafhankelijk afgetakt circuit.

» De bedrading moet voldoen aan van toepassing zijnde normen.

» Sluit de elektrische bedrading nooit direct op de aansluitpunten voor de
controlekabels aan, omdat dit ervoor kan zorgen dat het apparaat niet werkt.

» Zorg ervoor dat u de aansluitpunten voor de controlekabels op elkaar aan-
sluit anders werkt het apparaat niet.

» De compressor werkt niet tenzij de de fasen voor de stroomvoorziening op
de juiste wijze zijn aangesloten. (Van toepassing op de modellen PUH-YKA
die op drie fases funktioneren.)

» Omdat de transformator is aangesloten op 240 V, moeten de getoonde
bedradingsaansluitingen worden gewijzigd als 220V of 230 V wordt gebruikt.

De elekirische bedrading moet worden aangelegd overeenkomstig het bedradings-
schema dat bij het te installeren model hoort.

Zie bladzijde 103 voor specificaties over de bedrading. Zorg ervoor dat u de bedra-
ding volgens deze specificaties aanlegt.

In de vaste bedrading dient voor alle actieve geleiders een systeem voor uitschake-
len van de voeding met een geisoleerde schakelaar, of een vergelijkbare construc-
tie, te worden opgenomen.

7.1. Precauzioni

» Alimentare I'unita da un circuito indipendente.

» I collegamenti elettrici devono essere conformi agli standard locali.

» Non alimentare mai direttamente i morsetti del cablaggio di controllo, in
quanto cio potrebbe causare un guasto dell’unita.

D Accertarsi di collegare i morsetti dei cablaggi di controllo, poiché in caso
contrario I'unita potrebbe subire un guasto.

» 1l compressore funzionera solo se il collegamento della fase di alimentazio-
ne é corretto. (Applicabile ai modelli PUH-YKA con funzionamento a tre
fasi.)

» Poiché il trasformatore & collegato a 240V, se si utilizza un’alimentazione a
220V o 230V, modificare le connessioni dei cablaggi come indicato.

| collegamenti elettrici devono essere realizzati conformemente al corrispondente
schema di cablaggio del modello da installare.

Per le specifiche dei collegamenti elettrici, vedere la pagina 103 Accertarsi di rispet-
tare queste specifiche.

Verra incorporato nel cablaggio fisso un attrezzo per staccare I'alimentazione dall'in-
terruttore di isolamento o un dispositivo simile in tutti i conduttori attivi.
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7.1. Precauciones

La alimentacion eléctrica debe ser una linea dedicada.

El cableado debe cumplir los estandares aplicables.

No conecte nunca la alimentacion directamente a los terminales de cableado
de control ya que dafiara la unidad.

Asegurese de cablear los terminales de control juntos, caso contrario la
unidad no funcionara.

El compresor no funcionara si la fase de alimentacion de corriente no esta
correctamente conectada. (Aplicable en los Modelos PUH-YKA y con fun-
cionamiento trifasico.)

Debido a que el transformador esta conectado a 240V, si utiliza 220V o0 230V,
cambie las conexiones de cableado tal y como se indica.

vV Vv VvVVvVvY
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El cableado eléctrico se tiene que realizar de acuerdo con el diagrama de cables
apropiado al modelo instalado.

Para las especificaciones sobre las conexiones eléctricas, consulte la pagina 104.
Asegurese de seguir estas especificaciones.

A indica la desconexion de la fuente de alimentacién con un interruptor de aisla-
miento o un dispositivo similar en todos los conductores activos que deben incorpo-
rarse a la instalacion fija.

7.1. Precaucdes

P Fonte de alimentacéo do circuito ligado independentemente.

p O trabalho de cablagem deve ser conforme as normas aplicaveis.

» Nunca ligue a fonte de alimentacéo directamente aos terminais da cablagem
de controlo. (A unidade avariara.)

» Nao instale os terminais da cablagem de controlo juntos. (A unidade avari-
ara).

» O compressor s6 funcionara quando a ligacéo da fase da fonte de alimen-
tacao for correcta. (Isto s6 se aplica aos Modelos PUH-YKA de motores
trifasicos.)

P Visto que o transformador esté ligado a 240V, se forem utilizados 220V ou
230V, altere as ligacoes eléctricas mostradas.

A cablagem eléctrica deve ser ligada de acordo com o diagrama de cablagem ade-
quado ao modelo a instalar.

No que respeita as especificagdes dos fios eléctricos, consulte a pagina 104. Procu-
re conformar-se aquelas especificagdes.

A instalagéo eléctrica fixa estara equipada com um meio para desligar a alimenta-
¢ao através de um interruptor de isolamento, ou um dispositivo semelhante, em
todos os condutores activos.

7.1. Foranstaltninger

D Forsyn spzending fra et uafhangigt afgrenet kredslob.

P Ledningsfering skal svare til geeldende standarder.

» Forbind aldrig stromforsyningen direkte til styreledningsklemmer. (Enhe-
den vil ga i stykker.)

» For ledningen mellem styreledningsklemmer (Enheden vil ga i stykker).

» Kompressoren vil ikke fungere, med mindre forbindelsen af stramforsynings-
faser er korrekt. (Dette gzelder for trefasede PUH-YKA-modeller.)

» Transformeren er tilsluttet 240V. Hvis den tilsluttes 220V eller 230V, skal
ledningsforbindelserne andres som vist.

Elektrisk ledningsfering skal foretages i overensstemmelse med det diagram, der
passer til modellen, der skal installeres.

For specifikationer for elektriske ledninger, se side 104. Folg disse specifikationer.

Et middel til aforydelse af forsyningen sdsom en afspaerringskontakt eller lignende
indretning skal forefindes i alle aktive ledningsferinger.

7.1. MpopUAAKTIKG PETPA

P H nAeKTpIKA TApOXn MPOG Th HOVASA TIPETIEI VA YIVETAI HE XWPIOTO KUKAWHA.

P 01 epyacicg KaAWdiwong MPEME! va yivovral cUNGWVaA HE Ta TIPOTUTIA TTOU
10X0U0UV.

P Acv mpénel mOTE va yiveTal Gueon oUvSeon TNG NAEKTPIKAG MAPOXAG HE Ta
TEPUATIKA EAEYXOU TG KaAwdiwong. (Oa diakoTA n AeiToupyia Tng povadag.)

P BeBaiwveoTte 6TI ouvdéovTal padi Ta TepPATiKa eAEYXOU TG KaAwdiwong
(AANIGG, Ba diakoTA n AsiToupyia TNG povadag).

P O oupmieoTAG dev AcITOUPYEi EKTOG €AV UTTAPXEl N TIPOBAEMOPEVN Paon
ouvdeong TNG NAEKTPIKNG TTapoxnq. (Auto 1oxUel yia Ta povTéAa PUH-YKA
Tou A&IToupyoUV UE TPIPACIKO peUpa.)

P Encidi o HETAoXNHATIOTAG £ival puBuIopévog yia 240V, eav XpnOIHOTIOIEITE
pevpa 220V i 230V npémel va aAAGEETE TIG OUVIEDEIG TWV KAAWSiWV 6TIWG
PpaiveTal oTnv €IK6va.

H NAeKTPIK) KOAWDSIWON TIPETIEL VA YivETAL CUPPWVA PE TO dlAYPaUUa KaAwdiwong
TIOU QVTIOTOLXEl OTO MOVTEAO TO Omoio eykabioTartal.

[Ma 1iq mpodlaypapEg TwV NAEKTPIKMV KaAwdiwv, BAETE oeAida 105. BeBaiwbeite
OTL OUPHOPPDVECTE WAUTEG TIG TTPOJIAYPAPEG.

2e OAOUG TOUG evepyoUq aywyoug Tng oOTabeprG CWARVWONG TPEMEL va
EVowUaTwOel €va HECO yla TNV arnocuvdeon TG TPoPodoaciag pe €va dakomn
N AAAN TIAPOUOLa CUCKEUT).

7.1. Onlemler

Bagimsiz sube devresinden elektrik akimi saglayiniz.

Kablolar gecerli standartlara uygun olarak désenmelidir.

Besleme kaynagini asla dogrudan dogruya kontrol kablosu terminallerine
baglamayiniz. (Cihaz arizalanir.)

Kontrol kablo terminallerinin birbirine baglanmasini saglayiniz. (Cihaz
arizalanir.)

Besleme kaynagi faz baglantisi dogru yapilmamissa kompresér calismaz.
(Bu, ii¢ fazli calisan PUH-YKA Modelleri icin gecerlidir.)

Transformator 240V’a bagh oldugundan, eger 220V ya da 240V
kullanildiginda, kablo baglantilarini g6sterildigi gibi degistirin.

v v v vVew

Elektrik kablolari, monte edilmekte olan modele ait kablo baglanti semasina uygun
olarak baglanmalidir.

Elektrik kablosu spesifikasyonlari sayfa 105’dadir. Bu spesifikasyonlara kesinlikle
uyulmalidir.

Tum aktif iletkenlerin sabit kablo tesisatina devre kesici salter ya da benzeri cihazla
elektrik kaynaginin baglantisini ayirma yontemi monte edilecektir.

7.1. Mepbl NpeaoCTOPOXXHOCTHU

AnekTponuTaHue AOMKHO NoAaBaTbCA OT HE3aBUCMMON BETBU Lienu.
AnekTponpoBoAKa [AOJNIXHA BbINOMHATLCA B COOTBETCTBUMU C
COOTBETCTBYIOLIMMU CTaHAAPTaMM.

3anpelwaeTcA noacoeAuHeHMe JIMHUU SNEKTPONUTAHMA K TepMuHanam
JNIMHUK ynpaBrieHnsa, 3TO NpuBeAEeT K oTKa3y B pabote npubopa.
O6Aa3aTenbHO coeAuHUTe BMeCTe TepMUHambl NPOBOAKWU yrnpaBrieHuA, B
NPOTMBHOM criy4ae npubop He 6yaer paboTaTb.

Komnpeccop He 6yaeT paboTaTb npu HenpasBuIbHOM NoacoeanHeHUU a3
UCTOYHUKA anekTponuTaHuA. (3To oTHocutcA K Mogenam PUH-YKA,
pab6oTatowmm ot Tpex ¢as.)

» Beuay TOro, 4to TpaHchopmaTop noakswo4vaetrcAa K 240B, npu
ucnonb3oBaHUM HanpsXxXeHuUA 220B unu 230B Heo6xoAMMO U3MEHUTH
yKa3aHHble 3/1eKTPOCOeAUHEHUA.
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3nekTponpoBoaKa [OMXHA BbIMOMHATLCA MO CXEMe 3N1eKTPONPOBOAKMN
ycTaHaBnNMBaeMON MOAENM KOHAULIMOHepa.

OnucaHnwne TpeboBaHuWii K 3N1eKTPONpPoBOAaM NPUBOANTCA Ha cTp. 105. O6A3aTensbHO
cnenymnTe ykasaHHbIM TpeGoBaHUAM.

YCTPOWCTBO ANIA OTKIOYEHUA MUTAHWA C MOMOLLBIO Pa3beAVHUTENA UM NOJ0GHOTO
emMy yCTPOCTBA BO BCEX aKTUBHbIX MPOBOAHMKAX 6yAeT BCTPOEHO B CTALWIOHAPHYIO
NPOBOLKY.
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1,2

3. Dip SW8 (Indoor controller)

230V, 240V
ON ON

OFF ~OFF
SW8-6 OFF

220V

SW8-6 ON

7.2. Indoor unit
1. Remove the two electrical wiring service panels.
2. Wire the power cable and control cable separately through the respective wiring
entries given in the diagram.
3. Dip SW8-6 of the indoor controller is turned on in the case of 220 V.
» Do not allow slackening of the terminal screws
» Always install an earth.
(Earth cable dia: Thicker than 1.6 mm)
» Leave excess cable so that the electrical box can be suspended below the unit
during servicing. (Approx. 50 to 100 mm)
® Entry for control cable ® Power supply terminals
Entry for power © Indoor / Outdoor unit connecting terminals
© Clamp ® Remote controller terminals
© Service panel for indoor controller (O Secure with the clamp
switch setting @ Intake sensor
® Service panel for electrical wiring ® Holder

» Selecting non-fuse breaker (NF) or earth leakage breaker (NV).

7.2. Innenanlage

1. Die Zugangsplatte zum Elektroschaltkasten abnehmen.

2. Das Netzkabel und das Steuerkabel getrennt durch die in der Zeichnung jeweils
dafiir angegebenen Offnungen verlegen.

3. Bei 220V ist der Dipschalter SW8-6 der Steuerung des Innenaggregates einge-
schaltet.

+ Schraubklemmen dirfen nicht locker sein.

« Stets ErdanschluB3 vorsehen.

(Durchmesser des Erdungskabels: Starker als 1,6 mm)
» Etwas mehr Kabel zugeben, damit der Elektroschaltkasten bei Wartungsarbeiten

unter der Anlage aufgehangt werden kann. (etwa 50 - 100 mm)
® Eingang fiir Steuerkabel ® Klemmen fiir NetzanschluB

Eingang fiir Netzkabel © AnschluBklemmen fiir Innen-/AuBenanlage
© Klemme ® Klemmen fiir Fernbedienung
© Zugangsplatte zur Einstellung des Steuer- (D Mit der Klammer sichern
schalters der Innenanlage @ Ansaugfiihler
® Zugangsplatte fir Schaltpult ® Halter
» Wahl des Schutzunterbrechers (NF) oder des ErdschluBunterbrechers (NV).

7.2. Appareil intérieur

1. Retirer deux panneaux de service du cablage électrique.

2. Faire passer le cable d’alimentation et celui de commande séparément par les

entrées de fils respectives indiquées sur le diagramme.

3. Le commutateur Dip SW8-6 du contréleur intérieur doit étre activé pour le 220V.

» Ne pas laisser les vis des bornes desserrées.

« Toujours prévoir une mise a la terre.

(Diameétre du cable de terre: supérieur a 1,6 mm)

» Garder un excédent de cables de sorte a pouvoir laisser pendre le boitier électri-
que au-dessous de I'appareil pendant les interventions techniques. (environ 50 a
100 mm)

® Entrée pour le cable de commandes
Entrée pour I'alimentation © Bornes de raccordement de I'appareil inté-
© Clamp rieur/de I'appareil extérieur
® Panneau de service pour le réglage du ® Bornes de la commande & distance
commutateur du contréleur intérieur (O Fixer avec une attache
® Panneau de service pour le cablage électri- (@ Capteur d’admission
que ® Support
» Sélection de coupe-circuits sans fusibles (NF) ou de coupe-circuits de fuite
a la terre (NV).

® Bornes d'alimentation électrique

7.2. Inomhusenhet

1. Tag bort de tva servicepanelerna fér ledningsdragning.

2. Anslut natstromskabeln och styrkabeln separat genom respektive

lednings6ppningar som anges i diagrammet.

3. Miniomkopplare SW8-6 pa inomhusstyrenheten ska vara paslagen fér 220V.

« Se till att uttagets skruvar ej &r 16sa

« Installera alltid jordkabeln.
(Jordkabelns dia.: Over 1,6 mm tjocklek)

+ Hall ledningslangden sa lang sa att eldosan kan hangas upp under enheten vid
service. (ca. 50 till 100 mm)

® Oppning for styrkabel ® Natstrémsuttag
Oppning fér natstrémskabel © Anslutningsuttag, inomhus-/utomhusenhet
© Krampa ® Anslutningar fér fjarrkontroll

© Servicepanel fér instéllning av kontroller (D Sékra med klammer
inomhus @ Insugningsgivare
® Servicepanel for elektriska ledningar ® Hallare
P Val av sakringsfri brytare (NF) eller jordfelsbrytare (NV).

7.2. Binnenapparaat

1. Verwijder de twee servicepanelen voor elektrische aansluiting.

2. Sluit de elektriciteitskabel en de regelkabel apart aan door de respectievelijke

kabel gaten zoals op de tekening aangegeven.

3. In geval van 220 V wordt minischakelaar SW8-6 van de binnenregelaar inge-

schakeld.

« Zorg ervoor dat de schroeven van de aansluitpunten niet los kunnen komen.

« Sluit altijd een aardkabel aan.

(Diameter aardkabel: groter dan 1,6 mm)

» Zorg dat er zoveel extra kabel aanwezig dat de elektrische aansluitkast bij
onderhoudswerkzaamheden onder het apparaat kan worden gehangen. (onge-
veer 50 to 100 mm)

® Ingang voor regelkabel ® Aansluitpunten voor de elektrische kabel
Ingang voor elektriciteitskabel © Aansluitpunten voor binnen/buitenapparaat
© Klem ® Aansluitingen voor afstandsbediening
© Servicepaneel voor het instellen van de (D Vastzetten met de klem

regelschakelaars van het binnenapparaat  (J) Inlaatsensor
® Servicepaneel voor elektrische bedrading ® Houder

» Een stroombreker zonder zekering (NF) of een aardlekschakelaar (NV) se-

lecteren.

7.2. Sezione interna

1. Togliere i due pannelli di servizio dei cablaggi elettrici.

2. Installare separatamente il cavo di alimentazione ed il cavo di comando attraver-
so i rispettivi ingressi indicati nello schema.

3. Linterruttore SW8-6 del controllore interno & posizionato su on, se si utilizza
un’alimentazione a 220V.

« Evitare che le viti dei terminali siano allentate.

« Installare sempre il filo di massa.

(Diam. del filo di massa: superiore a 1,6 mm)
« Lasciare il cavo suppletivo cosi che la scatola elettrica si possa sospendere al di
sotto dell’'unita durante la manutenzione. (fra 50 e 100 mm circa)
® Ingresso per il cavo di comando
Ingresso per il cavo di alimentazione © Terminali di collegamento delle sezioni in-
© Morsetto terna/esterna
© Pannello di servizio per limpostazione del- ® Terminali del comando a distanza
l'interruttore di comando interno (@ Fissare con il morsetto
® Pannello di servizio per i cablaggi elettrici @ Sensore di ingresso
® Supporto

» Selezione di un interruttore senza fusibili (NF) o di un interruttore del cir-

cuito per dispersione verso terra (NV).

® Terminali di alimentazione
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7. Trabalho de electricidade
7. HAeKTPIKEG epyaoieq

7.2. Unidad interior

1. Saque dos paneles de servicio de cableado.
2. Conecte el cable de alimentacion y el de control por separado con los respecti-
vos cables de entrada mostrados en el diagrama.
3. Se activara el SW8-6 del controlador interior si utiliza 220V.
» No permita que se aflojen los tornillos terminales
* Instale siempre una toma de tierra.
(Didmetro del cable de toma de tierra: mas grueso de 1,6 mm)
« Disponga el resto de cable de modo tal que la caja eléctrica quede suspendida
bajo la unidad durante el servicio. (aproximadamente de 50 a 100 mm)
® Entrada para el cable de control ® Terminales de suministro eléctrico
Entrada para la fuerza © Terminales de conexién de las unidades in-
© Grapa terior y exterior
© Panel de servicio para el ajuste del ® Terminales del controlador remoto
interruptor del controlador interior @ Fijelo con la grapa
(® Panel de servicio para el cableado @ Sensor de admisién
® Soporte
» Seleccion de un interruptor sin fusible (NF) o de un interruptor de pérdidas
a tierra (NV).

7.2. Unidade exterior
1. Retire os dois painéis de servigo da cablagem eléctrica.
2. Faga passar separadamente o cabo de alimentagao e o cabo de controlo pelas
respectivas entradas de cablagem mostradas no diagrama.
3. O micro-interruptor SW8-6 do controlador interior é activado no caso de 220V.
» Nao deixe os parafusos terminais froixos
» Faga sempre a ligagao a terra.
(Diametro do cabo de terra: espessura superior a 1,6 mm)
» Deixe cabo suficiente para que, durante a manutengao, a caixa eléctrica possa
ficar suspensa abaixo da unidade. (aproxim. 50 a 100 mm)
® Entrada para o cabo de controlo ® Terminais de corrente
Entrada para o cabo de alimentacao © Terminais para ligagao da unidade interior/
© Grampo exterior
© Painel de servigo para instalagéo do @ Terminais do controlo remoto
interruptor do controlador interior O Fixe com o grampo
(® Painel de servigo da cablagem eléctrica (@ Sensor de admissédo
® Suporte
P Seleccéo do disjuntor nao fusivel (NF) ou do disjuntor de descarga para a
terra (NV).

7.2. Indendors enhed

1. Fjern to servicepaneler til elektrisk ledningsfering.

2. Treek stramkablet og styrekablet separat gennem de respektive abninger til

ledningsfering, der er vist i diagrammet.

3. Indendegrsenhedens DIP-kontakt SW8-6 aktiveres, hvis der anvendes 220V.

+ Klemskruerne ma ikke lgsne sig

« Installer altid en jordforbindelse.
(diameter for kabel til jordforbindelse: Tykkere end 1,6 mm)

+ Lad der veere slaek i kablet, sa elboksen kan haenge under enheden ved service-
tilsyn. (ca. 50 til 100 mm)

® Abning til styrekabel

Abning til strom

© Bojle

© Servicepanel til indstilling af kontakt p& in-
denders styring

(® Servicepanel il traekning af elektriske led-
ninger

® Klemmer til stremforsyning

© Forbindelsesklemmer til indenders/udenders
enhed

@ Fjernbetjeningens klemmer

(O Fastger med klemskruen

@ Indtagsfeler
Holder

®
P Valg af afbryder uden sikring (NF) eller afbryder til jordafledning (NV).

7.2. EowTepIKA povada

1. BydAete ta dU0 MAdiol TOU KAAUTTOUV TA NAEKTPIKA KAA®DLA.

2. Kavete Tn 0oUvOeON TOU NAEKTPIKOU KAAWDIOU Kal Tou KaAwdiou €AEyYOU

XWPLOTA HEOW TWV AVTIOTOLXWV AVOLYMATWY OTWwG paivovTal 0TO dLAYPauua.

3. O ppodlakommg SW8-6 Tou xelplompiou TG e0WTEPIKAG povadag Bpioketat

0Tn 6¢on on otV mepinTwon Twv 220V.

* Mnv agnoete XaAapwuéveg TIG BIdEG TEPUATIKOV

« [lavta va kavete eykatdoTtaon yeiwong.

(AlapeTpog KaAwdiou yeiwong: MeyaAutepn aro 1,6 xIA.)

* Emedn) 1o KIBOTIO NAEKTPIKDV OUVOECEWY TPETEL Va UMOoPEL va Byaivel KaTw
anoé m povada yia AOyoug CuvInEnong, aprvete Ta KaAwdla pnooika. (Mepimou
50 ¢wg 100 xA.)

® Eicodog kahwdiou eAEYXOU

Eicod0g nAektpikoU kaAwdiou

© KoAAapo

© MAaiolo cuvTHPENONG Yia T PUBHION TwV
OlOKOTITOV EAEYKT) TNG ECWTEPIKAG

® TepuatTika NAEKTPIKAG TIAPOXAS

© Teppatika oUVEEONG EOWTEPIKAG Kal
eEWTEPIKNG Hovadag

® AkpOBEKTEG TNAEXEIPIOTNPIOU

O ZTepe®oTe pe TO OPLYKTHPA

Hovadag @ Aobnmpag £106d0u agpa
® MAaiolo ouvTPENONG YIa Ta NAEKTPKE  ®) Smptypa
KaA@Sla

P EkAoyn acgaieiag xwpiq diakomtn (NF) f acpaAeiag pe diakomtn (NV).

7.2. i¢ Uinite

1. ki adet elektrik tesisati servis panelini gikariniz.
2. Elektrik gii¢ kablosunu ve kontrol kablosunu semada gdsterilen kendi kablo girigleri

yoluyla ayr ayri déseyiniz.

3. 220V kullanildiginda, dahili mekan kumandasinin Dip SW8-6 ayarini agik

durumuna getirin.

¢ Terminal vidalarinin gevsemesine imkan vermeyiniz

 Daima toprak baglantisini yapiniz.

(Toprak kablosunun gapi: En az 1,6 mm)

* Bakim iglemleri sirasinda elektrik kutusunun nitenin altina sarkitilabilmesi igin
kabloda bosluk birakiniz. (Yaklasik 50 - 100 mm kadar)

® Kontrol kablosu girigi

G kablosu girisi

© Kelepge

© iQ kontroldr anahtari ayari i¢in servis paneli
(® Elektrik kablolari icin servis paneli

® Gug kaynag terminalleri

©) i(;/D|§ Unite baglanti terminalleri
® Uzaktan kumanda terminalleri
O Kelepgeyle tespit edin

@ Girig sensérii

® Tasiyici

D Sigortasiz kesici (NF) veya toprak kacagi devre kesicisi (NV) secimi.

7.2. BHyTpeHHuu npubop

1. CHUMUTE ABe CepBUCHbIe NaHeny 3NeTPONpPOBOAKU.

2. MponoxuTe cunoBble Kabenu n kabenu ynpabneHnA OTAENbHO Yepes
COOTBETCTBYIOLME BBOALI MPOBOAKM, YKa3aHHbIE Ha AvarpaMme.

3. [un-nepekntoyatens SW8-6 BHyTpeHHero koHTponnepa BkntovaetcA (ON) npu

HanpsxXeHun 220B.

* He ponyckaiite, 4To6bl BUHTbI KNEMM 6blin ocnabneHbl

¢ Bcerga yctaHaBnvBanTe 3asemreHue.

(OnameTp kabenAa 3asemneHus: 6onblue, 4em 1,6 Mm)
e OcTaBbTe AOCTATOYHYIO AIVHY MPOBOAOB C TeM, YTOObI 3NEKTPOKOPOOKY MOXXHO
6bIN0 NOABECUTL NOA4 NPMOOPOM MPY NPOBEAEHNN CEPBUCHBIX PaboT.

(MpumepHo 50 - 100 MM NpMNYCK)

(® BxopHoe oTBepcTHe ANA Kabena
ynpaenexua

Bxop cunoBsoro kabena

© Baxum

(© CepaicHan naHenb AnA YCTaHOBKY BbIK/ioYaTens
YNpaBeHNA BHYTPEHHero npubopa

(® CepayicHan naHenb ANA 31eKTPONPOBOAKN

(® Knemmbl UCTOYHMKA MUTAHUA

© CoepnHuTenbHbIE KNEMMbI BHYTPEHHEro/
BHeLUHero npubopa

® TepmuHarsl nynbTa AUCTAHLMOHHOTO
ynpaenexva

(D 3adhukempyiiTe ¢ NOMOLLLIO 3aXuUMa

@ [atuuk Ha Bxoge

® Oepxatens

» Bbi6op Hennaskoro npepoxpaHutena (NF) unu npepbiBatens yTe4yku Ha

3emnto (NV).
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7.3. Remote controller
1) Installing procedures
(1) Select an installing position for the remote controller.
» Procure the following parts locally:
Two piece switch box
Thin copper conduit tube
Lock nuts and bushings
® Remote controller profile
Required clearances surrounding the remote controller
© Installation pitch

7.3. Fernbedienung
1) Installationsablaufe
(1) Aufstellungsort fur Fernbedienung auwéhlen.
» Folgende Teile vor Ort beschaffen:
Schaltkasten fur zwei Teile
Diinnes Kupferleitungsrohr
Kontermuttern und Buchsen/Leitungsdurchfiihrungen
® Form der Fernbedienung
Erforderliche Freirdume um die Fernbedienung herum
© Installationsteilung

7.3. Télécommande
1) Méthodes d’installation
(1) Sélectionner I'endroit d’installation de la télécommande.
» Fournir les piéces suivantes localement:
Boite de commutation pour deux piéces
Tuyau de conduit en cuivre fin
Contre-écrous et manchons
® Description de la télécommande
Espaces nécessaires autour de la télécommande
© Emplacement de l'nstallation

7.3. Fjérrkontroll
1) Installationsmoment
(1) Valj installationsplats fér fjarrkontrollen.
» Inhandla féljande delar lokalt:
Kopplingsdosa fér tva delar
Tunt kopparskyddsror
Lasmutter och bussningar
® Profil fér fiarrkontroll
Nodvandigt fritt utrymme runt fjarrkontrollen
© Delning vid installation

7.3. Afstandsbediening
1) Montageprocedure

(1) Kies een plaats waar u de afstandsbediening wilt monteren.

» Koop de volgende onderdelen zelf:
Schakelkastje voor 2 delen
Dunne koperen geleidingsbuis
Borgmoeren en doorvoerbussen
® Zij-aanzicht van de afstandsbediening

Minimale afstanden rond de afstandsbediening tot andere voorwerpen.

© Montagediepte

7.3. Comando a distanza
1) Procedure di installazione

(1) Selezionare un luogo adatto per I'installazione del comando a distanza.

P Procurarsi i seguenti componenti localmente:
Scatola degli interruttori
Tubo conduttore in rame sottile
Controdadi e boccole
® Sagoma del comando a distanza
Spazi necessari attorno al comando a distanza
© Distanza di installazione
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7.3. Control remoto 7.3. Controlo remoto
1) Procedimientos de instalacion 1) Instrucdes de instalacao
(1) Seleccione una posicién adecuada para el control remoto. (1) Seleccione uma posicao de instalagao do controlo remoto.
» Tendra que adquirir las siguientes piezas no suministradas con la unidad: P Compre as seguintes pecas no comércio local:
Caja de interruptores para dos piezas Caixa de distribuigdo de duas pegas
Tubo conductor de cobre fino Tubo de conduta em cobre fino
Tuercas y casquillos de seguridad Contraporcas e anilhas
® Perfil del control remoto ® Perfil do controlo remoto
Espacios necesarios alrededor del control remoto Folgas exigidas a volta do controlo remoto
© Paso de instalacién © Ponto de instalagéo
7.3. Fjernstyring 7.3. TnAexeipioTipio
1) Installationsprocedurer 1) Tpoémog eykatdoTaong
(1) Veelg monteringssted for fjernstyringen. (1) ETuAéETE TO Oonpeio TomoBEMONG Tou TNAEXEPLOTNPIOU.
» Kob folgende dele lokalt: P Ta mo katw uAika ayopagovTtal Tomika:
Kontaktkasse til to dele Kouti pe dlakomteq ya dUo povadeq
Tyndt kobberrer til ledning AeTITOG XAAKIVOG TIPOOTATEUTIKOG CWANVAQ
Lasemetrikker og basninger AOCPAAOTIKA TIEPIKOXALA KAl dAKTUALOL
® Fjernstyrings profil @ Mpogih MAexelplopiou
Nedvendig frigang omkring fiernstyringen Anattoupeva dlaotipata yupw and To TNAEXEPLOTHPLO
© Montagesokkel © Anootaon eykataotaong

7.3. Uzaktan kumanda
1) Montaj islemleri
(1) Uzaktan kumanda i¢in bir montaj yeri se¢in.
» Asagidaki parcalari yerel piyasadan temin ediniz:
iki parca icin salter kutusu
ince bakir kablo borusu
Emniyet somunlari ve burclar
® Uzaktan kumandanin profili
Uzaktan kumandanin gevresinde birakilmasi gereken agikliklar
© Montaj mesafesi

7.3. NMynbT AUCTAHUMOHHOIO yrpaBneHuA

1) Mpoueaypa yctaHOBKMU

(1) BblbepuTe MeCTO YyCTAHOBKU NyrbTa ANCTAHLIMOHHOIO yrpaBneHunA.

» HuxenepeuncrneHHble AeTanu NnpMobpeTaloTcA Ha MecTe:
PacnpenenutenbHaA kopobka Ha ABe Aetanu
ToHkaa megHaa Tpyba AnA aNeKTPonpoBOAKM
CTONOpHbIE rankun 1 BBOAHbIE N30NATOPbI
® MynbT ANCTAHUMOHHOTO yNpaB/eHna B paspese
Tpebyemoe cBo60AHOE MPOCTPAHCTBO BOKPYT MyfbTa AUCTAHLMOHHOIO ynpasfeHus
© War yctaHoBKku
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(2) Seal the service entrance for the remote controller cord with putty to prevent
possible invasion of dew drops, water, cockroaches or worms.

® For installation in the switch box:

For direct installation on the wall select one of the following:

* Prepare a hole through the wall to pass the remote controller cord (in order to run
the remote controller cord from the back), then seal the hole with putty.

» Run the remote controller cord through the cut-out upper case, then seal the cut-
out notch with putty similarly as above.

B-1. To lead the remote controller cord from the back of the controller:

B-2. To run the remote controller cord through the upper portion:

(8) For direct installation on the wall

© wall © Switch box

© Conduit ® Remote controller cord
® Lock nut O Seal with putty

® Bushing @ Wood screw

® Connect to the connector CNO on the upper case

(2) Den Wartungszugang des Fernbedienungskabel mit Kitt oder Dichtungsmittel
abdichten, um das mégliche Eindringen von Tau, Wasser, Kakerlaken oder Wir-
mern und Raupen zu verhindern.

® Zur Installation des Schaltkasten:

Bei Installation direkt an der Wand wie folgt vorgehen:

« Ein Loch fur das AnschluBkabel der Fernbedienung durch die Wand brechen (da-
mit das Kabel der Fernbedienung von hinten durchgefiihrt werden kann), dann
das Loch mit Kitt abdichten.

+ Das Fernbedienungskabel durch einen Einschnitt im oberen Gehause fiihren, dann
den Einschnitt in &hnlicher Weise wie oben mit Kitt abdichten.

B-1. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels von der Riickseite der Steue-

rung:

B-2. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels durch die Oberseite:

(3) Bei Installation direkt an der Wand
© Wand/Mauer
© Rohrleitung

© Schaltkasten

® Kabel der Fernbedienung
® Kontermutter O Mit Kitt abdichten

® Buchse @ Holzschraube

® Mit dem AnschluB CNO am oberen Kasten verbinden

(2) Sceller I'entrée de service du cordon de la télécommande avec du mastic pour

éviter toute invasion possible de rosée, d’eau, de cafards ou de vers.

® Pour linstallation dans la boite de commutation:

Pour une installation directe au mur, choisir une des méthodes suivantes:

« Faire un trou dans le mur pour passer le cordon de la télécommande (afin de faire
passer le cordon de la télécommande par derriére), puis sceller le trou avec du
mastic.

« Faire passer le cordon de la télécommande a travers la partie supérieure coupée,
puis sceller 'encoche avec du mastic de la méme facon que ci-dessus.

B-1. Pour faire passer le cordon de la télécommande derriére la télécommande:

B-2. Pour faire passer le cordon de la télécomamnde a travers la partie supé-

rieure:
(3) Pour l'installer directement au mur
© Mur © Boite de commutation
© Conduit ® Cordon de la télécommande
® Contre-écrou O Sceller avec du mastic
® Manchon @ Vis en bois

® Connecter au connecteur CNO sur la partie supérieure

(2) Tata servicedppningen pa fjarrkontrollsladden med fyliningsmassa fér att férhin-
dra att dagg, vatten, kackerlackor eller maskar eventuellt trénger in.
® Fér installation av kopplingsdosan:
For direkt installation pa vaggen, vélj en av féljande:
« Gor i ordning ett hal i vadggen genom vilket fjarrkontrollsladden leds (for att an-
vanda fjarrkontrollen fran baksidan) och tata sedan halet med fyllningsmassa.
« Drafjarrkontrollsladden genom den utskurna delen i det 6vre héljet och téta sedan
skaran med fyllningsmassa pa samma satt som ovan.
B-1. For att leda fjarrkontrolisladden genom baksidan pa kontrollen:
B-2. For att leda fjarrkontrolisladden genom den 6vre delen:
(3) For direkt installation pa vaggen
© Vvagg
© Skyddsrér

© Kopplingsdosa

® Fjarrkontrollsladd

® Lasmutter O Téata med fyliningsmassa
® Bussning @ Traskruv

® Anslut kontaktdon CNO till den 6vre delen

(2) Dicht de opening voor de afstandsbedieningskabel af met stopverf om te voorkomen

dat er dauwdruppels, water, kakkerlakken of wormen inkomen.

® Voor installatie in het schakelkastje:

Voor directe montage op de muur kies dan voor één van de volgende methoden:

« Boor een gat door de muur om de afstandsbedieningskabel door heen te halen (om
de afstandsbedieningskabel vanaf de achterkant te leiden) en dicht daarna het gat af
met stopverf.

« Leid de afstandsbedieningskabel door het eruit gehaalde bovenste gedeelte en dicht
daarna de eruit gehaalde uitsparing af met stopverf, net zoals hierboven is beschre-
ven.

B-1. Om de afstandsbedieningskabel vanaf de achterkant van de afstandsbedie-

ning te laten lopen:

B-2. Om de afstandsbedieningskabel door het bovenste gedeelte te laten lopen:

(3) Voor montage direct op de muur

© Muur © Schakelkastje
© Geleidingsbuis @ Afstandsbedieningskabel
® Borgmoer (O Dicht met stopverf af

® Doorvoerbus @ Houtschroef
® Sluit aan op connector CNO op het bovenste gedeelte

(2) Sigillare I'apertura di servizio del cavo del comando a distanza con mastice, per
evitare la possibile entrata di condensa, acqua, scarafaggi o vermi.

® Per installazione nella scatola degli interruttori:

Per un’installazione diretta sul muro, selezionare uno dei seguenti metodi:

« Praticare un foro sulla parete per poter far passare il cavo del comando a distanza
(per far scorrere il cavo dalla parte posteriore) e sigillare poi il foro con mastice.

* Far passare il cavo del comando a distanza attraverso la scatola superiore e sigil-
lare poi la scanalatura con mastice, come indicato al punto precedente.

B-1. Per far scorrere il cavo del comando a distanza dalla parte posteriore

dell’'unita di comando:
B-2. Per far passare il cavo del comando a distanza attraverso la sezione su-

periore:
(3) In caso di installazione sulla parete
© Parete © Scatola degli interruttori
® Condotto @® Cavo del comando a distanza
® Controdado O Sigillare con mastice
® Boccola @ Vite per legno

® Collegare al connettore CNO della scatola superiore
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(2) Selle la entrada del cable del control remoto con masilla para evitar que puedan
entrar gotas de rocio, agua, cucarachas o gusanos.

® Para instalarlo en la caja de interruptores:

Para instalarlo directamente en la pared, elija uno de los siguientes métodos:

» Haga un agujero en la pared para pasar el cable de control remoto (de forma que
pase por detras) y después selle el agujero con masilla.

+ Pase el cable del control remoto a través de la muesca de la caja superior y selle
después la muesca con masilla, igual que en el caso anterior.

B-1. Para pasar el cable del control remoto por detras del control:

B-2. Para pasar el cable del control remoto por la parte de arriba:

(3) Para instalarla en la pared

© Pared © Caja de interruptores

® Conducto @ Cable del control remoto
® Tuerca de seguridad O Sellar con masilla.

® Casquillo @ Tornillo para madera

® Conectar al conector CNO de la caja superior

(2) Vede a entrada de servigo do fio do controlo remoto com betume para evitar a
invasao possivel de gotas de condensacéao, agua, baratas e vermes.

® Para instalagao na caixa de distribuigéo:

Para instalagdo directa na parede, seleccione uma das seguintes hipéteses:

» Faga um furo na parede por onde passe o fio do controlo remoto (fio vindo das
traseiras do controlo remoto) e vede o furo com betume.

» Passe o fio do controlo remoto pela caixa superior recortada e vede o entalhe
obtido com betume, como anteriormente.

B-1. Para fazer passar o fio que sai da retaguarda do controlo:

B-2. Para fazer passar o fio vem do cimo do controlo remoto:

(3) Para instalagao directa na parede

© Parede © Caixa de distribuigao
® Conduta @® Fio do controlo remoto
® Contraporca O Vedar com betume

® Casquilho @ Parafuso de madeira

® Ligar a ficha CNO da caixa superior

(2) Forsegl serviceabningen til fiernstyringskablet med kit for at forhindre indtraen-
gen af dugdraber, vand, kakerlakker eller orm.

® Ved installation i kontaktskabet:

Ved direkte installation pa veeggen veelger man én af felgende to muligheder:

+ Bor hul gennem vaeggen til fiernkontrollens ledning, der feres ind bagfra, og lukker

hullet med kit.

« For ledningen gennem den gvre abnings udskeering og forsegl med kit.

B-1. Fjernkontrollens ledning fort ind bagfra:

B-2. Fjernkontrollens ledning fort ind fra oven:

(3) Montering direkte pa vaeggen

© Veeg © Kontaktskab

© Rorledning ® Kabel til fiernstyring
® Kontrametrik O Forsegling med kit
® Basning @ Treeskrue

® Tilslut til konnektor CNO pa everste kasse

(2) KaAuyte v €i0030 TOU KOAWSIOU OTO MAEXEIPIOTNPLO HE OTOKO N HAOTIXN YA
va anopuyete TNV evdexouevn €i0odo oTayovwv, vepou, Katoapidwv 1
OKOUAKIGDV.

® T MV eYKATdoTaon OTO KIBMOTIO SIOKOTTTMOV:

[Na areubeia eykataotaon oe Toixo EMAEEETE €va amod Ta akodAouba:

* Avoifete pia orm oTOV TOIXO YA va TIEPATEL TO KAAMSIO TOU TNAEXEIPLOTNPLOU
(yla va propei va Tepva To KAADSIO TOU TNAEXEWLOTAPIOU amd Tiow), HETA
oppayYioeTe TO Avolypa Je OTOKO.

* Mepdoete TO KAADDIO TOU TNAEXEPIOTPOU HECW TNG TIPOKATACKEUACUEVNG
OTMMNG OTNV TAVW BNKN, JETA OPPAYICETE e OTOKO TNV OrM e Tov {dlo OTwg Tio
navw TPoTIO.

B-1. Ia va kateuBUveTe TO KAAWSI0 TOU THAEXEIPICTAPIOU ATTIO TO TMiOW HEPOG TOU

TNAEXEIPICTAPIOU:
B-2. INa va mepaoete T0 KAADSIO TOU THAEXEIPIOTAPIOU HECW TOU TIAVW MEPOUG:
(8) Na ameubeia eykatdoTaon oe ToiXO

© Toixog © KiBoTo dlakomtmv

© Aywyog ® Kah®dlo mAexelplompiou
® Ma&padt acaiiong @ KaAOyte pe oToKo

® AakTUAlOg @ Zuropda

® Zuvdéote To ouvdempa CNO oTo KEPaAaio ypauua

(2) Cig damlalari, su, hamambdécegi ve kurtcuk girigini 6nlemek icin uzaktan

kumandanin bakim girisini macunlayin.

® Salter kutusuna montaj igin:

Dogrudan dogruya duvara monte etmek icin asagidaki siklardan birini seginiz:

» Duvarda uzaktan kumanda tnitesi kordonunun gegirilmesi igin bir delik hazirlayiniz
(uzaktan kumanda Unitesi kordonunu arkadan gegirmek igin); sonra da deligi
macunla gecgirmez hale getiriniz.

* Uzaktan kumanda Unitesi kordonunu Ust mahfazadaki kesilmeye hazir delik
yerinden gegirdikten sonra kesilen yarigi da gene yukaridaki gibi macunla gegirmez
hale getiriniz.

B-1. Uzaktan kumanda kordonunu kumanda Unitesinin arkasindan gecirmek

igin:

B-2. Uzaktan kumanda linitesi kordonunu list kisimdan gecirmek icin:

(3) Dogrudan dogruya duvara monte etmek igin

© Duvar © Salter kutusu

© Kablo kanali ® Uzaktan kumanda kablosu
® Kilit somunu (D Macunla kapatin

® Burg Q@ Ahsap vidasi

® Ust kasadaki CNO konektériine baglayin

(2) 3amaxkbTe CepBUCHBIN BXOZ, B NYNbT ANCTAHLMOHHOTO yrpaBneHna 3amaskon AnA
npeaoTBpaLLeHVA nonaaaHnA Kanesnb Pochl, BOAbI, @ TaK>Ke TapakaHoB U HYepBei.
® [nAa ycTaHOBKU B pacnpeaennTesbHoi KOpobKe:

[InA HenocpencTBEHHOW YCTAaHOBKMN Ha CTeHe BbiGepuTe OfHY U3 CeaytoLLMX ONLniA:

 [poaenaiiTe 0TBEPCTUE B CTEHE ASIA LWHYpa MyNbTa AUCTAHLMOHHOIO YrpaBneHnaA
(AnA Toro, 4Tobbl NPOBECTY LUHYP NyNbTa AUCTAHLIVIOHHOTO YNPaBieHWA C3a,4M), 3aTeM
3amaxKbTe 0TBEpPCTUE 3aMa3KoiA.

e [lpoBeanTe LWHYP NynbTa AMCTAHUMOHHOIO yrnpaBfieHNA Yepes3 Bbipe3aHHoe
OTBEPCTME B BEPXHEM KOpryce, 3aTeM 3aMaxbTe MPopesb 3a3Koii, Kak onmcaHo
BbILLE.

B-1. [nA npoBeaeHUA LWHypa nyfbTa AUCTAaHLMOHHOIO ynpaBrieHUA C 3agHei

CTOPOHbI MyNbTa AUCTAHLIMOHHOIO YrNpaBreHUA:
B-2. [1nAa npoBeaeHUA WHypa NyfbTa AUCTAHLMOHHOIO ynpaBieHUA C BEpXHero

Kopnyca:
(3) AnA HenocpeacTBEHHON YCTAaHOBKM Ha CTEHe
© Crena © PacnpeaenuTensHaa KOpobka

@ LWHyp nynbTa AMCTAHLMOHHOMO yrpaBfieHna
(® CronopHan raiika (D 3amaxbTe 3amMaszKoil

(® BBoaHbIi1 U30N1ATOP @ Wypyn

® MoacoeaunnuTe K coeannmTentio CNO BepxHero Kopryca

© KabenbHblii KaHan
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2) Connecting procedures
@ Connect the remote controller cord to the terminal block of the lower case.
® To TB5 on the indoor unit
TB6 (No polarity)
@© Set the Main OFF/Sub (subordinate) ON switch (see diagram) when using two
remote controller’s for the same group.
© SW17-7: Main/Subordinate switch

2) AnschluBverfahren

@ Kabel der Fernbedienung an die Klemmleisten im unteren Kasten anschlieBen.
® Zu TB5 an der Innenanlage
TB6 (Keine Polaritét)

©@ Den Haupt OFF Neben ON Schalter (siehe Abbildung) bei Verwendung von von
zwei Fernbedienungen fir die gleiche Gruppe einstellen.
© SW17-7: Haupt/Neben-Schalter

2) Méthodes de connnexion

@ Connecter le cordon de la télécommande au bloc de sortie de la partie inférieure.
® A TB5 de I'appareil intérieur
TB6 (Pas de polarité)

@ Si vous utilisez deux télécommandes pour le méme groupe, réglez le commuta-
teur principal OFF/sub (secondaire) ON (voyez le schéma).
© SW17-7: Commutateur principal/secondaire

2) Anslutningsprocedur
@ Anslut fjiarrkontrollsladden till kopplingsplinten i den undre delen.
® Till TB5 p& inomhusenheten
TB6 (Ingen polaritet)
© Stéll in omkopplaren Main OFF/Sub ON f6r huvudfjarrkontroll/extra fjarrkontroll
(se bilden), nar tva fjarrkontroller ska anvandas fér samma grupp.
© SW17-7: Omkopplaren Main/Sub (huvudfjérrkontroll/extra fjarrkontroll)

2) Aansluitprocedure

@ Sluit de afstandsbedieningskabel aan op het aansluitblok voor het onderste ge-
deelte.
® Naar TB5 op het binnenapparaat.
TB6 (Geen polariteit)

@© Stel de hoofd OFF/sub ON schakelaar (zie schema) in bij gebruik van twee af-
standsbedieningen voor dezelfde groep.
© SW17-7: Hoofd/sub-schakelaar

2) Procedure di collegamento

@ Collegare il cavo del comando a distanza al blocco terminale della scatola infe-
riore.
® Verso TB5 della sezione interna
TB6 (Assenza di polarita)

® Regolare l'interruttore principale OFF/secondario ON (vedere diagramma) quan-
do si usano due comandi a distanza per un solo gruppo.
© SW17-7: Interruttore principale/secondario
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2) Procedimientos de conexion

(@ Conecte el cable del control remoto en el bloque de terminales de la caja inferior.
® Al terminal TB5 de la unidad interior
TB6 (Sin polaridad)

@ Cuando vaya a utilizar dos controles remotos para el mismo grupo, ajuste el
interruptor principal OFF/secundario ON (consulte el diagrama).
© SW17-7: Interruptor Main/Sub (principal/secundario)

2) Instrucbes de instalacao
@ Ligue o fio de controlo remoto ao bloco terminal da caixa inferior.
® Ao TB5 na unidade interior
TB6 (Nao ha polaridade)
® Ajuste o interruptor principal OFF/sub (subordinado) ON (veja diagrama) quando
utilizar dois controlos remotos para 0 mesmo grupo.
© SW17-7: Interruptor Principal/Subordinado

2) Tilslutningsprocedurer
@ Tilslut fiernstyringens kabel til lemmeraekken til den nederste kasse.
® Til TB5 pa den indenders enhed
TB6 (Ingen polaritet)
@ Indstil hovedkontakt OFF/underkontakt ON kontakt (se diagrammet), nar der an-
vendes to fjernstyringer til samme gruppe.
© SW17-7: Hovedkontakt/underkontakt

2) Tpoémog cuvdeong

@ ZuvdéoTe TO KAAWDIO TOU TNAEXELPLOTNPIOU OTNV TIAGKETA AKPOJEKTWV HE
MKPO Ypaupa.
® 10 TB5 0V E0WTEPKN Hovada
TB6 (Mn moAkémTa)

® '‘OTtav XPnOoWoronoTe dUO TNAEXELPLOTPLA YA TO B0 CUCTNUA, PUBUIOTE TO
Kevtpikd OFF/Aeutepetovta ON dlakommm (BA. oXESAYPAUUA).
© SW17-7: KevipiKog/AeuTepelwy SLAKOTTING

2) Baglanti islemleri
(@ Uzaktan kumanda kablosunu, alt kasanin terminal blokuna baglayin.
® i tnitedeki TB5'e
TB6 (Polaritesiz)
@ Ayni grup icin iki uzaktan kontrélér kullanirken, Ana OFF Alt (Tali) ON salteri
ayarlayin.
© SW17-7: Ana/Tali salter

2) Onepauuu coeguHeHUnA

@ MoacoeanHuTe WHYP NyNbTa ANCTAHLVMOHHOTO yrpaBeHnA K 610Ky TepMUHaNoB
ANA HWXHEro kopnyca.
® K TB5 Ha BHyTpeHHeM npubope
TB6 (HenonapHoe coeanHeHne)

® YcTaHoBuTe MaBHbIN BbikntoyaTenb Ha OFF / Sub (BcnomoraTenbHbin) Ha ON
(cMm. anarpammy) npv UcCnonb3oBaHUW ABYX MyNbTOB AWCTAHLUMOHHOMO
ynpasfieHnA ANA OAHOW 1 TOW >Ke rpynnbl.
© SW17-7: MaBHbIi/BecnomoraTesbHbIi BbIKNoYaTeb
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® Connect the lower case connector to the upper case connector CNO.
@ Wiring port for direct installation of remote controller on the wall (In case of open
wiring).
® Lower case
Upper case
© Securely connect to the connector CNO
© Hook
® Connector CNO

® Den AnschluB des unteren Kastens mit dem Anschluf3 des oberen Kastens CNO
verbinden.
@ KabelanschluB fir direkte Installation der Fernbedienung an der Wand (bei offe-
ner Verdrahtung).
® Unterer Kasten
Oberer Kasten
© Sicher mit dem AnschluB CNO verbinden
© Haken
® AnschluB CNO

® Connecter le connecteur de la partie inférieure au connecteur CNO de la partie
supérieure.
@ Orifice de connexion électrique pour installer la télécommande directement au
mur (Dans le cas de fils nus).
® Partie inférieure
Partie supérieure
© Connecter fermement au connecteur CNO
© Crochet
® Connecteur CNO

® Anslut kontaktdonet i den undre delen till kontaktdon CNO i den &vre delen.
@ Ledningsoppning fér direkt installation av fjarrkontrollen pa végg (vid éppen led-
ningsdragning).
® Undre del
Ovre del
© Anslut noga till kontaktdon CNO
© Krok
® Kontaktdon CNO

® Sluit de connector in het onderste gedeelte aan op de connector CNO in het
bovenste gedeelte.
@ Bedradingsopening voor montage van de afstandsbediening rechtstreeks op de
muur (in het geval van niet-geisoleerde draden).
® Onderste gedeelte
Bovenste gedeelte
© Sluit goed op de connector CNO aan
© Haak
® Connector CNO

® Collegare il connettore della scatola inferiore al connettore della scatola superio-
re CNO.
@ Apertura per cavi in caso di installazione diretta del comando a distanza sulla
parete (in caso di cablaggio aperto).
® Scatola inferiore
Scatola superiore
© Collegare saldamente al connettore CNO
© Bullone a gancio
® Connettore CNO
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® Conecte el conector de la caja inferior al conector CNO de la caja superior.
@ Abertura para los cables cuando se instale el control remoto directamente en la
pared (en caso de usar cables vistos).
® Carcasa inferior
Carcasa superior
© Conectar al conector CNO de forma segura
® Gancho
® Conector CNO

® Ligue a ficha da caixa inferior a ficha CNO da caixa superior.
@ Porta da cablagem para instalagéo directa do controlo remoto na parede (em

caso de cablagem aberta).
® Caixa inferior

Caixa superior

© Ligue bem a ficha CNO

® Gancho

® Ficha CNO

® Tilslut nederste kasses konnektor til gverste kasses konnektor CNO.
@ Kabelindgang til direkte installation af fiernbetjeningen pa veeggen (ved aben
kabelfgring).
® Nedre del
Qvre del
© Tilslut sikkert til stikket CNO
© Aflastning
® Stik CNO

® ZuvdEOTE TO OUVIETHPA HE MIKPO YPAUUA OTO OUVIETHPA LE KEPAAQIO Ypduua

CNO.

@ ZTtouo KoAwdiwong yla areubeia eyKATAOTAON TOU TNAEXEIPLOTHPLOU OTOV

TOiXO (Ze TEePIMTWON avolKG KaAwdiwong).
® Katw Bnkn

Mavw erkn

© Aocpaln ouvdeon pe Tov ouvdempa CNO

© AykioTPO

® Zuvdempag CNO

® Alt kasa konektoriini, CNO Ust kasa konektorine baglayin.
@ Uzaktan kumanda Unitesinin dogrudan dogruya duvara montaji igin kablo portu
(acik tesisat yapiimasi halinde).
® Alt mahfazasi
Ust mahfazasi
© CNO konektériine iyice baglayiniz
® Kanca
® CNO konektérii

@ CoeavHNTe CoOeanHUTENb HUXKHETO Kopnyca K coegMHUTEeNo BepXHero kopnyca
CNo.
@ MopT aneKTpoONpOBOAKU ANA HEMNOCPEACTBEHHOW YCTaHOBKW MynbTa
[AVCTaHLMOHHOIO yNpaBneHnA Ha CTeHe (B Cry4ae OTKPbITON NPOBOAKM).
® HuxHuin kopryc
BepxHuit kopnyc
© HapexHo noacoeanHuTe Kk coeamHntentio CNO
® Kpiook
® CoeaunHutens CNO
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3) Setting the DIP switches
« When the upper case of the remote controller is viewed from the back, DIP
switches(SW17,SW18) will apear at the positions shown in the diagram. Ajust these
switches to set the correct remote control address and other functions.
* [ON] - [OFF] DIP switch settings are as shown below:
@ [ON] setting @ [OFF] setting
+ Set the remote control address by adjusting switches 1-6 of SW17.
DIP switch position for address and other functions are shown below:
@ SW17: DIP switches 1-6 are for setting the address
(All settings are binary: See diagram)
® SW17-7: Switching[main][secondary] ON: secondary/ OFF: main
© SW17-8: System backup ON: present/ OFF: absent
@ SW18-1 ON: timer every day / OFF: single day
®© SW18-2 ON: filter sign present / OFF: filter sign absent
® SW18-3 Filter sign time setting ON: 2500 Hr/ OFF: 100 Hr
@ SW18-4 Not yet used
® Sw18-5 OFF
(@ SW-18-6-8 Not yet used

® Examples of address setting
® (maximum)

3) Einstellung der DIP-Schalter
 Betrachtet man den Oberkasten der Fernbedienung von der Riickseite, sieht man
die Dip-Schalter (SW17, SW18) an den in der Abbildung dargestellten Positionen.
Mit diesen Schaltern die richtige Adresse und die anderen Funktionen der Fernbe-
dienung einstellen.
+ [ON] - [OFF]/[EIN] - [AUS] DIP-Schalter-Einstellungen sind unten dargestellt:
@ Einstellung [ON] / [EIN] @ Einstellung [OFF] / [AUS]
« Die Einstellung der Adresse der Fernbedienung an den Schaltern 1-6 des SW17
vornehmen.
Die DIP-Schalter-Positionen fiir die Adresse und sonstige Funktionen sind nach-
stehend dargestellt:
@ SW17-7: DIP-Schalter 1-6 zur Einstellung der Adresse
(Alle Einstellungen sind binéar: Siehe Abbildung).
(® SW17-7:Schaltereinstellung [Hauptschalter] [Zweitschalter] ON: Zweitschalter / OFF: Hauptschalter
© SW17-8: System-Sicherung ON: liegt an / OFF: liegt nicht an
@ SW18-1 ON: Zeitschalter tagtéglich / OFF: fiir einen einzelnen Tag
® SW18-2 ON: Filterzeichen liegt an / OFF: Filterzeichen liegt nicht an
® SW18-3 Zeiteinstellung fiir Filterzeichen ON: 2500 h / OFF: 100 h
@ SW18-4 Noch nicht verwendet
® Sw18-5 OFF
® SW18-6-8 Noch nicht verwendet

@ Beispiele fur Einstellung der Adresse
® (Maximum)

3) Réglages des commutateurs en boitier DIP
« Lorsque vous regardez le boitier supérieur de la télécommande de dos, les com-
mutateurs a bascule DIP (SW17, SW18) apparaissent aux endroits indiqués sur le
diagramme. Ajuster ces commutateurs pour programmer I'adresse correcte de la
télécommande et les autres fonctions.
* Les réglages [ON]-[OFF] des commutateurs en boitier DIP sont les suivants:
@ Réglage [ON] @ Réglage [OFF]
» Programmer I'adresse de la télécommande en réglant les commutateurs en boi-
tier DIP 1-6 de SW17.
Les positions du commutateur en boitier DIP pour I'adresse et autres fonctions
sont indiquées ci-dessous:
@ SW17: Les commutateurs en boitier DIP 1-6 sont utilisés pour programmer l'adresse.
(Tous les programmes sont binaires: Voir diagramme)
® SW17-7: Allumer (ON) [principal] [secondaire] : secondaire / Eteindre (OFF): principal
© SW17-8: Dispositif de secours du systeme allumé (ON): présent/ Eteint (OFF): absent
@ SW18-1 ON: minuteur tous les jours / OFF: un seul jour
SW18-2 ON: signe du filtre présent / OFF: signe du filtre absent
® SW18-3 Réglage de I'heure du signe du filtre ON: 2500 Hr / OFF: 100 Hr
@ SW18-4 Pas encore utilisé
® Sw18-5 OFF
® SW18-6-8 Pas encore utilisé

@ Exemples de programmation de 'adresse
® (maximum)

3) Instéllning av miniomkopplarna
+ Nér den dvre delen av fjarrkontrollen ses fran baksidan kommer miniomkopplarna
(SW17, SW18) att visas i de lagen som visas i diagrammet. Stall in omkopplarna
pa de réatta styradresserna och de andra funktionerna.
* Ministromstallare FRAN/TILL skall stallas in pa detta satt:
@ [TILL]-aget ® [FRAN]-laget
« Stéll in fjarrkontrolladresserna med omkopplarna 1-6 pa SW17.
De olika omkopplarnas lagen fér adresserna och andra funktioner visas har nedan:
® SW17: Miniomkopplarna 1-6 anvands fér instélining av adresserna
(samtliga installningar &r bindra: Se diagrammet)
® SW17-7: Strémstallare [huvud] [sekundar] TILL: sekundér / FRAN: huvud
© SW17-8: System backup TILL: inkopplat / FRAN: frankopplat
@ SW18-1 TILL: timer varje dag / FRAN: en dag
® SW18-2 TILL: filtertecken finns / FRAN: filtertecken saknas
® SW18-3 Filtertecken, tidinstalining TILL: 2500 h / FRAN: 100 h
@© SW18-4 Anvinds inte annu
® Sw18-5 OFF
® SW18-6-8 Anvands inte &nnu

@ Exempel pa adressinstélining
® (maximum)

3) De mini-schakelaars instellen
« Als u de bovenkap van de afstandsbediening van achter bekijkt, moeten de
dipschakelaars (SW17, SW18) in die posities staan die in de afbeelding worden
getoond. Stel deze schakelaars af om de juiste aansluitpunten voor de afstands-
bediening en andere functies in te stellen.
+ [ON] - [OFF] afstellingen op de mini-schakelaar worden hieronder aangegeven:
@ [ON] afstelling @ [OFF] afstelling
« Stel het aansluitpunt van de afstandsbediening in door schakelaars 1-6 van SW17 af
te stellen.
De posities van de mini-schakelaar voor het aansluitpunt en de andere functies zijn
hieronder aangegeven:
® SW17: Mini-schakelaars 1-6 zijn om het aansluitpunt in te stellen
(Alle instellingen zijn binair: Zie de afbeelding)
® SW17-7: [Hoofd] [secundair] -schakeling ON: secundair / OFF: hoofdschakeling
© SW17-8: Systeem back-up ON: ingeschakeld / OFF: uitgeschakeld
@ SW18-1 ON: timer elke dag / OFF: één enkele dag
® SW18-2 ON: filterteken ingeschakeld / OFF: filterteken uitgeschakeld
® Sw18-3 Tijdafstelling filterteken ON: 2500 uren / OFF: 100 uren
@ SW18-4 Nog niet in gebruik
® SW18-5 OFF
(@ SW18-6-8 Nog niet in gebruik

@ Voorbeelden van het instellen van aansluitpunten
® (maximum)

3) Impostazione degli interruttori

» Osservando la scatola superiore del comando a distanza dal retro, gli interruttori (SW17
e SW18) appariranno nelle posizioni indicate nello schema. Regolare questi interrutto-
ri per impostare il corretto indirizzo del comando a distanza e le altre funzioni.

* Le impostazioni dellinterruttore [ON] - [OFF] (accensione/spegnimento) sono
indicate qui sotto:
@ Impostazione [ON] @ Impostazione [OFF]

* Impostare I'indirizzo del comando a distanza tramite gli interruttorida 1 a 6 di SW17.
Vengono rappresentate qui sotto le corrette posizioni degli interruttori per imposta-
re l'indirizzo e le altre funzioni:

@ SW17: Gli interruttori da 1 a 6 servono a impostare I'indirizzo
(Tutte le impostazioni sono binarie: vedere lo schema)
® SW17-7: Commutazione [unita principale] [Secondaria]
ON: Secondaria / OFF: unita principale
© SW17-8: Backup sistema ON: presente OFF: assente
@ SW18-1 ON: Timer giornaliero / OFF: Singolo giorno
® SW18-2 ON: Presenza simbolo del filtro / OFF: Assenza simbolo del filtro
® SW18-3 Impostazione tempo visualizzazione simbolo del filiro ON: 2500 ore / OFF: 100
ore
@ SW18-4 Non ancora utilizzato
® SW18-5 OFF
® SW18-6-8 Non ancora utilizzato

@ Esempi di impostazione dell'indirizzo
® (massimo)
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3) Ajuste de los conmutadores DIP
Cuando visualice la carcasa superior del controlador remoto desde la parte poste-
rior, los interruptores DIP (SW17, SW18) apareceran en las posiciones descritas
en el diagrama. Ajuste estos conmutadores para fijar la direccion correcta del con-
trolador y otras funciones.
* Los ajustes de los conmutadores DIP *[ON]-[OFF] se muestran a continuacion:

@ Ajuste [ON] @© Ajuste [OFF]
Fije la direccién del controlador remoto ajustando los conmutadores 1-6 de SW17.
La posicién de los conmutadores DIP para la direccién y otras funciones se mues-
tra a continuacion :

@ SW17: Los conmutadores DIP 1-6 se utilizan para la direccién

(todos los ajustes son binarios: consulte el diagrama)

® SW17-7: Conmutacion [principal] [Secundario] ON: Secundario / OFF: principal

(© SW17-8: Backup del sistema ON: presente / OFF: ausente

@ SW18-1 ON: temporizador todos los dias / OFF: un solo dia

® SW18-2 ON: sefial de filtro presente / OFF: sefial de filtro ausente

® SW18-3 Ajuste de tiempo sefal de filtro ON: 2500 h / OFF: 100 h.

@ SW18-4 No utilizado todavia

® SW18-5 OFF

(@® SW18-6-8 No utilizado todavia

@ Ejemplos de ajustes de direccion
® (méaximo)

3) Regulacao dos interruptores de inclinacao (DIP)

» Quando a caixa superior do controlo remoto é vista por tras, os interruptores DIP
(SW17, SW18) aparecerao nas posi¢des exibidas no diagrama. Ajuste estes inter-
ruptores para regular o trajecto correcto do controlo remoto e outras fungdes.

* As posi¢des do interruptor de inclinagdo (DIP) [ON] - [OFF] sdo como as
ilustradas abaixo:
@ posicdo [ON] ® posicao [OFF]
« Regule o trajecto do controlo remoto ajustando os interruptores 1 a 6 de SW17.
A posicéo do interruptor DIP para o trajecto e outras fungdes estao indicadas abaixo:
@ SW17: Os interruptores DIP 1-6 sdo para regulagéo do trajecto
(Todas as regulacdes sao binarias: ver diagrama)
® SW17-7: Comutagao [principal] [secundario] ON: secundario / OFF: principal
(© SW17-8: Sistema auxiliar ON: presente / OFF: ausente
@ SW18-1 ON: cada dia do temporizador / OFF: um sé dia
® SW18-2 ON: sinal de presenca de filtro / OFF: sinal de auséncia de filtro
® SW18-3 Regulagao do tempo de sinal de filtro ON: 2500 h / OFF: 100 h
@ SW18-4 Ainda nao utilizado
® SW18-5 OFF
(@ SW18-6-8 Ainda nao utilizado

@ Exemplo de regulacao do trajecto
® (maximo)

3) Indstilling af DIP-kontakter
+ Set bagfra sidder DIP-kontakterne (SW17, SW 18) pa fjernbetjeningens gverste
del som vist i diagrammet.
Indstil disse kontakter til den korrekte kontroladresse og andre funktioner.
+ [ON]=-[OFF] DIP-kontaktindstillinger er som vist nedenstaende:
@ [ON]J-indstilling ©@ [OFFJ-indstilling
« Indstil fiernkontroladressen ved kontakter 1-6 SW17
DIP-kontaktstilling for adresse og andre funktioner som vist nedenstaende:
@ SW17: DIP-kontakter 1-6 er til indstilling af adressen
(Alle indstillinger er binzere: Se diagrammet)
® SW17-7: Skift [hoved] [sekundeer] ON: sekundaer / OFF: hoved
(© SW17-8: Systemopbakning ON: til stede / OFF: gj til stede
@ SW18-1 ON: timer hver dag / OFF: een dag
® SW18-2 ON: filtersignal il stede / OFF: intet filtersignal
® SW18-3 Filtersignaltidsindstilling ON: 2500 t / OFF: 100 t
© SW18-4 Endnu ikke brugt
® SW18-5 OFF
@ SW18-6-8 Endnu ikke brugt

® Eksempel pa adresseindstilling
® (maksimum)

3) Tomo6éTnon diakonTwv DIP
« ‘Otav BAenete MV endvw Onkn Tou MmAexelplompiou anod Tmiow, ot dlakomteq DIP
(SW17, SW18) paivovtal oTiq 6¢0elg mou BAEMETE OTO dAYPAUA.
PuBuiote autoug Toug dLOKOTTEG MOTE V'AVTIOTOLXOUV OTIC OWOTEG dlEUBUVOELG KABWG
Kal 0TI GAAEG AELTOUPYIEG TOU TNAEXELQLOTHPLOU.
* OL Beoelg Twv dlakorttav DIP (ON) (avolxtég) - (OFF) (kAeloTog) eivat wg eENG:
@ 6¢on [ON] ® 6¢on [OFF]
* H dleubuvon tou mAexelplomplou kabopiletal pubpifovTtag Ttoug dlakomteg 1-6 Tou
SW17.
Ot B¢oelg v dlakortv DIP yia dleuBuvoelg kat GAAeg AetToupyieg gaivovTal Mo Katw:
@ SW17: OL dlakomTeg 1-6 ival yia Tov KaBoplopd Twv Sleubivoewv (OAeg ol pubpioelq
eival duadikég : BA. dlaypappa)
® SW17-7: Awakommg [kuptog] [eutepetiov] ON  (avolxTog): deutepelwv / OFF
(KAELOTOQ): KUPLOG
© SW17-8: Epedpikd ZUomua ON (avolXtog): Aettoupyei / OFF (KAeloTdg): Sev AetToupyei
@ SW18-1 ON (avoIXTog): XPOVOUETPO O AtToupyia KaBe pépa / OFF (KAeloTOG): pia pépa
SW18-2 ON (avolxtog): orjua ¢idtpou gaivetal / OFF (kAeloTog): dev ¢paiveTal
® SW18-3 ZAua alkayng giktpou ON (avolxTég): 2500 ‘Qpeg / OFF (kAeloTodg): 100 ‘Qpeg
© SW18-4 Aev xpnoworoleital akoun
® SW18-5 OFF @ Napadeiypata KaBoPLopoU SlEuBUVOEWY
@ SW18-6-8 Aev xpnoworoleitat akoun  ® (HEyLoTo)

3) DIP salterlerinin ayar
¢ Uzaktan kumandanin Gst mahfazasina arkadan bakildiginda, DiP salterler (SW17,
SW18) semada gdsterilen yerlerdedir.
Bu salterleri kullanarak uzaktan kumanda Unitesi igin dogru adresi ve diger
fonksiyonlar ayarlayiniz.
« [ON] (agik) - [OFF] (kapali) DIiP salteri degerleri asagida gosterilmistir:
@ [ON] (agik) degeri ® [OFF] (kapali) degeri
» Uzaktan kumanda Unitesi adresini SW17’nin 1-6 salterleriyle ayarlayiniz.
Adres ve diger fonksiyonlarin DiP salteri konumlari asagida gosterilmistir:
@ SW17: 1-6 numarali DIP salterleri adres ayari igindir.
(Tum degerler ikili (biner) sisteme goéredir: Semaya bakin)
® SW17-7: Anahtarlama [ana] [ikincil] ON (agik): ikincil / OFF (kapali): ana
© SW17-8: Sistem yedekleme ON: mevcut / OFF: yok
@ SW18-1 ON: zamanlayici her giin / OFF: tek giin
(® SW18-2 ON: filtre isareti var / OFF: filtre isareti yok
(® SW18-3 Filtre isareti zaman ayari ON: 2500 Saat / OFF: 100 Saat
@ SW18-4 Henliz kullaniimiyor
® SW18-5 OFF
® SW18-6-8 Heniiz kullaniimiyor

® Adres degeri 6rnegi
® (azami)

3) VYcraHoBka AUM-nepeknioyaTtenen
* Ecnv cMOTpeTb Ha BEPXHWUI KOPMYC NynbTa AUCTaHLMOHHOIO ynpaBrieHnsa c3aau,
ONN-nepeknioyaTtenn (SW17, SW18) BuAHbI B MecTax, yKasaHHbIX Ha
npuBeaeHHON avarpamme. HacTponTe AaHHble nepeknioyaTeny AnA yCTaHoBKM
HY>KHOrO agpeca nyfibTa AUCTaHLUMOHHOTO YNpaBneHna n Apyrux chyHKUUNA.
* YctaHosku [ON] (BKI1.) - [OFF] (BbIKJ1.) AW - nepeknioyaTena ykasaHbl
HUXe:
® YcraHoska [ON] (BKI1.) ® YcraHoska [OFF] (BbIKJ1.)
e YcTaHOBUTE afpec nynbTa AUCTAHUMOHHOIMO yrnpaBfeHUs NnyTeM HaCTPOWKU
nepeknioyarenen 1-6 Ha SW17.
Mosuuumn ANNM-nepeknioyartenei AnA aapecos 1 Apyrx coyHKLMIA MPUBOAATCA HUXE:
@ SW17: ANN-nepeknioyatenu 1-6 cnyxar ANA ycTaHOBKM aapeca
(Bce ycTaHoBku 6uHapHble: CM. anarpammy)
® SW17-7: Mepeknioderue [masHbiii] - [BeroMoratenbHbiii] ON: BecnomoratenbHbiii / OFF :
rnaBHbIN
(© SW17-8: Pesepsuposatue cuctembl ON: npucyTtctayet / OFF: oTcyTcTByeT
@ SW18-1 ON: Taitmep exeaHesHo / OFF: oauH aeHb
® SW18-2 ON: uHavkauma cunbTpa npucyteTayeT / OFF : uHanKauma (ounbTpa oTcyTCTBYeT
® SW18-3 YcTaHoska uHavKaumum cunstpa ON: 2500 yacos / OFF: 100 yacos
(@ SW18-4 Moka He ncnonbayeTca
® SW18-5 OFF
(@ SW18-6-8 MNoka He ncnonbayeTtca

@ MpumMepb! ycTaHOBKM aapeca
® (makcumym)
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For wireless remote controller

1) Installation area
« Area in which the remote controller is not exposed to direct sunshine.
 Area in which there is no nearby heating source.
» Area in which the remote controller is not exposed to cold (or hot) winds.
« Area in which the remote controller can be operated easily.
+ Area in which the remote controller is beyond the reach of children.
2) Installation method
® Attach the remote controller holder to the desired location using two tapping screws.
® Place the lower end of the controller into the holder.
® Remote controller
Wall
© Display panel
© Receiver
» The signal can travel up to approximately 7 meters (in a straight line) within 45
degrees to both right and left of the center line of the receiver.

Fiir die schnurlose Fernbedienung

1) Aufstellort
« Aufstellort der Fernbedienung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
« Aufstellort der Fernbedienung darf nicht zu nah an Heizquellen liegen.
« Aufstellort der Fernbedienung darf keinen kalten (oder heiBen) Luftstrémen aus-
gesetzt sein.
« Aufstellort der Fernbedienung muB einfache Bedienung erlauben.
« Aufstellort der Fernbedienung muB auBer Reichweite von Kindern liegen.
2) Aufstellverfahren
@ Die Halter der Fernbedienung mit zwei Blechschrauben am gewiinschten Ort
anbringen.
©@ Die Unterseite der Fernbedienung in den Halter einsetzen.
® Fernbedienung
Wand
© Anzeige
© Empfanger
+ Das Signal hat eine Reichweite (in gerader Linie) von etwa 7 Meter in einem Win-
kel von 45 Grad rechts und links der Mittellinie des Gerats.

Pour la télécommande sans fil
1) Ou linstaller
» Dans un endroit protégé des rayons du soleil.
« Eloignée de toute source de chaleur.
» Dans un endroit ou la télécommande ne sera pas sujette aux vents froids ou chauds.
» Dans un endroit ou il sera facile d’utiliser la télécommande.
» Hors de la portée des enfants.
2) Méthode d’installation
@ Attacher le support de la télécommande a I'endroit voulu a 'aide de vis a taraud.
®@ Mettre la partie inférieure de la télécommande dans le support.
® Télécommande
Mur
© Ecran d'affichage
© Récepteur
« Le signal peut voyager jusqu’a 7 metres en ligne droite jusqu’a un angle de 45
degrés sur la droite ou la gauche de la ligne centrale de I'appareil.

For tradlés fjarrkontroll
1) Installationsplats
« Undvik platser dér fjarrkontrollen kan utséattas for direkt solljus.
» Undvik platser i narheten av varmekallor.
» Undvik platser dar fjarrkontrollen kan utsattas for kalla (eller varma) vindar.
« Valj en plats dér fjarrkontrollen med latthet kan anvandas.
« Valj en plats utom rackhall for barn.
2) Installationsmetod
@ Montera fjarrkontrollens hallare pa énskad plats med de tva géangskarande skru-
varna.
® Placera fjarrkontrollens undre del i hallaren.
® Fijarrkontroll
Vagg
© Displaypanel
© Mottagare
« Signalen kan fardas ca. 7 meter (i en rak linje) inom 45 grader till héger och van-
ster om apparatens mittlinje.

Voor de draadloze afstandsbediening
1) De ruimte waarin u de afstandsbediening installeert moet een
ruimte zijn waarin
« De afstandsbediening niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
» Geen hittebron vlakbij aanwezig is.
« De afstandsbediening niet bloot staat aan koude (of warme) wind.
+ De afstandsbediening gemakkelijk bediend kan worden.
« De afstandsbediening buiten het bereik van kinderen is.
2) Wijze van Installeren
@ Bevestig de houder van de afstandsbediening op de gewenste plaats met de
twee zelftappende schroeven.
@© Zet het onderste gedeelte van de afstandsbediening in de houder.
® Afstandsbediening
Muur
© Afleesscherm
© Ontvanger
+ Het signaal kan in een rechte lijn ongeveer 5 meter overbruggen binnen 45 graden
links of rechts van de middellijn van het apparaat.

Per il regolatore a distanza senza fili
1) Installare il comando a distanza in luoghi
* In cui non rimane esposto alla luce diretta del sole.
« In cui non vi sono fonti di calore.
* In cui non rimane esposto a correnti d’aria calda (o fredda).
« In cui pud essere attivato con facilita.
* In cui € lontano dalla portata dei bambini.
2) Metodo di installazione
@ Attaccare il supporto del comando a distanza nel punto desiderato usando due
viti autofilettanti.
@® Inserire I'estremita inferiore del comando a distanza nel supporto.
® Comando a distanza
Parete
© Pannello del display
© Ricevitore
« Il segnale pud raggiungere una distanza di circa 7 metri (in linea retta) con
un’angolazione di 45 gradi su entrambi i lati destro e sinistro della linea centrale
del ricevitore.
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Para controlador remoto inalambrico

1) Zona de instalacion
» El mando a distancia no debe estar expuesto a luz solar directa.
» No debe estar cerca de fuentes de calor.
» No debe exponerse a corrientes de aire frio (o caliente).
» Debe poder manejarse con facilidad.
+ Debe estar fuera del alcance de los nifios.
2) Método de instalacion
@ Fije el soporte del mando a distancia en el lugar deseado atornillandolo con
tacos.
© Inserte la parte inferior del mando en el soporte.
@® Mando a distancia
Pared
© Pantalla del mando
© Receptor
+ La sefial alcanza aproximadamente hasta 7 metros (en linea recta), con un angu-
lo de desviacion de hasta 45° a la izquierda y la derecha de la linea central del
receptor.

Para controlo remoto sem fio
1) Lugar de instalacao
» Nao esta exposto ao sol.
» Nao esta junto de fontes de calor.
» Nao esta exposto a ventos frios (ou quentes).
» Pode ser accionado facilmente sol.
« Est4 fora do alcance das criangas.
2) Método de instalacao
@ Fixe o suporte do controlo remoto no local desejado com dois parafusos de deri-
vagao.
® Coloque a extremidade inferior do controlo remoto no suporte.
@® Controlo remoto
Parede
© Painel de visualizagéo
® Receptor
» O sinal pode ser captado até cerca de 7 metros (em linha recta) num angulo de 45
graus tanto para a direita como para a esquerda da linha central do receptor.

Tradlgs fijernstyring
1) Installationsomrade
» Et omrade, hvor fiernbetjeningen ikke udsaettes for direkte sollys.
« Et omrade, hvor der ikke er nogen varmekilde taet pa.
» Et omrade, hvor fiernbetjeningen ikke udsaettes for kolde (eller varme) vinde
« Et omrade, hvor fiernbetjeningen nemt kan betjenes.
» Et omréde, hvor fiernbetjening er uden for barns raekkevidde.
2) Fremgangsmade til installering
@ Fastger fiernbetjeningsholderen pa det enskede sted ved brug af to selvskeerende
skruer.
@ Placer den nedre ende af fjernbetjeningen i holderen.
® Fjernbetjening
Veeg
© Display
© Modtager
« Signalet kan bevaege sig op til ca. 7 meter (i en ret linie) inden for 45 grader bade
til venstre og hajre for enhedens centerlinie.

Fia To ThAEXEIPIOTAPIO
1) Xwpog eykaraortacng
* g XWPo OTou To TnAexelploplo dev Ba PBpiokeTal eKTEBEWEVO OTOV HALO.
* g XWpo orou dev Ba BpiokeTal TMAnociov TMyng BeppudTNTAG.
* Ze XWPOo OTIoU To TAEXelPLloTPLo dev Ba BpiokeTal ekTeBeWEVO OE KpUOUG (1)
CeoToUg) avEROUG.
* 3& XWPO OTOU O XELPLOHOG TOU TNAEXELPLOTNPLOU Ba Propei va yiveTal EUKOAA.
* e XWpo OTou Ta madd dev Ba Umopouv va pBAvouv To TNAEXEPLOTNPLO.
2) M£60dog eykataoTaong
@ ZtepewoeTe TN BACN TIOU CUYKPATEL TO TNAEXEIPLOTNPLO OTN BEON TIoU BEAETE
e dUo dlaTPNTIKEG Bideg.
@ BaAete MV KATW GKPN TOU TAEXEPLOTAPLOU PECA OTN BACT OUYKPATOEWG TOU.
® TnAexelplomplo
Toixog
© Taunm\o evdeiEewv
© Aékmg
* To onua dlavuel andéotaon PEXPL 7 UETPa Tiepimou (oe eubeia ypauun) oe
akTiva 45 polpav, Tooo ota deEld 600 Kal 0Ta aploTEPd MG KEVTPIKNG YPAUUNG
TOU OEKTM.

Kablosuz uzaktan kumanda icin

1) Montaj yerinin 6zellikleri
¢ Uzaktan kumanda Unitesinin dogrudan dogruya glines 1sigina maruz kalmayacagi
bir yer olmalidir.
e Yakininda isi kaynagi bulunmamalidir.
¢ Uzaktan kumanda Unitesinin soguk (veya sicak) riizgarlara maruz kalmayacagi bir
yer olmalidir.
¢ Uzaktan kumanda Unitesinin kolayca isletilebilecegi bir yer olmaldir.
¢ Cocuklarin uzaktan kumanda Unitesine erisemeyecegi bir yer olmalidir.
2) Montaj yéntemi
@ Uzaktan kumanda Unitesi yuvasini iki kilavuz vidayla istenen yere tespit ediniz.
@ Uzaktan kumanda Unitesinin alt tarafini yuvanin igine yerlestiriniz.
® Uzaktan kumanda Unitesi
Duvar
© Gosterge paneli
® Alici
e Sinyal, alicinin merkez hattinin sol ve sag taraflarinda 45 derecelik bir alan igerisinde
yaklasik 7 metre uzakliga (diz bir hat tzerinden) ulasir.

[nA 6ecnpoBoAHOro NynbTa AUCTaHLMOHHOIO ynpaBreHua

1) MecTa yctaHOBKMU
MecTa, B KOTOPbIX NYNbT AUCTAHLMOHHOMO YNpaBNeHNA He MOABEPXEH BO3AENCTBUIO
NPAMBIX CONHEYHBIX Ny4ENt.
MecTa, yaaneHHble 0T UCTOYHWKOB Tenna
MecTa, B KOTOPbIX NYNbT AUCTAHLMOHHOMO YNpaBNeHNA He MOABEPXEH BO3AENCTBUIO
XONOAHOrO (MM TeNnoro) BeTpa.
MecTa, MakcumanbHo yao6Hble ANA UCNONb30BaHUA MyfbTa AUCTAHLMOHHOIO yrpaBneHua.
MecTa, B KOTOpPbIX MyNbT AUCTAHLMOHHOTO YNpaBeHnA He[ocAraeM AnA [eTeil.
2) MeTtop ycTaHOBKM
@ 3akpenuTe Aepxatenb NynbTa AUCTAHLMOHHOIO yrpaBneHua B BbiIGpaHHOM Bamu MecTe
C MOMOLLbIO ABYX CaMOHape3atoLLyX BUHTOB.
(@ BcTaBbTe HU3 MynbTa B AepXaTerb.
@ I‘Iynb'r ANCTaHLUMOHHOIO ynpasrieHnA
CreHa
© WHpaukaTopHas naHens
© PecuBep curHanos
» CurHan nepepaeTcA Ha pacCcToAHWE NpUbNM3UTeNnbHO B 7 M (MO NPAMOIA NMHUM) B
[manasoHe B 45 rpafycoB cresa W CripaBa OT LEHTParbHOI OCU Mpuema CUrHanos
pecvBepom.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

MODEL SELECT]

ON/OI

< O.a FAN | AUTO STOP
SO
MODE | VANE | AUTOSTART
RS (2
CHECK | LOUVER h
L (===
TEST RUN min
A
@@m——5 " T o |
Indoor Outdoor ® Model No.
PLH-P-KAH, PCH, PKH-P-GAH PUH 001
PUH 001
PLA-P-KA, PCA, PKA-P-GA PU 033
PLH-AKH(S) PUH 067
PLH-AK(S) PUH 067
PL-AK(S) PU 035
PKH-P-FAH PUH 003
PUH 003
PKA-P-FA PU 035

3) Setting
@ Insert batteries.
@© Press the SET button with something sharp at the end.
blinks and Model No. is lighted.
® Press the temp button to set the Model No.
@ Press the SET button with something sharp at the end.
and Model No. are lighted for three seconds, then turned off.

3) Einstellung

(@ Batterien einlegen.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
blinkt und die Modellnummer leuchtet.

® temp- -Taste zum Einstellen der Modellnummer driicken.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
und Modellnummer leuchten drei Sekunden lang und werden dann aus-
geschaltet.

3) Programmation

@ Introduire les piles.

@ Appuyer sur le bouton SET a I'aide d’un objet pointu.
clignote et le numéro du modéle est allumé.

® Appuyer sur le bouton temp pour programmer le numéro du modéle.

@ Appuyer sur le bouton SET a I'aide d’un objet pointu.
et le numéro du modele s’allument pendant trois secondes puis s’étei-
gnent.

3) Instéllning
@ Satt i batterier.
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.
blinkar och modellnumret tands.
® Tryck pa knappen temp for att stélla in modellnummer.
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst foremal.
och modellnumret tands i tre sekunder och slocknar sedan.

3) Instellen

@ Plaats de batterijen.

© Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
knippert en het modelnummer licht op.

® Druk op de toets temp @ om het modelnummer in te stellen.

@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
7 en het modelnummer lichten gedurende drie seconden op en worden
daarna uitgeschakeld.

3) Impostazioni
@ Inserire le batterie.
©@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
Lampeggia (scegliere modello) e si accende il N° del modello.
® Premere il pulsante temp per impostare il N° del modello.
@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
e il N° del modello si accendono per tre secondi quindi si spengono.
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3) Preparacion inicial
@ Introduzca las pilas.
@ Pulse el botén SET con algun objeto puntiagudo.
El mensaje parpadea y se resalta el nimero de modelo (Model No.).
® Pulse el botén para seleccionar el nimero de modelo.
@ Pulse el botén SET con algln objeto puntiagudo.
Los datos y el nimero de modelo se iluminan durante tres segundos y a
continuacion desaparecen.

3) Definicao

@ Introduza baterias.

® Prima o botdo SET com algo de bico.
pisca e Model No. acende.

® Prima o botao temp para definir o N° do Modelo.

@ Prima o botdo SET com algo com bico.
e Model No. ficam iluminados durante 3 segundos e depois sdo desliga-
dos.

3) Indstilling
@ Indseet batterier.
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.
blinker, og Model No. lyser.
® Tryk pa temp-knappen for at indstille Model No.
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.
og Model No. lyser i tre sekunder, hvorefter de slukkes.

3) Pubuion

@ TomobemoTe TIG MMATAPIEG.

®@ MamoTte T0 Kouuri SET (PYOMIZH) pe éva aixunpd aviikeipevo.
H évdelén (EMIAOITH MONTEAOY) avaBoofrivel kat 0 ap. MOVTEAOU
avaBet.

® Méote To Kouumi temp @ @ Yl VO OPIOETE TOV ap. HOVTEAOU.

@ Miéote 1o Koupi SET (PYOMIZH) pe éva aixpunpd avTKEPEVO.
H évdelEn (EMIAOT'H MONTEAQY) kat 0 ap. povTEAOU avdapouv yia
Tpia dEUTEPOAETITA KAl OTN CUVEXELD OBTVOUV.

3) Ayar
@ Pilleri takin.
@ Sivri uclu bir seyle SET (ayar) digmesine basin.
(model segimi) yanip sénmeye baslar ve Model No. yanar.
® Model No.’yu ayarlamak icin temp dugmesine basin.
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) diugmesine basin.
(model secimi) ve Model No. (i¢ saniye sireyle yandiktan sonra sénerler.

3) Hactpoiika

@ BcTaBbTe H6aTapenku.

® HaxmuTte kHonky SET 0CTPOKOHEYHbIM NPeaMETOM.
Ha aucnnee samuraet nHavkauma n BbicBeTuTcA NoO. Mogenu.

® HaxwmuTe kHonky temp , 4TOBbI HacTpouTb No. moaenu.

@ HaxwmuTe kHonky SET 0CTPOKOHEYHbIM NPeaMETOM.
Ha aucnnee Ha Tpu CeKyHAbl 3aropuTcA WHAMKaUMA 1 No. Mogenu,
KOTOpasA 3aTeMm MnoracHeT.




(® 7. Installations électriques
@D 7. Elektrische aansluitingen

Electrical work
Elektroarbeiten
Elektriska arbeten
Collegamenti elettrici

@0@@

7.
7.
& 7.
7.

~

s

A MITSUBISHI ELECTRIC

MODEL SELECT]

Fo Ya) a FAN | AUTO STOP
S0 | (%]
MODE | VANE [ AUTOSTART
C |Ce]|e-0

CHECK | LOUVER h

[ )| E====l| ]

TEST RUN min

3o

Il
S(FST RE(S)ET CLgCK P ]
— - - @ —

\/

O.@—x

® Pair No. of wireless remote controller Indoor PC board
0 Factory setting
1 Cut J41
2 Cut J42
3~9 Cut J41, J42

4) Assigning a remote controller to each unit

Each unit can be operated only by the assigned remote controller.

Make sure each pair of an indoor unit PC board and a remote controller is assigned
to the same pair No.

5) Wireless remote controller pair number setting operation
@ Press the SET button with something sharp at the end.
Start this operation from the status of remote controller display turned off.
blinks and Model No. is lighted.

® Press the % button twice continuously.

Pair No. “0” blinks.
® Press the temp @ @ button to set the pair number you want to set.
@ Press the SET button with something sharp at the end.

Set pair number is lighted for three seconds then turned off.

4) Zuweisung einer Fernbedienung fiir jede einzelne Anlage.

Eine einzelne Anlage kann nur von der zugewiesenen Fernbedienung gesteuert
werden.

Sicherstellen, daB jede PC-Tafel einer Innenanlage der richtigen Zuordnungsnummer
der Fernbedienung zugewiesen ist.

5) Vorgehensweise zur Einstellung der Paarnummer der schnur-
losen Fernbedienung
@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.
blinkt und die Modellnummer leuchtet.

® &]-Taste zweimal kurz nacheinander driicken.
Die Nummer “0” blinkt.

® temp- -Taste zum Einstellen der gewiinschten Paarnummer drlcken.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
Die gewahlte Paarnummer leuchtet drei Sekunden lang und wird dann ausge-
schaltet.

4) Attribuer une télécommande a chaque appareil.

Chaque appareil sera contrdlé par sa propre télécommande.

Vous assurer d’attribuer a chaque paire de télécommande et de plaque de circuit
imprimé d’'un appareil intérieur le méme numéro de paire.

5) Programmation des numéros de paires de la télécommande sans
fil
® Appuyer sur le bouton SET a I'aide d’un objet pointu.
Cette opération s’effectue quand I'affichage de la télécommande est éteint.
clignote et le numéro du modéle s’allume.

min
®@ Appuyer deux fois sans relacher sur le bouton .
Le numéro “0” clignote.
® Appuyer sur le bouton temp @ @ pour attribuer le numéro de paires de votre
choix.
@ Appuyer sur le bouton SET a I'aide d’un objet pointu.
Le numéro de paires attribué s’allume pendant trois secondes puis s’éteint.

4) Tilldela en fjarrkontroll till varje enhet.

Varje enhet kan endast anvéndas av dess tilldelade fjarrkontroll.

Se till att varje par pa inomhusenhetens kretskort och fijarrkontrollen tilldelas samma
nummer.

5) Rutin for instéllning av parnummer for tradlés fjarrkontroll
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.

Starta rutinen med status for fjarrkontrollens display stoppad.

blinkar och modellnumret tands.

® Tryck pa knappen &] tva ganger i foljd.

Numret “0” blinkar.
® Tryck pa knappen temp @ @ fér att stélla in parnumret du vill stalla in.
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.

Det instéllda parnumret ténds i tre sekunder och slocknar sedan.

4) Een afstandsbediening aan elk apparaat toewijzen.

Elk apparaat kan alleen maar bediend worden door de toegewezen afstandsbediening.
Zorg ervoor dat elk paar van de printplaat van een binnenapparaat en een afstands-
bediening aan hetzelfde paar Nummer wordt toegewezen.

5) Instelling van het paarnummer van de draadloze afstandsbedie-
ning
@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitge-
schakeld.
knippert en het modelnummer licht op.

@ Druk twee keer achter elkaar op de &] toets.
Het Nummer “0” knippert.

® Druk op de toets temp om het gewenste paarnummer in te stellen.

@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
Het ingestelde paarnummer licht gedurende drie seconden op en wordt daarna
uitgeschakeld.

4) Assegnazione di un comando a distanza a ciascuna sezione interna.
Ciascuna sezione interna pud essere attivata solo dal corrispondente comando a
distanza.

Accertarsi che il numero di coppia impostato nella scheda a circuiti stampati di ciascu-
na sezione interna corrisponda a quello assegnato al comando a distanza relativo.

5) Impostazione del numero della coppia con il comando a distan-
za senza filo
@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
Iniziare questa operazione dallo stato del display del comando a distanza all’ar-
resto.
Lampeggia e si accende il N° del modello.
® Premere due volte continuamente il pulsante &]
Il numero “0” lampeggia
® Premere il pulsante @ @ per impostare il numero della coppia.
@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
Il numero della coppia impostato si accende per tre secondi quindi si spegne.
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4) Asignacion de un mando a distancia para cada unidad.

Cada unidad respondera sélo a las sefiales del mando a distancia asignado.
Cercitrese de que cada mando a distancia tenga el mismo cédigo que la unidad
interior que debe gobernar.

5) Procedimiento para establecer el niimero del par en el mando a
distancia
@ Pulse el botén SET con algln objeto puntiagudo.
Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto deteni-
da.
El mensaje parpadeard y se iluminara el nimero de modelo (Model No.)

min
@ Pulse el botén ] dos veces seguidas.
El nimero “0” parpadearéa.
® Pulse el botén temp para seleccionar el nimero del par deseado.
@ Pulse el botén SET con algun objeto puntiagudo.
El nimero del par seleccionado se enciende durante tres segundos y luego se
apaga.

4) Afectacao de controlo remoto a cada unidade

O controlo remoto s6 pode accionar as unidades afectadas.

Assegure-se de que cada par de placas de circuito impresso da unidade interior e o
controlo remoto estao afectado ao mesmo nimero par.

5) Operacao de definicdo do nimero par do controlo remoto sem
fio

@ Prima o botdo SET com algo com bico.

Inicie esta operagéo do estado do visor do controlo remoto parado.

lIODELSELECT pisca e Model No. acende.

min

@ Prima duas vezes continuamente no botao ().

O numero “0” pisca.
® Prima o botdo temp para definir o nimero par que pretende definir.

@ Prima o botdo SET com algo com bico.
O numero par definido acende durante trés segundos depois € apagado.

4) Tildeling af en fjernbetjening til hver enhed

Hver enhed kan kun styres af den tildelte fiernbetjening.

De bedes sikre Dem, at hvert par bestaende af en indenders enheds printkort og en
fiernbetjening tildeles det samme parnummer.

5) Indstilling af parnumre til den tradlgse fjernbetjening
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.

Start med STOP-status i fiernbetjeningens display.

blinker, og Model No. lyser.

®@ Tryk pa &]-knappen to gange.

Nummeret “0” blinker.
® Tryk pa temp-knappen @ @ for at indstille det enskede parnummer.
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.

Det indstillede parnummer lyser i tre sekunder, hvorefter det slukkes.

4) KaBopiopog evog THAEXEIPIGTAPIOU Yia KABe yovada

Kd&Be povada Aettoupyei HOVO pe TO KOBOPLOPEVO Yid TN HovAda TNAEXEIPLOTNPLO.
BeBaiwveote OTL kABe Ceuydplt TaumA® PC eowTeplkng povadag kat
mMAEXEPLOTPLOU eival kaBoplopéva oTov Blo Apl. (euyougq.

5) Aeitoupyia puBpiong apiBuol elyoug acUpuaTou TNAEXEIPIOTNPIOU

@ Méote 1o Kouumni SET (PYOMIZH) pe €va axuned avTikeipevo.
EkTeAE0TE Qu TN AetToupyia OTav dev UTIAPXEL EVOELEN TNAEXEIPLOTNPIOU.
H évdelgn (EMIAOIMH MONTEAQY) apxiCet va avaBoofrjvel kat o
ap. HovVTEAOU avapel.

® Miéote TO KoupTt % dU0O POpPEG ouveyOuEVA.
O apBpog “0” apxicet va avaBooBrvel.

® Meote 10 Kouumi temp yla va opioete Tov aplOpd Ceuyoug Tou
embupeiTE.

@ Meote 1o koupri SET (PYOMIZH) pe éva aixunpod avTikeiuevo.
O apBuog Ceuyoug Tou opicate avdaBel yla Tpia deuTepdAEMTA KAl OTN
ouvexela ofrveL.

4) Her Uniteye bir uzaktan kumanda linitesinin tahsis edilmesi

Her Unite ancak kendisine tahsis edilen uzaktan kumanda Unitesiyle isletilebilir.
Her i¢ Gnite PC levhasi ve uzaktan kumanda (nitesi ¢iftinin eslerinden her birine
ayni es numarasinin tahsis ediimesine dikkat ediniz.

5) Kablosuz uzaktan kumanda es numarasini ayarlama islemi
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) dugmesine basin.

Bu iglemi durdurulan uzaktan kumanda durum ekranindan baglatin.

(model se¢imi) yanip sénmeye baslar ve Model No. yanar.

min

® [:I] dugmesine iki kere surekli olarak basin.

Es numarasi “0” yanip soner.
® Ayarlamak istediginiz es numarasini ayarlamak igin temp @ @ dugmesine basin.
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) digmesine basin.

Ayarlanan es numarasi (¢ saniye slreyle yandiktan sonra séner.

4) TMpunucaHue nynbTa AUCTAHLIMOHHOrO yNpaBrieHNA OTAENbHbIM
npubopam

Kaxabli oTAenbHbIN I'IpVIﬁOp MOXeT ynpaBnATbCA TOJIbKO cneunanbHO

npunucaHHbIM A5A Hero NynbToM ANCTAHUMOHHOIO ynpaBneHuA.

yﬁeﬂMTer B TOM, 4YTO KaXkgaA napa nevaTHowu nnatbl nynbTa AUCTaHLUMOHHOIo

ynpaeneHvA npunucaHa naeHtuyHomy No. napbl.

5) [Mpoueaypa HacTPOMKKU HOMepa Napbl NyfibTa AUCTAaHLMOHHOIO
ynpasneHuAa
@ HaxmuTe kHonky SET 0cTPOKOHEYHbIM NpeaMEeTOM.
HayHute npoueaypy HaCTpOI;IKI/I C OCTaHOB/NEHHbIM AaucnneemMm nynbTa
[UCTaHLMOHHOTO YNpaBneHuA.
Ha agncnnee 3amuraeT nHamkaumsa n BbicBeTUTCA NO. Mogenu.

@ [BaxAbl HAXXMUTE KHOMKY &]
Ha aucnnee samuraet No. “0”

® HaxwmuTte kHonky temp , 4TOObl BBECTU XXenaemy HoMep napbl.

@ HaxmuTe kHonky SET 0CTPOKOHEYHbIM NpeaMEeTOM.
Ha Aavcnnee Ha Tpu CeKyHabl 3aropuTcA NHAMKaunA HaCTPOeHHOro HoMepa napbl,
KOTOpanA 3aTeM MoracHeT.
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7.4. System control
» One remote controller can be used to operate multiple units.
This function of group control allows you to operate multiple units (a maximum of up
to 50 units) as one group with one remote controller.
® Outdoor unit
Indoor unit No.0 (master unit)
© Indoor unit No.1
®© Indoor unit No.2
® Remote controller terminals
® Remote controller

v

Connect the remote controller to the terminal of the group master indoor
unit (Unit No. 0).

» Connect the terminals of the master unit to the terminals of slave unit with
two wires. Then, connect the terminals of that slave unit to the terminals of
the next unit and so on until all units are connected. (The total cord length
of the remote controller and the connection among units should not ex-
ceed 500 metres.)

7.4. Systemsteuerung
» Zum Betrieb mehrerer Anlagen kann eine Fernbedienung verwendet werden.
Diese Funktion der Gruppensteuerung ermdglicht Ihnen, mehrere Anlagen (bis max.
50 Anlagen) mit der Fernbedienung als eine Gruppe zu steuern.

® AuBenanlage

Innenanlage Nr. 0 (Hauptanlage)

© Innenanlage Nr. 1

© Innenanlage Nr. 2

® Klemmen der Fernbedienung

® Fernbedienung

» Die Fernbedienung an die Klemme der Hauptinnenanlage der Gruppe (Anla-
ge Nr. 0) anschlieBen.

» Die Klemmen der Hauptanlage an die Klemmen einer untergeordneten Anla-
ge mit 2 Drahten anschlieBen. Dann die Klemmen dieser untergeordneten
Anlage an die Klemmen der nachsten Anlage etc. anschlieBen, bis alle Anla-
gen angeschlossen sind. (Die Gesamtkabelldnge der Fernbedienung ein-
schlieBlich des Anschlusses der Anlagen untereinander sollte 500 m nicht
liberschreiten.)

7.4. Controle du systeme
» Une seule commande a distance peut servir a controler plusieurs appareils.
Cette fonction de contréle groupé permet de faire fonctionner plusieurs appareils (maxi-
mum 50) en tant qu’un groupe et ce a I'aide d’une seule commande a distance.

® Appareil extérieur

Appareil intérieur No 0 (appareil principal)

© Appareil intérieur No 1

© Appareil intérieur No 2

® Terminaux de la commande a distance

® Commande a distance

» Raccorder la commande a distance au terminal de I'appareil intérieur princi-
pal du groupe (Appareil No 0).

» Raccorder les terminaux de I'appareil principal aux terminaux de I'appareil
asservi a I'aide de deux fils. Connecter ensuite les terminaux de cet appareil
asservi aux terminaux de I'appareil suivant et ainsi de suite jusqu’a ce que
tous les appareils soient raccordés. (La longueur totale du cordon de la com-
mande a distance et des connexions entre les appareils ne doit pas dépasser
500 meétres.)

7.4. Systemkontroll
P En fjarrkontroll kan anvéndas for att driva flera enheter.
Denna gruppfunktion gér att flera enheter (upp till 50) kan drivas med en fjarrkon-
troll.
® Utomhusenhet
Inomhusenhet Nr. 0 (huvudenhet)
© Inomhusenhet Nr. 1
®© Inomhusenhet Nr. 2
® Fjarrkontrollsuttag
® Fjarrkontroll

P Anslut fiarrkontrollen till uttaget pa gruppens huvudenhet inomhus (Nr. 0).

P Anslut uttagen pa huvudenheten till uttagen pa en underordnad enhet med
tva ledningar. Anslut sedan uttagen pa den underordnade enheten till utta-
gen pa nasta enhet och fortsatt tills alla enheterna anslutits. (den totala
sladdldangden pa fjarrkontrollen och anslutningarna mellan enheterna bér
ej dverstiga 500 meter.)

7.4. Besturing van het systeem
D Met één bedieningspaneel kunnen meer apparaten worden bediend.
Met deze groepsbesturingsfunctie kunt u diverse apparaten (maximaal 50) als één
groep met het bedieningspaneel bedienen.
® Buitenapparaat.
Binnenapparaat Nr. 0 (hoofdapparaat)
© Binnenapparaat Nr. 1
© Binnenapparaat Nr. 2
® Aansluitingen bedieningspaneel
® Bedieningspaneel

» Sluit het bedieningspaneel aan op het aansluitpunt van het hoofdapparaat
(Binnenapparaat nr. 0).

» Sluit de aansluitpunten van het hoofdapparaat met twee draden aan op de
aansluitpunten van het volgende, secundaire apparaat. Sluit vervolgens de
aansluitpunten van dit tweede apparaat aan op de aansluitpunten van het
derde apparaat, enzovoorts, tot alle apparaten zijn aangesloten. (de totale
snoerlengte van het bedieningspaneel en de aansluiting tussen de appara-
ten mag nooit meer dan 500 meter bedragen.)

7.4. Controllo del sistema
» Un solo comando a distanza & in grado di comandare piu sezioni.
Questa funzione di gruppo consente di far funzionare piu sezioni (fino ad un massi-
mo di 50) con un solo comando a distanza.
® Sezione esterna
Sezione interna N. 0 (unita principale)
© Sezione interna N. 1
© Sezione interna N. 2
® Morsetti del comando a distanza
(® Comando a distanza

» Collegare i comando a distanza al morsetto della sezione interna principale
(sezione N. 0).

» Collegare i morsetti della sezione principale ai morsetti della sezione su-
bordinata con due cavi. Collegare poi i morsetti di questa sezione subordi-
nata ai morsetti della sezione successiva e cosi via, fino a collegare tutte le
sezioni. (La lunghezza totale del cavo del comando a distanza e dei raccor-
di fra le sezioni non deve superare 500 metri.)
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7.4. Control del sistema
P Se puede utilizar un controlador remoto para manejar varias unidades.
Esta funcién de control de grupo le permite trabajar con varias unidades (un maximo
de 50) como un grupo con un solo controlador remoto.

® Unidad exterior

Unidad interior n® 0 (unidad principal)

© Unidad interior n® 1

® Unidad interior n® 2

(® Bornes del controlador remoto

® Controlador remoto

» Conecte el controlador remoto al borne de la unidad interior principal del
grupo (unidad n2 0).

» Conecte los bornes del la unidad principal a los bornes de la unidad subor-
dinada con dos cables. Luego conecte los bornes de esta unidad subordi-
nada a los bornes de la siguiente unidad y asi hasta que todas las unidades
estén conectadas. (La longitud total del cable del controlador remoto y la
conexion entre las unidades no puede superar los 500 metros.)

7.4. Controlo do Sistema
» Pode utilizar um unico controlador remoto para accionar varias unidades.
Esta fungéo de controlo de grupo permite operar, com um Unico controlador remoto,
multiplas unidades (maximo 50) em grupo.

® Unidade exterior

Unidade interior n° 0 (unidade principal)

© Unidade interior n° 1

©® Unidade interior n° 2

(® Terminais do controlador remoto

(® Controlador remoto

P Ligue o controlador remoto ao terminal da unidade interior do grupo prin-
cipal (Unidade n° 0)

P Ligue os terminais da unidade principal aos terminais da unidade subordi-
nada com dois fios. Em seguida, ligue os terminais dessa unidade subordi-
nada aos terminais da unidade seguinte, e assim sucessivamente até as
unidades estarem todas ligadas. (O comprimento total do fio do controlador
remoto e a ligacao entre as unidades nao deve exceder 500 metros.)

7.4. Systemstyring
» En fjernbetjening kan bruges til at styre flere enheder.
Denne funktion med gruppestyring giver Dem mulighed for at betjene flere enheder
(max. op til 50) som én gruppe med en fiernbetjening.
® Udendars enhed
Indenders enhed nr. 0 (hovedenheden)
© Indenders enhed nr. 1
© Indenders enhed nr. 2
® Fjernbetjeningsklemmer
® Fjernbetjening

» Forbind fiernbetjeningen til klemmen for hovedindendersenheden i grup-
pen (Enhed nr. 0).

» Forbind klemmerne pa hovedenheden til klkmmerne pa en underordnet
enhed med to ledninger. Forbind derefter klemmer pa den pagaeldende un-
derordnede enhed til klemmerne pa den nzaeste enhed o.s.v. indtil alle enhe-
der er tilsluttet. (Den samlede ledningslengde af fjernbetjeningen og for-
bindelsen mellem enhederne bor ikke overstige 500 meter.)

7.4. 'EAeyX0GQ CUOTAHATOG
P Mmopei va Xpnaoipomoicite éva TRAEXEIPIGTAPIO Yia Tn A€iToupyia TTOAA@V
Hovadwv.
H opadikn aut) Aettoupyia EAEYXOU, 0aG ETUTPETIEL VA XEIPICEOTE TIOAAEG HOVADES
(uEXPL 50 povadeg) oav pia opdda pe €va TNAEXEPLOTAPLO.
® EEwTepkn povada
Eowtepikr) povada ApiB. 0 (kevtpikn Hovada)
© Eowtepikn povada Apt. 1
© Eowtepiki povada Apt. 2
® Teppatikd MAEXEPLOTHPLOU
® TnAexelplomplo

P ZuvdéocTe TO THAEXEIPIOTAPIO PE TO TEPHATIKO TNG KEVTPIKAG ECWTEPIKAG
povadag (Movada Ap16. 0)

P ZuvdioeTe Ta TEPPATIKA TG KEVTPIKAG HOVASAG HE TA TEPHATIKA TWV EMPEPOUG
Hovadwv pe dUo Kakwdia. MeTd, ouvd£aeTe Ta TEPUATIKA KABE MIag EMIPEPOUG
HovAadag Ye Ta TEPUATIKA TG EMOPEVNG HOVADAG K.0.K. HEXPIG 6TOU ouvdeBoUV
OAeg o1 povadeq. (To ouVOAIKO PHAKOG TOU KaAwdiou oTo TNAEXEIPIOTHPIO,
OUNTIEPIAANBAVOHNEVOU TOU HAKOUG TWV KAAWJiwV peTagl Twv povadwyv, dev
npémnel va unepBaivel Ta 500 pétpa.)

7.4. Sistem Kontrolii
» Birden fazla uniteyi calistirmak igin tek bir uzaktan kumanda Unitesi
kullanilabilir.
Bu grup kontrol islevi, tek bir uzaktan kumanda Unitesiyle ¢ok sayida tnitenin (en
fazla 50 Uniteye kadar) grup halinde galistiriimasina imkan verir.
® Dis tnite
i¢ tinite No. 0 (ana tnite)
© g tinite No. 1
® g tinite No. 2
(® Uzaktan kumanda Gnitesi terminalleri
(® Uzaktan kumanda Unitesi

» Uzaktan kumanda (initesini grup ana ig iinitesinin (Unite No. 0) terminaline
baglayiniz.

P Ana linitenin terminallerini iki telle bagimli initenin terminallerine baglayiniz.
Sonra da o bagh (initenin terminallerini bir sonraki tinitenin terminallerine
baglayiniz ve tiim initeler baglanincaya kadar ayni sekilde devam ediniz.
(Uzaktan kumanda linitesi kordonu ile liniteler arasindaki baglantilarin
toplam uzunlugu 500 metreyi asmamalidir.)

7.4. YnpaBneHue cuctemom
» C nomowbio OAHOrO NyfbTa AUCTAHLUUOHHOIO YyNpaBfieHUA MOXHO
ynpaBnATb HECKONbKUMYU npubopamu.
[aHHaA yHKUMA rpynnoBoro yrnpasfeHnA No3BoNAeT ynpasnATb HECKONbKUMMN
npubopamm (MakcumyMm o 50 NnprbopoB), Kak OAHOW rpymnnon ¢ NOMOLLbIO OAHOIO
nynbTa AUCTaHLMOHHOIO ynpasBneHuA.
® Hapy>xHbin npuéop
BHyTpeHHwit npn6op No.0 (ocHoBHOW Npu6op)
© BHyTpeHHuii npubop No.1
©® BHyTpeHHui npucop No.2
® TepMuHanbl nynbTa AUCTAHUMOHHOO yNpaBneHna
® MynbT AMCTAHUMOHHOIO yrpaBneHna

» MNopcoeauHMTe NynbT AUCTAHLUOHHOrO ynpaBJfieHUA K TepMuHanam
ocHoBHoro npu6opa rpynnbi (Mpu6op No.0).

» MNoacoeauHUTe TepMMUHaNbl OCHOBHOro npubopa K TepMuHanam
HEOCHOBHOro Nnpubopa ¢ NoMoLbIo ABYX NPOBOAOB. 3aTeM noacoeanHUTe
TepMUHanbl HEOCHOBHOro npubopa K TepmuHanam cnepaytouiero
HeoCHOBHOro npu6opa u TaK aanee - noka Bce npuéopbl He 6yayT
coeauHeHbl. (O6wWwanA AnuHa WHypa NynbTa AUCTaHLMOHHOIO ynpaBreHua
W coeAuHeHuU meXxxay npubopamu He AoMKHa npeBlwaTb 500 MeTpoB.)
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» Remove all of the CN40 connectors from the indoor controller boards of
the slave units.
- N » Then, set the unit addresses of each unit. (Those addresses are also serv-
% @ ing as a part of the sequential starting timer.)
oNe = » According to the combination of switch settings, up to 50 units can be started
sequentially at one second intervals between 1 and 50 seconds.
®/ © SW2: All switches are set to OFF at the time the units are shipped from the factory.
® CN40: Should be removed from all units other than Unit No.0 (master unit).
SW2 SW8
J
» Alle CN40-Anschliisse von den Steuerpulten der Innenanlagen der nachge-
ordneten Anlagen abnehmen.
» Was nun noch zu tun bleibt, ist die Ansprache jeder einzelnen Anlage ein-
Setting unit address with SW2 switch zustellen. (Diese Ansprachen sind auch Teil der Startreihenfolge des Zeit-
ON schalters.)
ON H H » Je nach Kombination der Schaltereinstellungen kénnen bis zu 50 Anlagen
2/3/41/516 11213 516 nacheinander im Abstand von 1 Sekunde von 1 - 50 Sekunden gestartet
1:O0N 4:0N werden.

(ON after 1 second) (ON after 8 seconds) © SW2: Alle Schalter sind werksseitig auf OFF/AUS eingestell.

ON ON ® CN40: Sind von allen Anlagen auBer Anlage-Nr. 0 (Hauptanlage) zu entfernen.
1 3/4|5]6 11234

2:0N 5:0N

(ON after 2 seconds) (ON after 16 seconds)

N M Tellels™
112 415]6 1/2]3[415

3:ON 6:ON

(ON after 4 seconds) (ON after 32 seconds)

D Sur les appareils asservis, retirer tous les connecteurs CN40 des tableaux P Tag bort alla CN40-kontaktdon fran inomhusenheternas styrkort pa de un-
des contréleurs intérieurs. derordnade enheterna.

» Maintenant, il ne reste plus qu’a définir les numéros d’adresse de chaque P Nu aterstar enbart att stélla in adresserna fér varje enhet. (adresserna fung-
appareil. (Ces adresses servent également comme élément pour la mise en erar ocksa som en del av den sekventiella starttimern.)
route séquentielle du minuteur.) P Beroende pa kombinationen av instéllningarna pa brytaren kan upp till 50

» En fonction de la combinaison de réglage des commutateurs, jusqu’a 50 enheter startas i sekvens med 1 sekunds intervall fran 1 till 50 sekunder.
appareils peuvent étre démarrés en séquence a une seconde d’intervalle, © SW2: Alla brytare &r installda pa OFF vid leverans fran fabriken.
sur un laps de temps allant de 1 a 50 secondes. ® CN40: Bér tas bort fran alla enheter utom Nr. 0 (huvudenheten).
© SW2: Tous les commutateurs sont mis sur OFF (désactivés) a la sortie d'usine.
® CNA40: Doit &tre retiré de tous les appareils en dehors de 'appareil No 0 (appareil principal).

» Verwijder alle CN40-aansluitpunten uit de printplaatjes van de secundaire » Rimuovere tutti i connettori CN40 dai pannello di comando interni delle
binnenapparaten. sezioni subordinate.

» Nu hoeft u alleen nog maar de adressen van ieder apparaat in te stellen. » Ora, non rimane altro da fare che impostare gli indirizzi di ciascuna unita.
(deze adressen worden tevens gebruikt voor het na elkaar inschakelen met (Questi indirizzi sono inoltre utili per quanto riguarda il timer di avviamento
behulp van de timer.) sequenziale.)

» Overeenkomstig de combinatie van instellingen van de schakelaars kun- » Conformemente alla combinazione delle impostazioni eseguite, & possibile

nen maximaal 50 apparaten telkens één seconde na elkaar worden gestart,
van 1 t/m 50 seconden.

© SW2: het apparaat wordt geleverd met alle schakelaars op OFF.

® CN40: moet uit alle apparaten behalve apparaat nr. 0 (hoofdapparaat) worden verwijderd.

avviare sequenzialmente fino a 50 unita, ad intervalli di un secondo, fra1 e

50 secondi.

© Swa2: Tutti gli interruttori sono impostati su OFF (SPENTO) al momento della spedizione
dallo stabilimento.

@ CN40: Deve essere rimosso da tutte le sezioni, ad eccezione della principale.
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» Quite todos los conectores CN40 de los cuadros del controlador interior,
de las unidades secundarias.

» Ahora lo unico que hay que hacer es fijar las consignas de cada unidad.
(Estas consignas también serviran como parte del temporizador secuencial.)

» Segun las combinaciones del interruptor, se pueden poner en marcha has-
ta 50 unidades secuencialmente a intervalos de un segundo, entre 1 y 50
segundos.
© SW2: Todos los interruptores estan en la posicion OFF al salir de fabrica.
® CN40: Se tiene que retirar de todas las unidades excepto de la unidad n® 0 (unidad princi-

pal).

P Retire todos os conectores CN40 dos quadros do controlador remoto das
unidades subordinadas.

P Agora, tudo o que falta fazer é regular os circuitos individuais de cada uni-
dade (Estes circuitos servem também de temporizador de arranque
sequencial.)

» De acordo com a combinacéo das regulagdes do interruptor, é possivel
iniciar sequencialmente um maximo de 50 unidades com um segundo de
intervalo entre 1 e 50 segundos.
© SW2: Todos os interruptores estao na posicado OFF a saida da fabrica.
® CN40: Deve ser eliminado de todas as unidades que nao sejam a Unidade n° 0: (Unidade

principal).

D Fjern alle CN40 forbindelserne fra de indenders styrekort pa de underord-
nede enheder.

D Det eneste, der nu mangler at blive gjort, er at indstille enhedsadresserne
pa hver enhed. (Disse adresser tjener ogsa som en del af tidsrelzeet til se-
kventiel start.)

P | overensstemmelse med kombinationen af kontaktindstillinger, kan op til
50 enheder startes sekventielt med et sekunds interval mellem 1 til 50 se-
kunder.
© SW2: Alle kontakter er, nar de forlader fabrikken, indstillet til OFF
(® CN40: Skal fiernes fra alle enheder bortset fra enhed nr. 0 (hovedenheden).

P BydAete 6Aoug Toug ouvdeTripeg CN4O amd Ta TAPTTAQ eAéyXou OAWV TWV

EMPEPOUG ECWTEPIKWV HOVASWV.

P Thpa, To p6VO TTOU PEVEI VA KAVETE €ival va puBpioeTe TIG SIEUBUVOEIG KABE

piag povadag. (O1 dicubuvoeiq autég xpnolgomoloUvTal, €Miong, amd Tov
XPOVOUETPNTA Yia Tn ocipd mou 0’akoAouBeital 6Tav BETeEl TIG HOVADEG OF
AeiToupyia.)

P Avaloya pe To ouvduaopd Tng pUBHIONG TTOU YIiVETAI 0TOUG SIAKOTITEG, HTTOPET

v’apxige1 Siadoxika n Aeiroupyia o 50 povadeg (HEYIOTOG ap1BpoG), pe Siagopa

Xpovou oTnv ekkivnon Toug 1 deutepoAénTou, 1 £éwg 50 deutepOAemTa.

© SW2: 'Otav oL Hovadeg Pelyouv amod TO €PYOOTAOLO, QUTOG O BlAKOMING eival
pubpiopevog ot B€on OFF (kAeloTog).

® CN40: Mpérnet va Byaivel and dAeq TG Hovadeq ekToG amd ™ Movada Apl. 0:
(Kevtpiki Movada).

» Bagimli unitelerin i¢ tinite kontrol devre levhalarindaki CN40 konektérlerinin
hepsini ¢ikariniz.

P Simdi yapilacak tek sey her unitenin linite adreslerini diizenlemekten
ibarettir. (Bu adresler, ayni zamanda, sirali calistirma saat diizeninin bir
parcasini olustururlar.)

» Anahtar degerlerinin bilesimine gére sayilari 50’ye varan Unite 1 - 50 saniye
araliklarla sirayla caligtirilabilirler.
© SW2: Cihaz fabrikadan sevkedildiginde tiim anahtarlar OFF (kapali) durumdadir.
® CN40: Unite No. 0 (Ana Unite) disinda diger tiim tnitelerden gikariimaldir.

» Ypanute Bce coeauHuHTenu CN40 co WMTOB ynpaBrieHUA HEOCHOBHbIX
BHYTPEHHUX Npubopos.
P 3atem ycTaHoBMUTe agpec Kaxaoro npubopa. ([laHHble agpeca Takxke
cry>aT 4acTblo nocrefoBaTeNIbHOro TaiMepa 3anycka.)
» B 3aBMCMMOCTM OT KOM6MHALMK YCTaHOBOK NepeKsiioyaTeneil, BO3MOXEH
nocnepoBaTenbHbIi 3anyck Ao 50 NpM6opoB ¢ MHTepBaniom B OAHY CEKYHAY
B npomeXxyTke ot 1 ao 50 cekyHA.
@ SW2: Bce nepeknto4atenu Ha MOMEHT MOoCTaBKKU anﬁOpOB C 3aBoga-nsrotosutena
ycTaHoBneHbl Ha OFF (BbIKI).
® CN40: [lomkHbl 6bITb yaaneHsl co Bcex Npubopos 3a ucknodeHnem Mpubopa No.O
(ocHoBHo Npubop).
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7.5. Switch setting for high ceiling or at the time of

changing the number air outlets
In this unit, the volume and speed of airflow can be adjusted by setting the switches
(SW8) on the indoor controller board.

Sw2

SW8

PLH-3 Standard High ceiling @ | High ceiling @
SW8-1,2 | SW8-1 OFF SWs8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 direction SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 27m 3.0m 35m
3 direction | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3.0m 33m 35m
2 direction SW8-3 ON, SW8-4 ON 3.3m 35m -
PLH-4,5,6 Standard High ceiling @ | High ceiling @
SW8-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 direction SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3.6m 42m
3 direction SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3.6m 4.0m 4.2m
2 direction SW8-3 ON, SW8-4 ON 4.0m 4.2m -

7.5. Schaltereinstellung fiir hohe Decken oder zum Zeitpunkt

der Anderung der Anzahl der LuftauslaBéffnungen
Bei dieser Anlage kdnnen Menge und Geschwindigkeit des Luftstroms durch Ein-
stellen der Schalter (SW8) auf der Adressenschalttafel angepaBt werden.

PLH-3 Standard Hohe Decke () | Hohe Decke @
SW8-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 Richtung | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 27m 3,0m 3,5m
3 Richtung | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,0m 3,3m 35m
2 Richtung | SW8-3 ON, SW8-4 ON 3,3m 35m -
PLH-4,5, 6 Standard Hohe Decke () | Hohe Decke @
Swse-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 Richtung | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m
3 Richtung SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 4,0m 42m
2 Richtung SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42m -

7.5. Réglage du commutateur pour haut plafond ou en

cas de modification du nombre de sorties d’air
Dans cet appareil, le volume et la vitesse du flux d’air peuvent étre ajustés en réglant

les interrupteurs (SW8) sur la carte des adresses.

7.5. Instéllning fér hoga tak eller da antalet luftutlopp

éndras
P& denna apparat kan luftflédets volym och hastighet justeras genom att strém-
brytarna (SW8) pa styrkortet pa inomhusenheten andras.

PLH-3 Standard Haut plafond @ | Haut plafond @ PLH-3 Standard Hégt tak @ Hégt tak @
SW8-1,2 | SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON SW8-1,2 | SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 sens SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 3,0m 35m 4 riktningar | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 3,0m 35m
3 sens SW8-3 ON, SW8-4 OFF 30m 33m 35m 3 riktningar | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 30m 3,3m 35m
2 sens SW8-3 ON, SW8-4 ON 33m 35m - 2 riktningar | SW8-3 ON, SW8-4 ON 33m 35m -
PLH-4,5, 6 Standard Haut plafond @ | Haut plafond @ PLH-4,5, 6 Standard Hégt tak @ Hégt tak @
SW8-1,2 | SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON SW8-1,2 | SW8-1 OFF SWs8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 sens SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m 4 riktningar | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m
3 sens SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 40m 42m 3riktningar | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 4,0m 42m
2 sens SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 4.2m - 2 riktningar | SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 4,2m -

7.5. Instellen van schakelaars voor hoge plafonds of

bij wijziging van het aantal luchtuitlaten
U kunt bij dit apparaat de grootte en de snelheid van de luchtstroom aanpassen met
behulp van de schakelaars (SW8) op de printplaat voor de adressen.

7.5. Impostazione dell’interruttore in funzione dell’al-
tezza del soffitto od in occasione della modifica

del numero di uscite dell’aria
In questa unita, il volume e la velocita della portata d’aria possono essere regolati

PLH-3 Standaard Hoog plafond @ |Hoog plafond @
SW8-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SwW8-2 OFF SW8-2 ON
4 richtingen | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 3,0m 35m
3richtingen | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,0m 3,3m 35m
2richtingen | SW8-3 ON, SW8-4 ON 3,3m 3,5m -
PLH-4,5, 6 Standaard Hoog plafond @ |Hoog plafond @
SwW8-1,2 SW8-1 OFF SwW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 richtingen | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m
3richtingen | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 4,0m 42m
2richtingen | SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42m -

mediante gli interruttori (SW8) del pannello degli indirizzi.

PLH-3 Standard Soffitto alto @ | Soffitto alto @
SW8-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 direzioni SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 30m 35m
3 direzioni SW8-3 ON, SW8-4 OFF 30m 3,3m 35m
2 direzioni SW8-3 ON, SW8-4 ON 33m 35m -
PLH-4,5, 6 Standard Soffitto alto @ | Soffitto alto @
Swe-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 direzioni SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 36m 4,2m
3 direzioni SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 4,0m 42 m
2 direzioni SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42m -
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7.5. Ajuste del interruptor para techo alto o en el mo-

mento de cambio del numero de salidas de aire
El volumen y la velocidad de la corriente de aire de esta unidad se pueden ajustar
mediante los interruptores (SW8) del panel de direcciones.

7.5. Regulacao do interruptor para tecto alto ou para

quando se muda o numero de saidas de ar
Nesta unidade, o volume e a velocidade do fluxo de ar podem ser ajustados pela
regulagédo dos interruptores (SW8) no quadro de enderecos.

PLH-3 Estandar Techo alto D Techo alto @ PLH-3 Standard Tecto alto @D Tecto alto @
SW8-1,2 | SW8-1 OFF SW8-1 ON SWs8-1 ON SW8-1,2 | SW8-1 OFF SWs-1 ON SWs8-1 ON
Sws-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON Sws-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 direcciones | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 3,0m 35m 4 direcgoes | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 3,0m 35m
3 direcciones | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,0m 3,3m 35m 3 direcgoes | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,0m 3,3m 35m
2 direcciones | SW8-3 ON, SW8-4 ON 3,3m 35m - 2 direcgoes | SW8-3 ON, SW8-4 ON 3,3m 35m -
PLH-4,5,6 Estandar Techo alto @ | Techo alto @ PLH-4,5,6 Standard Tecto alto @ Tecto alto @
Swe-1,2 SwW8-1 OFF Sws-1 ON SW8-1 ON Swe-1,2 Sw8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 direcciones | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m 4 direcgbes | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m
3 direcciones | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 40m 42m 3 direccoes | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,6m 4,0m 42m
2 direcciones | SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42m - 2 direcgbes | SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42m -

7.5. Indstilling af kontakter, hvis der er hgijt til loftet,

eller nar antallet af luftafgange sendres
| denne enhed kan luftstremmens volumen og hastighed justeres ved at indstille
kontakterne (SW8) pa det indenders styrepanel.

7.5. PUOuion d1akomT@V Yia uPnAé taBavi i Katd thv

aAAayn Tou apifpoU €£60wv Tou agpa
2’auty ) povdada, n moodmTa Kal n TaxUumTa Pong Tou agépa propouv va
pubuiCovTtal ye avaloyn TPooappoyn Twv dleubuvoewv dlakomTwy (SW8) omv

KAPTA NAEKTPOVIKOU UTIOAOYLOTH.

PLH-3 REN S&:”:‘Z"F‘F S"\'Zg '1‘";(’3 :\73;":"0% PLH-3 STavTapT | YUnho tapavt @ | YUnho tapavt @
SWs-3,4 | sws20FF | sws20FF SWs-2 ON SWE1.2 | SWE1OFF | SWE1 ON SWE-1 ON
: SW8-34 SW8-2 OFF | Sw8-2 OFF | Sws-2ON

4 retninger | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 27m 30m 35 m 4 xatevBuvon | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF| 2,7 . 30 1. 35 1.
3 retninger | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,0m 3,3m 3,5m 3 Kate0Buvon | SW8-3 ON, SW8-4 OFF B 351 351
2retninger | SW8-3 ON, SWE-4 ON 33m 35m - 2 kateGBuvon | SW8-3 ON, SW8-4 ON 33 . 351 -
PLH4,5 6 Sweiz Saznf?)rsF S|_\|/€jst I:f;(ﬁ ;‘;i::ﬂo(?\‘ PLH-4, 5, 6 Stavrapt YYnA6 tagavi @ | YynAo taBavt @
SW8-3.4 _ | SWs2OFF | SW820FF | Sws20ON SW8-12 | SWE1OFF | SWE1ON | SWETON

: SW8-34 SW8-2 OFF | SwW8-2 OFF | Sws-2 ON
4 retninger | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m 4 xate0Buvon | SWB-3 OFF, SW8-4 OFF 320 361 e
S retninger | SW8-3 ON, SWE-4 OFF 86m 40m 42m 3 rateuBuvon | SW8-3 ON, SW8-4 OFF | 3,6 . 40 1. 42
2 retninger | SW8-3 ON, SW8-4 ON 40m 42m - 2 kateBuvon | SW8-3 ON, SW8-4 ON 40w 42 -

7.5. Yiiksek tavan i¢in veya hava cikislarinin sayisinin

degistirilmesi sirasinda anahtar diizenlemeleri
Bu Unitede hava akiminin hacmi ve hizi adres levhasindaki anahtarlari (SW8)
dlzenleyerek ayarlanabilir.

PLH-3 Standart Yiksek tavan () | Yiksek tavan @
Sws-1,2 Sw8-1 OFF Sws-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 yoén SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 3,0m 35m
3yoén SW8-3 ON, SW8-4 OFF 3,0m 33m 35m
2yoén SW8-3 ON, SW8-4 ON 3,3m 3,5m -
PLH-4,5,6 Standart Yiiksek tavan ) | Yiksek tavan @)
SWs-1,2 SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SwW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 yoén SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6m 42m
3yén SW8-3 ON, SW8-4 OFF 36m 4,0m 42 m
2yén SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42m -

7.5. YcTaHOBKa nepekJsitodaTeniei npu BbICOKOM
MOTOJIKe UIIU NPU UMEHEHUU YUCcia BbIXOA0B

Bo3ayxa
B aaHHOM npubope cKopocTb M 06bEM BO3AYLLHOTO MOTOKa MOTYT pPerynimpoBatbea
yCTaHOBKOW nepekntoyarenen (SW8) Ha agpecHou nnare.

PLH-3 CraHpapT Boicokui notonok (D | Bbicokuii noTonok @
SW8-1,2 | SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 Hanpaenexua | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 2,7m 30m 35Mm
3 Hanpaenexna | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 30m 33m 35m
2 Hanpaenenna | SW8-3 ON, SW8-4 ON 3,3m 3,5Mm -
PLH-4,5,6 CraHpapT Boicokuii notonok (D | Beicokwii notonok (@
SW8-1,2 | SW8-1 OFF SW8-1 ON SW8-1 ON
SW8-3,4 SW8-2 OFF SW8-2 OFF SW8-2 ON
4 Hanpaenexna | SW8-3 OFF, SW8-4 OFF 32m 3,6Mm 42 m
3 Hanpasnenna | SW8-3 ON, SW8-4 OFF 36m 4,0m 42m
2 Hanpagneua | SW8-3 ON, SW8-4 ON 4,0m 42 m -
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8.1. Before test run

p After installation of indoor and outdoor units, and piping and electric wir-
ing work, re-check that the unit is free from leaks of refrigerant, loosened
connections, and incorrect polarity.

» Measure an impedance between the power supply terminal block (L, N, @)
on the outdoor unit and the ground with a 500 V Megger and check that it is
equal to or greater than 1.0 MQ.

(*) Never apply any voltage to the both terminal blocks for the indoor and
outdoor unit connection (1, 2, 3) and the remote controller (1, 2).

8.1. Vor dem Testlauf

» Nach Installation der Innen- und AuBenanlagen, der Rohrleitung und nach
Vornahme der elektrischen Verdrahtung, nochmals vergewissern, daB kein
Kaéltemittelaustritt, keine lockeren Elektroanschliisse und keine falsche
Polaritét vorliegen.

» Die Impedanz zwischen Klemmleiste der Stromversorgung (L, N, @) an der
AuBenanlage und der Erdung mit einem 500V Isolationspriifer messen und
vergewissern, daB sie gleich oder gréBer als 1,0MQist.

(*) Niemals Spannung an die Klemmleisten der Anschliisse der Innen- und
AuBenanlage (1, 2, 3) und der Fernbedienung (1, 2) anlegen.

8.1. Avant la marche d’essai

» Aprés avoir installé les appareils intérieur et extérieur, et avoir effectué I'ins-
tallation électrique et de la tuyauterie, revérifier qu’il n’y a aucune fuite de
réfrigérant, que les connexions ne se sont pas détendues et que la polarité
est correcte.

» Mesurer une impédance entre le bloc de sortie de I’alimentation électrique
(L, N, D) de I'appareil extérieur et la terre a I'aide d’'un mégohmmétre 500V
et vérifier qu’elle est d’au moins 1,0 MQ.

(*) Ne jamais appliquer de voltage aux blocs de sortie des appareils inté-
rieur et extérieur (1, 2, 3) et la télécomamnde (1, 2).

8.1. Innan provkérningen

» Efter installation avinom- och utomhusenheter, rérledningar och elledningar,
bor man aterigen kontrollera att enheten &r fri fran lackor, 16sa anslutningar
och att polariteten observerats.

» Mit impedansen mellan natstromskopplingsplinten (L, N, @) pa utomhus-
enheten och jorden med en 500 V Megger och kontrollera att den &r lika
med eller hégre &n 1,0 MQ.

(*) Tillfor aldrig spanning till kopplingsplintarna for anslutning av inom-
och utomhusenheten (1, 2, 3) och fjarrkontrollen (1, 2).

8.1. Voordat u gaat proefdraaien

» Nadat u het binnen- en buiten-apparaat heeft gemonteerd en klaar bent met
de leidingmontage en de elektrische bedrading, controleer dan nogmaals
dat er geen koelmiddel lekt, dat er geen aansluitingen los zitten en dat de
polariteit correct is.

» Gebruik een 500 V weerstandsmeter om te controleren dat de weerstand
tussen het aansluitblok voor de stroomvoorziening (L, N, () van het buiten-
apparaat en de aarding tenminste 1,0 MQ is.

(*) Zet nooit spanning op de aansluitblokken die de aansluiting tussen het
binnen- en buiten-apparaat (1, 2, 3) en de afstandsbediening (1 en 2)
verzorgen.

8.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamen-

to

» Dopo aver installato le sezioni interne ed esterne, effettuato il collegamen-
to delle tubazioni e dei cablaggi, controllare ancora una volta che non vi
siano perdite di refrigerante, collegamenti allentati e che la polarita sia cor-
retta.

» Misurare il valore dell’'impedenza fra il blocco terminale di alimentazione (L,
N, @) della sezione esterna e la massa con un megaohmmetro da 500V,
controllando che questo sia superiore o uguale a 1,0 MQ.

(*) Evitare di alimentare i blocchi terminali del collegamento delle sezioni
interna ed esterna (1, 2, 3) e del comando a distanza (1, 2).



& 8. Prueba de funcionamiento
8. Afprovning

8. Calisma testi

8. BbinosnHeHue ucnbiTaHUA

8. Ensaio
8. AoKIJaoTIKA AsiToupyia

8.1. Antes de realizar las pruebas

» Después de instalar las unidades interior y exterior y de haber instalado las
tuberias y los cables, vuelva a comprobar que no hay fugas de refrigerantes.
conexiones flojas o polaridad incorrecta.

» Mida laimpendencia entre el bloque de terminales (L, N, @) de la fuente de
alimentacion de las unidades y el suelo con un megaéhmetro de 500 V y
compruebe que sea mayor o igual a 1,0 MQ.

(*) No aplique nunca ningtin voltaje a ambos bloques de terminales de la
conexion de la unidad interior y exterior (1, 2, 3) ni del control remoto
1,2).

8.1. Antes do ensaio

P Apos a instalacao das unidades interior e exterior e do trabalho de tubagem
e da cablagem eléctrica, verifique novamente se ha fugas de refrigerante,
se ha conexdes soltas e se a polaridade é correcta.

» Meca a impedancia entre o bloco terminal da fonte de alimentacédo (L, N,
@) nas unidades e no solo com um meghémetro de 500 V e verifique se é
igual ou superior a 1,0 MQ.

(*) Nunca aplique qualquer voltagem aos dois blocos terminais da ligacao
das unidades interior e exterior (1, 2, 3) e do controlo remoto (1, 2).

8.1. For afprovning

» Efter installationen af de indenders og udenders enheder samt ror- og ka-
belforing, kontrolleres igen, at enheden ikke har koleveeskelaekager, lose
forbindelser eller forkert polaritet.

» Mal impedansen mellem stromforsyningens terminalklemme (L, N, @) pa
den udendeors enhed og stel med en 500V isolationsmaler og kontrollér, at
den er storre end eller lig med 1,0 MQ.

(*) Seet aldrig spaending pa begge terminalklemmer til tilslutning af de in-
dendors og udendors enheder (1, 2, 3) og fjernbetjeningen (1, 2).

8.1. Mpiv amé Tn dokIyaoTIKA AsiToupyia

P MeTa TnV £YKATAOTAON TNG EOWTEPIKAG KAI TG EEWTEPIKAG HOVABAG KAl apou
TEAEIWOETE TIG EPYACie§ KAAWDiWONG Kal GWAAVWONG, EAEYEETE TIAAI YIa TUXOV
31app0o£G PUKTIKOU UYpoU, Yia XaAapEég ouvdEOEIG Kal Yia TUXOV AavOaouévn
moAIKOTNTA.

P XpnoipomoIRosTe £va pEY@UETPO Taong 500V yia va eAEYEETe 6TI N avTioTaon
HeTa&U TwV TEPHATIKWV TNG NAEKTPIKAG mapoxng (L, N, @) oTNV eEWTEPIKN
Hovada kai TnG yeiwong givai ion i peyaAutepn Tou 1,0 MQ (peyawp).

(*) Aev Ipémel MOTE va eKTEAEGETE QuTh TN JoKIUR, SnAadn va cuvdEaeTe pe
peUHA OTTOIAGBATIOTE TAONG, OTIG CUVBEOEIG TEPUATIKWV TG ECWTEPIKAG
Kal eEEwTePIKAG Hovadag (1, 2, 3) kai oto ThAexeIpioTApIo (1, 2).

8.1. Isletme testinden 6nce

» ic uiniteyi ve dis iiniteyi monte edip boru ve kablo tesisatlarini yaptiktan
sonra linitede sogutucu sizintisi, gevsek baglanti ve yanhs polarite
olmamasini saglamak i¢in tekrardan kontrol ediniz.

» Dis Unitedeki giic kaynagi terminal bloku (L, N, D) ile toprak arasindaki
empedansi 500 V’luk bir Megger ile él¢iiniiz ve 1,0 MQ esit veya daha yiliksek
oldugunu saptamak uizere kontrol ediniz.

(+) I¢ Ginite ve dis iinite baglantilari igin her iki terminal blokuna (1, 2, 3) ve
uzaktan kumanda Unitesine (1, 2) asla voltaj uygulamayiniz.

8.1. MNMepepn NPO6HLIM NPOroHOM
» lMepen ycTaHOBKOI BHYTPEHHEr0O U HAPY>KHOTO NPUGOPOB, NPOBOAKON TPY6
1 NpoBOAOB, NpoBeAUTE NOBTOPHYIO NPOBEPKY Ha OTCYTCTBME B Npubope
yTeUYKM XxnapareHTa, cnabbix coeAMHEHUN U HENPaBUIIbHON MONIAPHOCTHU.
P> N3mepbTe conpoTUBNEHUE MeXAY GNIOKOM TepMUHANOB UCTOYHUKA
anektponutaHuAa (L, N, @) Ha Hapy>HOM npubope ¥ 3a3emyieHUEM C
ncnonb3oBaHuem 500-BONbTHOro Merrepa u ybeautecb Y4To OHO paBHAETCA
unu npesbiwaet 1,0 MQ.
(*) 3anpewaeTtcAa nopayYa HanpAXXeHUA Ha coeAuMHeHMA 6n0KOB
TepMUHanoB KaK BHYTPEHHero, Tak n Hapy>kHoro npubopa (1, 2, 3), a
Tak>)xe nysibTa AUCTaHUMUOHHOro ynpasneHus (1, 2).
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8.2. Test run procedures
Operating procedures
@ Turn on the main power supply.
While the room temperature display on the remote controller reads “CENTRALLY
CONTROLLED?”, the remote controller is disabled. Turn off the “CENTRALLY CON-
TROLLED” display before using the remote controller.
® Press “TEST RUN” button twice.
® The “TEST RUN” indicator should light up.
® Press (I_| & O L2 ()] button.
Cooling/drying mode: Cool air should start to blow.
Heating mode: Warm air should start to blow (after a while).
® Press S button.
Check for correct motion of auto-vanes.
® Check the outdoor unit fan for correct running.
® Press the “ON/OFF” button to reset the test run in progress.
» The test run will be automatically shut down after two hours in response to the
AUTO STOP setting of two hours on the timer.
» During the test run, the room temperature display shows the indoor unit pipe
temperature code (see page 82).

8.2. Testlaufverfahren

Betriebsablaufe

@ Netzstrom einschalten.
Wahrend die Raumtemperaturanzeige auf der Fernbedienung “CENTRALLY
CONTROLLED/ZENTRAL GESTEUERT” anzeigt, ist die Fernbedienung ausge-
schaltet. Die Anzeige “CENTRALLY CONTROLLED/ZENTRAL GESTEUERT" vor
Benutzung der Fernbedienung ausschalten.

@© Die Taste “TEST RUN” zweimal driicken.
® Die Anzeige “TEST RUN” leuchtet auf.

® Die Taste [ I_| ¢ O £ (D) driicken.
Kuhlen/Trocknen: Kaltluft wird ausgeblasen.
Heizen: Warmluft wird ausgeblasen (nach einer Weile).

@ Die Taste < driicken.
Einwandfreie Bewegung der Automatikschieber tiberpriifen.

® Geblase der auBenanlage auf einwandfreien Lauf Gberprifen.

® “ON/OFF”’(NETZSTROM EIN/AUS)-Taste driicken, um den in Gang befindlichen
Testlauf in die Grundeinstellung zurlickzuschalten.

« Der Testlauf schaltet sich nach zwei Stunden als Reaktion auf die AUTO STOP-
Einstellung von zwei Stunden im Zeitschalter aus.
» Wahrend des Testlaufs zeigt die Raumtemperaturanzeige den Temperaturcode

der Rohrleitung der Innenanlage (siehe Seite 82).

8.2. Méthodes de marche d’essai

Méthodes d’opération

@ Activer I'alimentation secteur.
Lorsque I'écran d’affichage de la température ambiante de la télécommande af-
fiche “CENTRALLY CONTROLLED?” (contréle central), la télécommande est dé-
sactivée. Eteindre I'affichage “CENTRALLY CONTROLLED” (contréle central)
avant d'utiliser la télécommande.

@ Appuyer sur le bouton “TEST RUN” deux fois.
® Le voyant “TEST RUN” devrait s’allumer.

® Appuyer sur le bouton [ [_| ¢ O £X ().
Mode Rafraichissement/Asséchement: De I'air frais commencera a s’échapper.
Mode chauffage: De I'air chaud commencera a s’échapper (au bout d’'un moment).

@ Appuyer sur le bouton R~
Vérifier que les ailettes automatiques bougent proprement.

® Vérifier que le ventilateur de I'appareil extérieur marche correctement.

® Appuyer sur le bouton “ON/OFF” pour reprogrammer la marche d’essai en cours.

« La marche d’essai s’arrétera automatiquement au bout de deux heures, selon la
programmation AUTO STOP de deux heures du minuteur.
« Pendant I'essai de fonctionnement, I'affichage de la température ambiante indique

le code de température de la tuyauterie de I'appareil intérieur (voir la page 82).

8.2. Provkdrningen
Driftsprocedurer
@ Sla pa natstrémstillférseln.
Né&r rumstemperaturdisplayen pa fjarrkontrollen visar “CENTRALLY
CONTROLLED?” (centralt styrd), ar fjarrkontrollen bortkopplad. Stang av “CENT-
RALLY CONTROLLED?” (centralt styrd)-displayen innan fjarrkontrollen anvéands.
® Tryck pa “TEST RUN” tvéa ganger.
® Indikatorn “TEST RUN” bor tandas.
® Tryckpa (I 4p O 52O
Avkylnings-/torkningslége: Kalluft ska bérja stromma.
Varmelage: Varmluft ska bérja stromma (efter en stund).
® Tryck pafs.
Kontrollera att de automatiska spjéllen ror sig réatt.
® Kontrollera att utomhusenhet flakt fungerar korrekt.
® Tryck pa “ON/OFF” fér att nollstélla provkérningen.
» Provkérningen stangs automatiskt av efter tva timmar pa grund av timer-
instéliningen AUTO STOP.
+ Under testkdrningen visas temperaturkoden fér inomhusenhetens rérledning (se
sida 82) i teckenfonstret fér rumstemperaturvisning.

8.2. Procedure voor proefdraaien

Bedieningsprocedure

@ Zet de hoofdschakelaar aan.
Als de kamertemperatuur op de display van de afstandsbediening op “CENTRALLY
CONTROLLED” (CENTRAAL BESTUURD) staat, doet de afstandsbediening het
niet. Zet de “CENTRALLY CONTROLLED” (CENTRAAL BESTUURD)-display af
voordat u de afstandsbediening gebruikt.

® Druk tweemaal op de “TEST RUN"-toets.
® Het ‘TEST RUN'-controlelampje moet gaan branden.

® Druk op de ([_| ¢ O £t () )-toets.
Koel-/droogstand: er moet nu koele lucht uitkomen.
Verwarmingsstand: er moet nu warme lucht uitkomen (na een poosje).

@ Druk op de R~-toets.
Controleer of de schotjes correct heen en weer bewegen.

® Controleer of de ventilator van het buitenapparaat goed werkt.

® Druk op de “ON/OFF”-toets om het proefdraaien weer in te stellen.

« Het proefdraaien schakelt na twee uur automatisch uit. Dit gebeurt omdat de
‘AUTO STOP’-stand op de timer op twee uur staat.
« Tijdens het proefdraaien verschijnt in de display voor de binnentemperatuur de

code voor de temperatuur van de binnenleidingen (zie pagina 82).

8.2. Procedure per la prova di funzionamento

Procedure operative

@ Accendere linterruttore di alimentazione principale.
Quando il display della temperatura ambiente del comando a distanza visualizza
“CENTRALLY CONTROLLED” (CONTROLLATO CENTRALMENTE), il coman-
do a distanza é disattivato. Occorre far sparire questo messaggio prima di poter
usare il comando a distanza.

@ Premere per due volte il pulsante “TEST RUN”.
® La spia “TEST RUN” (PROVA DI FUNZIONAMENTO) si illuminera.

® Premere il pulsante [ [_| & O £ ).
Modalita di raffreddamento/deumidificazione: viene soffiata I'aria fredda.
Modalita di riscaldamento: viene soffiata I'aria calda (dopo un certo periodo).

@ Premere il pulsante 7.
Controllare il corretto movimento delle alette automatiche.

® Controllare il corretto funzionamento del ventilatore della sezione esterna.

® Premere il pulsante “ON/OFF” per ripristinare la prova di funzionamento.

« La prova di funzionamento verra disattivata automaticamente dopo due ore, con-
formemente all’avvenuta impostazione di due ore con la procedura AUTO STOP.
+ Durante la prova di funzionamento, il display della temperatura ambiente visualizza

il codice di temperatura della tubazione della sezione interna (vedere pagina 82).
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8.2. Procedimientos para la realizacion de pruebas

Procedimientos operativos

@ Encienda la fuente de alimentacion principal.
Mientras el indicador de temperatura de la habitacién indique “CENTRALLY
CONTROLLED” (controlado centralmente), el control remoto esté desconectado. Es-
pere a que se desactive el indicador “CENTRALLY CONTROLLED” (controlado cen-
tralmente) antes de usar el control remoto.

@ Pulse el boton “TEST RUN” dos veces.
® Debera encenderse el indicador “TEST RUN”

® Pulse el boton (|_| & -0 LX)
Modo de refrigeracion / secado: Debe empezar a salir aire frio.
Modo de calefaccién: Debe empezar a salir aire caliente (después de un rato).

@ Pulse el boton .
Comprueba el movimiento correcto de las paletas automaticas.

® Comprobacion del correcto funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.

® Pulse el botén “ON/OFF” para reinicializar el proceso de realizacién de pruebas en
marcha.

« El proceso de realizaciéon de pruebas se parara automaticamente a las dos horas, en
respuesta al periodo de dos horas establecido para el valor AUTO STOP del tempori-
zador.

Durante el proceso de pruebas, el indicador de la temperatura de la habitaciéon mostra-
ra el codigo de temperatura de la tuberia de la unidad interior (consulte la pagina 83).

8.2. Instrucdes de ensaio

Instrucdes de funcionamento

@ Ligue a fonte de alimentagao.
Enquanto o visor de temperatura ambiente do controlo remoto indicar
“CENTRALLY CONTROLLED* (controlado centralmente), o controlo remoto esta
desactivado. Desligue o visor “CENTRALLY CONTROLLED* (controlado central-
mente) antes de utilizar o controlo remoto.

@ Carregue duas vezes no botdo “TEST RUN”.
® O indicador “TEST RUN” acende.

® Carregue no botzo (|_| s O £x ).
Em modo de arrefecimento/secagem: devera comegar a soprar ar frio.
Em modo de aquecimento: devera comecar a soprar ar quente (apds algum tempo).

@ Carregue no botao .
Verifique se o movimento das valvulas automaticas é correcto.

® Verifique se ventoinha da unidade exterior funciona correctamente.

® Carregue no botao “ON/OFF” para reactivar o ensaio.

» O ensaio parara automaticamente apés duas horas na sequéncia da regulagdo
AUTO STOP de duas horas no temporizador.
+ Durante a operagao de teste, o visor da temperatura ambiente mostra o cédigo

da temperatura da tubagem da unidade interior (ver pagina 83).

8.2. Afprovningsprocedurer
Betjeningsprocedurer
@ Teend for hovedstremforsyningen.
Nar displayet med lokalets temperatur vise “CENTRALLY CONTROLLED* (cen-
tralt styret) er fijernbetjeningen slaet fra. Sluk for “CENTRALLY CONTROLLED*
(centralt styret) for fiernbetjeningen anvendes.
@ Tryk to gange pa “Test Run”-knappen.
® “Test Run’-lyset skal taendes.
® Tryk pa (I_| & O £ () )-knappen.
Kalings-/tarringsfunktion: Der skal blaeses kold luft.
Opvarmningsfunktion: Efter et gjeblik skal der bleeses varm luft.
@ Tryk pa {R-knappen.
Kontrollér, at autobladene bevaeges korrekt.
® Kontrollér, at den udenders ventilator kerer korrekt.
® Tryk pa “ON/OFF”-knappen for at afbryde den nuveerende afprevning.
+ Afprevningen standses automatisk efter to timer som felge af urets “AUTO STOP”-
indstilling pa to timer.
» Under testkarslen viser displayet for lokaletemperatur temperaturkoden for
indendersenhedens rer (se side 83).

8.2. Tp6mog SOKINAOTIKAG AsIToupyiag

Tpoémol AeiToupyiag

@ Avoifete ™V Mapoxn NAEKTPIKOU PEUNATOG.
Evoow eppaviCetain évdeten “CENTRALLY CONTROLLED” (eAéyxeTal KEVIPIKG) OTO TAEXEWDIOTAPLO
yia  Beppokpaaia dwpatiou, onpaivet 6T To MAEXEIPIOMPLO elvat adpavoromuévo. Mpv xpnaoronoeTe
10 MAexelplompo KAeioete mv évdetgn “CENTRALLY CONTROLLED” (eNéyyetat kevpikd).

®@ Mamoete dU0 PoPEG TO KoUUT Le v €vdelen “TEST RUN”.
® To QWTAKL SOKIMAOTIKAG AEITOUPYIAG MPEMEL va avayel.

® MamoeTe To Kouprti e T evoelEn (1| & -O £ ).
KApatiopog kpuou/oteyvol aépa: Mpémel v'apyioel va ekméumetal kpUog aépag.
KAatiopog Beppou agpa: Mpérel vapyioel va eknépnetal Beppoq agpag (eTd and Aiyo).

@ Mamoete 10 Kouprti [e v €vOelEn ./\\‘ .
ENéyEeTe edv Ta TTepUYLa Vi TV aQUTOHAT™) KaTeUBuvan Tou aépa Kivolvtal 0woTd.

® ENéyEete ™ owom) Aettoupyia aveplomipa ™G eEwTePIKNG povadag.

® Mamoete 10 dlakomm Aettoupyiag “ON/OFF” yia mv emavapuBuon Mg npoddou JOKWAoTKAG
Aettoupyiag.

* H dokiaotikn Aettoupyia Ba oTapamoel QUTOHATA PETA ard GU0 (PEG OUMWVa pe ) pUBHLON
autépatou otapatuatog (AUTO STOP) mou €xet yivel 0TO XPOVOUETPO.
* I dlpKela ™G dOKIMAOTIKAG AetToupyiag, n Beppokpacia dwpatiou mou epgavileTal omv 08ovn

Oefyvel Evav Kndlko aplBd Tou avTarnokpiveTal 0T BepUoKPAsia TwV CWANVAOOEWY TG ECWTEPKNAS
povadag (BA. oeAida 83).

8.2. Igletme testi islemleri

isletme islemleri

@ Ana glg¢ kaynagini aginiz.
Uzaktan kumanda unitesindeki oda sicakhgi ekraninda “CENTRALLY
CONTROLLED” (merkezi kontrol) ibaresi oldugu zaman uzaktan kumanda tinitesi
calismaz durumdadir. Uzaktan kumanda Unitesini kullanmadan énce
“CENTRALLY CONTROLLED” (merkezi kontrol) ekranini kapatiniz.

@ “TEST RUN” (isletme testi) dugmesine iki kere basiniz.
®;TEST RUN” (isletme testi) gostergesinin yanmasi gerekir.

® (IO 2 ) dugmesine basiniz.
Sogutma/kurutma modu: Unitenin soguk hava basmaya baslamasi gerekir.
Isitma modu: Unitenin sicak hava basmaya baslamasi gerekir (bir siire sonra).

@ K dugmesine basiniz.
Otomatik kanatgiklarin gerekli sekilde hareket edip etmedigini kontrol ediniz.

® Dis Unite vantilatortintin dogru ¢alisip calismadigini kontrol ediniz.

® Devam etmekte olan isletme testini sifilamak icin “ON/OFF” (agma/kapama)
dugmesine basiniz.

e Zamanlayicida iki saat sureli “AUTO STOP” (otomatik stop) ayarinin segilmis
olmasi halinde igletme testi iki saat sonra otomatik olarak durur.
¢ Isletme testi sirasinda, oda sicakligi ekraninda i¢ Unite boru sicakligi kodu

goruntllenir (sayfa 83’e bakin).

8.2. Mpouenypa npobHOro nporoHa

Onepauumu aKcnayartauum

@ BkntounTe mMaBHbIi BbIKItOYaTeb MUTaHNA.
Moka nHanKauvA Temneparypbl Ha NyNbTe AVCTAHLUMOHHOMO YNPaBNeHUA NoKasblBaeT
“CENTRALLY CONTROLLED” (“KOHTPOJIMPYETCA LIEHTPANIU'SOBAHHO”), nynbT
[OUCTaHLMOHHOTO ynpaBneHnA He aencTsyeT. Boikniounte nHankaumio “CENTRALLY
CONTROLLED” (“KOHTPONIMPYETCA LIEHTPANIM3OBAHHO”) nepen TeMm, kKak
1Cronb30BaTh MyNbT AMCTAHLMOHHONO YrpaBeHnA.

@ DOeaxapl HaxmuTe kHonky “TEST RUN” (“IMPOBHbIV MPOIOH”).
® [onxeH 3aropeTbes MHAnKatop “TEST RUN” (“IMPOBHbIV MPOrOH”).

@® HaxmuTe kHonky (| O 5t ).
Pexxum OxnaxaeHna/CyLwku: JOMKeH Ha4YaTbCA BblyB XOI0AHOO BO3ayXa.
Pe>mm oborpeBa: AomKkeH Ha4aTbCA BblAyB TENOro Bo3ayxa (Yepes HEKOTOpoe Bpems).

@ Haxmnte KHOMKy S.
MpoBepbTe ucnpaBHOCTL PabOTbl aBTO3ACNOHOK.

® MMpoBepbTe UcnpaBHOCTbL PaboTbl BEHTUMIATOPA Hapy>XHOro npubopa.

® Haxwmute kHonky “ON/OFF” (BKI1./BbIKI1.) AnA oTMeHbl Npo6HOro nporoHa.

© [po6HbIN MPOrOH OCTAHOBMTCA aBTOMAaTUYECKM Yepe3 ABa Yaca B COOTBETCTBUM C

[AByx4acoBom yctaHoBkoit AUTO STOP (aBTocTon) Ha Taimepe.
* Bo BpemAa nNpo6HOro NporoHa MHAMKauUA Temnepatypbl B MOMELLEHUN NOKa3biBaeT
KOA TemnepaTypbl TPY6 BHyTPEHHero npubopa (cm. cTp.83).
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8.3. Self-diagnosis
For available LED displays (LED 1, 2) on the indoor unit board, refer to the table
below.

LED2 (Microprocessor power supply)

Should remain ON always to indicate the control power supply is turned ON.
Lights up to indicate the power is connected to the wired remote controller.

Lights up only for the indoor unit connected to the outdoor unit address “0”.

LED1 (Remote controller power supply)

® The pipe temperature code is indicated by numbers 1 through 15 which repre-
sent -40 °C to 90 °C.
Check the compressor operation by confirming that the code number decreases
when cooling and increases when heating.

Code 1 2 3 4
Indoor coil temperature -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C -15°C 16°C —20°C
Code 5 6 7 8
Indoor coil temperature 21°C-25°C 26°C - 30°C 31°C-35°C 36°C — 40°C
Code 9 10 11 12
Indoor coil temperature 41°C - 45°C 46°C - 50°C 51°C - 55°C 56°C — 60°C
Code 13 14 15
Indoor coil temperature 61°C - 70°C 71°C - 90°C Sensor malfunction

8.3. Selbstdiagnose
Naheres Uber verfiigbare LED-Anzeigen (LED 1, 2) auf der Schalttafel der Innenan-
lage der nachstehenden Tabelle entnehmen.

LED2 (Stromversorgung des Mikroprozessors) | MuB immer auf ON/EIN bleiben, um igen, daB die auf ONEIN
geschaltet ist.
Leuchtet auf und zeigt an, daB die angeschlossene Fernbedienung mit Netzstrom versorgt wird.
LED1 (Stromversorgung der Fernbedienung) Leuchtet nur, wenn die mit der Ad ‘0’ verbunden ist.

® Der Temperaturcode der Rohrleitung wird durch Ziffern von 1 bis 15 angezeigt,
die -40 °C bis 90 °C darstellen.
Den Kompressorbetrieb Uberpriifen, indem Sie sich vergewissern, daB die Code-
nummer beim Kiihlen abnimmt und sich beim Heizen erhéht.

Code 1 2 3 4
Innenspulentemperatur -40°C — 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C — 20°C
Code 5 6 7 8
Innenspulentemperatur 21°C - 25°C 26°C —30°C 31°C -35°C 36°C —40°C
Code 9 10 11 12
Innenspulentemperatur 41°C — 45°C 46°C — 50°C 51°C — 55°C 56°C — 60°C
Code 13 14 15
Innenspulentemperatur 61°C - 70°C 71°C - 90°C Fuhlerfehlfunktion

8.3. Marche d’essai
Pour les affichages LED disponibles (LED 1, 2) sur le tableau de I'appareil intérieur,
voir le tableau ci-dessous.

8.3. Sjalvdiagnostik
For tillgéngliga LED-displayer (LED 1, 2) pa inomhusenhetens panel, se tabellen
nedan.

LED2 (alimentation électrique du microproces- | Doit toujours étre sur ON (allumé) pour indiquer que le contréle est sous tension.
seur) S'allume pour indiquer que I'ali est éealatélé branchée.

2 Bor vara PA for att ange att styrstrémmen ar pa.
Tands for att visa att strémmen &r ansluten till fjarrkontrollen.

LED2 (natstromstillforsel till
mikroprocessorn)

LED1 (alimentation électrique de la télécom- | S'allume seulement si I'appareil intérieur est connecté a I'appareil extérieur dont l'adresse
mande) est“0".

LED1 (natstromstillférsel il
fiarrkontroll)

Ténds endast for inomhusenhet ansluten till utomhusenheten med adress
0.

® Le code de température des tuyaux s’indique par des chiffres allantde 1 4 15, ce
qui représente une plage de températures s’étendant de -40 °C a 90 °C.
Vérifier le bon fonctionnement du compresseur en veillant a ce que le numéro de
code diminue lors du refroidissement et augmente en cas de chauffage.

® Rértemperaturkoden visas med siffror fran 1 till 15, vilket representerar -40 °C till
90 °C.
Kontrollera kompressorns drift genom att bekrafta att kodnumret minskas under
avkylning och ékar under uppvéarmning.

Code 1 2 3 4 Kod 1 2 3 4

du serpentin intérieur -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C — 20°C Inomhusspiralens temperatur -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C - 20°C
Code 5 6 7 8 Kod 5 6 7 8

du serpentin intérieur 21°C — 25°C 26°C — 30°C 31°C — 35°C 36°C — 40°C Inomhusspiralens temperatur 21°C-25°C 26°C - 30°C 31°C -35°C 36°C - 40°C
Code 9 10 11 12 Kod 9 10 11 12

du serpentin intérieur 41°C — 45°C 46°C — 50°C 51°C — 55°C 56°C — 60°C Inomhusspiralens temperatur 41°C - 45°C 46°C - 50°C 51°C - 55°C 56°C — 60°C
Code 13 14 15 Kod 13 14 15

du serpentin intérieur 61°C —70°C 71°C - 90°C Capteur malfonction nomhusspiralens temperatul 61°C —70°C 71°C -90°C Sensorn felaktig

8.3. Zelftest

Raadpleeg voor beschikbare LED displays (LED 1, 2) op het bord van het binnen-
apparaat de tabel hieronder.

8.3. Autodiagnosi
Per i display LED disponibili (LED 1, 2) sul pannello della sezione interna, fare riferi-
mento alla tabella sottostante.

LED2 (Microprocessor voor de
stroomvoorziening)

Moet altiid op ‘ON'blijven staan om aan te geven dat de stroomvoorziening voor de bediening aan staat.
Gaat branden om aan te geven dat er siroom op de iening is

LED2 (Alimentazione del microproces-
sore)

Deve rimanere sempre acceso, per indicare che I'unita & alimentata.
Si accende per indicare che il comando a distanza con fili & alimentato.

LED1 (Stroomvoorziening voor de
afstandsbediening)

Gaat alleen branden als het binnenapparaat aangesloten is op het buiten-
apparaat met als aansluitpunt ‘0".

LED1 (Alimentazione del comando a di-
stanza)

Si accende soltanto quando la sezione interna & collegata alla sezione
esterna con indirizzo ‘0’

® De code voor de temperatuur van de binnenleidingen wordt aangegeven door de
nummers 1 t/m 15, die temperaturen van -40 °C tot 90 °C aangeven.
Controleer de werking van de compressor door te kijken of het codenummer
daalt tijdens koelen en stijgt tijdens verwarmen.

® Il codice di temperatura & indicato con cifre da 1 a 15, che corrispondono a valori

compresi fra -40 ° e 90 °C.

Controllare il funzionamento del compressore accertandosi che i codici numerici
diminuiscano durante il raffreddamento e aumentino durante il riscaldamento.

Code 1 2 3 4 Codice 1 2 3 4

buis bi -40°C —1°C 2°C - 10°C 11°C - 15°C 16°C —20°C della bobina interna -40°C—1°C 2°C—10°C 11°C—15°C 16°C - 20°C
Code 5 6 7 8 Codice 5 6 7 8

buis b 21°C-25°C 26°C - 30°C 31°C-35°C 36°C - 40°C dellabobinainterna | 21°C = 25°C 26°C-30°C 31°C-35°C 36°C - 40°C
Code 9 10 n 12 Codice 9 10 11 12
buis bi 41°C — 45°C 46°C ~50°C 51°C - 55°C 56°C —60°C della bobina interna 41°C—45°C 46°C —50°C 51°C = 55°C 56°C — 60°C
Code 13 14 15 Codice 13 14 15

buis bi 61°C-70°C 71°C - 90°C Storing sensor della bobina interna 61°C - 70°C 71°C - 90°C Malfunzionamento del sensore
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8.3. Autodiagnosis
Consulte en la tabla siguiente los indicadores del LED disponibles (LED 1, 2) en el
tablero de la unidad interior.

LED2 (Fuente de alimentacion del
microprocesador)

Deberia estar siempre en ON para indicar que la fuente de alimentacion del control esta
encendida.

Se enciende para indicar que la fuente de ali ion esta al control remoto.
Se enciende sélo cuando la unidad interior esta conectada a una unidad
exterior con direccion '0’.

LED1 (Fuente de alimentacién del
control remoto)

® El cédigo de temperatura de la tuberia esta indicado en nimeros del 1 al 15 que
representan un intervalo de -40 °C a 90 °C.
Compruebe el funcionamiento del compresor confirmando que el nimero del
codigo desciende cuando se enfria y aumenta cuando se calienta.

Cadigo 1 2 3 4
Temperatura del serpentin interior -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C —20°C
Codigo 5 6 7 8
Temperatura del serpentin interior 21°C - 25°C 26°C - 30°C 31°C -35°C 36°C —40°C
Codigo 9 10 11 12
Temperatura del serpentin interior 41°C —45°C 46°C — 50°C 51°C - 55°C 56°C — 60°C
Cédigo 13 14 15
Temperatura del serpentin interior 61°C —70°C 71°C-90°C Malfuncionamiento del sensor

8.3. Auto-diagndstico
Para visores LED disponiveis (LED 1, 2) no quadro da unidade interior, consulte a
tabela abaixo.

LED2 (Fonte de alimentagdo do | Devera permanecer sempre em ON para indicar que a fonte de alimentagao
microprocessador) do controlo remoto esta ligada (ON).
Acende para indicar que a corrente esta ligada ao fio do controlo remoto.

LED1 (Fonte de alimentagao do con- | Acende unicamente para a unidade interior ligada ao enderego ‘0’ da unida-
trolo remoto) de exterior.

® O cbdigo de temperatura da tubagem é indicado em numeros de 1 a 15 que
representam -40 °C a 90 °C.
Verifique o funcionamento do compressor confirmando que o nimero de cédigo
diminui com o arrefecimento e aumenta com o aquecimento.

Codigo 1 2 3 4
Temperatura da bobina interna -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C —20°C

Cédigo 5 6 7 8
Temperatura da bobina interna 21°C - 25°C 26°C - 30°C 31°C -35°C 36°C — 40°C

Cadigo 9 10 11 12
Temperatura da bobina interna 41°C - 45°C 46°C - 50°C 51°C - 55°C 56°C — 60°C

Codigo 13 14 15
Temperatura da bobina interna 61°C — 70°C 71°C - 90°C Mau funcionamento

8.3. Selvdiagnose
For tilgeengelige LED-displays (LED 1, 2) pa den udenders enhedskort henvises til
nedenstaende tabel.

8.3. Autodidyvwon
lMa ta pwtakia (LED) evdei§ewv AEITOUPYLOV TIOU UTIAPXOUV (PwTdKL 1, 2) 0TO
TATA® TNG ECOWTEPIKAG HOVADAG, avapepBeiTe OTOV TiivaKA IO KATW.

LED2 (Stremforsyning til mikroproces-
sor)

Ber altid vaere teendt som tegn pa at stremforsyningen er teendt.
Lyser som tegn pa at stremforsyningen er tilsluttet fiernbetjeningen med
kabel.

LED1 (Stremforsyning til fiernbetje-
ning)

Lyser kun for den indenders enhed, der er tilsluttet adresse “0”

dwTdkl 2 (LED2) (HAekTpIK apoxn
MikpoemeEepyaot)

Mpénel va eivat avappévo CUVEXEIa Yia va deixvel OTL N NAEKTPIKN mapoxn eiva
avotx (ON).
AvaBel yia va deiEel 6TL To peupa £xel CUVDEBEL e TO KAAWBIWHEVO TAEXEDLOTNPIO.

Owtdakt 1 (LED1) (HAekTpIKA Tapoxn
AEXEPLOTHPLOU)

AvaBet povo oTav N EOWTEPIKN Hovada £xel ouvdeBel 0TV EEWTEPIKN Lovada
ot dlevBuvon “0”.

® Rarets temperaturkode angives i tal fra 1 til 15, som repraesenterer -40 °C til 90 °C.
Kontroller kompressorens drift ved at bekraefte, at kodetallet mindskes nar enhe-
den afkeler og @ges nar den opvarmer.

@ O1 KWBIKOL Yla TN BEPUOKPAsIa TWV CWANVAOOEWV gival aplBpol arnod To 1 £wg
To 15 Kal avTnpoowrevouv Bepupokpacieq amod -40 °K éwg 90 °K.
EAéyEeTe ™ Aettoupyia TOu oupmieoTr, emBeBaiwvovtag OTL 0 KWAIKOG
aplBpog eAaTT®VETAL OTAV 1) HOVAdA KAWATICEL TO XMPO PE KPUO agpa Kat
augavel o6tav Tov KAatiel pe Bepuo.

Kode 1 2 3 4
Temperatur pé indendors kolespiral -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C - 20°C Kwdikog ! 2 3 4

Kode 5 6 7 8 ia Tmviou eowr. povadag -40°K — 1 °K 2°K — 10 °K 11°K — 15 °K 16°K — 20 K
Temperatur pa indendrs kelespiral 21°C - 25°C 26°C - 30°C 31°C - 35°C 36°C —40°C Kwdikog S 6 7 8

Kode 9 10 11 12 ia mviou eowt. povadag 21°K — 25 °K 26°K — 30 °K 31°K — 35 °K 36°K — 40 °K
Temperatur pa indendars kolespiral 41°C - 45°C 46°C - 50°C 51°C - 55°C 56°C - 60°C Kadikog 9 10 1 12

Kode 13 14 15 mviou eowt. Hovadag 41°K — 45 °K 46°K — 50 °K 51°K — 55 °K 56°K — 60 °K
Temperatur p indendrs kolespiral 61°C - 70°C 71°C - 90°C Funktionssvigt for faler Kadikog 13 14 15

Tnviou E00T. povadag 61°K — 70 °K 71°K — 90 °K EAattwpatiki Aettoupyia awsBnmpiou opydvou

8.3. Kendiliginden ariza bulma
i¢ tinite panosundaki mevcut LED ekranlari (LED 1, 2) igin agagidaki tabloya bakiniz.
LED2 (Mikroislemci gli¢ kaynagr)

Kontrol gii¢ kaynaginin ON (agik) durumda oldugunu gostermek igin daima ON (agik)
durumda olmalidir.
Kablosu bagh uzaktan kumanda tinitesine gic verildigini gostermek iizere yanmaya baslar.

LED1 (Uzaktan kumanda iinitesi gii¢ kaynag) | Yalnizig tnite di iinite “0” adresine baglandigi zaman yanar.

® Boru sicakhidi kodu -40 °C ile 90 °C arasindaki degerleri temsil eden 1 - 15
rakamlariyla belirtilir.
Sogutma sirasinda kod sayisinin azaldigini, isitma sirasinda ise yikseldigini
saptamak suretiyle kompresérin calismasini kontrol ediniz.

Kod 1 2 3 4

i¢ sargi sicakhigi -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C — 15°C 16°C — 20°C
Kod 5 6 7 8

i¢ sargi sicakligi 21°C - 25°C 26°C — 30°C 31°C - 35°C 36°C —40°C
Kod 9 10 11 12

i sargi sicakligi 41°C —45°C 46°C - 50°C 51°C — 55°C 56°C — 60°C
Kod 13 14 15

i¢ sargi sicakligi 61°C — 70°C 71°C - 90°C Sensor arizas|

8.3. CamoguarHocTuka
CM. JaHHble 06 umetowmxcA nHaMkaumaAx Ha XKK-gucnneax (KK 1, 2) navenm
BHYTPEHHero npubopa B HUXenpuBeaeHHoON Tabnuue.

XKK2 (3nekTponutaxue PonxHo Beeraa no ON (BKI.), IPyA O TOM, YTO 3MIEKTpONUTaHue

MUKponpoLeccopa) CUCTEMBI YTIPABIEHIA BKITKOHEHO. 3aropaeTCA, CUTHaM3MPYA O TOM, YTO K MPOBOHOMY
YTy AVCTAHLMOHHOTO oy SEKTP

XK1 (OnekTponuTanue nynsta 3aropaeTcA TOMbKO B CMy4ae, €Cnv BHYTPEHHIA Npubop NoaKMio4eH K aapecy “0”

[IMCTaHLIMOHHOTO YNpaBfeHuA) HapyXHOro npuéopa.

® Kopbl Temnepatyp Tpy6 0603HaueHb! Ludpamy ot 1 o 15, npeacTasnaowmmMm
Temneparypsbl oT -40 °C go 90 °C.
MpoBepbTe UcnpaBHOCTL PaBOThLI KOMMPECCopa, MPOCEAMB 3a TeM, YTO LindpoBble
3HaYEeHUA KOJOB YMEHbLLIAIOTCA NPV OXNAXKAEHUN 1 YBENMYMBAIOTCA NpY 060rpeBse.

Koa 1 2 3 4
‘TeunepaTypa Cupaik BHYTPH NOMELIEHUA -40°C - 1°C 2°C-10°C 11°C - 15°C 16°C — 20°C

Koa 5 6 7 8
‘TewnepaTypa Cpany BHYTPH NOMELIEHIR 21°C - 25°C 26°C - 30°C 31°C - 35°C 36°C - 40°C

Koa 9 10 1 12
‘TemnepaTypa CUpany BHYTPH NOMELIEHIA 41°C - 45°C 46°C - 50°C 51°C - 55°C 56°C - 60°C

Koa 13 14 15
‘TewnepaTypa ciupank BHYTpH NOMELIEHUR 61°C - 70°C 71°C -90°C HeucnpaBHoCTb aaTymka
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Test run [for wireless remote controller]
Measure an impedance between the power supply terminal block on the outdoor unit
and the ground with a 500 V Megger and check that it is equal to or greater than 1.0 MQ.

@ Turn on the main power to the unit.
® Press the Tmﬂ button twice continuously.

(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
® and current operation mode are displayed.
MODE
® Pressthe [__] (£ 0% & £3) button to activate cooL&s mode, then check whether
cool air is blown out from the unit.

MODE
@ Pressthe [ (% 0% O £3) button to activate HEAT© mode, then check whether
warm air is blown out from the unit.

Testlauf [Fir die schnurlose Fernbedienung]

Die Impedanz zwischen Klemmleiste der Stromversorgung an der AuBenanlage und
der Erdung mit einem 500 V Isolationsprifer messen und vergewissern, dafB3 sie
gleich oder gréBer als 1,0 MQ ist.

@ Netzstrom der Anlage einschalten.

® Die %—Taste zweimal kurz nacheinander driicken.

(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
® (TESTLAUF) und die aktuelle Betriebsart werden angezeigt.
MODE

® [ (& 6% 0 Q)-Taste driicken, um coozx  (Kiihlen)-Betrieb zu aktivieren.
Dann prifen, ob Kaltluft aus der Anlage geblasen wird.

MODE
@ [ (206% 0 Q)-Taste driicken, um HEATO (Heizung) zu aktivieren. Dann pri-
fen, ob Warmluft aus der Anlage geblasen wird.

Marche d’essai [Pour la télécommande sans fil]
Mesurer une impédance entre le bloc de sortie de I'alimentation électrique de I'ap-
pareil intérieur et la terre a 'aide d'un mégohmmeétre 500 V et vérifier qu’elle est d’au
moins 1,0 MQ.
@ Allumer l'interrupteur principal de I'appareil.
®@ Appuyer sur le bouton % deux fois sans le relacher.
(Commencer cette opération alors que I'affichage de la télécommande est éteint.)
® et le mode d’opération en cours sont affichés.
MODE
® Pousser le bouton [ (&#6% G- f3) pour activer le mode rafraichissement
cooL&, puis vérifier que I'appareil expulse de l'air frais.
MODE
® Pousser le bouton [ (£36% O £3) pour activer le mode chauffage HeATo, puis
vérifier que I'appareil expulse de Iair chaud.

Provkérning [For tradlés fjarrkontroll]
Mét impedansen mellan natstromskopplingsplinten pa utomhusenheten och jorden
med en 500 V Megger och kontrollera att den &r lika med eller hégre &n 1,0 MQ.
@ Sla pa natstromstillférseln till enheten.
® Tryck pa TEN&‘]—knappen tva ganger i féljd.
(Starta rutinen med fjarrkontrollens display avstangd.)
® och aktuellt driftslage visas.
® Tryck pa % (2 0% O 1) -knappen for att aktivera laget cooLgx ch kontrollera
om kall luft blaser ut ur enheten.
@ Tryck pa % (£ 0% O ) -knappen for att aktivera laget HEATG och kontrollera
om uppvarmd luft bl&ser ut ur enheten.

Proefdraaien [Voor de draadloze afstandsbediening]
Gebruik een 500 V weerstandsmeter om te controleren dat de weerstand tussen het
aansluitblok voor de stroomvoorziening van het buitenapparaat en de aarding ten-
minste 1,0 MQ is.
® Zet de hoofdschakelaar van het apparaat aan.
© Druk twee keer achter elkaar op de toets Wﬂ
(Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitge-
schakeld.)
® en de huidige stand worden weergegeven.

MODE
® Druk op de [ (20% 0 €3) -toets om de cool&r (koel)-stand in werking te
stellen; controleer daarna of er koude lucht uit het apparaat wordt geblazen.
MODE
@ Drukopde [ (£20% O €3) -toets om de HEATO (verwarming)-stand in werking

te stellen; controleer daarna of er verwarmde lucht uit het apparaat wordt gebla-
zen.

Prova di funzionamento [Per il regolatore a distanza

senza fili]
Misurare il valore dellimpedenza fra il blocco terminale di alimentazione della sezio-
ne esterna e la massa con un megaohmmetro da 500 V, controllando che questo sia
superiore o uguale a 1,0 MQ.

@ Attivare linterruttore di alimentazione principale.

®@ Premere due volte continuamente il pulsante TESTHUN.
(Avviare questa operazione con il display del comando a distanza spento.)
® Vengono visualizzati 'indicatore ed il modo operativo in corso.

® Premere il pulsante % (£ 0% O £3) per attivare il modo cooLzx e controllare
poi se I'aria fredda viene soffiata dalla sezione interna.

@ Premere il pulsante % (£ 6% O f3) per attivare il modo HEATo (riscaldamen-
to) e controllare se I'aria riscaldata viene soffiata dall’unita.
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Prueba de funcionamiento [Para controlador remoto
inalambrico]
Mida la impedancia entre el bloque de terminales de la fuente de alimentacion de la
unidad exterior y el suelo con un megaéhmetro de 500 V y compruebe que sea
mayor o igual a 1,0 MQ.
@ Encienda la unidad.
@ Pulse el botén % dos veces seguidas.
(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apaga-
da.)
® Se ven en pantalla y el modo actual de funcionamiento.
® Presione el boton &DE} (& 0% o £3) para activar el modo de refrigeracion cooLgs
y compruebe si sale aire frio de la unidad.
@ Presione el boton % (& 6% O £3) para activar el modo de calefaccion HEAT o
y compruebe si sale aire caliente de la unidad.

Ensaio [Para controlo remoto sem fio]

Meca a impedancia entre o bloco terminal da fonte de alimentacao na unidade exte-
rior e no solo com um meghdémetro de 500 V e verifique se é igual ou superior a 1,0
MQ.

@ Ligue a alimentagao da unidade.

® Prima o botéao % duas vezes continuamente.

(Inicie esta operagao a partir do estado do visor do controlo remoto parado.)
® e 0 modo de funcionamento em curso aparecem no visor.
MODE
® Carregue natecla [ (£ 6% O £3) para activar o modo cooL< e verifique se
sai ar frio da unidade.

MODE
® Carregue na tecla [ (£20% 0 £3) para activar o modo HEATO e verifique se
sai ar quente da unidade.

Afprgvning [Tradlos fjernstyring]
Mal impedans mellem stramforsyningens klemmeraekke pa den udenders enhed og
jord med en 500 V Megger og kontroller, at den er lig med eller starre end 1,0 MQ.

@ Teend for netstrammen til enheden.
. TESTRUN
®@ Tryk pa D-knappen to gange.
tart denne drift med fjernbetjeningens display slukket.
(Start d drif d fiernbetjeni displ lukket.)

® [ETAN og den aktuelle driftsform vises.
MODE
® Tryk pa [ (2 6% O 3)-knappen for at aktivere cooL<-driftsformen, og kon-
troller sa, om der bleeses kalig luft ud fra enheden.

MODE
@ Tryk pa [ (&20% O £3)-knappen for at aktivere HEATo-driftsformen, og kon-
troller sa, om der bleeses varm luft ud fra enheden.

AokipaoTikA AeiToupyia [[1a To ThAEXEIPIOTAPIO]

MeTtproTe TN OuVvBeTNn avTioTaAon aAvAUeca OTNV TAGKETA AKPOOEKTWV

TPoPod0ocoiag oV eEWTEPKN povada kat ot yeiwon pe €va Megger 500 V kau

eAeYETe woTe va eival ion 1) peyaAutepn arod 1,0 MQ.

@ AvoifTe TV NAEKTPIKY) TIAPOXY) TIPOG TN povada.

® Mieote TO Kouprt Tmﬂ (EAEIXOZ) dUo popeg ouveydueva.
(EkTeAéOTE QU TN AelToupyia 6Tav n oBdévn Tou TnAeXelploTnpEiou eivat
oBnom.)
® EugavideTal n €voeiEn (doKipaoTikn AetToupyia) kat o TPOMOG Aettoupyiag ™mg

OTIYMNG €Kelvng.

® MamoTe TO KOUWT pe TV EVOELEN [% (0% O 3) (Tpomog Aettoupyiag)
yia va gvepyoronBei n Aettoupyia KAATIOPOU COOLE (PUEN) Kal 0T CUVEXELD
eAEYETE €AV Byaivel KpUog agpag arod Tn povada.

@ MamOoTe TO KOUUTI HE TNV EVOELEN % (£ 0% O Q) (Tponog Aettoupyiag)
yla va evepyoroinbei n Aettoupyia KAWATIONOU HEATG (B€pupavon) Kat o
ouvexela eAEyETe eav Byaivel (eoTdq agpag and 1 povada.

Calisma testi [Kablosuz uzaktan kumanda i¢in]
Dis Unite glic kaynagi terminal bloku ile toprak arasindaki empedansi 500 V’luk bir
Megger ile 6lglin ve 1,0 MQ’e esit veya daha buyik olup olmadigini kontrol edin.

@ Uniteye elektrik veriniz.
® % (kontrol) diigmesine iki kere strekli olarak basin.

(Bu islemi uzaktan kumanda durum gdstergesi kapali durumdayken baslatin.)
® (isletme testi) ve o andaki isletme modu gériinttilenir.

MODE

® cooz (sogutma) modunu yirirlige koymak igin [ (£26% 0 83) (mod)
dugmesine bastiktan sonra tinitenin disariya soguk hava basip basmadigini kontrol
ediniz.

. . MODE )

@ HeATO (1s1tma) modunu yurirlige koymak igin [ (6% 0 3) (mod)
dugmesine bastiktan sonra tinitenin disariya sicak hava basip basmadigini kontrol
ediniz.

Mepen npo6HbIM nporoHom [AnA 6ecrnpoBoagHOro
nynbTta AUCTaHUMOHHOIO ynpaBneva]
MamepbTe conpoTvBneHne Mexay 6710KOM TEPMUHANIOB MOAaYN 3NIEKTPONUTAHUA
Ha Hapy>XHOM Mnpubope 1 3a3emneHrem ¢ nomolbto 500-BoNbTHOTO Merrepa u
ybeamTech, 4TO CONPOTUBIEHNE COCTaBNAET He meHee 1,0 MQ.
@ BkntounTe rmaBHbIN BbIKOYaTENb NUTaHUA npubopa.
@ [Baxabl HAXXMUTE KHOMKY %
(HayHUTe paHHyl onepauuto € BbIKJIOYEHHbIM AUChieeM nynbTa
[OVCTaHUMOHHOIO ynpaBneHus.)
® Ha pucnnee noABWTCA MHAMKAUMA 1 MHOVMKAUMA TEKYLLEero pexuMa
paboThbl.
MODE )
® Haxmute kHOMKy ) (&o%0 ), 4TOBbI aKTUBM3NPOBATb PEXMM COOLL,
3aTem NnpoBepbTe UCMPaBHOCTL BbiyBa XOMNOAHOMO Bo3ayxa U3 npuéopa.
@ HaxmnTte KHOMKy &DE} (L O% G f3), 4TOObI aKTUBU3NPOBATD PEXUM HEAT O,
3aTem NnpoBepbTE UCMPABHOCTL BbiAyBa TEMOro Bo3ayxa u3 npubopa.
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FAN
® Press the [ ] button and check whether strong air is blown out from the unit.

VANE
® Press the button and check whether the auto vane operates properly.
@ Press the ON/OFF button to stop the test run.

Note:

* Point the remote controller towards the indoor unit receiver while following
steps @ to .

¢ It is not possible to run the in FAN, DRY or AUTO mode.

FAN
® [% ] (geblase)-Taste driicken und priifen, ob ein starker Luftstrom aus der Anla-
ge austritt.

VANE

® (geblaseflligel)-Taste driicken und prifen, ob die automatische Geblase-
fligel-Funktion einwandfrei arbeitet.

@ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste drlicken, um Probelauf zu beenden.

Hinweis:

» Bei Ausfiihrung der Schritte @ bis (D) die Fernbedienung auf das Empfangs-
teil der Innenanlage richten.

* Es ist nicht méglich, das Gerét in den Betriebsarten FAN, DRY oder AUTO
arbeiten zu lassen.

FAN
® Pousser le bouton de ventilation s ] et vérifier que I'appareil expulse I'air avec
force.

VANE
® Pousser le bouton de la vanne et vérifier que la vanne automatique marche
proprement.
@ Pousser le bouton de marche/arrét ON/OFF pour arréter I'essai.

Remarque:

* Diriger la télécommande vers le récepteur de I’appareil intérieur durant les
étapes @ a @D.

¢ Il n’est pas possible de faire fonctionner les modes ventilateur (FAN), de
déshumidification (DRY) ou automatique (AUTO).

FAN
® Tryck pa s | -knappen och kontrollera om luft blaser ut ur enheten kraftigt.

VANE
® Tryck pa -knappen och kontrollera om luftspjéllet fungerar korrekt.
@ Tryck pa ON/OFF for att stoppa provkdrningen.

Obs:

¢ Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren pa inomhusenheten och utfor steg @
till @.

¢ Enheten kan inte koras i lagena FAN, DRY eller AUTO.

FAN
® Druk op de [ ] (ventilator)-toets en controleer of er op een wijze krachtige lucht
uit het apparaat wordt geblazen.

VANE
® Druk op de VANE (lamellen)-toets en controleer of het automatische lam-

ellenrooster goed werkt.
@ Druk op ON/OFF (AAN/UIT) om het proefdraaien te beé&indigen.

Opmerking:

¢ Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het binnen-
apparaat en voer de stappen @ t/m @ uit.

¢ Het apparaat kan in de werkstanden VENTILATOR, DROGEN en AUTO niet in
werking worden gezet.

FAN
® Premere il pulsante [ | e controllare se viene soffiata una grande quantita
daria dalla sezione interna.

® Premere il tasto e controllare se le alette automatiche si muovono corretta-
mente.

@ Premere il pulsante di accensione/spegnimento ON/OFF per arrestare la prova
di funzionamento.

Nota:

¢ Rivolgere frontalmente il comando a distanza verso il ricevitore dell’unita
interna mentre si eseguono le fasi da @ fino a D della procedura.

¢ Non é possibile che funzioni in modo FAN (ventilatore), DRY(deumidificazione)
o AUTO (automatico).
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FAN
® Presione el botén [ ] en la unidad y compruebe si sale aire con fuerza de la
unidad.

VANE
® Presione el boton y compruebe que el sistema automatico de desviacion
del aire funciona correctamente.
@ Presione el boton ON/OFF para finalizar el funcionamiento de prueba.

Nota:

¢ Cuando siga los pasos @ a (D), oriente el mando a distancia hacia el receptor
de la unidad interior.

* No es posible activar el modo FAN, DRY o AUTO.

FAN
® Carregue na tecla [ ] e verifique se sai ar com muita pressdo da unidade.

VANE
® Carregue natecla e verifique se a vavula automatica funciona correctamente.
@ Carregue na tecla ON/OFF para parar o ensaio.

Nota:

¢ Aponte o controlo remoto para o receptor da unidade interior enquanto se-
gue os passos @ a .

* Nao é possivel utilizar os modos FAN (ventoinha), DRY (desumidificacao) ou
AUTO (automatico).

FAN
® Tryk pa [ ]-knappen og kontroller, om der bleeses varm luft ud fra enheden.

VANE
® Tryk pa & _J-knappen og kontroller, om den automatiske vinge virker korrekt.
@ Tryk pa ON/OFF-knappen for at stoppe prevekearslen.

Bemaerk:

* Ret fjernbetjeningen mod indendorsenhedens modtager, mens De folger trin
@ til @.

* Det er ikke muligt at betjene enheden i ventilator- og terringsdriftsform samt
den automatiske driftsform.

FAN
® MamoTe TO Kouuri pe TV €vdelEn [ ] (avepompag) kat eAéyEte eav
Byaivel loxupodq aépag arnod ) povada.

VANE
® MamoTe TO KOUNTT Pe TNV EVOELEN (MTepUyla) kat eEAEYETE €@V AelToupyel

OWwOoTA 1 autopatn dlakupavon Mg Katelbuvong Tou agpa.
@ MamoTe 1o Kouprti pe TV €vdelgn ON/OFF (dlakomng Agttoupyiag) ya va
OTAUATNOETE TN JOKIUAOTIKY AelToupyia.

Znueiwon:

o ITPEYPTE TO TNAEXEIPIOTAPIO TIPOG TNV KATEUBUVON TOU SEKTN TNG ECWTEPIKAG
Hovadag evw ekTeAEITE TIG EVEPYEIEG @ £WG D).

« Aev eival duvath n emAoy Twv Aeitoupyiwv FAN (avepiotipag), DRY
(apuypavon) R AUTO (autoparn AeiToupyia).

FAN
® [% ] (fan) digmesine basip Unitenin disariya giicli hava basip basmadigini
kontrol ediniz.

VANE

® (kanatgik) digmesine basip otomatik kanatcigin gerektigi gibi calisip
9a||§mad|§|n| kontrol ediniz.

@ Isletme testini durdurmak icin ON/OFF (agma/kapama) diigmesine basiniz.

Not:

e Uzaktan kumanda (initesini i¢ Ginitenin alicisina dogru yéneltip @’den @’e
kadar olan islemleri yerine getiriniz.

« Uniteyi FAN (vantilatér), DRY (kurutma) veya AUTO (otomatik) modlarinda
calistirmak miimkiin degildir.

FAN
(® HaxmnTe KHOMKY [ ] M NpoBepbTe MCMPaBHOCTL CUMLHOTO BblAyBa BO3ayXa
13 npubopa.

VANE
® HaxmnTe KHOMKy 1 NpOBepbTE WCMPaBHOCTb PaboTbl aBTOMATUHECKUX
3aCIIOHOK.
@ [na octaHoBKM Npob6HOro nporoHa HaxxmunTe kHonky ON/OFF (BKJ1./BbIKJ1.).

Mpumevaxue:

¢ Mpu BbinonHeHUu onepauuii ¢ @ no () HanpaBbTe NyNbT AUCTAHLMOHHOIO
ynpaBnieHUA Ha pecuBep CUrHanoB BHyTpeHHero npubopa.

e MporoH B pexumax FAN (BEHTUNALUWUA), DRY (CYWKA) nnn AUTO
(ABTOMATUYECKWW) HEBO3MOXKEH.
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8.5. Check of drainage
* During the trial run, ensure the water is being properly drained out and that no
water is leaking from joints.
* Always check this during installation even if the unit is not required to provide
cooling/drying at that time.
» Similarly, check the drainage before finishing ceiling installation in a new premises.
(1) Remove the cover of the water supply inlet and add about 1000 cc of water using
a water supply pump etc. During this process, be careful not to spray water into
the drain pump mechanism.
(2) Confirm that water is being drained out through the drainage outlet, after switch-
ing over from remote control mode to trial run mode.
(3) After checking the drainage, ensure that the cover is replaced and the power
supply is isolated.
(4) After confirming the drainage system is functioning, replace the drain plug.
©® Water
® Drain plug

® Insert the pump end 3to 5 cm
Cover of water supply inlet
© About 1000 cc

8.5. Uberpriifung der Dréanage

e Zum Zeitpunkt des Testlaufs vergewissern, da3 das Wasser vorschriftsméBig ab-

gelassen wurde und daf3 kein Wasser mehr aus den Verbindungsstellen austritt.

« Diese Kontrollpriifung stets bei der Installation vornehmen, selbst wenn zu diesem

Zeitpunkt die Anlage nicht zur Kihlung/Lufttrocknung benétigt wird.
* Kontrollpriifung des AbfluBbereichs vor Anbringung der Zimmerdecke in neuen
R&umen in gleicher Weise vornehmen.

(1) Abdeckung des Wasserzulaufeinlasses abnehmen und etwa 1000 cc Wasser mit
einer Wasserpumpe einfiillen. Wahrend dieses Vorgangs sorgféltig darauf ach-
ten, daB kein Wasser in die AbfluBpumpenmechanik spritzt.

(2) Vergewissern, daB3 das Wasser nach dem Umschalten vom Fernbedienungsbetrieb
auf Testlauf aus den DréanageauslaBéffnungen auslauft.

(8) Nach Uberpriifung des Wasserablaufs dafiir sorgen, daB die Abdeckung wieder
angebracht und der NetzanschluB3 isoliert ist.

(4) Nach Sicherstellung, daB das Dranagesystem einwandfrei arbeitet, den Auslauf-
verschluB3 wieder anbringen.
® Pumpenende 3 bis 5 cm einfihren
Abdeckung der Wasserzufuhr
© Etwa 1000 cc

© Wasser
® Auslaufstopfen

8.5. Vérification de I’écoulement
¢ Au moment d’effectuer le test de fonctionnement, s’assurer de I'écoulement correct de
I'eau et de la bonne étanchéité des joints.

* Toujours effectuer cette vérification au moment de l'installation, méme si 'appareil ne

doit pas fournir de climatisation/déshumidification a cette période.

* De méme, toujours vérifier 'écoulement avant de terminer linstallation du plafond

dans de nouveaux batiments.

(1) Retirer le couvercle de l'arrivée d’eau et ajouter environ 1000 cc d’eau a l'aide d’'une
pompe d’arrivée d’eau, etc. En ce faisant, faire attention que I'eau n’éclabousse pas
le mécanisme de la pompe d’écoulement.

(2) Vérifier que 'eau s’écoule bien par la sortie d’écoulement aprés avoir commuté entre
le mode de commande a distance et le mode d’exécution du test de fonctionnement.

(3) Apres la vérification de I'écoulement, veiller a remettre le couvercle en place et a
isoler l'alimentation électrique.

(4) Remettre le capuchon de drainage en place aprés avoir vérifié le bon fonctionne-
ment de 'écoulement.
® Introduire I'extrémité de la pompe de 3a © Environ 1000 cc

5cm © Eau
Couvercle de l'arrivée d’eau ® Fiche de drainage

8.5. Kontroll av dréneringen
* Under provkoérningen ska du se till att vattnet téms ut riktigt, och att inget vatten
lacker fran fogarna.
* Kontrollera alltid detta vid installationen &ven om enheten inte anvands for att pro-
ducera kylning/torkning vid detta tillfallet.
» Kontrollera dessutom draneringen innan tak pa nya lokaler avslutas.
(1) Tag bort skyddet pa vatteninloppet och fyll med ca. 1000 cc vatten med vatten-
pumpen etc. Se till att vatten inte spills pa draneringsmekanismen.
(2) Kontrollera att vattnet dréneras ut genom dréneringsutloppet nar man vaxlat fran
fjarrkontrollslége till provkérningsléage.
(3) Montera tillbaks skyddet efter kontrollen av dréneringen och franskilj huvud-
strdmbrytaren.
(4) Nér det bekraftas att vattnet dréaneras skall draneringspumpen monteras tillbaks.
® Fér in pumpens &nde 3-5 cm © Ca. 1000 cc
Skydd fér vatteninloppet (fér att ta bortdet  © Vatten
lossas skruven och skyddet dras nedat) () Draneringsplugg

8.5. Controle van de drainage

* Controleer dat tijdens het proefdraaien het water correct afwatert en dat er geen

water uit de aansluitingen lekt.

* Controleer dit altijd tijdens de installatie, zelfs als het apparaat niet wordt geinstal-

leerd voor koelen/drogen.

* Controleer ook of de afvoer goed functioneert, voordat u de installatie tegen een

plafond geheel afrondt.

(1) Verwijder het deksel van de waterinlaatopening en vul circa 1000 cc water bij,
bijvoorbeeld met behulp van een waterpomp. Let er hierbij goed op dat u geen
water morst in het mechanisme van de afvoerpomp.

(2) Controleer, nadat u overgeschakeld hebt van afstandsbediening op proefdraaien,
dat het water er via de draineeruitlaat uitloopt.

(3) Installeer het deksel weer en isoleer de voedingsleiding, nadat u de afvoer heeft
gecontroleerd.

(4) Nadat u heeft gecontroleerd of het afvoersysteem goed functioneert, kunt u de
aftapplug weer aanbrengen.
® Doe het uiteinde van de pomp er 3 tot

5cmin.
Deksel van inlaat voor waterlevering

© Ongeveer 1000 cc
©® Water
® Draineerplug

8.5. Controllo del drenaggio

* Al momento della prova di funzionamento, accertarsi che I'acqua sia correttamente

scaricata e che non vi siano perdite in corrispondenza dei giunti.

* Controllare questo durante l'installazione anche se 'unita non é riquiesta di preve-

dere raffredamento/deumidificazione in quel momento.

» Allo stesso modo, effetuare il controllo del drenaggio prima del completamento del

soffitto di nuove costruzioni.

(1) Togliere il coperchio dellingresso dell’acqua ed aggiungere 1000 cc circa d’acqua,
usando una pompa, etc. Durante questo processo, accertarsi che non venga spruz-
zata sul meccanismo del drenaggio.

(2) Accertarsi che I'acqua venga scaricata attraverso I'uscita di drenaggio, dopo aver
commutato I'unita dal modo comando a distanza al modo prova di funzionamento.

(3) Una volta effettuato il controllo del drenaggio, assicurarsi di sostituire il coperchio
ed isolare linterruttore di alimentazione.

(4) Dopo confirmare che il sistema di drenaggio funzioni, sostituire il tappo di drenag-
gio.
® Inserire I'estremita della pompa a 3-5cm  © 1000 cc circa

dal bordo ®© Acqua
Coperchio dellingresso dell'acqua ® Tappo di drenaggio
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8.5. Comprobacion del drenaje

» En el momento de comprobar, asegurese de que el agua se drena correctamente y que no

pierde por las junturas.

* Realice siempre esta comprobacion durante la instalacion, incluso cuando no se requiera

que la unidad proporcione refrigeracion/secado en ese momento.

« Deigual manera, compruebe el drenaje antes de terminar la instalacién de los techos de los

locales nuevos.

(1) Quite la tapa de la entrada de suministro de agua y afiada aproximadamente 1000 cc de
agua usando una bomba de suministro de agua o dispositivo similar. Durante este proceso,
tenga cuidado de que no penetre agua en el mecanismo de la bomba de drenaje.

(2) Confirme que el agua se drena a través de la salida de drenaje, después de haber pulsado
el interruptor del modo de controlador remoto al modo de prueba.

(3) Después de haber comprobado el drenaje, coloque nuevamente la tapa y aisle el suminis-
tro eléctrico.

(4) Después de confirmar que el sistema de drenaje funciona, coloque nuevamente el tapon
de drenaje.
® Introduzca el extremo de la bomba de 3 a © Aproximadamente unos 1000 cc

5cm © Agua
Tapa de la entrada de suministro de agua ® Tapén de drenaje

8.5. Verificacao da drenagem

» Aquando do ensaio de funcionamento, assegure-se que a agua corre adequadamente e

que ndo hé fugas de agua pelas juntas.

« Faga sempre esta verificagdo durante a instalagdo mesmo que, durante algum tempo, ndo

seja necessario utilizar a unidade para o arrefecimento/aquecimento.

« De igual modo, verifique a drenagem antes de terminar a instalagdo no tecto de novos

edificios.

(1) Retire a tampa da entrada de abastecimento de &gua e adicione cerca de 1000 cc de
agua, utilizando uma bomba de &gua, etc. Durante este processo, tenha cuidado para
que a 4gua no passe para 0 mecanismo da bomba de drenagem.

(2) Certifique-se de que a dgua esta a sair pelo orificio de drenagem depois de comutar de
modo de controlo remoto para modo de funcionamento de ensaio.

(8) Apds verificagdo da drenagem, certifique-se de que a tampa é reinstalada e que a unida-
de de fornecimento de energia fica isolada.

(4) Depois de se certificar que o sistema de drenagem estéa a funcionar, reinstale o bujao de
drenagem.
® Meta a extremidade da bomba3a5cm  © Cerca de 1000 cc
Tampa da entrada de abastecimento de  © Agua

agua ® Bujao de drenagem

8.5. Kontrol af draening

» Under testkerslen skal man sarge for, at vandet dreenes pa korrekt vis, og at der

ikke laekker vand fra samlinger.

« Foretag altid denne kontrol ved installation, selvom enheden ikke skal levere afkg-

ling/terring pa det tidspunkt.

« Foretag ligeledes kontrol af draeningen, for De faerdigger loftinstallation i nye byg-

ninger.

(1) Fjern vandforsyningsindlgbets afdeekning og pafyld ca. 1000 cc vand vha. en
vandforsyningspumpe etc. Mens vandet pafyldes, ma der ikke sprgjtes vand pa
draenpumpens mekanisme.

(2) Kontroller at vandet dreenes ud gennem draenaflebet, efter De har skiftes over fra
fiernstyring til testkarsel.

(3) Efter kontrol af draeningen skal afdeekningen seettes pa igen, og der slukkes pa
hovedafbryderen.

(4) Nar det er bekraeftet, at vandet aftappes, saettes draenproppen i igen.
® Stik pumpeenden 3 til 5 cm ind © Ca. 1000 cc
Afdaekning til vandforsyningsindleb (forat © Vand

fierne dette fierner De dets skruer og treek- () Dreenprop
ker det nedad)

8.5. 'EAeyx0g amoxéTeuong

* 2 dldpkela ™G SOKWWAOTIKNG Aettoupyiag, BeBaiwbeite OTL n ATIOXETEUON TOU
vePOU YIVETAL KAVOVIKA Kal OTL OV UTIAPXOUV dlappoES vePOU and TIG OUVOEDELG
TWV OWARVWV.

 Mavta va Kavete autd Tov EAEYXO KATA TNV £YKATAOTAON OKOWN Kal 6Tav dev

xpedetal n povada va SoUAEYPEL Oe KATAOTAON YUENG/apUypavong.

« Emiong, va eAEYXETE TV ATIOXETEUON TIPOTOU OAOKANPWOETE TNV £YKATAOTAON

Hag kawvoupylag povadag oTo Tapavt.

(1) BydAte 10 KGAUPPA ™G €106D0U TIAPOXNG VEPOU Kal TIPooBECTE Tiepirnou 1000
K.€. VEPOU XPNOWOTOWVTAG avtAia vepoU KTA. Mpooe&te va pnv xubel vepd
OTO UNXaviopd g avtAiag aroxeteuong.

(2) BeBawbeite 6Tl N anox€Teuon Tou vepoU YIVETAL KAVOVIKA PEOw TG €§6dou
ATIOXETEUONG, APOU YUPIoETE TO JLAKOTTN arod TPOTO AelToupyiag pe
MAEXEPLOTMPLO 0T JOKIWACTIKY AeLlToupyia.

(3) Apou eAeyEeTte TV anoxEteuon, BePawbeite OTL £xete BAAel To kAAuppa ava
0Tn €0 Tou Kal OTL £XETE ATIOMOVMOEL TNV TIAPOXT) PEUUATOG.

(4) Apou emuBefaiwoete OTL TO OUOTNUA ATIOXETEUONG AELTOUPYEL, TOTIOBETOTE
Eava om B€on Tou TO TIWUA ATIOXETEUONG.
® Eloxwpnoete ™MV dkpn ™Q avtiiag 3 © Mepirtou 1000 k.e.

g 5 ek ©® Nepod
Ké&Auppa e106d0u mapoxng vepou ® Moua anoxéteuong

8.5. Drenajin kontrolii

« isletme denemesi sirasinda suyun dogru bicimde bosaltildigini ve baglantilardan

su sizmadigini kontrol ediniz.

¢ Montaj yapildigi zaman sogutma/kurutma yapmak gerekli olmasa bile bunu daima

kontrol ediniz.

* Ayni sekilde, yeni mekanlarin tavan montajini bitirmeden 6nce de drenaji kontrol

ediniz.

(1) Su besleme girisinin kapagini ¢ikardiktan sonra bir su besleme pompasi vb. ile
yaklasik 1000 cc su ekleyiniz. Bu islem sirada icerdeki drenaj pompasi
mekanizmasinin igine su sigratmamaya dikkat ediniz.

(2) Uzaktan kumanda modundan isletme denemesi moduna gegildikten sonra drenaj
cikisl yoluyla su bosaltma isleminin gergeklestigini dogrulayiniz.

(3) Drenaiji kotrol ettikten sonra kapag! tekrar yerine koymay! ve elektrik girigini tecrit
etmeyi ihmal etmeyiniz.

(4) Drenaj sistemini kontrol edip galistigini dogruladiktan sonra drenaj tapasini tekrar
yerine takiniz.

@® Pompa ucunu 3 - 5 cm igeri sokunuz ® Su
Su besleme girisinin kapagi ® Drenaj tapasi
© Yaklagik 1000 cc

8.5. NMpoBepka gpeHa)ka

® [pu NpobHOM 3anycke ybeanTech, YTO BOAA APEHUPYETCA NPaBWUbHO U YTO B
MecTax COeANHEHUI HET YTEUKN.

e Bcerga npoBoauTe 3Ty NPOBEPKY MpW yCTaHOBKe, Aaxke ecnu npubop He
MCMonb3yeTcA B pexumax oxnaxaeHuna/oborpesa B 3T0 BpeMA roaa.

* Tak>xe NpoBeanTe NPOBEPKY APEHAXHOW CUCTEMbI A0 OTAENIKU MOoTonKa npu

yCTaHOBKE B HOBOM MOMELLUEHNN.

(1) CHUMWTE KPBbILLKY OTBEPCTMWA NoAAYM BoAbl U 3aneiiTe B Hero npumepHo 1000 Ky6.
CM. BOAbI, UCMONb3YA HACOC NMoAaym BoAbl v T.n. MNpy npoBeaeHumn 3Toi onepaumumn
cneouTe 3a Tem, YToObI BoAa He nonasa B MeExaHW3M APEeHaXXHOro Hacoca.

(2) Y6epuTech, 4TO BOAA BbIXOAUT U3 APEHAXHOr0 OTBEPCTUA NOCIe NepektoHeHna
C pexxvMma AMCTaHLMOHHOIO ypaBneHnA Ha NPOGHbIA PEXXUM.

(3) Mocne npoBepkun ApeHaxxHOW cucTeMbl ybeanTech, YTo Bbl yCTaHOBMNN KPbILLKY
1 OTKIOYMIIM Noaady nuTaHuA.

(4) Mocne noaTBEepXAEHNA (PYHKLUMOHMPOBAHNA JOPEHAXKHOW CUCTEMbI YCTAHOBUTE
Ha MeCTO ApeHaXHYIO NPO6KY.
® BcrasbTe KoHel Hacoca: 3-5 cM
KprLLIKa 0TBepCcTuA 3annea BOAbI
© MpumepHo 1000 Ky6. cm.

© Bopa
® [OpeHaxHana Npobka




(& 9. Troubleshooting

@ 9. Fehlerbehebung

If any of the above-mentioned functions do not work properly, search for the cause in the following chart and correct accordingly. (This troubleshooting chart applies only to

operation in trial run mode.)

Cause

Symptoms

One-to-one system

Group control

(1) Wrong indoor-outdoor connections, or a reverse
phase in the power line to the outdoor unit.

In cooling mode, indoor coil temperature code does
not change.

The remote controller display temporarily shows “CEN-
TRALLY CONTROLLED” when operation is started,
but disappears soon afterward. (The same symptom
appears if there is a short circuit in the remote control-
ler wiring.)

The same symptom as on the left appears when the
master unit (the unit to which the remote controller is
connected) is not correctly wired.

When any of the slave units are incorrectly wired, the
blower will not run, or nine to ten minutes later, the sys-
tem displays “P8” followed by the slave unit number.

(2) Improper setting of the remote controller or the in-
door unit address.

The remote controller display shows “CENTRALLY
CONTROLLED?”, but the switches fail to work. (On ship-
ping, the remote controller and indoor unit are set to
the address “0”. Accidental setting changes can cause
this symptom.)

The same symptom as on the left appears when the
master unit or remote controller has a setting error.

If there are overlapping slave addresses, the system
shows “P7” followed by the overlapping unit number.

(3) Wrong connections or a short circuit in the remote
controller.

Nothing is displayed on the remote controller.

The same as on the left

(4) In a two-remote controller system, no setting was
made for the slave remote controller. (DIPSW®
should be set to ON.)

“P7”is shown sometimes.

The same as on the left

(5) In group control, connector CN40 is still connected
in the slave units (No.1 and afterward).

Nothing is displayed on the remote controller.

» The above causes are attributable to improper installation. If the unit itself develops trouble, “P8” will be shown.
« If the equipment uses the optional central control system’s remote controller, program timer or other devices, also refer to the applicable section in the Instruction Manual.
« Conduct the trial run as explained before, and confirm that no condensation drips from the refrigerant or drain pipes.

« Confirm that air is not leaking from the opening between the unit and the grille, or between the grille and the ceiling. Air leakage may cause condensation to drip.

» When the trial run is successfully completed, use the Instruction Manual to explain all the operation procedures to the customer.

Wenn eine der oben dargestellten Funktionen nicht ordnungsgemaB arbeitet, in der nachstehenden Tabelle nach der Ursache suchen und diese entsprechend beheben.
(Diese Fehlertabelle bezieht sich nur auf den Betrieb im Testlauf.)

Ursache

Symptome

Eins-zu-eins-System

Gruppensteuerung

(1) Falsche Innen-/AuBenanschliisse oder falsche Pha-
se an der Netzstromleitung zur AuBenanlage.

Im Kéltebetrieb andert sich der Spulentemperatur-Code
der Innenanlage nicht.

In der Anzeige der Fernbedienung erscheint unmittel-
bar nach dem Start voriibergehend “CENTRALLY
CONTROLLED/ZENTRAL GESTEUERT”, verschwin-
det aber bald danach. (Dies ist das Symbol fir einen
KurzschluB in der Steuerleitung der Fernbedienung.)

Das gleiche Symptom wie auf der linken Seite tritt auf,
wenn die Hauptanlage (die Anlage, an die die Fernbe-
dienung angeschlossen ist) nicht richtig verdrahtet ist.
Wenn eine der nachgeordneten Anlagen falsch verdrah-
tet ist, lauft das Geblase nicht oder das System zeigt 10
Minuten spéater “P8” und nachfolgend die Nummer der
untergeordneten Anlage an.

(2) UnsachgeméBe Einstellung der Fernbedienung oder
der Ansprache der Innenanlage

Die Fernbedienung zeigt “CENTRALLY CONTROLLED
/ZENTRAL GESTEUERT” an, aber die Schalter arbei-
ten nicht. (Bei Anlieferung sind die Fernbedienung und
die Innenanlage auf die Adresse “0” eingestellt. Verse-
hentliche Anderung der Einstellungen kann dieses Sym-
ptom verursacht haben.)

Das gleiche Symptom wie auf der linken Seite tritt auf,
wenn die Hauptanlage oder die Fernbedienung einen
Einstellungsfehler aufweist.

Wenn untergeordnete Ansprachen tberlappen, zeigt das
System “P7” gefolgt von der Uberlappenden Anlage-
nummer.

(3) Falsche Anschliisse oder ein KurzschluB in der Fern-
bedienung.

Auf der Fernbedienung wird nichts angezeigt.

Das gleiche wie links.

(4

In einem zweistufigen Fernbedienungssystem wur-
de keine Einstellung fir die untergeordnete Fernbe-
dienung vorgenommen. (DIPSW(® sollte auf ON/EIN
eingestellt sein.)

“P7” wird gelegentlich angezeigt.

Das gleiche wie links.

5

=

In einer Gruppensteuerung ist der AnschluB CN40
immer noch an untergeordnete Anlagen angeschlos-
sen (Nr. 1 und danach).

Auf der Fernbedienung wird nichts angezeigt.

+ Die oben genannten Ursachen sind auf unsachgeméBe Installation zuriickzufiihren. Wenn die Anlage selbst Schwierigkeiten bereitet, wird “P8” angezeigt.

» Wenn in der Anlage die als Zubehdr erhéltliche Fernbedienung des zentralen Steuersystems eingesetzt wird, Zeitschalter oder andere Vorrichtungen programmieren. Auch
im entsprechenden Abschnitt des Bedienungshandbuchs nachschlagen.

» Den Testlauf wie beschrieben durchfiihren und vergewissern, daB3 kein Kondenswasser von den Kaltemittel- oder AblaBrohren tropft.

+ Vergewissern, daB aus der Offnung zwischen der Anlage und dem Gitter oder zwischen dem Gitter und der Decke keine Luft austritt. Austretende Luft kann zum Herabtrop-

fen von Kondenswasser fiihren.

« Wenn der Testlauf erfolgreich abgeschlossen wurde, erklaren Sie dem Kunden alle Bedienungsabléufe anhand des Bedienungshandbuchs.



> 9. Guide de dépannage

9. Felsékning

Si I'un des éléments mentionnés plus haut ne fonctionne pas correctement, veuillez en rechercher la cause dans le tableau suivant et y remédier conformément aux

instructions fournies. (Ce guide de dépannage s’applique uniquement au fonctionnement pendant le test d’essai.)

Cause

Symptémes

Systéme un a un

Contréle groupé

(1) Mauvaises connexions intérieur/extérieur ou une
phase inversée dans I'alimentation électrique de I'ap-
pareil extérieur.

» En mode de refroidissement, le code de température
du serpentin intérieur ne varie pas.

Laffichage de la commande a distance indique provi-
soirement la mention “CENTRALLY CONTROLLED”
(contréle central) lors de la mise en fonctionnement mais
cette mention disparait peu apres. (Le méme symptdéme
se produit en cas de court-circuit dans les cables de la
commande a distance.)

Le méme symptéme que celui repris a gauche apparait
lorsque le cablage de I'appareil principal ("'appareil auquel
la commande a distance est raccordée) n’est pas cor-
rect.

Lorsqu’un des appareils asservis n’est pas cablé correc-
tement, la soufflerie ne fonctionnera pas ou, neuf a dix
minutes plus tard, le systéme affichera l'indication “P8”
suivie du numéro d'identification de I'appareil asservi.

(2) Mauvais réglage de lacommande a distance ou dans
I'identification de I'appareil intérieur.

La commande a distance indique “CENTRALLY
CONTROLLED?” (contréle central) mais les interrupteurs
ne fonctionnent pas. (Pour le transport, I'identification
“0” a été donnée a la commande a distance et a I'appa-
reil intérieur. Des changements de réglages acciden-
tels peuvent provoquer ce symptome.)

Le méme symptéme que celui repris a gauche apparait
lors d’'une erreur d'identification de I'appareil principal
ou de la commande a distance.

Si les identifications des appareils asservis se chevau-
chent, le systeme affiche la mention “P7” suivie du nu-
méro d’appareil qui se répéte.

(3) Mauvaises connexions ou court-circuit dans la com-
mande a distance.

« Rien ne s’affiche surI'écran de lacommande a distance.

Méme symptdéme qu’a gauche

(4) Dans un systeme fonctionnant avec deux comman-
des a distance, aucun réglage n’a été effectué pour
la commande a distance asservie. (Le commutateur
DIPSW(@® doit étre placé sur ON.)

+ “P7” apparait parfois.

Méme symptéme qu’a gauche.

(5) Lors du contréle d’'un groupe d’appareils, le connec-
teur CN40 est toujours branché sur les appareils
asservis (No 1 et suivants).

Rien ne s’affiche sur I'écran de la commande a distance.

* Les causes reprises ci-dessus sont dues a une mauvaise installation du systéme. En cas de probléme propre a I'appareil, les indications “P8” vont s’afficher.

+ Si I'’équipement utilise la commande a distance en option du systéme de contréle central, un minuteur de programmation ou d’autres dispositifs périphériques, veuillez
également vous reporter a la section concernée dans le manuel d'utilisation.

« Effectuer I'essai de fonctionnement comme indiqué plus haut et confirmer que des gouttes de condensation ne se forment pas sur les tuyaux de réfrigérant ou d’écoulement.

« Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’air au niveau de I'ouverture entre I'appareil et la grille, ou entre la grille et le plafond. Les fuites d’air pourraient provoquer la formation de

gouttes de condensation.

* Lorsque I'essai de fonctionnement est réussi, se reporter au manuel d’utilisation pour expliquer toutes les procédures de fonctionnement a I'utilisateur.

Om négra av ovannamnda funktioner ej fungerar korrekt, sék efter den méjliga anledningen i tabellen som féljer och korrigera det i enlighet darmed. (felsékningstabellen géller

endast under testdrift.)

Orsak

Symptom

Enskilda system

Gruppkontroll

(1) Felaktiga anslutningar inomhus-utomhus eller en
omvand fas i natstromsledningen till utomhus-
enheten.

| kylldge &ndras inte temperaturkoden fér inomhus-
spiralen.

Fjarrkontrollen visar tillfalligt CENTRALLY
CONTROLLED (centralt styrd) nar driften startas men
férsvinner snart dérefter (samma symptom upptréder
om det finns en kortslutning i fjérrkontrollens kopp-
lingar).

Samma symptom som till vanster uppstar nar huvud-
enheten (enheten till vilken fjarrkontrollen &r ansluten)
ej ar korrekt kopplad.

Om nagon av slavenheterna ar felaktigt kopplad kom-
mer blasaren ej att g4, eller nio till tio minuter senare
visar systemet P8, foljt av slavenhetens nummer.

(2) Felaktig installning av fjarrkontrollens ellerinomhus-
enhetens adress.

Fjarrkontrollen visar tillfalligt CENTRALLY
CONTROLLED (centralt styrd) men brytarna fungerar
ej (vid leverans &r fjarrkontrollen och inomhusenhetens
adress installd pa 0. Oavsiktliga andringar kan ge upp-
hov till dessa symptom).

Samma symptom som till vanster uppstar nar huvud-
enheten eller fjarrkontrollen har felaktig instalining.

Om det finns &verlappande slavadresser visar syste-
met P7, f6ljt av numret pa den éverlappande enheten.

(3) Felaktig anslutning eller kortslutning i fjérrkontrollen.

Ingenting visas pa fjarrkontrollen.

Samma som till vanster.

(4) Pa system med tva fjarrkontroller har ingen instéll-
ning gjorts for slavfjarrkontrollen. (Bygel SW @ skall
vara instélld p4 ON.)

P7 visas ibland.

Samma som till vanster.

(5) I ett system med gruppkontroll &r kontaktdon CN40
fortfarande ansluten pa slavenheterna (Nr. 1 och ef-
terféljande).

Ingenting visas pa fjarrkontrollen.

» Ovannamnda orsaker féranleder sig pa felaktig installation. Om sjélva enheten far problem visas P8.
» Om utrustningen anvénder det alternativa centrala systemets fjarrkontroll, timer eller andra anordningar, bér man hanvisa till relevant avsnitt i Instruktionsmanualen.
« Utfor testen som beskrivs ovan och bekrafta att ingen dagg droppar fran kéldmedels- eller dréaneringsror.
+ Bekrafta att Iuft ej lacker ut ur dppningen mellan enheten och grillen, eller mellan grillen och taket. Luftlackor kan ge upphov till att dagg droppar.
+ Nar testen framgangsrikt avslutats bér man anvanda Instruktionsmanualen for att foérklara driftsrutinerna fér kunden.




QD 9. Storingen en oplossingen

(D 9. Ricerca dei guasti

Als één van bovengenoemde functies niet goed werkt, kunt u in onderstaand schema de oorzaak opzoeken en de storing verhelpen. (dit schema is alleen van toepassing

tijdens het proefdraaien.)

Oorzaak

Verschijnsel

Systeem met één compleet apparaat

Groepsbesturing

(1) Binnen- en buitenapparaat zijn niet goed op elkaar
aangesloten, of bij de aansluiting van de netspanning
op het buitenapparaat zijn de fasen verwisseld.

In koelstand verandert de code van de temperatuur van
de buis van het binnenapparaat niet.

Het bedieningspaneel geeft even het bericht “CEN-
TRALLY CONTROLLED” (CENTRAAL BESTUURD) als
het apparaat wordt ingeschakeld, maar verdwijnt met-
een weer. (hetzelfde verschijnsel vindt plaats als er kort-
sluiting in de bedrading van het bedieningspaneel is.)

Hetzelfde verschijnsel als links doet zich voor als de be-
drading van het hoofdapparaat (het apparaat waarop het
bedieningspaneel is aangesloten) niet goed is aange-
sloten.

Als één van de secundaire apparaten verkeerd is aan-
gesloten, werkt de ventilator niet of begint pas 9 of 10
minuten later te werken. Het systeem geeft “P8” weer,
gevolgd door het nummer van het secundaire apparaat.

(2) Onjuiste instelling in het bedieningspaneel of van het
adres van het binnenapparaat.

Het bedieningspaneel geeft het bericht “CENTRALLY
CONTROLLED” (CENTRAAL BESTUURD), maar de
schakelaars werken niet. (bij transport zijn het
bedieningspaneel en het binnenapparaat op het adres
“0” ingesteld. Dit verschijnsel kan worden veroorzaakt
doordat de instelling per ongeluk gewijzigd is.)

Hetzelfde verschijnsel als links doet zich voor als het
hoofdapparaat of het bedieningspaneel verkeerd zijn in-
gesteld.

Als twee secundaire apparaten hetzelfde adres hebben,
geeft het systeem het bericht “P7”, gevolgd door het num-
mer van het apparaat waarop deze fout betrekking heeft.

instelling ingevoerd voor het secundaire bedienings-
paneel. (DIPSW@ moet op ON worden gezet.)

(3) Verkeerde aansluitingen of kortsluiting in het |+ Op het bedieningspaneel wordt niets weergegeven. « Idem als links.
bedieningspaneel.
(4) In een systeem met twee bedieningspanelenis geen | < Soms verschijnt “P7”. * Idem als links.

(5) In geval van groepsbesturing is in de secundaire ap-
paraten (nr. 1 en verder) het aansluitpunt CN40 nog
steeds aangesloten.

Op het bedieningspaneel wordt niets weergegeven.

» Bovenstaande oorzaken zijn te wijten aan een verkeerde installatie. Als het apparaat zelf problemen veroorzaakt, verschijnt “P8”.

« Als het apparaat gebruik maakt van het optionele bedieningspaneel van de centrale besturing van het systeem, van de programmatimer of van andere voorzieningen, dient
u eveneens het corresponderende gedeelte in de Bedieningshandleiding te raadplegen.

« Laat de installatie proefdraaien zoals hierboven staat uitgelegd en controleer of er geen vocht uit de koel- of afvoerpijpen druppelt.

« Controleer of er geen lucht ontsnapt uit de opening tussen het apparaat en het rooster, of tussen het rooster en het plafond. Lucht die ontsnapt kan waterlekken veroorzaken.

« Als het proefdraaien goed is gegaan, neem dan de bedieningshandleiding en leg de bedieningsprocedures uit aan de gebruiker.

Se una qualsiasi delle funzioni citate non funziona correttamente, occorre ricercarne le cause consultando la seguente tabella ed agire in conseguenza. (Questa tabella &

valida solo per la prova di funzionamento.)

Causa

Sintomi

Sistema uno ad uno

Controllo di gruppo

(1) Collegamenti difettosi fra sezioni interne ed esterne
o inversione di fase nella linea di alimentazione del-
la sezione esterna.

+ In modalita raffreddamento, il codice della temperatura
della bobina interna non cambia.

Il display del comando a distanza visualizza tempora-
neamente il messaggio “CENTRALLY CONTROLLED”
(CONTROLLATO CENTRALMENTE) all'avvio del si-
stema, ma scompare subito dopo. (Lo stesso messag-
gio appare se vi & un cortocircuito nel cablaggio del
comando a distanza.)

Lo stesso messaggio di sinistra appare se la sezione
principale ('unita a cui & collegato il comando a distan-
za) non é correttamente collegata.

Se una qualsiasi delle sezioni subordinate & collegata
in modo non corretto, il compressore non funzionera e,
9-10 minuti piu tardi, il sistema visualizzera “P8” segui-
to dal numero della sezione subordinata.

(2) Impostazione del comando a distanza o indirizzo del-
la sezione interna non corretti.

* llcomando a distanza indica “CENTRALLY CONTROL-
LED” (CONTROLLATO CENTRALMENTE), ma gli in-
terruttori non funzionano. (Al momento della spedizio-
ne dallo stabilimento, il comando a distanza e la se-
zione esterna sono impostati sull'indirizzo “0”. Le mo-
difiche impreviste dell'impostazione possono origina-
re questo messaggio.)

Lo stesso messaggio di sinistra appare quando la se-
zione principale o il comando a distanza presentano
una cattiva impostazione.
Se vi € sovrapposizione degli indirizzi delle sezioni, il
sistema visualizza “P7” seguito dal numero della se-
zione che si sovrappone.

(3) Collegamenti non corretti o cortocircuito nel coman-
do a distanza.

« Il display del comando a distanza non visualizza alcun
messaggio.

Come a sinistra.

(4) In un sistema con due comandi a distanza, non e
stata effettuata alcuna impostazione per il comando
a distanza della sezione subordinata. (DIPSWQ®
deve essere impostato su ON.)

« Viene visualizzato talvolta “P7”.

Come a sinistra.

(5) In un controllo di gruppo, il connettore CN40 € an-
cora collegato alle sezioni subordinate (N. 1 e suc-
cessive).

Il display del comando a distanza non visualizza alcun
messaggio.

« Le situazioni descritte qui sopra sono da attribuire ad un’installazione non corretta. Se l'unita stessa evidenzia delle anomalie di funzionamento, verranno visualizzati i

messaggi “P8”.

« Se il sistema usa il comando a distanza centralizzato, optional, programmare il timer e gli altri dispositivi, e fare riferimento alla relativa sezione del Manuale di Istruzioni.
» Eseguire la prova di funzionamento come spiegato sopra e controllare I'assenza di gocce di condensa sui tubi del refrigerante o di drenaggio.

« Verificare 'assenza di fughe d’aria dall’apertura fra I'unita e la griglia o fra la griglia ed il soffitto. La fuga d’aria € alla base della formazione di condensa.

+ Una volta eseguita con successo la prova di funzionamento, utilizzare il Manuale d'istruzioni per spiegare tutte le procedure operative al cliente.




&S 9. Localizacion de fallos
9. Avarias

Si alguna de las funciones antes mencionadas no se desarrolla correctamente, busque la causa en la siguiente tabla y corrijala convenientemente. (Esta tabla de localizacién
de averias se aplica exclusivamente a la prueba de funcionamiento.)

Sintomas
Causa

Sistema uno a uno

Control de grupo

(1) Conexiones interior-exterior incorrectas, o una fase
inversa en la fuente de alimentacién de la unidad
exterior.

» En el modo refrigeracién, el cédigo de temperatura
del serpentin interior no cambia.

La pantalla del controlador remoto indica momenta-
neamente “CENTRALLY CONTROLLED” (controlado
centralmente) cuando empieza a funcionar, pero des-
aparece enseguida. (Aparece el mismo sintoma si se
produce un corto circuito en el cableado del controla-
dor remoto.)

Si la unidad principal (la unidad a la que esta conecta-
do el controlador remoto) no esta bien conectada apa-
recera la misma sefal que en la izquierda.

Cuando alguna de las unidades secundarias esté mal
conectada, el ventilador no funcionard, o nueve o diez
minutos mas tarde el sistema indicara “P8” seguido
del nimero de la unidad secundaria.

(2) Configuracion incorrecta del controlador remoto o
de la consigna de la unidad interior.

El controlador remoto indica “CENTRALLY
CONTROLLED?”, pero los interruptores no funcionan.
(Al salir de fabrica, el controlador remoto y la unidad
interior estan puestos a “0”. Los cambios accidentales
en la configuracién puede provocar este sintoma.)

El mismo sintoma que en la izquierda aparecera cuan-
do la unidad principal o controlador remoto tengan un
error de configuracion.

Si hay consignas secundarias que se solapan, el sis-
tema indicara “P7” seguido del nimero de la unidad
que se solapa.

(3) Conexiones erréneas o un corto circuito en el con-
trolador remoto.

No aparece nada en la pantalla del controlador remo-
to.

» Lo mismo que en la izquierda.

(4) En un sistema de dos controladores remotos, no se
ha dado ninguna configuracién al controlador remo-
to secundario. (DIPSW(® se tiene que poner en po-
sicion ON)

* A veces aparece la indicacion “P7”.

» Lo mismo que en la izquierda.

(5) En el control de grupo, el conector CN40 todavia
esta conectado en las unidades secundarias (n° 1y
demas).

» No aparece nada en la pantalla del controlador remo-
to.

Las causas anteriores son atribuibles a una instalacién incorrecta. Si la propia unidad produce un error, aparecera “P8”.
Si el equipo utiliza el controlador remoto de sistema de control central, temporizador programado u otros dispositivos opcionales, remitase también a la seccién correspon-

diente del Manual de Instrucciones.

Efectle la prueba de funcionamiento tal y como se indica, y confirme que no haya escapes en las tuberias de drenaje o de refrigerante.
Compruebe que no haya fugas de aire en la abertura entre la unidad y la parrilla, o entre la parrilla y el techo. Las fugas de aire pueden provocar el goteo.
Cuando la prueba de funcionamiento resulte positiva, utilice el Manual de Instrucciones para explicar al cliente como funciona el aparato.

Se alguma das fungdes supramencionadas nao funcionar correctamente, busque a causa no diagrama seguinte e corrija-a consequentemente.(Este diagrama de avarias s6
se aplica ao funcionamento em marcha de ensaio.)

Causa

Sintomas

Sistema um-a-um

Controlo de grupo

(1) Ligagdes erradas nas unidades interior/exterior, ou
fase inversa na linha de poténcia para a unidade
exterior.

» Em modo de arrefecimento, o cédigo de temperatura
da bobina da unidade interior ndo muda.

O visor do controlador remoto mostra temporariamente
“CONTROLADO CENTRALMENTE” quando comega
a funcionar, mas desaparece imediatamente
depois.(ldéntico sintoma aparece se houver um cur-
to-circuito na cablagem do controlador remoto.)

« Idéntico sintoma ao da esquerda aparece quando a
cablagem da unidade principal (a unidade a qual esta
ligado o controlador remoto) nao esté correctamente
ligada.

Quando uma das unidades subordinadas esta incor-
rectamente instalada, o insuflador ndo funciona, ou
nove a dez minutos mais tarde o sistema mostra “P8”
seguido do numero da unidade subordinada.

(2) Regulagao incorrecta no controlador remoto ou no
circuito da unidade interior.

O controlador remoto mostra “CONTROLADO CEN-
TRALMENTE”, mas os interruptores nédo funcionam.
(Ao sair de fabrica, o controlador remoto e a unidade
interior estao reguladas para o circuito “0”. Mudangas
de regulagao acidentais podem causar este sintoma.)

Idéntico sintoma ao da esquerda aparece quando a
unidade principal ou o controlador remoto tém um erro.
Se houver circuitos subordinados sobrepostos, o sis-
tema mostra “P7” seguido do nimero da unidade so-
breposto.

G

Ligagbes erradas ou curto-circuito no controlador
remoto.

O controlador remoto nao mostra nada.

O mesmo que a esquerda.

Num sistema de dois controladores remotos, nao
foi efectuada qualquer regulagao para o controlador
remoto subordinado. (DIPSW(@® deve ser regulado
em ON.)

“P7” é visualizado as vezes.

O mesmo que a esquerda.

g

No controlo de grupo, o conector CN40 ainda esta
ligado as unidades subordinadas (N.” 1 e seguin-
tes).

O controlador remoto ndo mostra nada.

As causas ora citadas sdo imputaveis a uma instalagao mal feita. Se o préprio aparelho gera perturbacdes, aparece no visor “P8”.
Se o equipamento utilizar o controlador remoto do sistema opcional de controlo central, o temporizador programado ou outros aparelhos, consulte igualmente a secgao

adequada do Manual de Instrugoes.

Conduza a marcha de ensaio tal qual foi explicada anteriormente e certifique-se de que ndo ha gotejamento de condensagao do refrigerante nem dos tubos de drenagem.
Assegure-se de que ndo ha fugas de ar pela abertura entre a unidade e a grelha ou entre a grelha e o tecto. As fugas de ar podem provocar o gotejamento da condensagao.
Quando a marcha de ensaio é concluida com sucesso, utilize o0 Manual de Instrugdes para explicar todos os procedimentos de funcionamento ao cliente.




9. Fejlfinding
9. Evromop6g 86Aawv

Hvis en hvilken som helst af de ovennaevnte funktioner ikke virker korrekt, sog da efter rsagen i falgende skema og foretag udbedring i overensstemmelse hermed. (Dette
fejlfindingsskema geelder kun for drift under prevekersel.)

Symptomer

Arsag

En-til-en system

Gruppestyring

(1) Forkerte indenders-udenders forbindelser eller en
omvendt fase i den stramfgrende ledning til den
udenders enhed.

+ Ved afkeling sendres temperaturen pa den indenders
kolespiral ikke.

Displayet pa fiernbetjeningen viser midlertidigt “CENT-
RALLY CONTROLLED” (centralt styret) nar drift pa-
begyndes, men dette forsvinder kort tid derefter. (Det
samme symptom fremkommer, hvis der er en kortslut-
ning i ledningsfaringen til fiernbetjeningen.)

Det samme symptom som til venstre for fremkommer,
nar hovedenheden (den enhed, hvortil fiernbetjeningen
er forbundet), ikke er korrekt tilsluttet.

Hvis nogen af de underordnede enheder ikke er kor-
rekt tilsluttet, karer bleeseren ikke, eller systemet viser
“P8” efterfulgt af nummeret pa den underordnede en-
hed ni til ti minutter efter.

(2) Ukorrekt indstilling i fiernbetjeningen eller den inden-
dors enheds adresse.

Fjernbetjeningen viser “CENTRALLY CONTROLLED”
(centralt styret), men kontakten virker ikke. (Ved af-
skibning er fjernbetjeningen og den indenders enhed
indstillet til adressen “0”. Utilsigtede aendringer af ind-
stillingen kan forarsage dette symptom.)

Det samme symptom som til venstre for fremkommer,
nar hovedenheden eller fjernbetjeningen har en
indstillingsfejl.
Hvis der er overlappende underordnede adresser, viser
systemet “P7” efterfulgt af nummeret pa den overlap-
pende enhed.

(3) Ukorrekte forbindelser eller en kortslutning i fjern-
betjeningen.

« Der vises ingenting pa fjernbetjeningen.

Det samme som til venstre for.

(4) | et system med to fiernbetjeninger, blev der ikke
foretaget nogen indstilling af den underordnede fijern-
betjening. (DIPSW(® skal veere indstillet til ON.)

» Sommetider vises der “P7”.

Det samme som til venstre for.

(5) 1 gruppestyring, er CN40 stadig tilsluttet i underord-
nede enheder (nr. 1 og efterfelgende).

Der vises ingenting pa fiernbetjeningen.

Ovennavnte arsager skyldes ukorrekt installation. Hvis enheden selv udvikler problemer, vil der vises “P8”.
Hvis udstyret benytter det valgfri centrale styringssystems fjernbetjening, program tidsrelae eller anden indretning, se da ogsa det tilsvarende afsnit i instruktionsmanualen.
Udfer provekerslen som ovenfor forklaret og bekreeft, at der ikke er nogen dugdraber fra kalemiddel eller dreenrer.
Bekraeft at det ikke siver luft ud fra abningen mellem enheden og gitteret, eller mellem gitteret og loftet. Udsivning af luft kan medfere dugdraber.
Nar provekerslen er foretaget uden problemer, brug da instruktionsmanualen til at forklare alle driftsprocedurer for brugeren.

Edv karowa amno Tiq AelToupyieg Mou avapepovTal Tio Tavw dev epyaleTal Kavovikd, PAgeTe yia v alTia oTov Mo KATW Tivaka Kat TIPOoBEiTeE 0TV avaloyn evepyela
yla v eriduon Tou MPoBANUaTog. (AuTdG O TIVOKAG Yl TOV eVTOTIONO TwV BAAB®V LoXUel pOVO Yl Tn DOKIUACTIKY AetToupyia TG povadag.)

Attia

ZupnToOpaTa

2U0Tna éva Tpog éva

‘EAeyxoq opadag

(1) Eopaluéveg OuVOEDELG LETAEU EOWTEPIKNG KAl EEWTEQIKNG
povadag, 1y avtiBem GAon oMV NAEKTPIKY YPQHUT TPOG
mv eEWTEPIKY povada.

+ 2g AelToupyia KAWATIONOU HE KPUO agpa, O KWOIKOG
Bepuokpaciag rmviou MG E0WTEPIKAG povadag dev aAaleL.
‘Otav n Aettoupyia apxiet, eupavietal mpoowpvd oTo
mAexeplompto 1 évdelfn “CENTRALLY CONTROLLED-"
(eAéyxeTal Kevipkd), aANG eEagavileTal oXedOV aUECWS
(To idlo oUumTwpa MapoucadeTal dv UNApXeL BPAaXUKUKAWLA
oV KaAWdIwon Tou MAEXEPLOTHPLOU).

To idlo ouprTwpa, 6NWG auTé APLOTEPA, TIapoUCIAleTal OGTav
N KEVTPIKNA povada (n povada omv oroia £xet oUVOEBEL TO
AEXEPLOTMPLO) OEV gival OWOTA KAAWDIWHEVT.

‘Otav omoladnmote amnd TG OeUTEPEUOUDEG OVAdES dev
ival owoTd KAAWSIWUEWN, O QVEULOTHPAG GEV AEITOUPYEL N
Aettoupyel e kaBuoTtépnon evvéa pe OEKa AETTWV, TO
olomua euPavifel To prvupa “P8” mou akoAouBeital anod
TOV aplBud ™G deuTepeliounas Lovadag.

(2) Avtkavoviki puBuion 0To MAexelomplo 1 om dlevBuvan |+ To mAexelplomplo deixvel v €vdelEn “~CENTRALLY [« To dlo oUumtwpa onwg autd aplotepd epgavidetal 6tav n
™G E0WTEPIKNG HOVADAG. CONTROLLED-" (eAéyxetal kevipikd), aAAd Ol OOKOTITEG | KEVTPIKN HOvVADA 1) TO TNAEXEPLOTPLO TIAPOUCIAlOUV KATIO0
dev AeltoupyoUv. (H eowTeplkn povada kal To OPAAUa 0 PUBLLOT.
AEXEPLOTPLO €XOUV pUBUOTEL 0T dlelBuvon “0” dtav |« Edv umdpyouv dleBivoelq GeUTEPEUOVTWY HOVASWY TIOU
PeUYOUV arod To EPYOOTAOLO. Tuxaieq aAAYEQ 0T pUBION | UMEPKAAUTTTEL N pia ™V @AAN, To olomua deixvel “P7” To
TPOKAAOUV auTO TO OUMTTTWHAL.) ormoio akoAouBeital and Tov aplBPd ™G Hovadag Tou
UMEPKAAUTTTETAL.
(3) EopaApéveg ouvdeoelg N PBpaxUkUKAwua oTo |« Timote dev eudavifetal 0To MAEXEPLOTPLO. + To idlo 6rwg autd aploTtepd.
TAEXEPLOTPLO.
(4) Ze ouompa pe dUo MAexelpLloMPLa, dev EXEL Yivel pUBuLon |« “P7” eppavifeTal KAmou-Karou. * To B0 6nwg autd aplotepd.
yla 10 MAeXeploMplo ™G deutepeloucag povadag (O
dlakortmg DIPSW () mpémet va tebel oo ON (avolxtog)).
(5) Ze opadko €leyxo, n ouvdeon CN4QO eEakoAouBei va + Tirote dev eupavifeTal 0TO0 MAEXEPLOTPLO.

eival ouvdedepevn oTig deutepelouceq povadeg (No. 1
Kal PETEMELTQ).

OL o mavw atieq MPEMel va arnodidovTal e aVTIKAVOVIKY) EYKATAoTaon. Edv mapouclacTel KArolo opaiua omy dla m povada, epgavideTtal n evoelEn “P8”.

Edv padi pe ig Hovadeq XPNOWOTIOLEITE TO TPOAPETIKO TMAEXEIPIOTPLO TOU KEVTPIKOU OUCTNHATOG EAEYXOU, TOV XPOVOUETPNTY MPOYPAUUATOG 1 GAAA dpyava, TIPETTEL, THoNg, va
OUUBOUAEUTElTE TA avTioTola TURHATa oto Eyxepidlo Odnyiwv Xprioewg.
EKTEAEOETE TV DOKIUAOTIKN AelToupyia OTIWG TIEPLYPAPETAL OE GAAO HEPOG QUTOU TOU EYXELPLOIOU Kat BeBawbelte OTL eV UMAPYXOUV OTAYOVEG TIOU TIPOEPKOVTAL Ard TV UYPOTIoNoN
MG OUPMUKVWONG OTOUG YUKTIKOUG OWANVEG 1} OTOUG OWATVEG ArOXETEUONG.
BeBawbeite o1 dev unapxel dlapporn agpa and To Avolypa PETAEU MG Hovadag kal oG YPIANEG, 1) peTafu Tou TaBaviou kal oG YpiANeg. H dlappon agpa evOEXOUEVWG Va
TIPOKAAECDEL UYPOTIOINON TG OUMTIUKVWONG HE OUVETIED TO OTAEYIO.
‘O1av €xel TEAELOEL e ETITUXIA 1 DOKIWACTIKY) AetToupyia, xpnoyornomoete To Eyxelpidio Odnyv Xprioewg yia va eEnynoete oTov MeEAd To TPOTIO AEITOUPYIOG TwV JOovAdwv.




9. Arizanin bulunmasi ve giderilmesi

9. UcnpaBneHue Henonaaok

Eger yukarida deginilen islevlerden herhangi birisi dogru calismazsa, asagidaki tablodan nedenini arayiniz ve ona gore diizeltiniz. (Bu ariza bulma ve giderme tablosu sadece

calistirma denemesi igin gecerlidir.)

Nedeni

Belirtileri

Tekli sistem

Grup kontrolii

(1) Hatali ig-dis Gnite baglantilari veya dig Unite elektrik
hattinda ters faz.

¢ Sogutma modundayken i¢ sargi sicakligi degismiyor.

* Calistirmaya baslayinca uzaktan kumanda unitesi
ekraninda gecgici olarak  “-CENTRALLY
CONTROLLED-" (merkezi kontrol) ibaresi gorluyor,
fakat hemen ardindan kayboluyor. (Uzaktan kumanda
Unitesi kablo baglantilarinda kisa devre oldugunda da
ayni belirti géraldr.)

Ana Uinitenin (uzaktan kumanda Unitesinin bagli oldugu
Unite) kablo baglantilari dogru yapiimadigi zaman da
soldaki belirti gérallr.

Bagimli nitelerden herhangi birinin baglantilari dogru
yapillmamigsa vantilatér ¢alismaz veya 9 - 10 dakika
sonra sistem “P8” ve ardindan bagimli tinite numarasini
goérintuler.

(2) Uzaktan kumanda tnitesinde uygun olmayan deger
veya i¢ Unite adresi yanlis.

Uzaktan kumanda Unitesi “-CENTRALLY
CONTROLLED-" (merkezi kontrol) gosteriyor, fakat
anahtarlar calismiyor. (Cihaz sevkedildigi zaman
uzaktan kumanda Unitesi ve i¢ Unite “0” adresine
ayarlidir. Ayarin kazara degismesi bu belirtiye neden
olabilir.)

Ana linitede veya uzaktan kumanda unitesinde bir ayar
hatas! oldugu zaman soldaki belirti aynen gordltyor.
Eger bagimli Unitelere cakisan adres verilmisse, sistem
“P7” ve sonra da ¢akisan Unite numarasini gésterir.

(3) Yanlis baglantilar veya uzaktan kumanda tnitesinde
kisa devre.

e Uzaktan kumanda (Unitesinde

gbrintilenmez.

hicbir sey

Soldaki durum gegerlidir.

(4) iki uzaktan kumanda dniteli bir sistemde bagh
uzaktan kumanda Unitesinde ayar yapilmamistir.
(DIPSW @ ON (agik) konumuna getirilmelidir.)

* Bazen “P7” gorintilenir.

Soldaki durum gegerlidir.

(5) Grup kontrolii modunda CN40 bagimli Unitelerde
bagli durumda kalmistir (No. 1 ve sonrakiler).

Uzaktan kumanda unitesinde hicbir sey gériintilenmez.

* Yukaridaki nedenler montajin dogru yapilmamis olmasina bagh olabilir. Eger Unitenin kendisi ariza yaparsa “P8” ibareleri gértinttlenir.
¢ Eger donanim istege bagl olarak satilan merkezi kontrol sisteminin uzaktan kumanda Unitesini, program zamanlayicisini ve diger cihazlarini kullaniyorsa, Talimat Elkitabinin

ilgili bélimlerine de bakiniz.

¢ Yukarida agiklanan sekilde galistirma denemesini yapiniz ve sogutucu veya drenaj borularindan ¢iy damlamadigini kontrol ediniz.
« Unite ile 1zgara arasindaki veya 1zgara ile tavan arasindaki agikliktan hava sizmadigini kontrol ediniz. Hava kagaklari giy damlamasina neden olabilir.
¢ Calistirma denemesi basariyla tamamlaninca Talimat Elkitabindan yararlanarak cihazin nasil galistirilacagini misteriye izah ediniz.

Ecnun kakne-nnbo n3 nepevncneHHbiX Hxe yHKUMIn He paboTaroT AOMKHbIM 06P30M, NOMNbITANTECh HANTW NPUYMHY B NPUBEAEHHON Tabnuue 1 yCTpaHUTb Henonaaky
COOTBETCTBYIOLWWMM 06pa3om. ([laHHaA Tabnuua HencnpaBHOCTE U NyTen NX YCTPaHeHUA NPYMEeHNMa ToMbKo K paboTe B pexknme NpobHOro NporoHa.)

MpyynHa

CvMNTOMbI

Cuctema “OauH-Ha-oguH”

pynnosoe ynpasnexue

(1) HenpaBunbHble coeavHEHUA MeXAy Hapy>XHbIM 1
BHYTPEHHUM npubopamu nnn obpartHaA gasa B TMHUM
NUTaHUA Hapy>KHOro Npuéopa.

* B pexxvime oxnaxaeHA Kof, TeMnepaTtypbl Criupan BHyTpu
NOMELLIEHNA He U3MEHAETCA.

[lucnneit nynbTa AMCTAHLMOHHOMO YNpaBneHnA B HaYane paboThl
HekoTopoe BpemA nokasbiBaeT “CENTRALLY CONTROLLED”
(“KOHTPONUPYETCA LIEHTPANI3OBAHHO”), aTa UHAaMKaumA
3aTem ucyesaer. (OTOT Xe CUMMTOM HabnioaaeTcA B cny4ae
KOPOTKOrO 3aMblKaHWA B MPOBOAKE MynbTa AUCTAHLMOHHOTO
ynpaBneHuA.)

TOT e CMMNTOM, KOTOpbIN OnucaH cnesa, HabnogaeTcA
npW HenpaBMNbLHOM COEAVMHEHWU OCHOBHOrO npubopa (kK
KOTOPOMY MOAKIOYEH NYNbT AUCTAHLMOHHOTO YrIPaBIeHA).
Ecnn kako-nn6o HeocHoBHoOW Npubop noacoeanHeH
HenpaBubHO, BEHTUNATOP He ByaeT paboTatb, Unu e
CMyCTA AEeBATb UM AECATb MUHYT MOANAETCA UHAVKALMA
“P8’ 3a KOTOPOW cneayeT HOMep HEOCHOBHOTO Npubopa.

(2) HenpaBunbHaa ycTaHoBka apgpeca nynbTa
[LMCTaHUMOHHOIO ynpaBneHUA UM BHYTPEHHEro
npubopa.

[Jvcnneii nynbTa AMCTaHLMOHHOIO YpaBEHNA NOKa3bIBaeT
“CENTRALLY CONTROLLED” (“KOHTPONMPYETCA
LIEHTPANI3OBAHHO”), Ho npu 3TOM NepekrnoyaTen He
paboTatoT. ([py nocTaske ¢ 3aBOAA-U3rOTOBUTENA MyNbT
[MCTaHUMOHHOTO yNpaBneHnA 1 BHYTPEHHUA npubop
HacTpoeHbl Ha agpec “0” [aHHbI CUMNTOM MOXET ObiTb
BbI3BaH Cly4aiiHbIMI1 U3MEHEHWAMM YCTAHOBOK. )

ToT e CUMNTOM, KOTOPbIN OnncaH cresa, HabnogaeTca
npy HenpaBWIIbHON HACTPONKE OCHOBHOrO npubopa unu
nynbTa AUCTAHLMOHHOTO YNpaBneHuA.

IMpv coBnazeHn agpecoB HEOCHOBHBIX MPUGOPOB cucTema
nokasbIBaeT MHAUKaUMo “P7’; 3a KOTOPOW cneayeT HoMep
npvbopa ¢ MAEHTUYHBIM aAPECcoM.

@

Henpanmbele CoenHEeHMA U KOPoTKoe 3aMblKaHue
B nynbTe AUCTAHUMOHHOIO ynpasneHuna.

OTCyTCTBME WHAMKALMM HA NyNbTe AUCTAHUMOHHOMO
yrpaBneHua.

To e, 4TO cneBa.

B

B cucteme ¢ aBymA nynbTamu AUCTaHLUMOHHOTO
ynpaBfieHuA OTCYTCTBYeT YCTaHOBKA HEOCHOBHOO
nynbTa AUCTaHUMOHHOro ynpasnenua. (OWM-
nepekniodatens SW (@) pomkeH 6biTb YCTaHOBIEH Ha
ON (BKT).)

* VHorpa noAenAeTcA nHankauma “P7°

To e, 4TO cneBa.

G

B cxeme rpynnoBoro coeguHeHnA B HEOCHOBHbIX
npubopax no-npexHeMy MoACOEAVHEH COeAUHUTENb
CN40 (No 1 v nocneaytowwme).

OTCyTCTBME WHAMKALWUKM HA NynbTe AUCTAHLMOHHOMO
yrpaBreHna.

* [NepeurcneHHble Bbille MPUYMHBLI 06 bACHAIOTCA HEBEPHOW YCTAaHOBKOW Npubopa. B cnyyae Hemnonaaku BHYTpU camoro npuéopa GyaeT nokasbiBaTbCA UHAMKaLWA “P8”

* Ecrnu B 060pynoBaHmy UCMOMb3yeTCA OMUMOHASbHBIN MyfbT AUCTAHLMOHHOO YNPaBeHUs LIEHTParbHON CUCTEMOW KOHTPOSA, 3arporpaMM1pOBaHHbIi TauMep uim apyrvie
YCTPOMCTBA, CriefyeT Tak>Ke 06paTuTLCA K pasaery yCTPaHeHUA Heronaaok B PYKOBOACTBE Mo 9KCrlyataumm.

 MpoBeauTe NPOGHbIN MPOTOH, Kak OMM1caHo paHee, U ybeamTeck, YTo ¢ TPy6 XaaareHTa unm ApeHadkHbIX Tpy6 He KanaeT KoHAeHcaums.

® V6eamtech B OTCYTCTBUM MPOHWUKHOBEHWA BO3AyXa CKBO3b LUEMb MEXAY NPUGOPOM U PELUETKOW UM MeXAy PeLLeTKOM M MOTONKOM. [POHUKHOBEHWE BO34yXa MOXET

BblI3blBaTb KarnaHne KoHaeHcauuu.

e ocrie ycrnewHoro 3aBepLUeHs MPOGHOTo MPOroHa, Morb3ysch PYKOBOACTBOM MO 9KCMyatauui, Noapo6HO 06 bACHUTE KIIMEHTY, Kak padoTarb ¢ MpUGopoM.




C® 10. Field electrical wiring (Power wiring specifications)
(@ 10. Elektrische Feldverdrahtung (Technische Daten der Netzstromverdrahtung)

> 10. Cablage des champs électriques (Spécifications du cablage des circuits d’alimentation)
|

Models PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S| PLH-3AK(H) |PLH»4AK(H)S|PLH-5AK(H)S|PLH-6AK(H)S PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
Indoor unit power supply ~/N (single), 50Hz, 220 - 240V ~/N (single phase), 60Hz, 220V
Outdoor unit Phase ~/N (Single) 3N ~ (3ph, 4wires) ~/N (Single) 3N ~ (3ph, 4wires)
Power supply Frequency & Voltage 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Input capacity Indoor unit (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Main switch/Fuse Outdoor unit (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Indoor unit Wire No. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Power supply Size mm? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Outdoor unit Wire No. 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
=2 Power supply Size mm? 4 4 1.5 1.5 25 25 4 25 4 4
E Indoor unit/Outdoor unit connecting 3 0.8 (0.5 or Cable 3C x (0.3), (Polar)
Wire No. x size mm (mm?) !
Remote controller-Indoor unit Cable 2C x 0.69
Wire No. x size mm (mm2) * This wire is accessory of remote controller (Wire length: 10 m, Non-polar)
Control circuit rating Indoor unit-Outdoor unit: DC 12V, Remote controller-Indoor unit: DC 12V
Notes:

1. Bear in mind ambient conditions(ambient temperature,direct sunlight, rain water,etc.) when proceeding with the wiring and connections.

2. The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. The power cord size should be one rank thicker taking voltage drops into consideration.
3. The earth wire is connected to the indoor unit and outdoor unit.

4. This table shows an example of the field electrical wiring. Details should be based on applicable technical standards.

Modelle PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S [ PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S[PLH-5AK(H)S [PLH-6AK(H)S| PLH-3AK | PLH-4AKS [ PLH-5AKS | PLH-6AKS
Stromversorgung der Innenanlage ~/N (Eine), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Eine Phase), 60Hz, 220V
AuBenanlage Phase ~/N (Eine) 3N ~ (3 Phasen, 4-adrig) ~/N (Eine) 3N ~ (3 Phasen, 4-adrig)
Stromversorgung Frequenz und Spannung 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Eingangskapazitét Innenanlage (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Hauptschalter/-sicherung AuBenanlage (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32

Innenanlage Zahl der Leitungen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Stromversorgung | Starke mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2| AuBenanlage Zahl der Leitungen 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
E Stromversorgung | Starke mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5 4 4
‘%’ AnschluB Innenanlage/AuBenanlage X
E’ Zahl der Leitungen x Starke mm (mm?) 30,8 (0,5) oder Leitung 3C x (0,3), (Polar)
Fernbedienung-Innenanlage Leitung 2C x 0,69
Zahl der Leitungen x Starke mm (mm?) * Diese Leitung ist ein Zubehor der Fernbedienung (Lénge der Leitung 10 m, nicht polar)
Steuerspannung Innenanlage-AuBenanlage: 12V Gleichstrom, Fernbedienung-Innenanlage: 12V Gleichstrom
Hinweise:

1. Bei der Verdrahtung und der Verlegung von Anschliissen, Umfeldbedingungen (Umgebungstemperatur, direkte Sonnenlichteinstrahlung, Regenwasser etc.)
beachten.

2. Die LeitungsgréBe ist der Mindestwert fiir Metallrohr-Elektroleitungen. Die NetzkabelgroBe muB unter Beriicksichtigung von Spannungsabfall eine Stufe stér-
ker ausgelegt werden.

3. Die Erdleitung ist sowohl an die Innen- als an die AuBenanlage angeschlossen.

4. Diese Tabelle ist ein Beispiel fiir die Verdrahtung vor Ort. Im konkreten Einzelfall sind die jeweiligen Vorschriften und Standards zu beriicksichtigen.

Modeles PLH-3AK(H) |PLH»4AK(H)S| PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S|PLH»5AK(H)S|PLH-6AK(H)S PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
Alimentation de I'appareil intérieur ~/N (Monophasé), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Monophasé), 60Hz, 220V
Appareil extérieur Phase ~/N (Monophaseé) 3N ~ (triphasé, 4 fils) ~IN (Monophasé) 3N ~ (triphasé, 4 fils)
Alimentation Fréquence et tension 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Capacité d’'entrée Appareil intérieur (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Interrupteur principal/Fusible Appareil extérieur (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Appareil intérieur | Cable No 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alimentation Dimension en mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Appareil extérieur | Cable No 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
% Alimentation Dimension en mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 25 4 4
g Raccordement des appareils intérieur/ 30,8 (0,5) ou Cable 3C x (0.3), (Polar)
O | extérieur No du cable x taille en mm (mm?) T =
Raccordement de la commande a distance-appareil Cable 2C x 0,69
intérieur No du céble x taille en mm (mm?) * Ce cable est livré comme accessoire de la commande a distance (longueur du céable: 10 m, non polarisé)
Tension du circuit de commandes Appareil intérieur-appareil extérieur: CC 12V, Commande a distance-appareil intérieur: CC 12V
Remarques:
1. Toujours tenir compte des conditions ambiantes (température ambiante, rayons du soleil directs, eau de pluie, etc.) lors du cablage et du raccordement
électrique.

2. Les dimensions des cables données sont les dimensions minimum nécessaires pour le cablage de fils électriques. La dimension des cables d’alimentation
doit toujours étre Iégérement supérieure, pour pouvoir faire face aux chutes de tension.

3. Toujours raccorder le cable de terre a I'appareil intérieur comme a I'appareil extérieur.

4. Ce tableau reprend un exemple du cablage électrique. Les détails doivent étre conformes aux normes techniques en vigueur.



10. Elektriska kopplingar pa faltet (Specifikationer fér natstromsanslutningar)

@D 10. Elektrische bedrading op de plaats van installatie (specificaties netaansluitingen)

(D 10. Collegamenti elettrici locali (Specifiche dei cablaggi dell’alimentazione)
|

Modeller PLH-3AK(H) |PLH»4AK(H)S| PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S|PLH»5AK(H)S|PLH-6AK(H)S PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
Stromtillférsel till inomhusenheten ~/N (Enfas), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Enfas), 60Hz, 220V
Kraftmatning, Fas ~/N (Enfas) 3N ~ (3-fas, 4 tradar) ~/N (Enfas) 3N ~ (3-fas, 4 tradar)
utomhusenhet Frekvens och spanning 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Ineffekt Inomhusenhet (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Huvudstrombrytare/sékring Ledningsnummer (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Kraftmatning, Ledningsnummer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
o | _inomhusenhet | Storlek mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
£ | Kraftmatning, Ledningsnummer 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
? utomhusenhet | Storlek mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5 4 4
-5, Anslutningsledning inomhusenhet/utomhusenhet,
E nummer x storlek mm (mm?) 3x 0,8 (0,5) eller Kabel 3C x (0,3), (Polar)
E Anslutningsledning fjérrkontroll/inomhusenhet, Kabel 2C x 0,69
nummer x storlek mm (mm?) * Denna ledning &r ett tillbehor till fjarrkontrollen (sladdlangd: 10 m, opolariserad)

Styrkretsens markvarde Inomhusenhet-Utomhusenhet: DC12V, Fjérrkontroll-lnomhusenhet: DC12V

Obs:

1. Gverviag omgivande forhallanden (omgivande temperatur, direkt solljus, regnvatten etc.) vid ledningsdragning och anslutning.

2. Ledningsstorleken a@r den minsta méjliga for skyddsroérledningar av metall. Ledningsarean bor vara en storlek stérre med tanke pa spanningsfall.

3. Den jordade ledningen ar ansluten till bade inomhus- och utomhusenheten.

4. Tabellen visar ett exempel pa ledningsdragning ute pa faltet. Detaljerna bor baseras pa géllande tekniska normer.

Modellen PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S [ PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S [PLH-5AK(H)S [PLH-6AK(H)S| PLH-3AK | PLH-4AKS [ PLH-5AKS | PLH-6AKS
Voeding binnenapparaat ~/N (Eenfase), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Eenfase), 60Hz, 220V
Buitenapparaat Fase ~/N (Eenfase) 3N ~ (driefasig, 4-dradig) ~/N (Eenfase) 3N ~ (driefasig, 4-dradig)
Voeding Frequentie en voltage 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Ingangsstroom Binnenapparaat (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Hoofdschakelaar/Zekering | Buitenapparaat (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Binnenapparaat | Aantal draden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Voeding Dikte in mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
o | Buitenapparaat Aantal draden 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
'-§ Voeding Dikte in mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5 4 4
g Aansluitkabel tussen binnen- en buitenapparaat 30,8 (0.5) of Kabel 3G x (0.3), (Polar)
@ | Nr.x dikte in mm (mm2) R e
Aansluitkabel tussen afstandsbediening en Kabel 2C x 0,69
binnenapparaat. Nr. x dikte in mm (mm?) * Deze kabel hoort bij het bedieningspaneel (kabellengte: 10 m., geen polariteit)
Toelaatbaar vermogen besturingscircuit Binnenapparaat-Buitenapparaat: DC12V, Bedieningspaneel-Binnenapparaat: DC12V
Opmerkingen:
1. Hou de omgevingscondities in de gaten (omgevingstemperatuur, direkt zonlicht, regenwater, enz. ) als u aan de bedrading en de aansluitingen werkt.
2. De kabeldikte is de minimumwaarde voor als de kabels door metalen kabelbuizen worden geleid. De dikte van de voedingskabel moet één maat dikker zijn,om
plotselinge spanningsverlagingen te kunnen opvangen.
3. De aardkabel moet zowel aan het binnen- als aan het buitenapparaat aangesloten worden.
4. Dit schema laat een voorbeeld zien van de buiten het apparaat aan te sluiten elektrische bedrading. Details moeten gebaseerd worden op van toepassing zijnde
technische normen.
Modelli PLH-3AK(H) |PLH»4AK(H)S| PLH-3AK(H) |PLH»4AK(H)S|PLH»5AK(H)S |PLH-6AK(H)S PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
Alimentazione sezione interna ~/N (Monofase), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Monofase), 60Hz, 220V
Sezione esterna Fase ~/N (Monofase) 3N ~ (trifase, 4 cavi) ~/N (Monofase) 3N ~ (trifase, 4 cavi)
Alimentazione Frequenza e tensione 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Potenza assorbita Sezione interna (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Interruttore principale/Fusible | Sezione esterna (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Sezione interna Cavo N. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alimentazione Dimensioni mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione esterna | Cavo N. 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
S| Alimentazione | Dimensioni mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 25 4 25 4 4
% Collegamento sezione interna/sezione esterna 3% 0,8 (0.5) 0 cavo 3C x (0.3), (Polar)
O | N. filo x dimensione mm (mm?) R s
Collegamento comando a distanza/sezione interna Cavo 2C x 0,69
N. filo x dimensione mm (mm?) * Questo cavo e un accessorio del comando a distanza (Lunghezza: 10 m, senza polarita)
Capacita nominale del circuito di controllo Sezione interna-Sezione esterna: DC12V, Comando a distanza-Sezione interna: DC12V
Note:
1. Tener conto delle condizioni ambientali (temperatura, esposizione alla luce del sole, livello delle precipitazioni, ecc...) al momento di procedere all’esecuzione
dei cablaggi e delle connessioni.
2. La specifica dei cavi & quella minima prevista per il cablaggio di conduttori di metallo. In considerazione delle cadute di tensione, lo spessore del cavo di
alimentazione deve essere superiore a quello dei cablaggi dei conduttori.
3. Il cavo di messa a terra & collegato sia alla sezione interna che alla sezione esterna.
4. Questa tabella mostra I’esempio di un cablaggio eseguito localmente. | dettagli devono essere riferiti agli standard tecnici applicabili a questi tipi di installazio-

ni.




& 10. Conexion eléctrica de campo (especificaciones de conexion de energia)

10. Cablagem eléctrica (Especificacoes da cablagem eléctrica)

10. Elektrisk ledningsfering i marken (Specifikationer for foring af stramforende ledninger)
|

Cableado

Modelos PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S | PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S|PLH-5AK(H)S [PLH-6AK(H)S| PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS [ PLH-6AKS
Alimentacion de la unidad interior ~/N (Monofasico), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Monofasico), 60Hz, 220V
Unidad exterior Fase ~/N (Monofésico) 3N ~ (3ph, 4 cables) ~/N (Monofasico) 3N ~ (3ph, 4 cables)
Alimentacién Frecuencia y voltaje 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Capacidad de entrada Unidad interior (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Interruptor principal/Fusible | Unidad exterior (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Unidad interior | Cable n® 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alimentacion Tamafio mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Unidad exterior | Cable n® 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
Alimentacion Tamafno mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 25 4 4

Cable de conexién de unidad interior
y exterior n® x tamafio mm (mm2)

3x0,8(0,5) o Cable 3C x (0,3), (Polar)

Control remoto - unidad interior n®
de cable x tamafio mm (mm?)

Cable 2C x 0,69
* Este cable es accesorio del controlador remoto (longitud del cable: 10 m, no polar)

Tensién del circuito de control

Unidad interior-unidad exterior: CC12V, Controlador remoto-unidad interior: CC12V

Notas:
Tenga en cuenta las condiciones ambientales (temperatura ambiental, luz directa del sol, agua de la lluvia, etc.) cuando haga el cableado y las conexiones.
El tamano de cable corresponde al valor minimo para cableado de conduccion metalico. El grosor del cable de alimentacion debe ser superior teniendo en

1.
2.

3.

cuenta las caidas de tension.

La toma de tierra se conecta con las unidades interior y exterior.

. Esta tabla muestra un ejemplo de electrificacion. Los detalles deberian basarse en las normas técnicas aplicables.

Cablagem

Modelos PLH-3AK(H) |PLH»4AK(H)S| PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S|PLH»5AK(H)S|PLH-6AK(H)S PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS

Corrente da unidade interior ~/N (Monofasica), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Monofasico), 60Hz, 220V

Unidade exterior Fase ~/N (Monofasica) 3N ~ (trifasica, 4 fios) ~/N (Monofasica) 3N ~ (trifasica, 4 fios)

Corrente Frequéncia e voltagem 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V

Poténcia de entrada Unidade interior (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16

Interruptor/fusivel principal | Unidade exterior (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Unidade interior | Fio n.° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Corrente Secgao mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Unidade exterior | Fio n.° 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
Corrente Secgao mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5 4 4

Ligagao da unidade interior/unidade
exterior Fio n.° x secg@o (mm2)

3x0,8(0,5) ou Cabo 3C x (0,3), (Polar)

Ligagao do controlador remoto/unidade
interior Fio n.° x sec¢ao (mm2)

Cabo 2C x 0,69
* Este fio € um acessério do controlador remoto (Comprimento do fio: 10 m, n&o polar)

Poténcia nominal do circuito de controlo

Unidade interior/unidade exterior: DC12 V, Controlador remoto - Unidade interior: DC12 V

Notas:
1. Tenha presente as condi¢ées ambientais (temperatura ambiente, luz solar directa, agua da chuva, etc.) quando instala a cablagem e efectua as ligacoes.
2. A seccao do fio deve ter o minimo necessario para cablagem condutora metalica. A seccao dos fios eléctricos deve ser um ponto mais espessa, tendo em

conta as quedas de voltagem.

3. O fio de terra é ligado as unidades interior e exterior.
4. Este quadro mostra o exemplo da cablagem de campo eléctrico. Os dados devem basear-se nas normas técnicas aplicaveis.

Modeller PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S | PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S|PLH-5AK(H)S [PLH-6AK(H)S| PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
Stremforsyning, indenders enhed ~/N (Enkelt), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Enkelt fase), 60Hz, 220V
Udenders enhed Fase ~/N (Enkelt) 3N ~ (3 faser, 4 ledninger) ~/N (Enkelt) 3N ~ (3 faser, 4 ledninger))
Stremforsyning Frekvens og spaending 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Kapacitet, optag Indendars enhed (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Hovedkontakt/sikring Udenders enhed (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Indendors enhed | Ledning nr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Stremforsyning Storrelse mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2| Udenders enhed Ledning nr. 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
% Stremforsyning Storrelse mm? 4 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5 4 4
2 | Indenders/udendars enhed, forbindelses-
c : 5 3x 0,8 (0,5) eller Ledning 3C x (0,3), (Polzer)
g ledning nr. x sterrelse mm (mm?)
= | Fjernbetjening-indendars enhed, Ledning 2C x 0,69
ledning nr. x sterrelse mm (mm2) * Denne ledning er tilbeher il fiernbetjening (lzengde pa ledning: 10 m, ikke-polaer)

Styrekredslob, starrelse

Indenders enhed-Udenders enhed: 12 V jaevnspaendin% Fjernbetjening-Indenders enhed: 12 V jeevnspaending

Bemaerkninger:

1. Tag de omgivende forhold med i betragtning (omgivende temperatur, direkte sollys, regnvand etc.) nar De foretager ledningsfering og forbindelser.

2. Ledningstykkelser overholder den minimale veerdi til ledningsforing med metalledere. Stromforsyningsledningen skal have en tykkelse, der ligger en klasse

hgjere, i tilfelde af spandingsfald.
3. Jordforbindelsesledning forbindes til bade den indenders og den udendors enhed.

4. Denne tabel viser et eksempel pa ledningsforing i felten. Detaljer skal veere baseret pa geeldende tekniske standarder.



10. Ymaifpia kaAwdiwon (MpodiaypapEg NAEKTPIKOV KAAWSiWV)
10. Alan elektrik kablo baglantilari (Elektrik kablo baglanti spesifikasyonlari)

10. AnekTponpoBoaAKa Ha mecTe MOHTa)Xka (OnucaHne NPoOBOAKMU 3NEKTPONUTAHUA)
|

MovTéAa PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S| PLH-3AK(H) |[PLH-4AK(H)S|PLH-5AK(H)S[PLH-BAK(H)S| PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
HAekTpIKT) TTapoxn £0WTEPIKNG Hovadag ~/N (Movr}), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Movn} @daon), 60Hz, 220V
EEwTtepikn povada | daon ~/N (Mown)) 3N ~ (3 pdoelg, 4 cuppata) ~/N (Mown) 3N ~ (3 paoelg, 4 olpuata)
HAekTpIKr) Tapoxn Zuxvomta & Taon 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
IkavomTa eloaywyig/ EowTtepikr) povada (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Kevrpiog diakomme/ Adgadela E€wtepikn povada (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
Eowtepikh povada KaAwdiwon No. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
HAextpikr mapoy MéyeBog xA.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
E€wrepir povada KaAwdiwon No. 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
Hhextpikr mapoyn MéyeBog xA.2 4 4 1,5 1,5 2,5 25 4 2,5 4 4

20vdeon eowTepIKNQ/eEWTEPIKNAG Hovadag
Kahwdioon No. x péyeBog x. (xi\.%)
20vdean mAEXePLOTPIOU/ETWTEPIKIG Hovadag
Kahwdioon No. x péyeBog x. (xi\.%)
TR KUKAQUATOG EAEYXOU

3 x 0,8 (0,5 1 Kahwdo 3C x (0,3), (MoAkomTa)

KaAwdiwon

KaAwdlo 2C x 0,69
* Autd To KaA@dlo eival e§apmua Tou TAexelplomplou (Mrkog kaAwdiou: 10u., Xxwpig MOAKOTNTA)
EowTteplkn povada-EEwTepikn povada: Zuvexeg 12V, TnAexelplomplo-EcwTepikr) povada: Zuvexeg 12V

ZNUEIVOEIG:
1. 'Otav kaveTte TNV KaAwdiwon Kal TiIG cuvdéoelg Tpémel va AapBaveTe ummoyn oag Tig ouvOnkeg Tou mMepiBaillovTtog (Beppokpacia mepIBAAAOVTOG, GUEGO NAIAKO
Pwg, vepd Bpoxng, KAT.).

2. To Yéye0og KaAwdiou gival n EAAXIOTN TIPA Yid KAA®3Ia He METAAAIKO TIPOCTATEUTIKO TePiBAnpa. To kaAwdio Tpopodooiag TpEmel va eival kKata éva 8abuod
maxdTePO Yia va avTIHETWTTI{OVTal Ol TTAOEIG 6TV TACN TOU PeUHATOG.
3. H 30vdeon Tou oUpHATOG YEIWONG YiVETAI TOGO HE TNV ECWTEPIKN 0G0 Kal PE TNV EEWTEPIKA povada.
4. O mivakag autog deixvel mapadelyua unaibpiag nAeKTpIKAG KaAwdiwong. O1 AeTrTopEpeleg TIPEmel va Baci{ovTal oTa TEXVIKA TIPOTUTIA TTOU 10XU0UV.
Modeller PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S| PLH-3AK(H) |PLH-4AK(H)S|PLH-5AK(H)S |PLH-6AK(H)S PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
i tinite giig kaynag ~IN (Tek), 50Hz, 220 - 240V ~/N (Tek fazll), 60Hz, 220V
Dis Unite Faz ~IN (Tek) 3N ~ (3 faz, 4 tel) ~/N (Tek) 3N ~ (3 faz, 4 tel)
Gug kaynagi Frekans ve Voltaj 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
Giris kapasitesi ig: Unite (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Ana salter/sigorta Dis Unite (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
ic tinite Kablo No. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
_ | Gugkaynagi Cap mm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
£ ["Di unite Kablo No. 3 3 5 5 5 5 3 7 4 4
& | Gig kaynagi Cap mm? 4 4 15 15 25 25 4 25 4 4
§ Io tnite/Dis Gnite Baglant 3x 0,8 (0,5) veya kablo 3C x (0,3), (Polar)
% Kablosu No. x Cap mm (mm?) T =
& | Uzaktan kumanda tinitesi/i¢ tinite Baglanti Kablo 2C x 0,69
Kablosu No. x Cap mm (mm?) * Bu kablo uzaktan kumanda tinitesinin aksesuvaridir (Kablo uzunlugu: 10 m, Polarlanmamis)
Kontrol devresi degeri i¢ tinite-Dis Unite: DC 12V, Uzaktan kumanda Gnitesi-ig tinite: DC 12V

Notlar:

1. Kablolar dosemeye ve baglantilari yapmaya baslarken ¢evre kosullarini (cevre sicakhg, direkt giines 1s1g1, yagmur suyu, vb.) dikkate aliniz.

2. Kablo kalinhg: rakamlari, metal kablo borusuyla déseme icin asgari degerlerdir. Elektrik kordonunun kalinhgi, voltaj diigmeleri dikkate alinarak bir mertebe
daha kalin olmalidir.

3. Toprak kablosu hem i¢ liniteye hem de dis initeye baglanir.

. Bu tabloda alan elektrik kablo diizeninin bir 6rnegi goriilmektedir. Detaylar, uygun teknik standartlara gére yapilmalidir.

OnekTponposoaka

Moaenu PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S | PLH-3AK(H) [PLH-4AK(H)S [PLH-5AK(H)S [PLH-6AK(H)S| PLH-3AK | PLH-4AKS | PLH-5AKS | PLH-6AKS
OnekTponuTaHne BHyTpeHHero npubopa ~/N (ogHocbasHbin), 50 Iy, 220 - 240 B ~/N (OgHoasHbIn), 60IL, 220B
Hapy>Hbiit npubop | ®dasa ~IN (OpHocbasHbIi) 3N ~ (TpéxdhasHbiii, 4 npoBoaa) ~IN (OpHochasHbiii) 3N ~ (TpéxchasHbiin, 4 nposoaa)
OnekTponuTanve YacToTa v HanprxeHne 50 Hz, 220-240V 50Hz, 380/220-415/240V 60 Hz, 220V 60Hz, 220V
BxoaHaA MOLLHOCTb | BHyTpeHHuit npubop (A) 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Tasteit BskcniosarensiTipegorpanimens | Hapyxwbiid npuGop npubop (A) 32/25 32/32 16/16 16/16 16/25 16/25 32/32 25/25 32/32 32/32
BHyTpenHuit npubop | Mposoa No 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OnekTtponuTaHue | Paamep mMm? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hapy>xHbiit npuéop | Mposoa No 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4
OnekTtponuTaHue | Paamep mMm? 4 4 15 1,5 2,5 2,5 4 2,5 4 4

CoenvHeHe BHYTPeHHero/HapyxHoro npuéopa
Mposog No x pasmep MM (MM?)
TynbT AMCTAHLYOHHOTO YNIPaBNEHHA - BHYTPEHHMI npubop
Mposog No x pasmep MM (MM?)

3 x 0,8 (0,5) unu Kabenb 3C x (0,3), (MonApHbIin)

Ka6enb 2C x 0,69
* [laHHbI NpOBOA ABNAETCA JOMOMHUTENbHON NPUHAANEXHOCTBIO NyNbTa AMCTAHLMOHHOTO ynpaenenua ([nvHa nposoaa: 10 M, HENONAPHbI)

HanpsaxeHwne B Lenu ynpasnesmna BHyTpeHHMIN Npu6op - Hapy kHbI Nprbop: NOCTOAHHbIA TOK 12 B, MynbT AMCTAHLUMOHHOIO yrpaBnieHua - BHyTPEHHUIA Nprbop: NOCTOAHHbIN TOK 12 B

MpumeyaHun:

1

2.

w

YuuTtbiBaiiTe yCrIOBUA OKpY)Katolel cpeabl (TeMnepaTtypa Hapy>XHOro Bo3fyxa, npAmMbie COTHEYHbIe JTy4u, A0XKAb U T.A.) NPU NPoBeAeHUM 3/1eKTPONpPOoBOAKMU
¥ coeAUHEHUN.

Pa3mep npoBoaa ABNAETCA MUHMMarnbHOW BENTMYUHON ANA 9NIeKTPONPOBOAKM B MeTannuyeckux Tpybax. Pasmep kabena nutaHuA AOMKEH 6GbiTb Ha OAWH
NopAAOK Tonle BBMAY NafeHUA HanpAXKeHUn.

. MpoBop 3a3emneHuA NoAcoeauHAETCA K BHYTPEHHEMY U Hapy)>XHOMY npu6opam.

. MpuBepeHHana Tabnuua UnnCTpUpyeT NPUMeEpP INEKTPONPOBOAKM HA MecTe MOHTa)ka. [laHHble AOMKHbI OTBe4YaTb TPe6OBaHUAM COOTBETCTBYIOLUX
TeXHU4YEeCKUX CTaHAapTOoB.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

e Machinery Directive 98/37/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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