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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

¢ Da sich im Gerét rotierende Teile und Hochspannungsbereiche mit Stromschlaggefahr befinden, miissen Sie,
bevor Sie das Gerit in Betrieb nehmen, unbedingt die “SICHERHEITSVORKEHRUNGEN” lesen.
* Die hier angegebenen VorsichtsmaBnahmen sind wichtig fiir die Sicherheit und miissen unbedingt befolgt werden.

Sicherheitsrelevante Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet.

/N\ Warnung:  Beschreibt Bedienungs- und Handhabungsfehler, die mit groBer Wahrscheinlichkeit zu schweren oder
tédlichen Verletzungen fiihren kdnnen.
/N Vorsicht: Beschreibt Vorkehrungen, um geféahrliche Situationen und Schéden an der Anlage zu vermeiden.

Bedeutung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole.
Dies diirfen Sie nicht tun.
Folgen Sie unbedingt dieser Anweisung.
(Schwarz) : Niemals einen Finger, einen Stock oder dhnliches hineinstecken.

(Schwarz) : Niemals auf die Innen- bzw. AuBenanlage steigen oder etwas darauf stellen.

SRSV

(Gelb) Gefahr eines elektrischen Schlages, seien Sie vorsichtig.

(Blau) 1 Vergewissern Sie sich, daB die Netzspannung ausgeschaltet ist.

Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es zuammen mit dem Installationshandbuch griff-
bereit auf.

I Lage der Warnzeichen und der Sicherheitsvorrichtung

Einsatz
Einsatz LD
— Luftaustritt

Lufteintritt

® Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne Aufsicht benutzt werden.

/N Warnung

lhre Haut nicht direkt und nicht lan-
gere Zeit gekiihlter Luft aussetzen.
Dies stellt eine Gefahr fur lhre Ge-

sundheit dar. ®

Bei abnormalem Betriebszu-
stand (Brandgeruch etc.) Klima-
anlage stoppen und Sicherung
ausschalten.

Wenn die Anlage im abnormalen Zu-
stand weiterbetrieben wird, kann dies
einen Brand oder weiterere Stérungen
bzw. Schaden verursachen. Wenden
Sie sich an lhren Fachhandler.

Wahrend des Betriebs, den
Trennschalter nicht ein-/aus-
schalten.

¢ Dies kann wegen Funkenbildung
etc. einen Brand verursachen.

e Darauf achten, da3 der Trenn-
schalter wirklich nur nach Aus-
schalten der Innenanlage mit der
Fernbedienung ausgeschaltet
wird.

B Stecken Sie niemals einen Finger, einen Stock oder dhnliches in

die Lufteintritts- bzw. -austritts6ffnung.

o Der Lufter rotiert mit hoher Dreh-

zahl, Sie kdnnen schwere Verlet-
zungen davontragen.

B Reparieren Sie die Anlage nicht

selbst und setzen Sie sie nicht
selbst um.

Durch falsche Handhabung kann
ein Brand entstehen, Sie kénnen
einen elektrischen Schlag bekom-
men, sich verletzen wenn die An-
lage herunterféllt oder Leitungs-
lecks verursachen. Wenden Sie
sich an Ihren Fachhandler.

¢ Kleine Kinder missen beaufsich-

tigt werden, um sicherzustellen,
daf sie nicht an der Klimaanlage
herumspielen.

Die Anlage darf nicht vom Kun-
den selbst installiert werden.
Wenn die Installation nicht sach-
geman erfolgt, kann dies einen
Brand, einen Stromschlag oder
Verletzungen durch Herunterfallen
der Anlage, austretendes Wasser
etc. verursachen.

Ziehen Sie lhren Fachhandler zu
Rate.




/\ Vorsicht

/\ Vorsicht

B Stellen Sie keine Vase oder Glas
auf die Innenanlage.
Wasser, das in die Innenanlage
gelangt, kann elektrische Kurz-
schlisse verursachen und zu
Stromschlégen flihren.

H Wenn die Anlage gereinigt wer-
den muB, ausschalten und den
Netzschalter abschalten.

Da sich das Geblase/der Ventila-
tor wahrend des Betriebs schnell
dreht, besteht Verletzungsgefahr.

B Klimaanlage nicht mit Wasser
reinigen.
Wasser kann in die Anlage eindrin-
gen und die Isolierung beeintréch-
tigen. Dadurch kann ein Strom-
schlag entstehen.

B Stellen Sie keinen Tierkéfig und
keine Zimmerpflanze in den direk-
ten Luftstrom der Klimaanlage.
Das Haustier oder die Zimmer-
pflanze kann Schaden nehmen.

B Bedienen Sie die Schalter nie-
mals mit nassen Handen.
Sie kénnen einen Stromschlag
bekommen.

B Spriihen Sie kein Insektenmittel
oder leicht entziindliche Sprays
auf die Anlage.

Sie kénnen einen Brand verursa-
chen oder das Gehause der Anla-
ge kann sich verformen.

B Bei Verwendung in Verbindung
mit einem Ofen etc. fir Beliif-
tung sorgen.

Es kann Sauerstoffmangel auftre-

B Wenn die Anlage Uber einen lan-
geren Zeitraum nicht benutzt
werden soll, den Netzschalter
ausschalten.

Wenn nicht, kann sich Schmutz an-
sammeln und ein Brand ausbrechen.

7 B

Y W L

B Benutzen Sie die Anlage nicht
fiir spezielle Zwecke.
Benutzen Sie diese Klimaanlage
nicht zur Kiihlung bzw. zum Frisch-
halten von Préazisionsgeraten, Le-
bensmitteln, Pflanzen oder Kunst-
gegenstanden. Sie verursachen
damit nur Schaden und Qualitats-
verschlechterungen.

B Steigen Sie niemals auf die In-
nen- bzw. AuBenanlage und stel-
len Sie nichts darauf.

Sie kénnen sich verletzen wenn
das Gerat umkippt oder Sie herun-
terfallen.

B Ein Heizgerit etc. nicht direk-
tem Luftstrom aussetzen.
Es kann zu ungenligender Ver-
brennung kommen.

B Die Anlage nicht auf einer be-
schédigten Aufstelleinrichtung
stehen lassen.

Die Anlage kann umkippen oder
herunterfallen und Verletzungen
hervorrufen.

B Vermeiden Sie langeren Be-
trieb bei hoher Luftfeuchtig-
keit, z.B. bei gedffneter Tiir
oder gedffnetem Fenster.
Wird die Anlage im Kiihlbetrieb
langere Zeit bei hoher Luftfeuch-
tigkeit (80% rel. Feuchte oder
mehr) betrieben, kann Kondens-
wasser aus der Anlage tropfen
und lhre Mébel und Teppiche
beschadigen.

B Bei Wartungsarbeiten an der
Anlage etc. nicht auf eine un-
stabile Unterlage steigen.
Wenn Sie herunterfallen, kann
dies zu Verletzungen etc. fihren.

B Die beiden Akkus durch neue
des gleichen Typs ersetzen.
Wird ein gebrauchter Akku zu-
sammen mit einem neuen ver-
wendet, kann dies zu Warme-
entwicklung, Flissigkeitsaustritt
oder einer Explosion fuhren.

B Die Akkus nicht laden oder
auseinandernehmen und sie
auch nicht ins Feuer werfen.
Dies kann zum Austreten der
Batterieflussigkeit, zu einem
Brand oder einer Explosion fiih-
ren.

gl O

B Wenn Flissigkeit aus den

Alkalin-Akkus auf lhre Haut
oder lhre Kleidung gelangt,
diese griindlich mit klarem
Wasser abwaschen.
Wenn Flussigkeit aus den
Alkalin-Akkus in lhre Augen ge-
langt, diese grundlich mit klarem
Wasser auswaschen und sofort
einen Arzt konsultieren.

| Bei Aufstellung |

/N Warnung

Wenden Sie sich fir einen sachgema-
Ben Einbau der Anlage an lhren Fach-
héndler.

/\ Vorsicht

B Erdung vornehmen.
Erdleitungen nicht an Gas-,
Wasserrohrleitungen, Blitzableiter
oder Erdleitungen eines Telefons
anschlieBen.

Bei falscher Erdung besteht
Stromschlaggefahr.

o

B Je nach Aufstellort der Klimaan-
lage (Umgebung mit Luftfeuchtig-
keit etc.) einen ErdschluBunterbre-
cher anbringen.

Wird kein ErdschluBunterbrecher in-
stalliert, besteht Stromschlaggefahr.

o

H Am Aufstellort darf kein brennba-
res Gas austreten.
Wenn Gas austritt und sich um die
Anlage herum ansammelt, besteht
Explosionsgefahr.

B Abwasser muB vollstandig abge-
leitet werden.
Bei unvollstandiger Ableitung kann
Wasser aus der Anlage tropfen. Es
kann sich Nésse bilden und die Ein-
richtung beschadigt werden.




BEZEICHNUNG DER TEILE

Innenanlage (FuBbodenmontage)

Vertikale Leitbleche

Horizontale Luftklappe

Betriebsanzeigeleuchte

Empfangsbereich der Fernbedienung

Frontplatte

Luftreinigungsfilter (WeiBer Balgfilter) (OPTION)
Lufteintritt

Luftfilter

4 i N
Bedienungsbereich

(Wenn das Luftansauggitter nach vorne
gezogen ist)

Notbetriebs-Taste

AuBenanlage
MUCF-13NV

Lufteintritt (hinten
und seitlich)

Rohrleitung

AblaBschlauch
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Luftaustritt
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LeckablaB6ffnung

Geruchsfilter (Grauer Schwammfilter)
__ (OPTION)
el

i“ Fernbedienungseinheit

(Deckenmontage)

MUCF-18NV
MUCF-24NV

Fernbedienungseinheit

ON/OFF (Ein/Aus) Taste

Display

Den Deckel an der
Vorderseite 6ffnen.

Sender 1
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Temperatur-Einstelltasten

N P

————
(Dieses Bild zeigt eine Gesamtansicht.)

-t
r)

100

ONIOFF VJ)?F(I)M(DCOOL

Wahltaste fiir Liifterdrehzahl FAN | ©sTOP

IFEEL COOL @ 0’03 Timer-Stoptaste
R VANE | @ STaRT .
F’A‘Mg = ]| (o113 Timer-Starttaste
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Wabhltaste fiir Betriebsmodus
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RESET-Taste 1l =Y R ] Uhr-Einstelltaste

Vertikale Ausstrémungstaste



VORBEREITUNG ZUM BETRIEB

Automatische Startwiederholungsfunktion

. Diese Modelle sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn Sie
diese Funktion nicht benutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, da die Ein-

stellung der Anlage gedndert werden muB.

Automatische Startwiederholungsfunktion bedeutet ...

Wenn die Innenanlage mit einer Fernbedienung gesteuert wird, sind die Betriebsart, die eingestellte Temperatur und die Geblase-
drehzahl im Speicher abgespeichert. Bei Stromausfall oder wenn der Netzstrom wéhrend des Betriebs ausgeschaltet wird,
sorgt die “Automatische Startwiederholungsfunktion” automatisch dafir, daB der Betrieb in der gleichen Betriebsart wieder in
Gang gesetzt wird, die mit der Fernbedienung unmittelbar vor der Ausschaltung des Netzstroms eingestellt war. (Einzelheiten

dazu siehe Seite 17.)

Trennschalter fiir die Klimaanlage

. Sicherung und Hauptnetzschalter einschalten.

Fernbedienungseinheit (wie die Akkus und die aktuelle Zeit eingestellt werden)

Abdeckung auf der Vorderseite abnehmen
und Batterien einsetzen. Und danach den
Deckel auf der Vorderseite wieder anbringen.

Zunachst den Minuspol der Akkus einsetzen.
Uberpriifen, ob die Polaritit der Akkus richtig ist.

/£> : Zun&chst den Minuspol
P

der Akkus einsetzen.

RESET-Taste driicken.

Driicken Sie hier mit ;
einem spitzen Gegen- ]
stand.

e Wenn die RESET-Taste nicht gedriickt wird, arbeitet
die Fernbedienungseinheit u.U. nicht richtig.

Driicken Sie die Taste CLOCK set (Uhr ein-
stellen).

Drucken Sie hier mit &
einem spitzen Gegen- 4
stand.

Z

Driicken Sie die Tasten & und % (Zeit-
Einstelltasten), um die Uhrzeit einzustellen.
FAN | ©STOP

s ]| (e=0]

VANE | © START

HR.

MIN.

[} RESET CLOCK
% o o

e Jeder Druck auf die ﬁ—Taste erhoht die angezeigte
Zeit um 1 Stunde und jeder Druck auf die "y Taste
um 1 Minute.

Driicken Sie noch einmal die Taste CLOCK
set und schlieBen Sie den Deckel an der Vor-
derseite.

Benutzung der Fernbedienungseinheit

¢ Bei Ausrichtung auf die Vorderseite der Innenanlage
betragt die Reichweite des Signals etwa 6 m.

* Bei Betatigung einer Taste hdren Sie einen oder zwei
Piepténe von der Innenanlage. Wenn Sie keinen Ton
horen, driicken Sie die Taste noch einmal.

¢ Behandeln Sie die Fernbedienungseinheit sorgféltig.
Wenn die Fernbedienung herunterféllt, hingeworfen
oder naB wird, arbeitet sie mdglicherweise nicht mehr
einwandfrei.

Wandhalterung
¢ Bauen Sie die Wandhalterung der Fernbedienungs-
einheit an einer Stelle ein von der aus Sie die Emp-
fangsbestétigung der Innenanlage (Piepton) héren
kénnen wenn Sie die Ein/Aus-Taste % betatigen.
Einsetzen/Herausnehmen der Fernbedienungseinheit
Einsetzen :Driicken Sie die Fernbedienungs-
einheit von oben in die Halterung.
Herausnehmen :Ziehen Sie die Fernbedienungs-
einheit nach oben heraus.

Wandhalterung der

Fernbedienungseinheit \

Trockenbatterien
W Hinweise zum Wechseln der Batterien

Wenn die Innenanlage das Signal von der Fernbedie-
nung nicht empfangt oder die Anzeige zu schwach wird,
die Akkus durch neue Akkus (Typ AAA) ersetzen.

¢ Obgleich sowohl Alkalin-Akkus als auch Mangan-Ak-
kus verwendet werden kénnen, werden Alkalin-Ak-
kus empfohlen, weil deren Nutzungsdauer langer ist
als die von Mangan-Akkus.

¢ Die Nutzungsdauer eines Alkalin-Akkus betragt etwa

1 Jahr.
Wenn sich jedoch ein Akku dem Ende der Nutzungs-
dauer néhert, kann dieser schneller entleert sein. Die
empfohlene Nutzungsdauer (Monat/Jahr) ist am Bo-
den des Akkus angegeben.

* Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien der glei-
chen GréBe.

¢ Benutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

* Damit keine Flissigkeit austreten kann, Akkus her-
ausnehmen, wenn die Fernbedienung Uber einen l&n-
geren Zeitraum nicht benutzt werden soll.

¢ Leere Akkus ordnungsgeman entsorgen.

WENN DIE FERNBEDIENUNGSEINHEIT
NICHT BENUTZT WERDEN KANN (NOT-
BETRIEB)

Wenn die Batterien der Fernbedienungseinheit leer sind oder
die Fernbedienungseinheit nicht funktioniert, ist mit Hilfe der
NOTBETRIEBS-Taste ein NOTBETRIEB méglich.

Driicken Sie die Notbetriebs-Taste.
Wenn der NOTBETRIEBS-Taste gedriickt wird, arbei-
tet die Anlage zunéchst 30 Minuten lang im Testlauf
und schaltet danach in den NOTKUHLBETRIEB.

Einzelheiten iber den NOTKUHLBETRIEB sind nachstehend
dargestellt. Die Temperaturregelung arbeitet jedoch 30 Mi-
nuten lang nicht im Testlauf und die Anlage ist auf Dauerbe-
trieb eingestellt.

Die Geblasedrehzahl ist im Testlauf auf hoch eingestellt und
schaltet nach 30 Minuten auf mittel um.

Betriebsart COOL (Kihlen)
Temperatureinstellung 24°C
Lufterdrehzahl Medium (Mittel)
Horizontale Luftklappe Auto

Die Betriebsanzeigeleuchte auf der Innenanlage zeigt durch
nachstehend dargestellte Zeichen an, daf3 die Anlage arbei-
tet.

Betriebsanzeigeleuchte
Notkiihlung Stop
B S o o

Operation Indicator Operation Indicator

. Zur Beendigung des Notbetriebs driicken Sie
wieder die Notbetriebs-Taste.
Bei jedem Driicken des Schalters schaltet die Betriebs-
art zwischen NOTKUHLBETRIEB und STOPP-
BETRIEB hin und her.



AUTOMATIKBETRIEB “I FEEL...” (MIR IST...)

In der Automatik-Betriebsart “©3 | FEEL...” (Mir
ist...) kann die optimale Raumtemperatur automa-
tisch mit einem einfachen Tastendruck eingestellt
werden.

T B
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DR :

CLOCK 7y
PM

111
[Ny NIN]

W DI

FAN | ©STOP

'EE;L_%OL 3 -0
U 7 || VANE | @START
MODE HR.
MIN.

¥ RESET CLOCK

\/

Automatikbetrieb starten:

ON/OFF

. Driicken Sie die Taste .

Wenn die Betriebsart “y | FEEL...” (Mir ist...) einge-
stellt ist, wird die Klimaanlage automatisch auf optima-
le Raumtemperatur geregelt.

Automatikbetrieb beenden:

ON/OFF

. Driicken Sie wieder die Taste

Wenn lhnen etwas zu warm ist, .
WARM
. Driicken Sie die Taste @ (zu warm), um
die Temperatur zu senken.
Jeder Druck auf die Taste senkt die Temperatur
um etwa 1°C.
Wenn lhnen etwas zu kiihl ist,

T00
CooL

. Driicken Sie die Taste @ (zu kiihl), um
die Temperatur zu erhéhen.
Jeder Druck auf die Taste erhoht die Temperatur
um etwa 1°C.

\(nvoegEn “©y | FEEL...” (Mir ist...) nicht eingestellt ist, die
:—Taste driicken bis die Einstellung erfolgt.

Mit jeder Betétigung der Taste werden in folgender Rei-
henfolge die Betriebsarten: €3 (Mir ist...) — £ (Kthlen)
— & (Trocknen) — & (Lufter) gewahlt

FAN | ©sTOP

(3 ]| [e=0]

Einzelheiten liber den Betrieb der Anlage

Je nachdem welche Raumtemperatur bei Beginn des Be-
triebs vorliegt, wird automatisch die Betriebsart COOL (KUH-
LEN) oder DRY (TROCKNEN) eingestellt. Wird jedoch in-
nerhalb von 2 Stunden nach Beendigung des Betriebs er-
neut der Betrieb gestartet, wird die gleiche Betriebsart wie
vor dem Abschalten gewéhlt. Die zuerst gewéhlte Betriebs-
art wird nicht geéndert, auch wenn sich die Raumtemperatur
gedndert hat. Falls diese Betriebsart fir die vorliegende
Raumtemperatur nicht geeignet ist, wahlen Sie mit der Ta-
MODE . ) f
ste C die geeignete Betriebsart.

Einzelheiten liber den Automatikbetrieb

» Wie funktioniert die Betriebsart “I FEEL...”( Mir ist...)

Einzelheiten liber die Anzeige der Innenan-
lage

Die Betriebsanzeigeleuchte auf der rechten Seite der Innen-
anlage zeigt den Betriebszustand an.

@ O

Operation Indicator

- #:— Leuchtend
O Nicht leuchtend

Wenn die Klimaanlage arbeitet, um die angestrebte Tem-
peratur zu erreichen und beide Betriebsanzeigeleuchten
brennen, darf die eingestellte Temperatur nicht geén-
dert werden. In diesem Falle warten Sie bitte, bis die
Betriebsanzeigeleuchte umschaltet und von beiden nur
noch eine brennt. Dann Einstellung vornehmen.

Raumtemperatur bei Beginn Betriebsart Solltemperatur Betrieb . | ht
des Automatikbetriebs (Anfangsstatus) etriensanzeigeleuchte
Etwa 25°C oder héher COOL (Kuhlen) Etwa 24°C Differenz zwischen
Etwa 25°C oder niedriger DRY (Trocknen) — Anzeige Betriebszustand angestrebter
Temperatur und
Hinweis: Raumtemperatur

Zeigt an, daB die Klimaanlage
" ’ arbeitet, um die gewunschte Etwa 2°C oder
-@- -@- | Temperatur zu ereichen. War- h

ten bis die angestrebte Tem- menr

peratur erreicht ist.

" Zeigt an, FiaB die Fll'aum- Etwa 2°C oder
@D temperatur sich der gew(insch- )
ten Temperatur néhert. weniger

stellt war.

Ausgangstemperatur gesteuert.

7~ Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION"y

Diese Anlagen sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn der Netzschalter einge-
schaltet ist, nehmen die Anlagen den Betrieb automatisch in der gleichen Betriebsart auf, in der sie unmittelbar vor dem
Ausschalten des Netzschalters lber die Fernbedienung eingestellt waren.

Wenn die Anlage vor dem Abschalten des Netzschalters tber die Fernbedienung auf OFF (Aus) geschaltet war, bleibt
sie ausgeschaltet, selbst wenn der Netzschalter wieder eingeschaltet wird.

Wenn die Anlage vor dem Ausschalten des Netzschalters im Notbetrieb arbeitete, beginnt sie beim Einschalten des
Netzschalters in der gleichen Betriebsart, in der sie vor Einschalten des Notbetriebs mittels der Fernbedienung einge-

Wenn das Gerat vor dem Ausfall der Stromversorgung in der Betriebsart “| FEEL...” (Mir ist...) betrieben wurde, so ist
der Betrieb nicht gespeichert. In der Betriebsart “| FEEL...” (Mir ist...) wird das Gerat nach dem Neustart anhand der




HANDBETRIEB (KUHLEN, TROCKNEN, LUFTER)

Wahl der Betriebsart “Kiihlen”, “Trocknen” ~ NUTZLICHE INFORMATIONEN
oder “Lufter”:

- “Kiihlen” Zur wirksamen Kiihlung
— — Driicken Sie die Taste - (@ SchlieBen Sie die Fensterundlas- @ Kleben Sie eine Hitzeschutzfolie (@ Schiitzen Sie die AuBenanlage vor
_ sen Sie die Jalousien herunter. Die (im Handel erhaltlich) auf das Fen- direkter Sonneneinstrahlung. Damit
A< MITSUBISHI ELECTRIC Driicken Sie die Taste % um die Betriebs- Sonneneinstrahlung wird damit re- ster. Die eintretende Hitze wird da- sparen Sie Energie.
S|l art zu wihlen ’ duziert und die Wirksamkeit der durch verringert.
te - o ) ) Kuhlung verbeseert. -
Mit jeder Betétigung dieser Taste werden in folgender Ny
Reihenfolge die Betriebsarten: £3 (Mirist...) — £ (Kuh- ( %‘
len) — O (Trocknen) — & (Lufter) gewahlt ’ ’
ONIOFF ’( Mm <
N ~ >

Handbetrieb beenden:

ON/OFF

. Driicken Sie die Taste

“Trocknen” Die Luftfeuchtigkeit, die Menschen als angenehm empfinden

% z‘:nzuéit;;%egtgzézf ﬁgl:(er]t)ss:::rtMvglr %gl?rgg{eal:,ﬁe 3?&2 Wenn die Luft zuviel Feuchtigkeit enthélt, fihlt man sich unwohl. Luftfeuchtigkeit hangt mit Temperatur und Wind/Zugluft
VANE | @ starT Kken. ’ zusammen. Die Luftfeuchtigkeit, die Menschen als angenehm empfinden, liegt bei 60% - 75% RH. im Sommer, 55%-70%
B - RH. im Winter.
0000000000000 00000C00C0O0CO0CO0COC
C ] . Wenn die eingestellte Temperatur geéan- . « ”
Tt dert werden muB: = Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION” sy
O EE o Qri]cken Sie die Taste (zu warm), um die « Siehe Seite 17.
o S, eingestellte Temperatur zu senken.
Jeder Druck auf die Taste senkt die Tempera-
tur um etwa 1°C. a8
¢ Dricken Sie die Taste @ (zu kahl), um die
eingestellte Temperatur zu erhéhen.

Jeder Druck auf die Taste erhéht die einge-
stellte Temperatur um etwa 1°C.

In Betriebsart “DRY” (Trocknen)

¢ Indieser Betriebsart ist keine Temperaturein-
stellung méglich.

* Die Raumtemperatur ist in dieser Betriebsart
geringfligig niedriger.

Hinweis:

Wenn die Temperatur im Umfeld zu hoch ist,
kann die Raumtemperatur méglicherweise die
eingestellte Temperatur nicht erreichen, da die
Anlage bereits mit hoher Kiihlleistung arbei-
tet.

. Einzelheiten liber die Anzeige auf der
Innenanlage sind auf Seite 17 erlautert.



EINSTELLUNG VON GESCHWINDIGKEIT UND RICHTUNG DER LUFTSTROMUNG

Die Geschwindigkeit der Luftstromung und die
Richtung der Luftstrémung kann nach Bedarf ein-

gestellt werden.

r-ﬁ —

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

. Zur Anderung der Geschwindigkeit der Luft-
strémung driicken Sie die Taste % (Lufter).
Mit jeder Betétigung dieser Taste werden in folgender

Reihenfolge die Lufterdrehzahlen: &« (Langsam) —
=l (Mittel) — =a (Schnell) — @ (AUTO)

e Mitder Kontaktstellung «ssl (Schnell) 148t sich der Raum
stérker kihlen.

* Wenn das Betriebsgerdusch der Klimaanlage lhren
Schlaf stért, verwenden Sie den Kontakt « (Langsam).

. Um die vertikale Ausstromrichtung zu ver-
. - . . VANE
andern, driicken Sie die Taste (e )
Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Winkel des
horizontalen Leitbleches nacheinander in folgende Stel-
lungen gebracht:1 -2 -3 >4 -5 — < (SWING) —»

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER RICHTUNG DER LUFTSTROMUNG

VANE
e Wenn die Betriebsart AUTO mit der Taste gewahlt wurde, wird das horizontale Leitblech, je nach aktueller
Betriebsart, in seine optimale Stellung gebracht.

| Bei FuBbodenmontage der Anlage |

(1) COOL, DRY (Kiihlen, Trocknen)

* Die Luft wird nach oben ausgebla-
sen.

| Bei Deckenmontage der Anlage |

(1) COOL, DRY (Kiihlen, Trocknen)

* Die Luft wird horizontal ausgebla-
sen.

(2) FAN (Liifter)

* Die Luft wird horizontal ausgebla-
sen.

(2) FAN (Liifter)

* Die Luft wird nach unten ausgebla-
sen.

FAN | @SToP © (AUTO)

(I

VANE | @ START SWINGBETRIEB

Mit Hilfe des SWING-Betriebs kann der Luftstrom alle
HR. Ecken des Raumes erreichen.
CJ
MIN. Empfohlener Einstellbereich des
|:| horizontalen Leitbleches

Ey T Benutzen Sie normalerweise die
1 ]

Position @ (AUTO).
Bei der Einstellung auf Ihre Bedirf-

nisse Positign 1 oder 2 in der Be-
triebsart KUHLEN oder TROCK-
NEN verwenden.

Hinweise:

¢ Wird die Klimaanlage im Kiihlbetrieb eine Stunde lang
mit der Einstellung der horizontalen Leitbleche auf 4
oder 5 betrieben, wird die Richtung des LUFT-
STROMS automatisch auf Position 1 eingestellt, um
zu verhindern, daB Kondenswasser heraustropft.

e Stellen Sie die vertikale Ausstréomrichtung mit Hilfe
der Fernbedienung ein. Die manuelle Verstellung des
horizontalen Leitbleches kann zu Problemen fiihren.

. Die horizontale Richtung des AIR FLOW (LUFTSTROM) &ndern

Bei FuBbodenmontage der Anlage Bei Deckenmontage der Anlage

* Veréndern Sie von Hand die Stellung der ver- ¢ Verédndern Sie von Hand die Stellung der ver-
tikalen Leitbleche.

tikalen Leitbleche.

Stellen Sie die Leitbleche vor Inbetriebnahme der Anlage ein.
Das horizontale Leitblech wird automatisch verstellt, achten Sie daher auf Ihre Finger, daB sie nicht eingeklemmt werden.




BEDIENUNG DES TIMERS (START/STOP)

Es ist zweckméBig, den Zeitschalter auf den Zeit-
punkt einzustellen, wenn Sie ins Bett gehen, wenn
Sie nach Hause kommen, wenn Sie aufstehen etc.

(1 M)
—
2\ MITSUBISHI ELECTRIC

3$®
@ o0 w

-
ONOFF 736, D 85,

@006

FAN |©sSTOP

L3 ][(ex]

VANE | © START

%  RESET CLOCK
o o

e —— il

\/

TIMER
Einstellung der Einschaltzeit

Bg%:ken Sie wihrend des Betriebs die Taste
(e=1 )
Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Modus “Ein-
stellung der Einschaltzeit” ein- bzw. ausgeschaltet.

Stellen Sie mit Hilfe der Tasten &1 und %
die Einschaltzeit ein.
Jeder Druck auf die Taste &1 erhéht die eingesteNII!Le
Zeit um 1 Stunde und jeder Druck auf die Taste
um 10 Minuten.

Einstellung der Einschaltzeit beenden:
. Driicken Sie die Taste .

Einstellung der Ausschaltzeit

ngTigg:ken Sie wéahrend des Betriebs die Taste
[0-0)-
Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Modus “Ein-
stellung der Ausschaltzeit” ein- bzw. ausgeschaltet.

Stellen Sie mit Hilfe der Tasten ﬁ und %
die Ausschaltzeit ein.
Jeder Druck auf die Taste % erhoht die eingesteNII!Le
Zeit um 1 Stunde und jeder Druck auf die Taste
um 10 Minuten.

Einstellung der Ausschaltzeit beenden:
aSsT0P

. Driicken Sie die Taste [o-0].

Programmierung des Timer-Betriebs
Die Zeitschalter fir das Ein- und Ausschalten kénnen
miteinander kombiniert werden. Der Timer, dessen ein-
gestellte Zeit zuerst erreicht wird, arbeitet zuerst. (Das
Symbol “|}” zeigt die Reihenfolge der Timer-Ablaufe.)
* Wenn die aktuelle Zeit nicht eingestellt wurde, kann
der Timer-Betrieb nicht ausgefiihrt werden.

Hinweis:

Wenn bei eingeschaltetem AUTO START/STOP-Zeit-
schalter der Netzstrom ausgeschaltet ist oder ein Strom-
ausfall erfolgt, wird die Einstellung des Zeitschalters
(Timer) aufgehoben. Da diese Modelle mit einer automati-
schen Startwiederholungsfunktion ausgestattet sind, muB3
die Klimaanlage zum gleichen Zeitpunkt den Betrieb wie-
der aufnehmen, an dem der Netzstrom wieder anliegt.

WENN DIE KLIMAANLAGE LANGERE ZEIT NICHT BE-

NUTZT WERDEN SOLL

Wenn die Klimaanlage lédngere Zeit nicht
benutzt werden soll:

Lassen Sie den Liifter etwa 3 bis 4 Stunden
lang laufen, um das Innere der Klimaanlage
zu trocknen.

Lufter
einschalten

—
) i

Schalten Sie die Sicherung aus.

-

Wenn die Klimaanlage Uiber einen langeren Zeitraum nicht
benutzt werden soll, den Hauptschalter ausschalten.

Es kann sich Schmutz ansammeln und einen Brand ver-
ursachen.

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienungs-
einheit heraus.

N\ Vorsicht:

Wenn die Fernbedienung ldngere Zeit nicht benutzt wer-
den soll, alle Akkus herausnehmen, um das Austreten
von Fliissigkeit zu verhindern.

WARTUNG

Wenn die Klimaanlage wieder in Betrieb
genommen werden soll:
Reinigen Sie den Luftfilter und bauen Sie ihn

in der Innenanlage ein.
(Anweisungen zur Reinigung finden sich auf Seite 21.)

Kontrollieren Sie, daB die Luftein- und
austritte der Innen- und AuBenanlage nicht
blockiert sind.

Vergewissern, daB die Erdleitung ordnungs-
gemaB angeschlossen ist.

/\ Vorsicht:

Erdung vornehmen.

Erdleitungen nicht an Gas-, Wasserrohrleitungen, Blitz-
ableiter oder Erdleitungen eines Telefons anschlieBen.
Bei falscher Erdung besteht Stromschlaggefahr.

Bevor Sie mit der Wartung beginnen

. Schalten Sie die Sicherung aus.

@ J

I

s

/\ Vorsicht:

Wenn die Anlage gereinigt werden muB, diese ausschal-
ten und den Hauptschalter umlegen.

Da sich der Ventilator wiahrend des Betriebs mit hoher
Geschwindigkeit dreht, besteht Verletzungsgefahr.

Reinigung der Innenanlage

. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Benutzen Sie kein Benzin, Spiritus, Polier- oder sonsti-
ges Reinigungsmittel. Sprithen Sie auch kein Insekten-
mittel auf die Innenanlage. Sie kdnnen die Anlage da-
durch beschédigen.



REINIGUNG DES LUFTFILTERS/GERUCHSFILTERS

(OPTION)

AUSTAUSCH DES GERUCHSFILTERS (OPTION)/
LUFTREINIGUNGSFILTERS (OPTION)

Reinigung des Luftfilters
(etwa einmal alle 2 Wochen)

Nehmen sie den Luftfilter heraus.
¢ Ziehen Sie den Knopf des Lufteintrittsgrills zu sich hin.

(Falls Ihre Anlage die Option des Geruchs- bzw. Luft-
reinigungsfilters besitzt, bauen Sie diese aus, bevor
Sie den Luftfilter reinigen.)

Mit einem Staubsauger oder durch Auswa-
schen den Schmutz aus dem Filter entfernen.
¢ Wenn Schmutz erkennbar ist, mit einer Waschmittel-
I6sung in lauwarmen Wasser waschen.
¢ BeiVerwendung von heiBem Wasser (50°C oder mehr)
kann sich der Filter verbiegen.

Nach dem Auswaschen mit (lauwarmem)
Wasser den Luftfilter im Schatten griindlich
trocknen.

¢ Setzen Sie den Luftfilter beim Trocknen keiner direk-
ten Sonneneinstrahlung oder Hitzequelle aus.

Bauen Sie den Luftfilter wieder ein.
* Dricken Sie den Knopf des Lufteintrittsgrills hinein.

Reinigung des Geruchsfilters
(etwa einmal alle 2 Wochen)

Nehmen Sie den Luftfilter und Geruchsfilter
zusammen heraus. Trennen Sie den Geruchs-
filter (Grauer Schwammfilter) vom Luftfilter.

* Das Desodorans ist unschédlich fir Menschen. Um es
aber wirksam zu erhalten, immer am Rahmen festhalten
und niemals die Oberflache mit den Handen berihren.

Weichen Sie den Filter mit dem Rahmen etwa

15 Minuten lang in lauwarmem Wasser ein.

¢ Wenn Schmutz erkennbar ist, mit einer Waschmittel-
16sung in lauwarmen Wasser waschen.

¢ BeiVerwendung von heiBem Wasser (50°C oder mehr)
kann sich der Filter verbiegen.

* Verwenden Sie keine Biirste und keinen Reinigungsschwamm.
Sie kénnen damit die Filteroberflache beschadigen.

¢ Verwenden Sie kein chlorhaltiges Reinigungsmittel.

Nach dem Auswaschen mit (lauwarmem) Wasser
den Geruchsfilter im Schatten griindlich trocknen.

* Den Geruchsfilter keiner direkten Sonneneinstrahlung
oder der Warme eines Feuers aussetzen, wenn er ge-
trocknet wird.

Befestigen Sie den Geruchsfilter wieder am
Luftfilter (driicken Sie die Sicherungskralle
in die Ose des Luftfilters) und setzen Sie bei-
de Filter zusammen ein.

Wenn die Leistungsféhigkeit wegen Verschmutzung etc. nachl&Bt, muB3 der Geruchsfilter/Luftreinigungsfilter ausgetauscht werden.

Austausch des Geruchsfilters
(etwa einmal jahrlich vornehmen)

Nehmen Sie den Luftfilter und Geruchsfilter
zusammen heraus.

Trennen Sie den Geruchsfilter (Grauer
Schwammfilter) vom Luftfilter.
o~ 7

Nehmen Sie einen neuen Geruchsfilter und be-
festigen Sie ihn am Luftfilter (driicken Sie die
Sicherungskralle in die Ose des Luftfilters).

Setzen Sie den Luftfilter und Geruchsfilter
zusammen ein.

Geruchsfilter

* Eine Reinigung muB etwa jede zweite Woche vorge-
nommen werden. Wenn jedoch Schmutz erkennbar
wird, haufiger reinigen.

¢ Wenn sich auch nach dem Waschen geméaB dem links
gezeigten Verfahren (Reinigung des Geruchsfilters) die
Filterfarbe nicht wieder einstellt oder wenn der Filter
schwarz wird, den Filter durch einen neuen ersetzen.

¢ Das Standardintervall fiir den Filterwechsel ist etwa 1
Jahr.

Optionale Ersatzteile

Austausch des Luftreinigungsfilters
(etwa alle 4 Monate vornehmen)

Nehmen Sie den Luftfilter und Luft-
reinigungsfilter zusammen heraus.

Nehmen Sie einen neuen Luftreinigungsfilter und
befestigen Sie ihn am Luftfilter (driicken Sie die
Sicherungskralle in die Ose des Luftfilters).

Setzen Sie den Luftfilter und Luftreinigungs-
filter zusammen ein.

0 0000000000 OCOCGEOSGIEOSGOEOSEOSEOSOEOIOSOIOIO
Luftreinigungsfilter

e Wenn der Luftreinigungsfilter verstopft ist, nimmt die
Leistungsféhigkeit der Alage ab und es kann zu Kon-
denswasser am Luftausatritt kommen.

e Der Luftreinigungsfilter wird nur einmal verwendet. Die
normale Gebrauchsdauer betragt etwa 4 Monate. Wird
der Filter jedoch dunkelbraun, muf3 er friher ausge-
tauscht werden.

Optionale Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhéandler.

Bezeichnung

Modell (Teil Nr.)

Geruchsfilter

MAC-1700DF

Luftreinigungsfilter

MAC-1200FT




BEVOR SIE DEN SERVICETECHNIKER RUFEN, PRUFEN
SIE FOLGENDES NOCH EINMAL

WENN SIE GLAUBEN, DASS ETWAS NICHT STIMMT

Frage

Antwort (keine Betriebsstérung)

Die Klimaanlage kann  Kann nicht ausreichend Auf der Fernbedienung  Bei einem Netzaus-

icht betri ) kiihit . erfolgt keine Anzeige fall.
nicht be rle:en werden geki ‘werden (KL Bl). Das Signal der 3

Fernbedienung kann Nach Wiederanliegen des

nicht empfange_n Netzstroms folgendes
werden, wenn die iiberpriifen.

Fernbedienung nicht in
der Nihe der Klimaanla- Wenn die Klimaanlage vor
ge betéti%twird (ED). dem Stromausfall gearbei-
tet hat, sollte die Klimaan-
lage, da diese Modelle mit
einer automatischen Start-
wiederholungsfunktion
ausgestattet sind, den Be-
trieb wieder aufnehmen.
(Angaben liber die “AUTO-
MATISCHE STARTWIE-
DERHOLUNGSFUNKTION”
finden sich auf Seite 17.)

Priifen Sie folgendes. Priifen Sie folgendes.

Ist der Unterbrecher i
eingeschaltet?

Ist eine Sicherung
durchgebrannt?

Ist der ON/EIN-Zeit-
schalter eingestellt?

Ist die Temperatur rich-

tig eingestellt?

Ist der Luftfilter ver-

schmutzt?

Ist der Ausgang der

AuBenanlage blok-

kiert? i Sind die Akkus leer?
Sind die Pole (+,-) der

Akkus richtig?

Priifen Sie folgendes.

Nimmt die Klimaanla-
ge den Betrieb wie-
der auf?

Falls sich die Betriebsstérung auch nach den oben angegebenen Kontrollen nicht beheben laBt,
benutzen Sie die Klimaanlage nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

In folgenden Féllen benutzen Sie die Klimaanlage bitte nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Fach-
handler.
¢ Das Fernbedienungssignal kann u.U. nicht empfangen werden, wenn in dem Raum elektronisch gesteuerte
Leuchtstoffréhren benutzt werden.
* In einer Gegend mit schwachen Elektrowellen kénnen beim Betrieb der Klimaanlage Stérungen beim Empfang auftreten.
* Schalten Sie bei Gewittern die Anlage aus und schalten Sie die Sicherung aus. Die elektrischen Teile kénnen Schaden
nehmen.

Die Klimaanlage kann nach dem Ein-
schalten etwa 3 Minuten lang nicht be-
trieben werden.

Dies ist ein im Mikroprozessor eingebauter Schutz fir die Klimaanlage. War-
ten Sie.

Sie hoéren ein knackendes Gerausch.
(Knacks)

Dieses Gerausch entsteht, wenn sich die Frontplatte, z.B. durch Temperatur-
anderungen, ausdehnt oder zusammenzieht.

Ungewdhnlicher Geruch.

Die Klimaanlage hat den Geruch der Wand, des Teppichs, eines Mobelstlicks,
Kleidungsstiicks etc. eingesogen und blast diesen Geruch mit dem Luftstrom
aus.

Der Lufter schaltet sich wahrend der
Betriebsart DRY (Trocknen) aus.

In der Betriebsart DRY (TROCKNEN) arbeitet die Anlage mit dem gleichen
Kaltemittelkreislauf wie in der Betriebsart COOL (KUHLEN). Die Betriebszeit
DRY (TROCKNEN) muf3 verringert werden, um die Luftfeuchtigkeit zu sen-
ken, ohne daB3 die Raumtemperatur zu sehr absinkt. Daher unterbricht der
Kompressor gelegentlich den Betrieb und das Geblase der Innenanlage schaltet
ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt ab. Dadurch wird verhindert, daf3 sich am
Waérmetauscher Kondenswasser erneut verdampft.

Sie héren das Gerausch flieBenden Was-
sers.

Das Gerausch kommt von der in der Klimaanlage flieBenden Kihlflissigkeit.
Es ist das Gerdusch des im Warmetauscher flieBenden Kondenswassers.
Das Gerausch kommt von der automatischen Abtauanlage im Warmetauscher.

Ein Brummen ist zu vernehmen.

Dieser Ton wird hérbar, wenn vom AblaBschlauch Frischluft angesaugt wird
und dadurch Wasser, daB3 in den AblaBschlauch gelangt war, wiederum auf
die AblaBhaube oder das Liftungsgeblase gespritzt wird.

Dieser Ton ist auch vernehmbar, wenn bei starkem Wind Luft in den AblaB-
schlauch geblasen wird.

Der Raum kann nicht ausreichend ge-
kihlt werden.

Wenn im Raum ein Ventilator oder ein Gaskocher benutzt werden, erhéht sich
die Kiihlungsbelastung und dies fiihrt zu einem ungentiigenden Kiihleffekt.
Wenn die AuBenluft-Temperatur hoch ist, ist der Kuhleffekt méglicherweise
nicht ausreichend.

Sie héren mechanische Geréusche aus
der Innenanlage.

Es handelt sich um Schaltgerédusche beim Ein- oder Ausschalten des Liifters
oder des Kompressors.

Richtung des Luftstroms wird wéhrend
des Betriebs geédndert.

Wenn die Klimaanlage in der Betriebsart COOL (KUHLEN) oder DRY (TROCK-
NEN) arbeitet und der Luftstrom dabei 1 Stunde lang dauernd nach unten
blast, wird die Richtung automatisch auf Position 1 eingestellt, damit kein Kon-
denswasser herabtropfen kann.

An der AuBenanlage tritt unten Leck-
wasser aus.

Wahrend der Betriebsarten COOL (KUHLEN) und DRY (TROCKNEN) sind
die Rohrleitung oder die AnschluBbereiche der Rohrleitung kalt. Dadurch kann
sich Kondenswasser niederschlagen.

Auch wenn die Anlage nicht mit der Fern-
bedienung bedient wird, wird sie nur bei
eingeschaltetem Netzstrom in Gang ge-
setzt.

Diese Modelle sind mit der automatischen Startwiederholungsfunktion ausge-
stattet. Wenn der Netzstrom ausgeschaltet wird, ohne daB die Klimaanlage
mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde, und der Netzstrom erneut einge-
schaltet wird, beginnt die Klimaanlage automatisch in der gleichen Betriebsart
zu arbeiten, in der sie unmittelbar vor Ausschalten des Netzstroms mit der
Fernbedienung eingestellt worden ist.




EINBAU, UMSETZEN UND INSPEKTION

TECHNISCHE DATEN

Die AuBenanlage in einem Ab-
stand von 3 m oder mehr von
Fernseh- oder Radioantennen
halten.

Einbauort

Vermeiden Sie den Einbau der Klimaanlage an Orten.
* wo entzindliche Gase austreten kdnnen.

Elektronisch gesteuerte

. Leuchtstoffréhre
/\ Vorsicht: M
auer, etc.
Anlage nicht an Orten aufstellen, an denen brennbares U Vitscvrargen ot 77
Gas austreten kann. ) T o e e Gut belf-
Wenn Gas austritt und sich in der Nihe der Anlage an- gofmdgihen sndein Zur Verhinde- feter, trok-

kener Ort.

rung von Bild-
verzerrung oder
Rauschen, Ab-
stand halten

sammelt, besteht Explosionsgefahr.

Mindestens

T 100 mm Mindestens

* wo es 0lig ist. 500 mm

* mit salzhaltiger Luft (z.B. Meeresufer).

* wo schwefelhaltige Dampfe vorkommen, z.B. in der
Né&he von heiBen Quellen.

» wo Ol austreten kann oder Oldunst in der Luft liegt.

Mindestens 1m  Radio

l

Elektrische Arbeiten

¢ Legen Sie einen unabhéngigen Stromkreis fur die Netzversorgung der Klimaanlage.
¢ Achten Sie auf ausreichende Kapazitat der Sicherung.

N Warnung:
Der Kunde sollte die Anlage nicht selbst aufstellen. Wenn die Aufstellung unsachgemaB erfolgt, besteht Feuergefahr,
konnen Stromschlédge und Verletzungen durch Tropfen der Anlage, austretendes Wasser etc. erfolgen.

/\ Vorsicht:
¢ Erdung vornehmen.
Erdleitungen nicht an Gas-, Wasserrohrleitungen, Blitzableiter oder Erdleitungen eines Telefons anschlieBen.
Bei falscher Erdung besteht Stromschlaggefahr.
* Je nach Betriebsbedingungen (Feuchtigkeit etc.) am Aufstellort der Klimaanlage einen ErdschluBunterbrecher an-
bringen.
Wenn der ErdschluBunterbrecher nicht angebracht wird, besteht Stromschlaggefahr.

Inspektion und Wartung

¢ Wenn die Klimaanlage liber mehrere Jahreszeiten hinweg benutzt werden soll, kann die Leistungsfahigkeit durch Schmutz-
ablagerungen im Innern der Anlage abnehmen.

* Je nach Betriebsbedingungen kénnen sich Gerliche bilden oder Abwasser kann wegen Schmutz, Staub etc. nicht ord-
nungsgeman ablaufen. Es wird empfohlen, Inspektion und Wartung (gegen Bezahlung) zusatzlich zur normalen Wartung
von Fachleuten durchfiihren zu lassen. Ihren Handler/Kundendienst zu Rate ziehen.

¢ Es wird empfohlen, die Anlage zusatzlich zur normalen Wartung von einem Fachhandler (gegen Bezahlung) inspizieren
und warten zu lassen. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Achten Sie auch auf die Betriebsgerausche

* Stellen Sie keine Gegensténde in die Nahe des Luftaustritts der AuBenanlage. Sie verringern damit die Leistungsfahig-
keit der Anlage und machen die Betriebsgeréusche lauter.
¢ Wenn Sie wahrend des Betriebs ein abnormales Gerausch héren, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

Umsetzen

* Wenn die Klimaanlage wegen Bauarbeiten, Umzugs, etc. abgebaut oder neu installiert werden soll, sind spezielle Arbei-
ten notwendig.

VAN Warnung:

Reparaturen oder Verlagerungen der Anlage diirfen nicht vom Kunden selbst vorgenommen werden.

Bei unsachgeméBer Vornahme bestehen Brand- und Stromschlaggefahr sowie die Gefahr von Verletzungen durch
Tropfen der Anlage, austretendes Wasser etc. lhren Hander /Kundendienst zu Rate ziehen.

Entsorgung

¢ Wenden Sie sich fiir eine korrekte Entsorgung der Anlage an lhren Fachhandler.

| Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhéndler.

Modell MCF-13NV MCF-18NV MCF-24NV
Funktion Kuhlen Kuhlen Kiihlen
Netzversorgung ~ /N, 220-240V, 50Hz
Leistungsaufnahme kW 3,7 5,0 6,4
Eingang kW 1,31-1,38 1,92-2,01 2,87-2,97
Gewicht Innen kg 26 26 26
AuBen kg 34 55 61
Kihlmittel-Fillmenge (R-22) kg 0,85 1,50 2,15
Schutzart Innen 1P20 1P20 1P20
AuBen 1P24 1P24 1P24
Maximal erlaubter LP ps MPa 1,3 1,3 1,3
Betriebsdruck HP ps MPa 3,9 4,3 4,2
Gerauschpegel (hoch) Innen dB(A) 43-44 46-47 48
AuBen dB(A) 49 52 53
Hinweises:
1. Unter Nennlast-Bedingungen
Kiihlen — Innen: 27°C DB, 19°C WB
AuBen: 35°C DB
2. Garantierte Betriebswerte
Innen AuBen
Oberer 32°C DB 43°C DB
. Grenzwert 23°C WB —
Kuhlen
Unterer 21°C DB 21°C DB
Grenzwert 15°C WB —




This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC
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