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Lossnay-component voor thuis, bedrijf of lichte industrie

Lossnay-afstandsbediening
PZ-60DR-E
Bedieningsinstructies

ON/OFF 

Deze afstandsbediening moet op een Lossnay-toestel worden aangesloten, 
zodat u het toestel kunt starten en stoppen en u de ventilatiestand en de 
ventilatorsnelheid kunt instellen.
Om ervoor te zorgen dat u de afstandsbediening en het Lossnay-toestel op een 
juiste en veilige manier kunt bedienen, is het van belang dat u deze handleiding 
aandachtig doorleest.

Nederlands
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1 Veiligheidsvoorschriften
 De veiligheidsvoorschriften zijn gerangschikt op potentieel gevaarniveau.

 WAARSCHUWING Waarschuwt voor een situatie of handeling die, als het apparaat niet op de juiste wijze wordt gebruikt, de 
dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

 LET OP Waarschuwt voor een situatie of handeling die, als het apparaat niet op de juiste wijze wordt gebruikt, letsel of 
schade aan het eigendom tot gevolg kan hebben.

 WAARSCHUWING
Probeer nooit om de apparatuur zelf te installeren.
Laat dit over aan de leverancier of een gekwalificeerde technicus. Een 
onjuiste installatie kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere 
ernstige ongevallen.

Zorg dat de apparatuur veilig is bevestigd.
Zorg dat de apparatuur veilig is bevestigd aan een robuuste steun 
zodat deze niet kan vallen.

Zorg dat het apparaat de juiste spanning krijgt.
Aansluiten op een onjuiste spanning kan leiden tot brand of 
mankementen aan de apparatuur.

Zet deze apparatuur onmiddellijk uit bij een abnormale werking.
Wanneer u het apparaat blijft gebruiken kan dit leiden tot schade aan 
de apparatuur, elektrische schokken of brand.
Als u een brandgeur ruikt of een andere abnormaliteit constateert, zet 
u de hoofdschakelaar direct uit en raadpleegt u de leverancier.

Probeer nooit om deze apparatuur zelf te verplaatsen.
Een onjuiste herinstallatie kan leiden tot brand, elektrische schokken of 
andere ernstige ongevallen.
Laat de verplaatsing over aan de leverancier of een gekwalificeerde 
technicus.

Voer deze apparatuur niet zelf af.
Raadpleeg de leverancier als u deze apparatuur wilt verwijderen.

Probeer deze apparatuur niet zelf te wijzigen of te repareren.
Een poging tot wijziging of reparatie kan leiden tot brand, elektrische 
schokken of andere ernstige ongevallen. Raadpleeg de leverancier als 
reparatie noodzakelijk is.

Gebruik de apparatuur niet meer als deze niet meer correct werkt (als 
foutmeldingen verschijnen en de unit niet meer werkt zoals verwacht).
Wanneer u het apparaat blijft gebruiken of probeert te blijven 
gebruiken, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur of brand. Neem 
voor advies contact op met de leverancier.
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 LET OP
Houd gevaarlijke materialen uit de buurt van deze apparatuur.
Installeer deze apparatuur niet op plaatsen waar gevaar voor lekkage 
van brandbare gassen bestaat. De aanwezigheid van brandbaar gas 
kan leiden tot explosies of brand.

Maak deze apparatuur niet schoon met water.
Schoonmaken met water kan leiden tot elektrische schokken of 
mankementen aan de apparatuur.

Raak de knoppen niet aan met natte handen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken of mankementen aan de 
apparatuur.

Gebruik deze apparatuur niet voor doeleinden waarvoor deze niet 
is bedoeld.
Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in combinatie met Mitsubishi 
luchtbehandelingssystemen voor gebouwen. Gebruik deze niet in 
combinatie met andere systemen, of voor andere doeleinden. Dit kan 
namelijk leiden tot een onjuiste werking.

Spuit geen insectenverdelger of andere brandbare zaken op de 
apparatuur.
Houd spuitbussen met brandbare gassen en andere brandbare 
zaken uit de buurt van deze apparatuur en spuit nooit direct op deze 
apparatuur. Contact met of nabijheid van dergelijke zaken brengt risico 
op explosies of brand met zich mee.

Gebruik deze apparatuur niet in een ongeschikte omgeving.
Gebruik deze apparatuur niet op plaatsen met grote hoeveelheden olie 
(machineolie en dergelijke), uitlaatgassen en zwavelhoudende gassen. 
Dergelijke omgevingen kunnen de prestaties negatief beïnvloeden of 
storing aan de apparatuur veroorzaken.

Bedien de knoppen niet met scherpe voorwerpen.
Het gebruik van scherpe voorwerpen kan leiden tot elektrische 
schokken of mankementen aan de apparatuur.

Gebruik de apparatuur niet bij extreme temperaturen.
Gebruik de apparatuur alleen als de omgevingstemperatuur binnen de 
aangegeven grenzen ligt. (Als er geen limieten in de instructies worden 
aangegeven, gebruik de apparatuur dan alleen bij temperaturen 
tussen 0°C en 40°C.) Gebruik van deze apparatuur buiten dit 
temperatuurbereik kan leiden tot ernstige schade aan het apparaat. 

Trek niet aan de communicatiekabels en zorg dat deze niet 
gedraaid zijn.
Het trekken aan of draaien van een kabel kan leiden tot brand of 
mankementen aan de apparatuur.

Haal de apparatuur niet uit elkaar.
Een poging tot uit elkaar nemen kan leiden tot letsel vanwege contact 
met interne delen of tot brand of mankementen aan de apparatuur.

Reinig deze apparatuur niet met doeken, gedrenkt in benzeen, 
thinner of chemische reinigingsmiddelen.
Deze middelen kunnen verkleuring of mankementen aan de apparatuur 
veroorzaken. Als de apparatuur erg vuil is geworden, reinigt u deze 
met een doek, die bevochtigd is met een in water opgelost neutraal 
reinigingsmiddel en daarna is uitgewrongen. Wrijf de apparatuur 
daarna droog met een droge doek.
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Het display

Geeft de huidige werking 
aan
Toont de bedrijfsstand, enz. 
* Weergave in meerdere talen 

wordt ondersteund.

2 Namen van de onderdelen

Voor deze uitleg worden alle 
onderdelen van het display 
weergegeven. Tijdens het 
gebruik van het apparaat 
branden alleen de relevante 
onderdelen.

Indicator ‘CENTRAL’ 
(Centrale bediening)
Geeft aan dat de werking van de 
afstandsbediening is uitgeschakeld 
door een centrale bedieningseenheid.

Indicator ‘INTERLOCKED’ 
(Gekoppeld)
Geeft aan wanneer het Lossnay-toestel 
door een gekoppeld Lossnay-toestel of 
een extern signaal wordt gestart.

Indicator Timer uit
Geeft aan dat de timer is uitgeschakeld.

Indicator 
Luchtzuivering ’s nachts
Wordt weergegeven tijdens de 
stand Luchtzuivering ’s nachts.

Dag van de week
Toont de huidige dag van de week.

Weergave TIME/TIMER (Tijd/Timer)
Toont de huidige tijd, tenzij de enkelvoudige timer 
is ingesteld.
Als de enkelvoudige timer is ingesteld, wordt de 
resterende tijd weergegeven.

Indicator Vergrendeld
Geeft aan dat de knoppen op de 
afstandsbediening zijn vergrendeld.

Indicators Filter en Lossnay-
kern reinigen
Gaat branden als het filter en de 
Lossnay-kern moeten worden gereinigd.

Timerindicatoren
De indicator gaat branden als de 
bijbehorende timer is ingesteld.

Indicator Automatische 
ventilatorsnelheid 
Wordt weergegeven als de automatische 
ventilatorsnelheid is geactiveerd.

Indicator Ventilatorsnelheid aanpassen
Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid Extra 
laag, Laag, Hoog of Extra hoog te selecteren.

Extra laag Laag Hoog Extra hoog

 (Indicator Toestel ingeschakeld)
Geeft aan dat het toestel is 
ingeschakeld.

Indicator ‘ERROR CODE’ 
(Foutcode)
De foutcode bestaat uit een 
combinatie van het toestel 
waarin de storing heeft 
plaatsgevonden (drie cijfers) en 
de foutcode zelf (vier cijfers).

Indicator Ventilatiestand
Geeft de ventilatiestand aan.
Warmtewisseling

By-pass

Automatisch
(Warmtewiss./
By-pass)

of
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Bediening

Knop  MENU
(Knop MONITOR/SET 
(Monitor/Instellen))

Knop BACK (Terug)

 Terug

 Vooruit

Deur 
openen.

Knop  ON/OFF (Aan/Uit)

Knop voor het aanpassen van 
de ventilatorsnelheid

Knop 
(Knop <ENTER>)

Bedrijfslampje

Opmerking:
 Als u op een knop drukt voor een functie die niet in het Lossnay-toestel is geïnstalleerd, wordt het bericht ‘NOT AVAILABLE’ 
(Niet beschikbaar) op de afstandsbediening weergegeven. 

 Als u de afstandsbediening gebruikt om meerdere Lossnay-toestellen te bedienen, wordt dit bericht alleen weergegeven als 
de functie niet beschikbaar is op het hoofdtoestel.

Hiermee schakelt u tussen ‘starten’ en 
‘stoppen’. Hiermee schakelt u tussen 
‘werking’ en 24-uurs ventilatie (extra 
lage ventilatorsnelheid) als de 24-uurs 
ventilatie is ingesteld.Functieselectieknop

Hiermee selecteert u de 
ventilatiestand: warmtewisseling, 
by-pass of automatisch.

Knop  CLOCK (Klok)

Brandt als het toestel in bedrijf is. 
Knippert bij storingen.

Hiermee selecteert u de extra lage 
ventilatorsnelheid.

 Naar het volgende 
werkingsnummer.

Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid 
Laag of Hoog (Extra hoog) te selecteren.

Druk tweemaal om het display 
voor het filtersignaal te resetten.

 Naar vorige werkingsnummer.

Knop  ON/OFF (Aan/Uit)
(Knop DAY (Dag))

Knop FILTER

Knop CLEAR (Wissen)

Knop Ventilatorsnelheid Extra 
laag (Knop OPERATION 
(Werking)) Knop OPERATION (Werking)
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 Via dit scherm wijzigt u de huidige dag van de week en de tijd.
Opmerking:
De dag en de tijd worden niet weergegeven als de klok is uitgeschakeld of als de 
enkelvoudige timer is ingesteld bij de functieselectie van de afstandsbediening.

<De dag van de week en de tijd instellen>

1.  Druk op de knop  of  [  CLOCK] a om display 2 weer te geven.
2.  Druk op [  ON/OFF (DAY)] 9 om de dag in te stellen.

* Telkens als u op de knop drukt, schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op: 
SUN → MON → ... → FRI → SAT.

3. Druk herhaaldelijk op de knop [  CLOCK] a om de tijd in te stellen.
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij 4) eerst toe in minuten, dan 

met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval van een uur.
4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt u op de 

knop  4 om de waarden vast te leggen.

2

3

4

Dag van de week instellen

Tijd instellen

3 De dag van de week en de tijd instellen Opmerking:
De nieuwe waarden die u bij de stappen 2 en 3 hebt ingevoerd worden geannuleerd 
als u op de knop BACK 2 drukt voordat u op de knop  4 drukt.

5. Druk op de knop BACK 2 om de instellingen te voltooien. Hierdoor keert u terug 
naar het normale bedieningsscherm. Bij 1 wordt nu de zojuist ingestelde dag en 
tijd weergegeven.
* Als u de tijd of de dag van de week wilt wijzigen, begint u bij stap 1 hierboven.

Opmerking:
Als u twee afstandsbedieningen gebruikt en u de tijd en de dag van de week op 
een van de afstandsbedieningen instelt, worden deze instellingen door de andere 
afstandsbediening overgenomen.

Matrixdisplay
Weergave van de dag 
van de week en de tijd
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Voorbeelden van systemen
In beide gevallen kunnen er maximaal twee afstandsbedieningen worden gebruikt.
Bij gebruik van twee afstandsbedieningen
• Als er twee afzonderlijke afstandsbedieningen zijn geïnstalleerd, krijgen de meest 

recente bedieningsignalen prioriteit.

Bediening van een los Lossnay-toestel:

Gekoppelde bediening met een airconditioner enz.:

Afstandsbediening(en)
Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningen 
worden gebruikt.

Lossnay

Voeding

Het Lossnay-toestel 
kan op dezelfde manier 
worden bediend als 
bij de niet-gekoppelde 
bediening.

Het Lossnay-toestel 
kan via externe 
apparatuur worden 
gestart en gestopt.

Bedieningsschakelaar 
voor het externe 
apparaat

Er kunnen maximaal 15 Lossnay-
toestellen worden aangesloten.

Binnenapparaat

Lossnay

Lossnay

Voeding
Afstandsbediening(en)

Voeding

Voeding

4 De afstandsbediening gebruiken
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Bediening Bijbehorende knop Bijbehorende items op het display Volgorde

1. Het Lossnay-toestel starten

Bedrijfslampje Hoog
Druk op de knop [  ON/OFF] en controleer of het bedrijfslampje gaat branden. 

2. De ventilatiestand instellen

HEAT EX. niet-automatisch

Druk op de Functieselectieknop. Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt het bijbehorende 
display overeenkomstig de volgorde van [HEAT EX.] (niet-automatisch) --> [BY-PASS] 
(niet-automatisch) --> [AUTO].

3. De ventilatorsnelheid 
selecteren

Laag Extra hoog

Druk op de knop voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid om de snelheid in te 
stellen op Laag of Hoog (Extra hoog). Hoog en Extra hoog kunt u bij de begininstellingen 
selecteren. 

4. De ventilatorsnelheid Extra 
laag selecteren*1*2

Extra laag

Druk op de knop ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid. 
Het toestel schakelt vervolgens over naar de stand Extra laag. Als u op de knop voor het 
aanpassen van de ventilatorsnelheid drukt, keert de snelheid terug naar de oorspronkelijke 
snelheid (voordat de stand Extra laag werd ingeschakeld). 
Als u nogmaals op de knop ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid drukt, keert de machine 
terug in de stand Extra laag.

5. Het Lossnay-toestel 
stoppen

Bedrijfslampje

Druk op de knop [  ON/OFF].*2

(Druk op de knop [  ON/OFF] om het bedrijfslampje uit te schakelen.)

*1 Als u op een knop drukt voor een functie die niet in het Lossnay-toestel is geïnstalleerd, wordt het bericht ‘NOT AVAILABLE’ (Niet beschikbaar) op de afstandsbediening 
weergegeven. 

*2 Als het toestel is ingesteld op ‘24-uurs ventilatie’ en u op de knop [  ON/OFF] drukt, wordt 24HR VENTILATION in de matrixdisplay weergegeven en wordt de ventilator 
in de stand Extra laag gezet. Als u het toestel wilt stoppen, drukt u tweemaal binnen drie seconden op de knop [  ON/OFF] of houdt u op de knop [  ON/OFF] vijf 
seconden ingedrukt.

Matrixdisplay

Functieselectieknop Knop  ON/OFF
Knop voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid

Knop ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid
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Ventilatiestand Display

AUTO

HEAT EX.

BY-PASS

Het display wijzigt 
automatisch, afhankelijk 
van de omgevingsfactoren. 

* Als u HEAT EX. of BY-PASS hebt geselecteerd en 1 en 2 in het matrixdisplay 
om de beurt knipperen met een interval van vijf seconden, wordt de stand 
AUTO aanbevolen. (Het display blijft maximaal 10 minuten knipperen.)

De functieselectieknop gebruiken

De timer gebruiken
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de timer instelt en gebruikt. Met de functieselectie van de afstandsbediening kunt u aangeven welk van de drie typen timers u wilt gebruiken: 
1 Schakelklok, 2 Enkelvoudige timer.
Voor meer informatie over het gebruik van de functieselectie op de afstandsbediening, raadpleegt u de installatiehandleiding, item [5]–3 (2).

Opmerking:
• De schakelklok en de enkelvoudige time kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. 
• Als er twee afstandsbedieningen op één toestel of groep zijn aangesloten, stel de timer dan in op één afstandsbediening en schakel ‘Timer disabled’ (Timer uitgeschakeld) 

in op de andere afstandsbediening. Het systeem werkt niet naar behoren als er twee verschillende timers met twee afstandsbedieningen worden ingesteld.

1 De schakelklok gebruiken
 Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor elke dag van de week.
• Elke handeling kan bestaan uit: in- of uitschakeltijd in combinatie met een ventilatorsnelheid, alleen de in- of uitschakeltijd, of alleen de ventilatorsnelheid.
• Als de huidige tijd de ingestelde tijd van de timer bereikt, wordt de op de timer ingestelde handeling op het Lossnay-toestel uitgevoerd. 

 De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.

Voorbeelden

Opmerking:
*1. De schakelklok werkt niet onder de volgende omstandigheden. 
 Als de timerfunctie is uitgeschakeld; als de gebruiker bezig is met het instellen van een functie; als de gebruiker bezig is met het instellen van de timer; als de gebruiker 

bezig is met het instellen van huidige dag van de week of de tijd; als het systeem centraal wordt bediend. (In het bijzonder geldt dat de handelingen die onder deze 
omstandigheden niet mogelijk zijn (toestel aan, toestel uit) niet worden uitgevoerd.)

*2. De schakelklok kan worden gebruikt als in de functieselectie het gebruik van de klok ingeschakeld is.

8:00 9:00 12:00 13:00 17:00 20:00 22:00

7Laag 1Hoog 2Laag 3Hoog 4Laag 5Extra 6Stoppen
 Laag
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4
2 3

1

Dag instellen
Werkingsnummer

<De schakelklok instellen>
1. Zorg ervoor dat het standaard bedieningsscherm wordt weergegeven en dat de 

indicator van de schakelklok 1 op het display wordt weergegeven.
2. Druk op de knop [  MENU] b, zodat TIMER SET op het scherm wordt 

weergegeven (bij 2). (Telkens als u op de knop drukt, schakelt u tussen TIMER 
SET en TIMER MONITOR.)

3. Druk op [  ON/OFF (DAY)] 9 om de dag in te stellen. Telkens als u op de 
knop drukt, schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op, in de onderstaande 
volgorde: ‘SUN MON TUE WED THU FRI SAT’ → ‘SUN’ → ... → ‘FRI’ → ‘SAT’ → 
‘SUN MON TUE WED THU FRI SAT’...

4. Druk herhaaldelijk op de knop  of  (OPERATION) (7 of 8) om het gewenste 
werkingsnummer te selecteren (1 t/m 8) 4.
* Bij de stappen 3 en 4 wordt een van de cellen uit onderstaande matrix 

geselecteerd.
 (Op het display van de afstandsbediening dat links wordt weergegeven, ziet u 

hoe de instellingen voor handeling 1 voor een zondag op het display worden 
weergegeven met de waarden die hieronder zijn aangegeven.)

Instellingsmatrix
Handeling Sunday Monday … Saturday

Nr 1
• 9:00
• ON
• Hoog

Nr 2
• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

…

Nr 8

Opmerking:
Als u de dag instelt op ‘Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat’, kunt u elke dag dezelfde 
handeling laten uitvoeren op dezelfde tijd.
(Bijvoorbeeld: handeling 2 hierboven, die voor alle dagen van de week gelijk is.)

<Handeling 1, instellingen 
voor zondag>
Het Lossnay-toestel wordt 
om 9:00 uur gestart met de 
ventilatorsnelheid Hoog.

<Handeling 2, instellingen 
voor iedere dag>
Het Lossnay-toestel 
wordt om 10:00 uur 
uitgeschakeld.
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<De schakelklokinstellingen weergeven>

1. Controleer of de schakelklokindicator op het scherm wordt weergegeven 
(bij 1).

2. Druk op de knop [  MENU] b, zodat TIMER MONITOR op het scherm 
wordt weergegeven (bij 8).

3. Druk herhaaldelijk op [  ON/OFF (DAY)] 9 om de dag weer te geven 
waarvan u de instellingen wilt bekijken (bij 3).

4.  Druk herhaaldelijk op de knop  of  (OPERATION) (7 of 8) om de 
verschillende bedieningsmogelijkheden van de timer op het display weer 
te geven (bij 9).
* Telkens als u op de knop drukt, wordt de volgende timerhandeling 

weergegeven, in de volgorde van de tijdinstellingen.
5.  Als u het display wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard 

bedieningsscherm, drukt u op de knop BACK 2.

<De schakelklok instellen>

5. Druk herhaaldelijk op knop [  CLOCK] a om de gewenste tijd in te stellen (bij 5).
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten, dan met een interval 

van tien minuten en tenslotte met een interval van een uur.
6. Druk op de knop [  ON/OFF] 1 om de gewenste handeling te selecteren (in- of 

uitschakelen) bij 6.
* Telkens als u op de knop drukt, gaat u naar de volgende instelling, in de onderstaande 

volgorde: Geen weergave (geen instelling) → ON → OFF
Opmerking:
De timer werkt niet als die niet wordt weergegeven.
7. Druk op de knop voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid 3 om de 

ventilatorsnelheid in te stellen (bij 7).
* Telkens als u op de knop drukt, gaat u naar de volgende instelling, in de onderstaande 

volgorde: Geen weergave (geen instelling) 
→ Extra Hoog → Hoog → Laag → Extra laag → Geen weergave.

Opmerking:
Als er geen weergave is, functioneert het systeem met de ventilatorsnelheid die momenteel 
is ingesteld (met uitzondering van Extra laag)
Op Lossnay-modellen die niet voorzien zijn van de ventilatorsnelheid Extra laag, wordt de 
snelheid niet weergegeven.
8. Als u de waarden die momenteel voor de geselecteerde handeling zijn ingesteld wilt 

verwijderen, drukt u eenmaal kort op de knop CLEAR 0. 
* De weergegeven tijd verandert in ‘—:—’ en de instellingen voor ON/OFF en de 

ventilatorsnelheid worden gewist. (Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt 
wissen, houdt u CLEAR 0 twee seconden of langer ingedrukt. Het display begint te 
knipperen om aan te geven dat alle instellingen zijn gewist.)

9. Nadat u bij de stappen 5, 6, 7 en 8 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt u op de 
knop  4 om de waarden vast te leggen.
*  De indicator TIMER SET knippert driemaal.

Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op de knop BACK 2 drukt voordat u op de 
knop  4 hebt gedrukt. Als u twee of meer handelingen voor precies dezelfde tijd hebt 
ingesteld, wordt alleen de handeling met het hoogste werkingsnummer uitgevoerd.
10. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 9, om alle gewenste cellen te vullen.
11. Druk op de knop BACK 2 om terug te keren naar het standaard bedieningsscherm en 

de instelprocedure te voltooien.
12. Als u de timer wilt activeren, drukt u op de knop [  ON/OFF] 9, zodat de indicatie 

‘Timer uit’ van het scherm verdwijnt. Controleer of de indicatie ‘Timer uit’ (bij 0) niet 
langer wordt weergegeven.
* Als er geen timerinstellingen meer zijn, knippert de indicator ‘Timer uit’ (bij 0) op het 

scherm.

Toont de ingestelde ventilatorsnelheid 

6

7

5Toont de ingestelde tijd Toont de geselecteerde handeling (ON of OFF) 
* Wordt niet weergegeven als de handeling niet is ingesteld.

<De schakelklok uitschakelen> 
Druk op de knop [  ON/OFF] 9, zodat de indicator ‘Timer uit’ wordt 
weergegeven bij 0.

10

<De schakelklok inschakelen > 
Druk op de knop [  ON/OFF] 9, zodat de indicator ‘Timer uit’ verdwijnt bij 
0.

10

1

98 Timer instellen
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<De enkelvoudige timer instellen>

1. Zorg ervoor dat het standaard bedieningsscherm wordt weergegeven en dat de 
indicator van de enkelvoudige timer bij 1 op het display wordt weergegeven.

 Als de enkelvoudige timer niet op het display wordt weergegeven, stelt u de 
SIMPLE TIMER in via de functieselectie op de afstandsbediening. Raadpleeg 
daarvoor de installatiehandleiding [5. Functies selecteren [3] Een stand 
selecteren (2) Instelling van de timerfunctie]. 

2. Druk op de knop [  MENU] b, zodat TIMER SET op het scherm wordt 
weergegeven (bij 2). (Telkens als u op de knop drukt, schakelt u tussen TIMER 
SET en TIMER MONITOR.)

3. Druk op [  ON/OFF] 1 om de huidige instelling van de enkelvoudige timer weer 
te geven (in- of uitschakelen). Druk eenmaal op de knop om de resterende tijd tot 
inschakelen weer te geven en nogmaals om de resterende tijd tot uitschakelen 
weer te geven. (De indicatie ON/OFF wordt bij 3 weergegeven.)
• Timer ON: Het Lossnay-toestel wordt ingeschakeld als het opgegeven aantal 

uren is verstreken.
• Timer OFF: Het Lossnay-toestel wordt uitgeschakeld als het opgegeven aantal 

uren is verstreken.
4. Als ON of OFF wordt weergegeven bij 3: Druk zo vaak als nodig op de knop 

[  CLOCK] a om bij 4 het aantal uren in te stellen tot inschakelen (als ON 
wordt weergegeven) of uitschakelen (als OFF wordt weergegeven).
• Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur
• Als u de knop ingedrukt houdt, gaat de tijd in het display snel vooruit.

5. Als u zowel een in- als een uitschakeltijd wilt instellen, herhaalt u de stappen 3 en 4. 
* De in- en uitschakeltijd kunnen niet op dezelfde waarde worden ingesteld.

6. De huidige instelling voor in- of uitschakelen wissen: Geef de instelling voor 
in- of uitschakelen weer (zie stap 3) en druk vervolgens op de knop CLEAR 0 
om deze op ‘—’ te zetten bij 4. (Als u alleen een instelling voor inschakelen of 
uitschakelen wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de instelling die u niet gebruikt 
als ‘—’ wordt weergegeven.)

7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt uitgevoerd, drukt u op de knop  4 om 
de waarde vast te leggen. 
*  De indicator TIMER SET knippert driemaal.

Opmerking:
De nieuwe instellingen worden geannuleerd als u op de knop BACK 2 drukt 
voordat u op de knop  4 drukt.
8. Als u naar het standaard bedieningsscherm wilt terugkeren, drukt u op de knop 

BACK 2.
9. Druk op de knop [  ON/OFF] 9 om het aftellen van de timer te starten. Als 

de timer aftelt, is de timerwaarde zichtbaar op het display. Controleer of de 
timerwaarde zichtbaar is en goed wordt weergegeven.

42 3

1

4

1

2

3

Timer instellen

Handeling (ON of OFF)

2 De enkelvoudige timer gebruiken
 U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.
• Alleen de begintijd: Het Lossnay-toestel wordt ingeschakeld als de opgegeven 

tijd is verstreken.
• Alleen de eindtijd: Het Lossnay-toestel wordt uitgeschakeld als de opgegeven 

tijd is verstreken.
• Begin- en eindtijd: Het Lossnay-toestel wordt in- en uitgeschakeld als de 

opgegeven tijden zijn verstreken.
 De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal binnen een 
periode van 72 uur worden ingesteld. 

 De tijd kan worden ingesteld in intervallen van een uur.
 Als er een instelling voor de 24-uurs ventilatie is opgegeven (zodat de stand Extra 
laag wordt geactiveerd als tijdens bedrijf op de knop [  ON/OFF] wordt gedrukt) 
en de tijd van de timer verstrijkt, gaat het systeem in de stand Extra laag en stopt 
het systeem niet.

Opmerking:
*1. De schakelklok en de enkelvoudige timer kunnen niet tegelijkertijd worden 

gebruikt. 
*2. De enkelvoudige timer werkt niet onder de volgende omstandigheden. 
 Als de timerfunctie is uitgeschakeld; als de gebruiker bezig is met het instellen van 

een functie; als de gebruiker bezig is met het instellen van de timer; als het systeem 
centraal wordt bediend. (In die gevallen is in- of uitschakelen niet mogelijk.)

*3. Als u de enkelvoudige timer gebruikt, wordt de tijd niet op het scherm 
weergegeven, ook niet als het gebruik van de klok is ingeschakeld.
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<De huidige instellingen van de enkelvoudige timer weergeven>

1. Controleer of de indicator van de enkelvoudige timer op het scherm 
wordt weergegeven (bij 1).

2. Druk op de knop [  MENU] b, zodat TIMER MONITOR op het scherm 
wordt weergegeven (bij 5). 
• Als de enkelvoudige timer voor in- of uitschakelen is ingesteld, wordt 

de huidige timerwaarde bij 6 weergegeven.
• Als zowel voor in- als uitschakelen een waarde is ingesteld, worden 

beide waarden om en om weergegeven.
3. Als u het display wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard 

bedieningsscherm, drukt u op de knop BACK 2.

<De enkelvoudige timer uitschakelen>
Druk op de knop [  ON/OFF] 9, zodat de timerinstelling niet meer op het 
scherm wordt weergegeven (bij 7).

7

1

<De enkelvoudige timer inschakelen>
Druk op de knop [  ON/OFF] 9, zodat de instelling van de timer wordt 
weergegeven bij 7.

7

1

6

1

5 Timer instellen

Voorbeelden
Als u voor de enkelvoudige timer zowel een in- als een uitschakeltijd instelt, zijn de bediening 
en weergave als volgt.

Voorbeeld 1:
Een timerhandeling met eerst een inschakeling en vervolgens een uitschakeling 
Instelling voor inschakelen: drie uur 
Instelling voor uitschakelen: zeven uur 

Drie uur na het 
starten van de 

timer 

Bij het starten 
van de timer

Zeven uur na het 
starten van de 
timer

Op het display wordt de instelling 
voor inschakelen weergegeven 
(het aantal uur tot inschakelen).

Op het display wordt de instelling 
voor uitschakelen weergegeven 
(het aantal uur tot uitschakelen).
De weergegeven duur is 
de uitschakeltijd (7 uur) 
– inschakeltijd (3 uur) = 4 uur.

Het Lossnay-toestel wordt 
uitgeschakeld en blijft 
uitgeschakeld totdat het opnieuw 
wordt ingeschakeld.

Voorbeeld 2: 
Een timerhandeling met eerst een uitschakeling en vervolgens een inschakeling
Instelling voor inschakelen: vijf uur
Instelling voor uitschakelen: twee uur

Twee uur na het 
starten van de 

timer

Bij het starten van 
de timer

Vijf uur na het 
starten van de 
timer

Op het display wordt de instelling 
voor uitschakelen weergegeven 
(het aantal uur tot uitschakelen).

Op het display wordt de instelling 
voor inschakelen weergegeven 
(het aantal uur tot inschakelen).
De weergegeven duur is 
de inschakeltijd (5 uur) 
– uitschakeltijd (2 uur) = 3 uur.

Het Lossnay-toestel wordt 
ingeschakeld en blijft 
ingeschakeld totdat het wordt 
uitgeschakeld.
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De stand Luchtzuivering ’s nachts is actief; geen bediening

1:00 uur 
’s morgens

Buiten- 
temperatuur 17°C/28°C 

of meer (binnen 24
 uur)

Temperatuurcontrole 
(5 minuten)

Binnen > 22°C 
en 

Binnen - Buiten > 5°C

Luchtzuivering ’s nachts 
(by-passventilatie) 55-minuten stop

Luchtzuivering 
’s nachts actief

Luchtzuivering ’s nachts 
voltooid (gestopt) 

Nee

Ja

6:00 uur ’s 
morgens

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

JaJa

Ja

De instelling voor de buitentemperatuur 
(OA) kan met de schakelaar (SW2-7) op de 
Lossnay-schakelkast op 17°C of 28°C worden 
gezet. Raadpleeg de installatiehandleiding 
van de afstandsbediening voor meer 
informatie. 

Luchtzuivering ’s nachts gebruiken
De optie Luchtzuivering ’s nachts wordt gebruikt om ’s nachts in de zomer een 
ruimte automatisch te ventileren terwijl de airconditioner is gestopt. Hiermee wordt 
de warmte uit de ruimte geventileerd, zodat de airconditioning de volgende ochtend 
op een lagere stand kan worden gezet.
Als Luchtzuivering ’s nachts is ingeschakeld, zoals beschreven in de 
installatiehandleiding [5. Functies selecteren [5] (8)], wordt de luchtzuivering ’s nachts 
uitgevoerd op basis van het schema rechts. 

Tussen 1:00 en 6:00 uur ’s morgens wordt de indicator voor luchtzuivering ’s nachts 
op het scherm weergegeven (bij 1). 

21

• De ventilatorsnelheid wordt teruggezet naar de snelheid die was geselecteerd 
voordat het Lossnay-toestel werd gestopt. 

• Luchtzuivering ’s nachts wordt in de volgende gevallen afgebroken (1 t/m 4) 
en wordt pas weer hervat als het starttijdstip op de volgende dag is bereikt.

1 Tussen 6:00 uur ’s morgens en 0:59 uur ’s nachts
2 Als de handeling tussen 1:00 en 6:00 ’s nachts via een afstandsbediening of 

systeembediening wordt onderbroken
3 Als de handeling tussen 1:00 en 6:00 ’s nachts via de schakelklok wordt in- of 

uitgeschakeld
4 Als het systeem tussen 1:00 en 6:00 ’s nachts door een airconditioner, 

een extern bedieningsapparaat of een afstandsbediening wordt in- of 
uitgeschakeld

Opmerking:
• Luchtzuivering ’s nachts kan worden gebruikt als het gebruik van de klok is 

ingeschakeld in de functieselectie.
• Tijdens Luchtzuivering ’s nachts kan de functieselectie niet worden gebruikt. 

(‘Vergrendeld’ 2 gaat knipperen.)
• Luchtzuivering ’s nachts kan niet worden gebruikt met de enkelvoudige timer.
• De instellingen voor Luchtzuivering ’s nachts kunnen in de functieselectiestand 

worden gecontroleerd.
• Als er meer dan een Lossnay-toestel is ingeschakeld, wordt de temperatuur door 

het Lossnay-hoofdtoestel gemeten.
• Luchtzuivering ’s nachts wordt niet uitgevoerd als CENTRAL wordt weergegeven.
• Gebruik Luchtzuivering ’s nachts niet als er kans is op mist of zware neerslag.
 Daardoor kan er ’s nachts vocht of regenwater in het toestel terechtkomen.
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<De knoppen vergrendelen>
1. Druk terwijl u de knop FILTER 4 ingedrukt houdt op de knop [  ON/OFF] 1 

en houd deze twee seconden ingedrukt. De indicatie ‘Vergrendeld’ wordt op het 
scherm weergegeven (bij 1) om aan te geven dat de vergrendeling actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld met de functieselectie van de 

afstandsbediening, wordt op het scherm de melding ‘NOT AVAILABLE’ (Niet 
beschikbaar) weergegeven als u op bovengenoemde knoppen drukt.

1

2

• Als u op een vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie ‘Vergrendeld’ op het 
display (bij 1).

1

<De knoppen ontgrendelen>
1. Druk terwijl u de knop FILTER 4 ingedrukt houdt op de knop [  ON/OFF] 1 

en houd deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie ‘Vergrendeld’ van het 
scherm verdwijnt (bij 1).

1

1
Indicator 
‘Vergrendeld’

De bedrijfsblokkering gebruiken
De knoppen van de afstandsbediening vergrendelen (bedrijfsblokkering)

 Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergrendelen. Met 
de functieselectie of met de afstandsbediening kunt u aangeven welk type 
vergrendeling u wilt gebruiken. (Zie de installatiehandleiding [5. Functieselectie [2] 
(1)] voor meer informatie over het selecteren van het type vergrendeling.)

 U kunt kiezen uit de onderstaande twee vergrendelingstypen.

1 Alle knoppen vergrendelen: 
 Hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
2 Alle knoppen vergrendelen, behalve [  ON/OFF]:
 Hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening, behalve de 

knop [  ON/OFF]. 

Opmerking: 
De indicatie ‘Vergrendeld’ wordt op het scherm weergegeven om aan te geven dat 
de knoppen momenteel zijn vergrendeld.
‘Vergrendeld’ wordt weergegeven als een handeling via de functieselectie is 
vergrendeld. ‘Vergrendeld’ wordt daarnaast ook weergegeven tijdens 
luchtzuivering ’s nachts, tijdens externe aanpassingen van de ventilatorsnelheid 
(automatische ventilatorsnelheid), tijdens aanpassingen van de ventilatorsnelheid en 
functieselectie, tijdens de functieselectie bij gebruik van twee afstandsbedieningen 
en tijdens de onderhoudsmodus.
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Centrale bediening
‘CENTRAL’ wordt weergegeven als de bediening is vergrendeld door de centrale 
bedieningseenheid of als REMOTE is ingeschakeld bij Remote Input, en ook tijdens
de externe gekoppelde prioriteitstand (als tijdens gebruik met gekoppelde apparaten 
de koppelstand ‘External Signal Priority’ is). De volgende handelingen worden 
vergrendeld:
• Filter reinigen (alleen als de handeling is uitgeschakeld door de centrale 

bedieningseenheid)
• In- en uitschakelen (inclusief bediening van de timer)

Opmerking:
Kunnen ook afzonderlijk worden geblokkeerd.

Bij gebruik met gekoppelde apparaten
Het Lossnay-toestel kan via externe apparatuur worden gestart en gestopt. 

1 2

Als het Lossnay-toestel door een extern apparaat wordt gestart, wordt 
‘INTERLOCKED’ (Gekoppeld) 1 op het display van de afstandsbediening 
weergegeven.
De timer wordt uitgeschakeld als het Lossnay-toestel door een extern apparaat 
wordt gestart terwijl een starttimer was ingesteld of gestopt terwijl een stoptimer was 
ingesteld.
• Koppeling met externe apparaten krijgt prioriteit boven de instellingen van de 

timer. 
Als de uitgestelde werking voor het Lossnay-toestel is geactiveerd, is de starttijd via 
het gekoppelde apparaat ‘After 0:30 hours’ 2. (De handeling wordt na 30 minuten 
gestart en vervolgens neemt de tijdweergave iedere minuut af.) 

De ventilatiestand, ventilatorsnelheid en de bedrijfsblokkering van de timer 
instellen
De instellingen zijn gelijk aan de instellingen voor één Lossnay-toestel (zie pagina 
98).

5 Zorg en onderhoud
Knop Display Volgorde

Het reinigen van 
het filter van het 
Lossnay-toestel*
(d.w.z. de totale 
bedrijfstijd van het 
Lossnay-toestel 
resetten)

Reinig het luchtfilter, druk tweemaal 
op de knop FILTER en controleer of 
FILTER CLEANING van het display 
verdwijnt. 
(Wordt na iedere 3.000 bedrijfuren 
weergegeven.)

De Lossnay-kern 
reinigen*

Reinig de Lossnay-kern, druk 
tweemaal op de knop FILTER en 
controleer of CORE CLEANING 
van het display verdwijnt. (Wordt 
na iedere 6.000 ventilatie-uren 
weergegeven.)

De 
afstandsbediening 
reinigen

Om vuil van het scherm van de afstandsbediening te 
verwijderen, gebruikt u een mild schoonmaakmiddel op een 
vochtige doek en droogt u het scherm met een droge doek.
• Gebruik geen verdunner, alcohol, benzeen, benzine, 

kerosine, spuitbussen enz.

 Volg voor reinigingen, controles en onderhoud de aanwijzingen in de 
bedieningshandleiding die met het Lossnay-toestel wordt geleverd.

* Standaard fabrieksinstelling geldt voor systeem zonder afstandsbediening.
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Als de optie CALL is ingesteld, wordt het telefoonnummer voor onderhoudswerkzaamheden weergegeven. 
Als u eenmaal op de knop CLEAR drukt, wordt het telefoonnummer weergegeven, ook als er geen foutcode 
wordt weergegeven. Raadpleeg de installatiehandleiding voor het instellen van het telefoonnummer.

Bedrijfslampje 
(knippert)

ERROR CODE (Foutcode)
Toestelnummer Adresnummer toestel

ERROR CODE (Foutcode)
Toestelnummer

Wisselende weergave

Bedrijfslampje 
(knippert)

Wisselende weergave

6 Onderhoud
<Knipperende foutcodes>

Basissysteem M-NET-systeem

 Het bedrijfslampje en de foutcode knipperen allebei: Dit betekent dat het Lossnay-toestel defect is en de werking is onderbroken (en niet kan worden hervat). Schrijf het 
toestelnummer en de foutcode op die worden weergegeven, schakel de stroom van het Lossnay-toestel uit en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus.
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7 Specificaties
Item Details

Afmetingen 120 (H) × 130 (B) × 19 (D) mm

Gewicht 0,2 kg

Voeding 10 tot 15 V DC (geleverd door het Lossnay-toestel)

Stroomverbruik 0,3 W

Gebruiksomgeving 0°C tot 40°C, 30% tot 80% relatieve vochtigheid

Samenstelling PS
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