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Raumklimagerate
MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Planungsunterlagen

Premium Inverter Wandklimagerate zum Kihlen und
Heizen im modernen Flat-Panel-Design, mit
Infrarotfernbedienung
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Vorstellung und Aufbau

Innengeréte

MSZ-EF22/25/35/42/50VEW
MSZ-EF22/25/35/42/50VEB
MSZ-EF22/25/35/42/50VES

Luftfilter
(Nanoplatinumfilter)

Gehéausefarbe Weil3
Gehausefarbe Schwarz
Gehéausefarbe Silber

! Frontblende

Optionaler Luftfilter

(Elektrostatischer Anti-
Allergen-Enzym-Filter)

Ansaug

| Horizontallamellen

in drei attraktiven
Gehausefarben

Bedienfeld mit
Notbetriebstaster

| Aushlas
| Waérmetauscher
o
& Betriebsanzeigeni = Infrarot-Empfénger
Mitgeliefertes Zubehor Anzahl Fernbedienung
Montageplatte 1 mit Fuzzy-Logic
daflir Befestigungsschrauben 4x25 mm 5
Halterung fir Infrarotfernbedienung 1
daflir Befestigungsschrauben 3,5x1,6 mm (schwarz) 2
Batterien far Infrarotfernbedienung (AAA) 2
Infrarotfernbedienung 1
Filzband (zur Warmedadmmung der Verrohrung von links oder hinten links) 1
Trockentuch (nur bei VEB-Modellen) 1
Typen- und Leistungsiibersicht
Kiihlleistung Heizleistung Kiihlleistung Heizleistung
Modelle [kW] (kW] Modelle (kW] (kW]
MSZ-EF22VEL] 2,2(1,4-3,0* 3,3(1,2-4,2)* MSZ-EF42VEL] 4,2(0,9-4,6) 54(1,4-6,3)
MSZ-EF25VEL] 2,5(1,2-34) 32(1,1-4,2) MSZ-EF50VEL] 50(1,4-5,4) 5,8(1,6-7,5)
MSZ-EF35VEL] 3,5 (1,4 — 4,0 4,0(1,8-55)
* Bitte beachten Sie:
Das Modell MSZ-EF22VEL] kann nur im Multi-Split-Betrieb eingesetzt werden,
es ist nicht moéglich, dieses Modell im Single-Split-Betrieb zu verwenden.
MsSerie ¢ MmITSUBISHI
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Technische Daten

Innengerat MSZ-EF22VEL] | MSZ-EF25VEL]| MSZ-EF35VEL] | MSZ-EF42VEL] | MSZ-EF50VEL]
Nennkihlleistung Qo (min. — max.) kW |22(1,4-3,0Q| 25(1,2-34) | 35(1,4—-4,0) | 42(0,9-4,6) | 50 (1,4-5,4)
Nennheizleistung QH (min. — max.) kW [33(12-42)| 32(1,1-4,2) | 40(1,8-5,5) | 54(1,4—6,3) | 58 (1,6 -7,5)
Spannungsversorgung 230 V 50 Hz ~/N/PE
Leistungsaufnahme @ | Kiihlen/Heizen W 14/27 14/31 18/34
Stromaufnahme @ Kuhlen/Heizen A 0,14/0,26 0,14/0,30 0,18/0,32
Anzahl der Ausblasrichtungen / Geblésestufen 5/5
Super Hoch m3h 630/714 630/762 618/762 660/792
Hoch m®/h 498/534 534/594 558/666
pavolumenstiom | vieium m%h 378/372 462/468 474/540
Niedrig m3h 276/276 396/378 408/438
Leise 3/h 240/240 348/330 348/384
Super Hoch B (A) 42/45 42/46 42 43
Hoch dB (A) 36/37 36/38 39 40
Schalldruckpegel @ Medium dB (A) 29/29 29/30 35 36
Niedrig dB (A) 23/24 31 33
Leise dB (A) 21/21 28 30
Super Hoch min""! 1200/1330 1200/1400 1180/1400 1240/1440
Hoch min™! 990/1050 1050/1140 1080/1250
Geblasedrehzahl Medium min™! 800/790 930/940 950/1060
Niedrig min™! 630/630 830/800 850/890
Leise min"! 570/570 750/720 750/810
Gewicht kg 11,5
Abmessungen BxHxT mm 895 x 299 x 195
Kaltetechnische fl. mm 6,0 (1/4”)
Anschlisse @ gasf. mm @10,0 (3/8") \ @12,0 (1/27)
Schutzklasse P24
Fernbedienung Infrarot
Typ SG11D

® Im Multi-Split-Einsatz @ Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz @ Gemessen 1 m vor und 0,8 m unter dem Gerat
@ Lotanschluss (Verschraubung bauseitig)
Testbedingungen basierend auf ISO 5151.

Passende AuBengerate
Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

Innengerat MSZ-EF22VEL] MSZ-EF25VEL] MSZ-EF35VEL] MSZ-EF42VEL] MSZ-EF50VEL]
Passendes N
AuBengerat — MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF25VE

* Das Modell MSZ-EF22VA ist nicht fir den Single-Split-Betrieb vorgesehen, es ist nur anschlieBbar an
MXZ-Multi-Inverter-Modelle.

Multi-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen) ® mosglich — nicht méglich
Innengerit MSZ-EF22VEL] | MSZ-EF25VEL] | MSZ-EF35VEL] | MSZ-EF42VEL] | MSZ-EF50VEL]
fiir 216G MXZ-2B30VA o (] — — —
fiir21G  MXZ-2B40VA o () [ J — -
fiir 216G MXZ-2B52VA o () [ J [ ) —
fiir31G MXZ-3B/C54VA o () () [ [
;ﬁ%ﬁgfgt fir 41G MXZ-4B/CT1VA ® ° [ C )
fiir4 16 MXZ-4B/C80VA o (] () [ ) ()
fiir51G  MXZ-5B/C100VA o (] o () ()
fiir 6 1G  MXZ-6C120VA o () (] [ [
fiir81G MXZ-8A140VA o () () [ J [ J
MsSerie 3 ¢ wmirsuBiSHI
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kaltemittelleitungen sind von dem verwendeten Au3engerat abhéngig. Sie

finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden AuBBengeréates.

Die Anschlussnippel am Innengeréat sind aus Kupferrohr zum Anléten ausgefuhrt, der Anschluss kann auch
mit Verschraubungen (Werte in Klammern, bauseitig zu stellen) erfolgen.

Kaltetechnische | o7 FpooVED] | MSZ-EF25VED | MSZ-EF35VEC] | MSZ-EF42VED | MSZ-EF50VED
Anschliisse
fl. mm 6,0 (1/4”)
gasf. mm 10,0 (3/8”) @12,0 (1/2”)
Kaltekreislaufdiagramm
5 Saugleitung
MSZ-EFeVEL] EF22 — EF42: ©10,0 mm
EF50: @12,0 mm
mit Warmedédmmung
[ — =
1 II__ —
Wéarme- «
tauscher Waérmetauscher-
des Innen- Temperaturfuhler
gerates RT12 (Haupt)
Optional: Verschraubung
= EF22 — EF42: 3/8"
EF50: 1/2”
Warmetauscher-
Temperaturfuhler
RT13 (Neben)
Raumtemperatur- .
fiihler RT11 [
\J
Optional: Verschraubung
EF22 — EF50: 1/4”
11 ea—
L] lh- —
Druckleitung
EF22 — EF50: ©6,0 mm
—» FlieBrichtung im Kihlbetrieb mit Warmeddmmung
-------- » FlieBrichtung im Heizbetrieb
Mserie 4 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Schalldruckpegel

MSZ-EF22VEL]

Liifterstufe

Betriebsart

[Schalldruck|
[dB(A)]

Linie

MSZ-EF25VEL]

Kihlen

42

*——o

Hoch

Heizen

45
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---0

Testbedingungen

Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C
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MSZ-EF42VEL]

Liifterstufe

Betriebsart
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Testbedingungen
Kiihlen:

Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C

Trockenkugeltemperatur 27 °C  Feuchtkugeltemperatur 19 °C
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Lifterstufe

Betriebsart
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Testbedingungen

Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C

A

/
/

[
HAH A A A

HH
A
V/

|
|

NC-60

|

Pl I I PP B I

HH
A4y
vm/vv
I Y/ Y A Y AR Y A

/

\;

HHHAHH

H
H
H
Ay

N =

i

HH+

NC-50

HHHH | A

)
)

/’
/i
+

|

I
i
i
i
Ay
/
HH

P PR EPTIU PS EPPY TP Pl P P Y
HH

|

P
HH

/

im Dauerbetrieb

i

I i

4

gg‘;;we\ le :/ fE ié f ¢

Q@+

et
HHHHH
HHHHAH

63 125 250 500 1000

2000 4000

Oktav-Frequenzband [Hz]

MSZ-EF50VEL]

Lifterstufe

Betriebsart

Schalldruck|

[dB(A)] Linie

Hoch

Kihlen

43 *——e

Heizen

49 ©---0

Testbedingungen

Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C
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Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Planungsunterlagen

Abmessungen

MSZ-EFeVEL]
11x26 Langloch 11x20 Langloch

Montagehalterung

87,5

895

254

255

—:

~

45

= e
1l Innengerat T

67,5 80 358 89,5

Ansau
9 Wanddurchbruch @65

5 195
Q Montagehalterung

o > “l kéltetechnische Leitungen
— « >
~ a
:L}‘ 1 l .- \L P o - oo
o <
47 53\, 678 i 158 2 ! ~
= >T<
(80°)
\/ 110 Kondensatschlauch
1 2
&ﬂ—% 8 ﬁ © Ausblas
wn
< | & 1
2 I I
@ - r
71 58
2 g\éﬁ%ﬁ}]g Fur Fl.- und Gasleitung: Da 37,0 mm
5 Da ¢6,0 mm x 0,5 m Lange, Létanschluss
< |Fl-lg. (optional: bauseitige Verschraubung 1/4")
2 Gaslt Da 10,0 mm x 0,43 m Lange, Létanschluss
< g- (optional: bauseitige Verschraubung 3/8", (1/2" bei EF50))
Kondensatleitung | Anschlussnippel Da ¢16,0; Dammung Da ©28,0

Alle MaBe in mm.

i ¢ wmrsuBiSH
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1
Schaltungsdiagramm
MSZ-EFeVE[]
(200 ey som ,Tm il
Zum
AuBen- < — — — —| G2 WEISS
gerdt | = 12:24) fer] ROT |

P 1 =1
O
[ 1011015 e F— . !
I Anzeigen- | ° L |
|_p|atine ) Steuerplatine ! |9
T 2 MV
OloN112 LD105 M)
. O |
[DnGed— | L o| oL LoL20
| Empfanger- | t R A== ?___ —
| platine ILDlUS(Sl |
| Schalterplatine|
(Notbetriebstaster)
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
F11 Sicherung (3,15 A) NR11 Varistor T111 Transformator
L111 Drosselspule RT11 Raumtemperaturfuhler B Klemmenleiste
MF Geblasemotor RT12 2HZS£%ampfertemperaturf[]hler X1 Hilfsrelais
Mv Motor flr Luftleittamellen (horiz.) RT13 (QN;/l?erg)ampfertemperaturﬂ]hler
Mserie 7 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Platinen und Messpunkte

Verbindung zur
Steuerplatine

Spannungsplatine
Steckplatz CN201
Zo
-
5
@
CN202: e

CN151, CN152
Vanemotor
(Lamellenantrieb)

Anzeigenplatine

o B

®

ok 2
Eé |§ (’.!‘\ i
© = S

e

CN111

Raumtemperaturfihler

RT11 (Ansaug) ON112 /’

_—

|
Warmetauscher- GND

Schalterplatine temperaturfiihler Jumper JPG, JPS
RT12, RT13 fur TIMER-Verkirzung

MSZ-EFeVEL]

Sicherung F11*  Varistor NR11 .
Zum Geblasemotor
CN211

. (1D 325V DC

~ (® (-) GND DC-
Hochspannung
-~ @ 15V DC

- (® (+)3-6VDC

- ® (+) -6V DC

— Drosselspule NR11

c111

Verbindung zur Spannungsplatine

O

Raumtemperaturfiihler (RT11)

. Verdampfertemperaturfiihler
Steckanschluss CN102: (Haupt: RT12, Neben: RT13)

30 \
= \
g \
o \
c
S 20
g \
g
10 A\

0 10 20 30 40 50 60
Temperatur (°C)

Steuerplatine

Swi1
Notbetriebsschalter
(E.O.SW)

/
7
JRO7

Loésen des Automatischen Wiederanlaufs nach Spannungsausfall,
Werkseinstellung: OFFEN,

Automatischen Wiederanlauf ausschalten:

Kontakte von JRO7 Uberbriicken!

MsSerie
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Elektrischer Anschluss

Innengerate MSZ kdnnen nur an ein invertergeregeltes Single-Split-AuBengerat MUZ (Kihlen oder Heizen)
oder an ein invertergeregeltes Multi-Split-AuBengerat MXZ (Kihlen oder Heizen) angeschlossen und betrie-
ben werden. Die Spannungsversorgung und die Steuersignale werden durch die Signalleitungen S1, S2 und
S3 Ubertragen.

Bitte beachten Sie:

Das Modell MSZ-EF22VEL]kann nichtim Single-Split-System verwendet werden, es ist ausschlieBlich fiir den
Anschluss und Betrieb an ein Multi-Split-AuBengeréat vorgesehen (siehe nachste Seite).

Single-Split mit MUZ-GE-AuBengerat

Innengerat MSZ-EFeVEC]
TB
zum AuBengerat
230V
50 Hz { e Die Spannungsversorgung
des Innengeréates erfolgt
12V == durch das AuBengerét.
—rT T ® Versorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBengerét tUbertragen.
AuBengerat MUZ-EFeVEL]
zum Innengeréat B2
230V {
50 Hz
e Das AuBengerat wird an die
12V == Spannungsversorgung mit
L, N und PE an TB1 angeschlossen.
;i) ® Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB2 an das Innengeréat ubertragen.

TB1

230v L1 — E
50 Hz N]
PE —_— o m—. ——

i ¢ wmrsuBiSH
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Multi-Split-System MXZ bis 5 MSZ-Innengeréate an einem MXZ-AuBengerat

An die AuBengerate MXZ-2BeVA kénnen 2 Innengeréate, z.B. MSZ, an der Klemmenleiste TB2 (Innengerat A) und
TB3 (Innengerat B) angeschlossen werden, an MXZ-3BeVA 3 Innengeréte, z.B. MSZ, an TB2 (A), TB3 (B) und TB4
(C), an MXZ-4BeVA bis zu 4 Innengeréte, z.B.MSZ,an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D) und an MXZ-5B100VA
bis zu 5 Innengeréte, z.B.MSZ,an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C), TB5 (D) und TB6 (E) usw. angeschlossen werden.

Innengerat MSZ-EFeVEL] +
Innengerat A, B, C, D, E oder F MXZ-2B/3B/4BeVA
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)
B ® Die Spannungsversorgung
zum AuBengerat des Innengerates erfolgt
230V @ durch das AuB3engerat.
50 Hz { @I ® \lersorgungsspannung und
12V — Steuersignale werden tber
- @ die 3 Kabel an S1, S2 und S3
. _ @ von TB vom AuBengerét Ubertragen.
® Es missen mindestens 2 Innengeréate
angeschlossen werden.
" . . " —Innengerat A an TB2
AuBengerat MXZ fiir 2 bis 6 Innengeréte — Innengerét B an TB3
— Innengerét C an TB4*
TB1 — Innengerat D an TB5**
— —Innengerat E an TB6***
230V L1 — E — Innengeréat F an TB7****
50Hz @ * nur bei MXZ-3B/3C/4B/4C/5B/5C/6C
“* nur bei MXZ-4B/4C/58/5C/6C
PE —-—-—-—- *** nur bei MXZ-5B/5C/6C, ohne Abb.
**** nur bei MXZ-6C, ohne Abb.
zum Innengerat A TB2 \
20 | 1S1]
50 Hz @I
12V == @l
MXZ-2BeVA
zum Innengerat B TB3
20 | 1S1]
50 Hz
@ MXZ-3BeVA
12V == @ MXZ-3CeVA

MXZ-4BeVA
zum Innengerét C B4 MXZ-4CsVA
230V @
50 Hz { @
12V == @
—_———m e — __@ /
zum Innengerét D TB5
230V @
50 Hz { 2
12V == @l
—_———m e — __@ /
Mserie 10 ¢ wmiTsuBisH
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-EF*VEW/VEB/VES-E1

Multi-Split-System MXZ-8A140VA: 2—-8 MSZ-Innengerate an einem MXZ-8A140VA-AuBengeréat und
max. 2 Anschlussboxen PAC-AK*BC

Innengerit

(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

zur Anschlussbox

Innengerat A, B, C, D, E, F, G oder H ® Die Spannungsversorgung MXZ-8A140VA +

MSZ-EFeVEL] +

der Innengerate und der 2 x PAC-AKeBC
Anschlussbox(en) PAC-AKeBC

erfolgt durch das AuBengerat.

230V
50 Hz

e Versorgungsspannung und

12V ==

50 Hz N

zur Anschlussbox

230V
50 Hz

12V ==

zum Innengerét A

230V
50 Hz

12V ==

zum AuBengerat

AuBiengerat MXZ-8A140VA fiir 2 bis 8 Innengeréte via Anschlusshox

sgoy L1 —H==—

Anschlusshox PAC-AK30BC fiir 3 Innengerite (A, B, C)
PAC-AK50BC fiir 5 Innengeréte (A, B

Steuersignale werden tber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
Ubertragen.

CHREEE

B

B

—_

THERCER

B

J C! D! E
) TB3E: Innengerét E (nur PAC-AK50BC)

TB3A  Esist nur eine Anschlussklemme
beispielhaft dargestellt.

Fir jedes Innengerat A-C (A-E)

ist eine eigene Anschlussklemme
TB3A-TB3C (TB3A-TB3E)

vorgesehen (siehe Abb. rechts).

TB3D: Innengerat D (nur PAC-AK50BC)

TB3C: Innengerat C

TB3B: Innengerat B

230V
50 Hz

TB3A:

nengerat A

12V ==

TB2B: zym AuBengerét

)
OO OO [ OO OO O

Anschlussbox

® Es mussen mindestens 2 Innengeréte
angeschlossen werden.
— Innengerat A an TB3A
— Innengeréat B an TB3B

MsSerie

11 ¢ wmirsuBiSHI
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