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CONDIZIONATORI D’ARIA DI TIPO DIVISO

Modelli

‘ MITSUBISHI  Ms-GAsove

HFC

utilizzato

R410A

C€

A QO ELECTRIC MSH-GA8BOVB  Series
MSH-GAGOVB Quando si ipstglla un’unita esterna de!la serie
MANUALE PER LINSTALLAZIONE [TIPO CON COLLEGAMENTO SVASATO] MXZ, fare riferimento al manuale del tipo MS e

MSH per l'installazione dell'unita interna.

[1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Fornire un circuito per il condizionatore d’aria e non collegarvi altre
apparecchiature elettriche.

Si prega di riferire o di ottenere il consenso dal proprio ente di distribuzione
elettrica prima di collegare questo apparecchio alla rete di alimentazione.
Accertarsi di leggere la sezione “PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA” da
osservare scrupulosamente prima di installare il condizionatore d’aria.
Osservare sempre le precauzioni elencate di seguito in quanto esse includono
informazioni importanti per la sicurezza.

Le indicazioni ed il loro significato sono indicati di seguito.

/N AVVERTENZA

Puo provocare il decesso, gravi lesioni, ecc..

/N CAUTELA

In condizioni particolari, 'apparecchio pud causare lesioni gravi se utilizzato in
modo scorretto.

Dopo aver letto questo manuale, conservarlo assieme alle istruzioni di funziona-
mento in un luogo comodo.

/N AVVERTENZA

B Non installare I'unita da sé (utente).

Un’installazione incompleta puo causare lesioni dovute a fiamme, scosse
elettriche, cadute dell'unita o perdite di acqua. Consultare il rivenditore presso
cui si & acquistato 'unita oppure un tecnico specializzato.

W Installare saldamente I'unita in una posizione in grado di sostenere il

peso dell’unita stessa.
Se installata in una posizione non sufficientemente robusta, I'unita potrebbe
cadere causando lesioni.

W Utilizzare fili del tipo specificato per collegare le unita interna ed esterna

e fissarli saldamente ai terminali in modo che lo sforzo ad essi applicato
non venga trasferito ai terminali stessi.

Collegamenti incompleti ed un fissaggio insufficiente potrebbero causare
fiamme.

B Non utilizzare collegamenti intermedi del cavo di alimentazione, ecc., o

una prolunga e non collegare molti apparecchi ad una sola presa di CA.
Cid potrebbe causare rischi di fiamme o scosse dovuti a contatti difettosi,
isolamento difettoso, eccessivo consumo, ecc..

H Al termine dell’installazione, controllare che non vi siano perdite di gas

refrigerante.

Qualora vi siano delle perdite di refrigerante all'interno e questo venga a
contatto con la fiamma di un riscaldatore del ventilatore, un apparecchio di
riscaldamento, un fornello, ecc., verranno generate delle sostanze pericolose.

B Eseguire I'installazione in modo sicuro facendo riferimento al manuale

di istruzioni.
Ur'installazione incompleta puo causare lesioni personali dovute a fiamme,
scosse elettriche, cadute dell'unita o perdite di acqua.

W Eseguire i collegamenti elettrici seguendo quanto indicato nel manuale

di istruzioni ed accertarsi di utilizzare un circuito esclusivo.

Se la capacita del circuito di alimentazione fosse insufficiente o i collegamenti
fossero incompleti, si potrebbero verificare rischi di fiamme o scosse
elettriche.

H Installare saldamente il coperchio dei terminali dell’unita interna ed il

pannello di servizio dell’unita esterna.

Se il coperchio dei terminali dell'unita interna e/o il pannello di servizio
dell'unita esterna non fossero installati saldamente, cio potrebbe causare
rischi di fiamme o scosse elettriche dovuti al polvere, acqua, ecc..

B Per il lavoro di installazione, accertarsi di utilizzare le parti fornite in

dotazione oppure parti specificate.
Luso di parti difettose pud causare rischi di lesioni o perdite di acqua dovuti a
fiamme, scosse elettriche, cadute dell’'unita, ecc..

B Accertarsi di spegnere I'interruttore principale durante I'impostazione

del circuito stampato di controllo elettronico dell’unita interna o
I’esecuzione dei cablaggi.
Vi ¢ infatti il rischio di scosse elettriche.

B Lunita sara installata conformemente alle varie regolamentazioni

nazionali sui collegamenti elettrici.

B Quando si installa o si riposiziona I'unita, accertarsi che nessuna

sostanza oltre il refrigerante specificato (R410A) penetri nel circuito.
La presenza di sostanze estranee come I'aria potrebbe provocare un
anormale aumento della pressione o un’esplosione.

/N CAUTELA

B Eseguire i collegamenti a terra.
Non collegare il filo di terra ad un tubo del gas, ad un tubo dell’acqua o a un filo
di terra del telefono. Una messa a terra difettosa pud causare scosse elettriche.
H Non installare I'unita in una posizione dove possono esservi perdite di
gas infiammabili.
Se vi fossero perdite di gas attorno all'unita, si potrebbe verificare un’esplosione.
B A seconda del luogo di installazione (luoghi umidi), installare un
interruttore delle perdite a terra.
Se un interruttore delle perdite a terra non venisse installato, si potrebbero
produrre scosse elettriche.
B Eseguire accuratamente i collegamenti delle tubazioni e degli scarichi
seguendo quanto indicato nel manuale di istruzioni.
Se i collegamenti delle tubazioni e degli scarichi venissero eseguiti in modo
scorretto, si potrebbero verificare perdite di acqua che potrebbero causare
danni ai mobili di casa.
B Serrare un dado a cartella alla coppia di serraggio specificata nel
presente manuale.
Se serrato troppo stretto, il dado a cartella rischia di rompersi dopo un lungo
periodo, con una conseguente perdita di refrigerante.

(

2. SCELTA DELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE J

2-1 UNITA INTERNA

Dove il flusso dell'aria non viene ostruito.

Dove l'aria fredda si diffonde in tutta la stanza.

La lunghezza massima del tubo refrigerante tra I'unita interna e I'unita esterna
deve essere di 25 m per il (tipo 60) e di 30 m per il (tipo 80), mentre la differenza
di altezza tra le due unita deve corrispondere, rispettivamente, a 10 m (tipo 60) e
di 15 m per il (tipo 80).

Su un muro rigido che non vibri.

Dove l'unita non & esposta alla luce solare diretta.

Dove lo scarico avviene con facilita.

Ad una distanza di almeno 1 metro da televisori e radio. Nelle zone in cui la
ricezione & debole, il funzionamento del condizionatore d’aria interferisce con la
ricezione radiofonica o televisiva. E possibile che si debba dotare I'apparecchio
disturbato di un amplificatore.

Il piu lontano possibile da lampade flourescenti o lampadine (in modo che il
telecomando possa funzionare in modo normale).

Dove il filtro dell'aria pud essere estratto e reinserito con facilita.

2-2 UNITA ESTERNA

Dove non sia esposta a forte vento.

Dove il flusso dell’aria & sufficiente e senza polvere.

Dove non sia esposta alla pioggia o alla luce solare diretta.

Dove non disturbi i vicini con il rumore o I'aria calda.

Dove é disponibile un muro o supporto rigido per limitare il rumore e le vibrazioni.
Dove non vi siano rischi di perdite di combustibili o gas.

Quando si installa I'unita in posizione elevata, accertarsi di fissare saldamente le
gambe dell'unita stessa.

Ad almeno 3 m di distanza dall'antenna del televisore o della radio. Nelle zone in
cui la ricezione & debole, il funzionamento del condizionatore d’aria interferisce
con la ricezione radiofonica o televisiva. E possibile che si debba dotare
I'apparecchio disturbato di un amplificatore.

Installare orizzontalmente l'unita.

Eseguire l'installazione in un’area non esposta a vento e neve. In zone soggette a
forti nevicate, installare una copertura, un piedistallo e/o eventuali pannelli protettivi.

Nota:
Si consiglia di fare un cappio nella tubazione nei pressi dell'unita esterna in modo da
ridurre le vibrazioni trasmesse da quel punto.

/\ CAUTELA

Evitare le seguenti posizioni di installazione che posssono causare problemi di
funzionamento.

® |uoghi dove si possono verificare perdite di gas infammabile.

® Luoghi in cui sono depositate grandi quantita di olio lubrificante.

® |n presenza di aria salmastra.

® |n presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una fonte calda.

® |n presenza di dispositivi ad alta frequenza o senza fili.

2-3 MONTAGGIO TELECOMANDO

Posizione di montaggio

» Dove sia facile da utilizzare e ben visibile.

< Fuori dalla portata dei bambini.

Montaggio

Selezionare una posizione a circa 1,2 m dal suolo, controllare che i segnali del
telecomando possano essere ricevuti dall’'unita interna da tale posizione (un
segnale acustico singolo o doppio risuona). Quindi fissare il supporto del
telecomando @ a una colonna o al muro e inserirvi il telecomando @.

In una stanza dove vengano utilizzate lampade fluorescenti che utilizzano
stabilizzatori degli impulsi ad alta tensione o oscillatori ad intermittenza, il
segnale del telecomando potrebbe non essere ricevuto.




(3. SCHEMA INSTALLAZIONE ED ACCESSORI |  ((PREPARATIVI TUBAZIONI

@ Specifiche
COLLEGAMENTO PARTI SVASATE Adoperare le tubazioni di refrigerante che soddisfano le seguenti specifiche.
® Questa unita possiede parti svasate per il collegamento tra le unita interna ed esterna. ) Diametro esterno | Spessore isolamento Materiale
® Rimuovere il coperchio della valvola dell'unita esterna e collegare il tubo. Tubazione mm mm isolamento
® |e tubazioni per il refrigerante vengono collegate tra le unita interna ed esterna.
e Fare attenzione a non schiacciare o piegare il tubo durante la piegatura dei tubi. Per liquido MSH-GA60 6,35 8 Schiuma di plastica
Limiti MSH-GAG0 MS(H)-GASO MS(H)-GA80 9,52 8 termoresistente con
Lunghezza tubazione max. 25 m max. 30 m Per gas 15,88 8 densita specifica 0,045
D|ffer§nza altezza max. 10 m max. 15 m + Usare un tubo di rame o un tubo senza giunzioni in lega di rame dello spessore di
No. di curve max. 10 0,8 mm (per 26,35, 9,52) o di 1,0 mm (per @15,88). Non usare mai tubi di
* Refrigerante....Se la lunghezza della tubazione eccede 7 m, & necessaria una spessore inferiore a 0,8 mm (per 26,35, 9,52) 0 1,0 mm (per 915,88), in quanto la
carica addizionale di refrigerante (R410A). resistenza alla pressione sarebbe insufficiente.
(Lunita esterna & caricata con refrigerante per una tubazione da 7 m.) @ Accertarsi che le due tubazioni del refrigerante siano ben isolate per evitare
condensa.
Lunah Sinoa7m Carica addizionale non necessaria. ® liraggio di curvatura delle tubazioni per il refrigerante deve essere di 100 mm o piu.
tuubnfzisrftzaa Pii di Carica addizionale necessaria.
iUdi7m (Fare riferimento alla tabella sottostante.) /N CAUTELA
] MS-GA80VB 55 g/m x (lunghezza tubazione refrigerante(m) -7) Fare attenzione ad utilizzare isolante dello spessore specificato. Uno spessore
Eggf]ﬂ?negrgpe}e da M\ISH-GABOVB | 55 gim x (lunghezza tubazione refrigerante(m) -7) eccessivo pud causare un’installazione non corretta dell'unita interna ed uno
MSH-GAB0OVB | 20 g/m x (lunghezza tubazione refrigerante(m) -7) spessore insufficiente causa condensa.

ACCESSORI Decidere la posizione di installazione utilizzando come

I . . ) . riferimento il contrassegno sulla piastra di installazione che
Controllare le parti elencate in basso prima dell'installazione. indica le dimensioni dell'unita.

<Unita interna>

(1] Piastra di installazione 1
2] Vite fissaggio piastra di installazione 4 x 25 mm 7
3] Supporto del telecomando 1
(4] Vite di fissaggio per @ 3,5 x 16 mm (nera) 2 -
[5) Batteria (AAA) per telecomando 2 § [
NS
6 Telecomando 1 gﬁ%
@295 .
Py Nastro di feltro (utilizzato per tubazioni a 1 §§~§ f(;ﬁ:/::teeir;ttluabg%?
sinistra e retro-sinistra) :2‘§'§§ scarico.
og®go
<Unita esterna: Tipo MUH> EEZE
(c] Alloggiamento dello scarico 1 Nk
o Coperchio scarico 233 2 ‘
( PARTI NECESSARIE PER LINSTALLAZIONE )
. . . Le tubazioni possono essere dirette nelle
Tubazione di prolungamento opzionale direzioni verso il retro, verso destra, verso il
0 Cavo collegamento unita esterna ed interna 1 basso, verso sinisira o verso g;gi;@:ﬁ;r o
(1,0 mm2 - 2,0 mm? a 2 nuclei) S s ; Lato posteriore
® | Tubo di estensione 1 . = Destra
® Manica foro muro 1 S QTN / oo StlrnaI-
@® | Tappo foro muro 1 = ) Verso il basso  Retro-sinistra
Fascetta fermatubo (La quantita dipende
2 .
e dalla lunghezza del tubo.) as Bloccare la chiusura.
6 Vite di fissaggio per @ da 4 x 20 mm (La 2a5 Nota: Non ostruire
quantita dipende dalla lunghezza del tubo.) Fuscita dellaria.
© | Nastro per tubi 1
(H] Stucco 1
Py Tubo di scarico (tubo in PVC flessibile, 1
dia. interno 15 mm o tubo in PVC rigido VP16)
o Olio refrigerante 1
) - - Separare le due tubazioni di collegamento ed
Cavo alimentazione (Vedere a tabella della sezione 5 COLLEGAMENTO apg"ca,e Fisolamento individualm%me.
o FILIUNITAINTERNA ED ESTERNA E COLLEGAMENTO AL CAVO DI 1
ALIMENTAZIONE ESTERNA per e specifiche del flo).
840 mm E
. =
ﬁgi ,,,,, —Jo=—=—1—F [ Plastica di_isolamento termico ]
E T T E E da 8 mm di spessore
2 | | 2 8
@ 2l »
555; =7 _ 1
L} Uscita aria £
E, Quando la tubazione deve essere
100 mm 500 mm - applicata ad un muro contenente
metallo (zincato) oppure rete metallica,
Fessura 4-10 mm x 21 mm utilizzare una tavola di legno trattata
chimicamente da 20 mm di spessore o
Nota: pit tra il muro e la tubazione oppure
Quando la temperatura esterna & bassa, utilizzare il condizio- Z;‘é?l]%e;i a7 tﬁ:ag:g:; gffst;‘;'smame
natore d’aria attenendosi alle seguenti istruzioni.

e Non installare mai I'unita esterna con il lato d’ingresso/uscita
aria direttamente esposto al vento.

o Per evitare I'esposizione al vento, installare I'unita esterna
posizionando il lato di ingresso aria di fronte ad un muro.

e Per evitare I'esposizione al vento, si raccomanda di
installare un deflettore di protezione sul lato di uscita aria Le unita devono essere installate da tecnici qualificati
dell'unita esterna. in osservanza delle normative locali.




(4. INSTALLAZIONE UNITA INTERNA )
4-1 FISSAGGIO DELLA PIASTRA DI INSTALLAZIONE

e Trovare un componente strutturale (come un pilastro) nel muro e fissare la piastra di
installazione in posizione orizzontale.

72 mm o piu.

100 mm o piu per le
tubazioni sinistra e sinistra
posteriore (usando un
distanziatore)

( Fissare il filo al foro centrale. )

i
120 M P
\ da\ mu(O\

fissaggio @ Piastra di Filo a

Allineare il filo a piombo )

4x25mm  installazione @ piombo con il triangolo /.

Per evitare che la piastra d'installazione vibri, fissare i fori nel modo
indicato dalle frecce * .

Quando si utilizzano bulloni incassati nel muro di cemento, fissare la piastra di
installazione @ mediante il foro ovale da 11 x 20 - 11 x 26 (passo 450 mm). Se il
bullone incassato fosse troppo lungo, cambiarlo con uno piu corto reperibile in
commercio.

4-2 APERTURA DEL FORO NEL MURO

@ Determinare la posizione del foro sul muro.

® Eseguire un foro da 75 mm in modo che la parte esterna sia piu bassa della parte
interna.

® Inserire la manica foro muro @.

( Posizione dei forinel muro )

Inserire la manica foro muro @ 100 mm
———0
o
‘JJ
— .
1| |
Inserire il righello. — B B S S
O
= o o o -
|

Foro da 75 mm
Allineare il righello con la riga. di diametro.

( Ripetere la procedura per il foro di sinistra )

Diametro
75 mm.

Tagliare lasciando una lunghezza
extra pari alla lunghezza della
misura del righello.

(Lato interno)

(Sezione foro muro)

Manica foro muro @

Accertarsi di utilizzare la manica foro muro @ per evitare il contatto tra i cavi di
collegamento dell’'unita esterna e le parti metalliche nel muro, nonché per prevenire
danni causati da roditori nel caso in cui il muro sia cavo.

( Chiusura a tenuta del foro nel muro e fissaggio della tubazione al muro )

Tappo foro muro ® I
Sigilare il foro nel Tagliare la
/ muro con stucco @. ) | lunghezza extra. Fascetta

\ fermatubo
=L @

Fissare il tubo al muro
con una fascetta
fermatubo @.

Unita interna

Vite di fissaggio @

Manica foro
muro @

4-3 SPECIFICHE DEI FILI DI COLLEGAMENTO

e Utilizzare un circuito dedicato per il condizionamento dell’aria.

Lunghezza cavo alimentazione

(filo a sinistraffilo a destra) Tm2m

Cavo di 1,0 mm? a 2 nuclei, in conformita
al disegno 245 IEC 57.

Specifiche cavo collegamento
unita interna ed esterna

® Far fuoriuscire il cavo di alimentazione dall’angolo inferiore sinistro o destro dell’unita.

Collegare all'interruttore di alimentazione che presenta un gioco di almeno 3 mm
quando viene aperto per interrompere la presa di energia elettrica dalla sorgente.
(Quando r'interruttore di alimentazione € disattivato, deve scollegare tutti i poli.)
(Tensione/frequenza nominali: 230 V/50 Hz)

(Capacita interruttore: 10 A)

(La presa deve corrispondere agli standard richiesti.)

Cavo di alimentazione Verde/giallo: terra
:% Blu:N
Marrone: L

/N AVVERTENZA

Non tagliare mai il filo di collegamento dell’'unita esterna ed esterna per collegarlo
ad altri fili.
Cio potrebbe causare fiamme.

Non arrotolare il filo che avanza e metterlo invece nella posizione vista nella figura che
segue.

4-4 COLLEGAMENTO FILI UNITA INTERNA ED ESTERNA

E possibile collegare i fili di contatto interno/esterno senza rimuovere il pannello anteriore.
Aprire il pannello anteriore.

Rimuovere la vite di fissaggio del coperchio della parte elettrica per rimuovere
quest’ultimo.

Rimuovere il morsetto VA e il morsetto del cavo.

Passare il filo di collegamento tra le unita interna ed esterna attraverso il retro
dell'unita interna, preparare I'estremita del filo e quindi collegare ai terminali.
Rimettere al suo posto la staffa di fissaggio dei fili ed il coperchio delle parti elettriche.

®@ 06 060

COPERCHIO PARTI

Sezione terminali unita interna \
Serra di VA ELETTRICHE

Viti di fissaggio

Non dimenticare di fissare il gancio sinistro
del fermafilo per fermare il cavo di
collegamento dell'unita interna/esterna @.

Spingere bene il filo nel suo
terminale sino a che nessuna
parte del conduttore e esposta.

Cavo collegamento unita esterna ed
interna @

/N AVVERTENZA

e Utilizzare fili di collegamento corrispondenti agli standard specificati per collegare
le unita interna ed esterna e fissarli saldamente alla sezione terminali in modo che
nessuna forza esterna agisca sulla sezione di collegamento dei terminali stessi.
Collegamenti incompleti ed un fissaggio insufficiente potrebbero causare fiamme.

® |Installare il coperchio della parte elettrica in modo corretto. Se esso fosse installato
in modo scorretto, cid potrebbe causare fiamme o scosse elettriche determinate da
polvere, umidita, ecc..

Tipo MS e Tipo MSH

Allentare la vite del
terminale.

Terminali interni

Cavo collegamento
| — unita esterna ed
interna @ 1,0 mm2 a
2 nuclei

Terminali esterni

<Dettagli ccmegamento>




/N CAUTELA

( TUBAZIONI SUL RETRO, A DESTRA E IN BASSO )

Fare attenzione a non eseguire collegamenti scorretti.

Stringere saldamente le viti del terminale onde evitare allentamenti.

Dopo aver stretto le viti, tirare leggermente i fili per accertarne il fissaggio.

Se il filo conduttore & mal collegato alla sezione terminali, 'unita non funzionera
normalmente.

e Un collegamento a terra eseguito in modo incorretto pud causare rischi di scosse
elettriche.

4-5 FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

® Questi modelli sono dotati della funzione di riavvio automatico. Se non si desidera
usare questa funzione, consultare il servizio tecnico locale in quanto € necessario
modificare I'impostazione dell’'unita.

® Quando l'unita interna & controllata dal telecomando, il modo di funzionamento, la
temperatura impostata e la velocita della ventola sono memorizzati nel circuito
stampato di controllo elettronico dell’'unita interna. La funzione di riavvio automatico
si attiva non appena viene ripristinata I'alimentazione dopo un’interruzione di
corrente e I'apparecchio si riavvia automaticamente. Se prima dell’interruzione
dell'alimentazione I'unita funzionava nel modo “I FEEL...” 0 “AUTO?”, il modo di
funzionamento (RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE o RISCALDAMENTO)
non viene mantenuto in memoria. Il funzionamento viene stabilito in base alla
temperatura ambiente iniziale al momento dell’avvio o del riavvio.

Operazione

@ Se viene interrotta I'alimentazione principale, le impostazioni di funzionamento sono
conservate.

@ Tre minuti dopo che l'alimentazione e stata ripristinata I'apparecchio si riavvia
automaticamente secondo la memoria.

Notas:

e Le impostazioni di funzionamento sono memorizzate quando sono trascorsi 10
secondi dall'uso del telecomando.

« Se viene tolta I'alimentazione principale o si verifica un’interruzione di corrente

quando & attivo il timer AUTO START/STOP, I'impostazione del timer viene annullata.

Poiché questi modelli sono dotati della funzione di riavvio automatico, il condiziona-
tore avvia il funzionamento con il timer annullato non appena I'alimentazione viene
ripristinata.

e Se I'apparecchio e stato spento dal telecomando prima dell’interruzione di corrente,
la funzione di riavvio automatico non si attiva fintanto che il tasto di alimentazione del
telecomando rimane sulla posizione di spegnimento.

o Per evitare che saltino gli interruttori salvavita a causa del flusso improvviso di
corrente, predisporre gli elettrodomestici dell’abitazione in modo che non si riavviino
tutti contemporaneamente.

4-6 POSA TUBI

Posare la tubazione di scarico al di sotto del tubo del refrigerante.

Controllare che la tubazione di scarico sia ben in posa, senza ostruzioni.
Nell'applicare il nastro, non tirare la tubazione.

Se la tubazione di scarico deve passare per una stanza, avvolgerla sempre in
materiale isolante (acquistabile presso negozi di ferramenta).

e Avvolgere il nastro di feltro @ attorno al tubo e al tubo di scarico, quindi inserire il
tubo nell'alloggiamento posteriore dell’unita interna.

Tubo liquido

T Cavo collegamento unita
Nastro di feltro @  esterna ed interna @

® Preparazione tubazioni
Unire la tubazione del refrigerante ed il tubo di scarico e quindi nastrare con nastro
per tubazioni ©.

Fare attenzione che il tubo di Applicare saldamente il nastro per
scarico non sia sollevato. tubazioni @ partendo dall'estremita.
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( Tagliare nel caso di tubazioni a destra. ) ( Tagliare nel caso di tubazioni in basso. )

* Inserire le tubazioni e il tubo di scarico nel manicotto del foro sul muro @ e
agganciare la parte superiore dell’'unita interna alla piastra di installazione @.

® Controllare che I'unita interna sia fissata saldamente alla piastra di installazione @
spostando l'unita su entrambi i lati.

® |nserire la parte inferiore della sezione interna nella piastra d’installazione @.

( PER TUBAZIONI SINISTRA O RETRO-SINISTRA )

® Preparazione tubazioni
Unire la tubazione del refrigerante ed il tubo di scarico e quindi nastrare con nastro di
feltro @.

Fare attenzione che il tubo di Tagliare nel caso di tubazioni
scarico non sia sollevato. a sinistra.
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) Utilizzare un fermo per bende
Nastro di feltro @ ( all’estremita del nastro di feltro @. J

Applicare saldamente il nastro di feltro @ partendo
dall’estremita (la larghezza di sovrapposizione del nastro di
feltro @ deve essere 1/3 della larghezza del nastro stesso).

RIAPPLICAZIONE DEL TUBO DI SCARICO

Accertarsi di riapplicare il tubo di scarico ed il coperchio dello scarico quando le

tubazioni vengono dirette verso sinistra o verso il retro-sinistra.

Altrimenti, cio potrebbe causare la caduta di gocce di liquido dal tubo di drenaggio.
——

——

——— S
et

1) Rimuovere il coperchio dello scarico sulla destra del lato poste-
riore dell’unita interna.

Afferrare la sezione convessa dell’estremita ed estrarre il coperchio.

Coperchio scarico

2) Estrarre il tubo di scarico sulla sinistra del lato posteriore dell’
unita interna.

Afferrare la linguetta contrassegnata dalla freccia ed estrarre il tubo di scarico.




3) Porre il coperchio dello scarico sulla sezione su cui il tubo di
scarico deve essere applicato sul retro dell’unita interna.

Inserire un cacciavite, ecc. (un utensile non appuntito) nel foro sull’estremita del
coperchio ed inserire il coperchio completamente nella bacinella di scarico.

Coperchio scarico

4) Inserire il tubo di scarico nella sezione in cui esso deve essere
applicato sulla destra del lato posteriore dell’unita interna.

Inserire completamente il tubo di scarico nella bacinella di scarico. Controllare che
esso sia agganciato saldamente alla sporgenza sulla sezione di inserimento della
bacinella di scarico.

Tubo di scarico

INSTALLAZIONE UNITA INTERNA

e |Inserire il tubo di scarico nella manica foro muro @, quindi agganciare la parte
superiore dell’'unita interna sulla piastra di installazione @.
Spostare quindi la sezione stessa all’estremita del lato sinistro, in modo che la
tubazione possa essere disposta facilmente nello spazio posteriore della sezione
interna.
Tagliare quindi una parte del materiale di imballaggio (gruppo distanziatore) per
inserirlo nella nervatura posteriore e sollevare la sezione interna come indicato
nella figura sottostante.

Tagliare parte del materiale di isolamento (gruppo distanziatore)
per poterlo agganciare alla costola posteriore.

Gruppo distanziatore

N

Fermare bene il gruppo del
distanziatore alla parte
concava della costola facendo
attenzione a che la direzione
sia quella corretta mostrata
nella figura qui a destra.

Distan-
ziatore

e Collegare il tubo del refrigerante al tubo di estensione @.
® Inserire la parte inferiore della sezione interna nella piastra d’installazione @.

4-7 TUBAZIONI DI SCARICO

® |l tubo di scarico deve essere rivolto verso il basso per facilitare lo scarico. (Fig. 1)
Non arrangiare i tubi di scarico come indicato nelle figure da 2 a 5.

[ —] Acqua di
% scarico
Inclinazione Non sollevare.
verso il basso 4
8
[
6

accumulata

Perdite Perdite
di acqua di acqua
(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)
>< >< | Tubo di
scarico
Distanza - Tubo
Estremita tubo inferiore a - morbido
di scarico i ) 50 mm ! [T oppure di
sommersa. — . vinile duro
777777777 da 15 mm
; di diametro
Perdite interno
di acqua
Pozzetto
(Fig. 4) (Fig. 5)

® Se il tubo di scarico fornito in dotazione all’unita interna fosse troppo corto, collegarlo
alla prolunga del tubo di scarico @ che dovreste esservi procurati sul posto.
® Se il tubo di scarico deve attraversare una stanza, avvolgerlo con materiale isolante.

] (5. INSTALLAZIONE UNITA ESTERNA )

COLLEGAMENTO CAVI UNITA INTERNA ED ESTERNA
E COLLEGAMENTO AL CAVO DI ALIMENTAZIONE

e Collegare in modo corretto il cavo di collegamento dell'unita interna/esterna @
dall’'unita interna sulla morsettiera.

® Lasciare una lunghezza extra ai fili di collegamento per permettere la manutenzio-
ne futura.

Potere di sezionamento
del sezionatore

Collegare ai morsetti di alimentazione e lasciare un gioco
di almeno 3 mm su ogni polo in modo da scollegare il
polo di alimentazione. (Quando l'interruttore di alimen-
tazione & disattivato, deve scollegare tutti i poli.)

Tensione nominale

230 V 25A

® Denudare entrambe le estremita dei fili di collega-
mento (tubazione di prolungamento). Se i fili fossero
troppo lunghi, oppure quando si eseguono collega-
menti a meta, utilizzare le misure indicate nella figura
a destra per denudare le estremita dei fili.

® Fare attenzione a non far entrare in contatto i fili di
collegamento con le tubazioni.

e || filo di terra dovra essere un po’ pil lungo degli altri.
(piu di 35 mm)

-

35 mm

® Pericavi di alimentazione e di collegamento degli apparecchi interni/esterno,
utilizzate fili elettrici che soddisfano gli standard richiesti.

® AccertateVi di inserire a fondo nel morsetto il conduttore del cavo fino a quando &
coperto e tirate ciascun cavo per verificare che non possa sfilarsi dal morsetto. Un
inserimento precario pud provocare la bruciatura delle morsettiere.

Almeno 2,5 mm? a 3 nuclei, in conformita Max 10 m
al disegno 245 IEC 57.
Specifica cavo di Almeno 4,0 mm? a 3 nuclei, in conformita M
alimentazione al disegno 245 IEC 57. ax 15 m
Almeno 6,0 mm? a 3 nuclei, in conformita Max 25 m
al disegno 245 IEC 57.

Fili collegamento
unita interna ed
esterna

Cavo di 1,0 mm2 a 2 nuclei, in conformita
al disegno 245 IEC 57.

/N AVVERTENZA

® \erra incorporato nel cablaggio fisso un interruttore isolante per staccare
I'alimentazione di tutti i conduttori attivi, od uno strumento simile.

® Non tagliare mai il filo di collegamento per collegarlo ad altri fili.
Cio potrebbe causare fiamme.

Tipo MS e Tipo MSH

Allentare la vite del terminale.

Cavo collegamento
unita esterna ed
interna@® 1,0 mm2a
2 nuclei

Terminale

<Dettagli collegamento>

Cavo alimentazione @

/N CAUTELA

Fare attenzione a non eseguire collegamenti scorretti.

Stringere saldamente le viti dei terminali onde evitare allentamenti.

Dopo aver stretto le viti, tirare leggermente i fili per accertarne il fissaggio.

Se il filo conduttore & mal collegato alla sezione terminali, I'unita non funzionera

normalmente.




Accertarsi di fermare il cavo di collegamento
dell'unita interna/esterna @ e il cavo di
alimentazione @ mediante questo morsetto.

Coperchio valvola

Inserire la sezione sinistra
0 | nel foro quadrato del
pannello di servizio.

Pannello di servizio

Viti di fissaggio

Rimuovere le due viti di

fissaggio e quindi il
pannello di servizio.

/N AVVERTENZA

Accertarsi di installare il pannello di servizio dell’'unita esterna in modo sicuro. Se il
pannello di servizio dell'unita esterna non fosse installato correttamente, cid
potrebbe causare rischi di fiamme o scosse elettriche dovuti a polvere, acqua, ecc..

6. COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO
UNITA INTERNA/ESTERNA E COLLAUDO

INFORMAZIONI SULLINSTALLAZIONE DEL CONDIZIO-
NATORE D’ARIA CON REFRIGERANTE R410A

® Questo condizionatore d’ambiente utilizza un refrigerante di tipo HFC (R410A) che &
completamente innocuo per lo strato di ozono.
® Fare attenzione in particolare ai seguenti punti, anche se la procedura di base per I
installazione € uguale a quella dei condizionatori d'aria R22.
@ Dato che 'R410A ha una pressione di esercizio circa 1,6 volte superiore a quella dei
refrigeranti R22, sono necessari strumenti e parti / materiali per tubazioni di tipo speciale.

(Fare riferimento alla tabella riportata sotto.)

@ Accertarsi che il refrigerante R410A non venga in contatto con acqua o altre impurita durante
lo stoccaggio e l'installazione, poiché & piu sensibile alle impurita dei refrigeranti R22.

® Per quanto riguarda la tubazione del refrigerante, adoperare parti/materiali resistenti alla
pressione e ben puliti, appositamente progettati per 'R410A. (Fare riferimento al punto 2.
Tubazione del refrigerante.)

@ Sipuo verificare una modifica della composizione dell’lR410A, dal momento che si tratta di un
refrigerante misto. Caricarlo allo stato liquido per evitare modifica della composizione.

6-1 Strumenti speciali per il condizionatore d’aria con il
refrigerante R410A

| seguenti strumenti sono necessari per I'impiego del refrigerante R410A. Alcuni strumenti
impiegati per 'R22 possono essere utilizzati per R410A.

Il diametro dell'apertura di servizio della valvola di arresto dell'unita esterna & stato modificato per
evitare che altri tipi di refrigerante vengano caricati nell'unita. (Le dimensioni del tappo sono state
modificate da 7/16 UNF con filettatura 20 a 1/2 UNF con filettatura 20.)

Strumenti per

Si possono usare gli

6-2 SVASATURE

® Perdite di gas sono causate principalmente da svasature difettose.
Eseguire le svasature nel modo corretto seguendo le procedure indicate in basso.

@ Taglio tubazione

« Tagliare il tubo di rame in modo corretto con un tagliatubi.

Scorretto
Corretto ——4———

<= Tubo di rame 90"/‘ Inclinato Irregolare Sbavato

el
@ Rimozione sbavature

« Rimuovere completamente tutte le sbavature dalla sezione di taglio del tubo.
» Quando si rimuovono le sbavature, rivolgere I'estremita del tubo di rame verso il
basso onde evitare che le sbavature penetrino nel tubo stesso.

/ Sbavatura Tubo di rame
Alesatore
~ Tagliatubi

@ Inserimento dadi

«+ Rimuovere i dadi svasati applicati alle unita Dado svasato

interna ed esterna e quindi inserirli sul tubo dopo
aver rimosso completamente le bave.
(I dadi non possono essere inseriti una volta che I "~ Tubo di rame
estremita del tubo e stata svasata.)
« Il dado a cartella per il tubo R410A é diverso da
quello per il tubo R22. Per i dettagli, consultare la
tabella seguente.

mm Pollici R410A R22
26,35 1/4 17 17
29,52 3/8 22 22
215,88 5/8 29 27

@ Svasature

+ Eseguire la svasatura utilizzando un utensile apposito come indicato in basso.
Utensile per svasature A

N

Filiera

o) Tubo di rame

& Tipo frizione  Tipo dado ad alette

No: Non sostituibile per 'R410A  Si: Sostituibile per 'R410A

iz A (mm
'R410A strumenti per 'R22? Descrizione ( )

L'R410A ha una pressione elevata che supera Diametro esterno | Strumento svasatura Strumento svasatura convenzionale
Raccordo del l'intervallo di misura degli strumenti esistenti. | per tipo frizione R410A Tipo frizione Tipo dado ad alette
manometro No diametri delle aperture sono stati modificati per 26.35 mm da0a05 dal0ail5 da15a20

evitare che altri tipi di refrigerante vengano cari- ! ! ! ! i i

cati nell’'unita. 29,52 mm da0ao0,5 da1,0a1,5 da1,5a2,0
Tubo flessibile ] mgteriali per i tubi fl_e.ssibili ele Qirr]ensioni dei 215,88 mm da0a0,5 dai1,0a1,5 da2,0a25
di carica No ts":ilsglnszc;n:lIztat;;nsci)::écate per migliorare Ia re- « Fissare saldamente il tubo di rame in una filiera dalle dimensioni indicate nella
F—— P - tabella qui sopra.
fugﬁscﬁrgasl No Appositamente studiato per refrigeranti HFC.

5
Chiave Si 1/4 Q Controllo
dinamometrica No 1/2 e 5/8 « Controllare la svasatura utilizzando le indicazioni della figura in basso.
Attrezzo per S Il foro dell'asta di serraggio & stato allargato per aumen- » Se la svasatura fosse difettosa, tagliare la parte svasata ed eseguire una svasatura
svasatura ! tare la resistenza della molla allinterno dello strumento. nuova. o | Interno lusido & privo di graf
erimetro regolare :

Calibro per N Da utilizzare per lavori di svasatura (assieme 9
svasatura uovo all'attrezzo per svasatura per 'R22).
Adattatore per Da utilizzare per evitare il ritorno del flusso d’
pompa da vuoto Nuovo olio. Questo adattatore permette di adoperare

pompe da vuoto esistenti.
Bilancia E difficile misurare 'R410A con un cilindro di '-U,f;ghezzﬂ
elettronica per carica a causa delle bolle di refrigerante in con- Iuamci?ggr?f:r[:e;uzt;a ‘
la carica di Nuovo seguenza dellalta pressione e dell'alta velocita
refrigerante di evaporazione.

6-3 COLLEGAMENTO TUBAZIONE

Nota:

Serrare un dado a cartella alla coppia di serraggio specificata nella tabella in basso.
Se serrato troppo stretto, il dado a cartella rischia di rompersi dopo un lungo periodo,
con una conseguente perdita di refrigerante.

@ Collegamento unita interna

Collegare le tubazioni per il liquido e per il gas all'unita interna.




® Applicare una piccola quantita di refrigerante @ alla superficie di posa della tubazione.

® Per eseguire il collegamento, allineare correttamente il centro e quindi stringere il dado
svasato per 3 o 4 giri.

® Utilizzare le coppie di serraggio indicate nella tabella in basso per la giunzione sull’unita
interna e stringere utilizzando due chiavi. Un serraggio eccessivo pud danneggiare la
sezione svasata.

Diametro tubazione Coppia di serraggio
mm N-m kgf-cm

6,35 13,7a17,7 140 a 180

9,52 34,3a41,2 | 350a420

15,88 73,5a78,4 | 750 a800

(@ Collegamento unita esterna

Collegare i tubi ai giunti della valvola di arresto seguendo le stesse indicazioni fornite per

I'unita interna.

® Utilizzando una chiave torsiometrica o una chiave fissa, serrare alla stessa coppia di
serraggio utilizzata per l'unita interna.

/\ AVVERTENZA

Installando I'unita, collegare saldamente i tubi del refrigerante prima di azion-
are il compressore.

(ISOLAMENTO E NASTRATURA )

Coprire i giunti delle tubazioni con isolante.

All'esterno, isolare tutte le tubazioni, valvole incluse.

Utilizzando nastro per tubazioni @, nastrare iniziando dall'ingresso dell'unita esterna.
Fermare I'estremita del nastro per tubazioni ® con nastro adesivo.

Se le tubazioni devono venire fatte passare sopra il soffitto o per un luogo umido e
caldo, avvolgere su di esse addizionale isolante termico del tipo disponibile in com-
mercio cosi da evitare la formazione di condensa.

MRCIOIO

6-4 SPURGO DEL REFRIGERANTE-VERIFICA DELLA TENUTA

[ PROCEDURE DI SPURGO

v
[Collegare le tubazioni del refrigerante (sia liquido che gas) alle unita interna ed]

esterna.

v
Rimuovere il coperchio del passaggio di servizio sul lato della tubazione del gas
dell'unita esterna. (La valvola di arresto non lavora nelle condizioni iniziali come inviata
dalla fabbrica (completamente chiusa col coperchio installato).)

v
Collegare la valvola del collettore degli strumenti e la pompa della depressione al
passaggio di servizio della valvola di arresto sul lato del tubo del liquido dell'unita
esterno.

v
( Far funzionare la pompa della depressione. (Depressurizzare per piu di 15 minuti) )
v

Controllare la depressione sul collettore degli strumenti, chiudere quindi la valvola
del collettore degli strumenti e fermare la pompa della depressione.

Attendere uno o due minuti. Accertarsi che l'indicatore degli strumenti rimanga nella
stessa posizione. Controllare che il manometro indichi —0,101 MPa [Manometro]
(=760 mmHg).

v
~-0,101 MPa Manometro della miscela
Valvola di (—7‘60 mmHg) (per R410A)
arresto

Manometro

R410A
(per R410A)

Valvola del collettore
(per R410A)

Maniglia Hi
Tubo flessibile di

“Chiuso Valvola di

arresto

Chiave esagonale

( Stringere il coperchio del passaggio di servizio per ripristinare le condizioni iniziali. )

v
( Ristringere il coperchio. )
v
( Controllare se vi sono perdite. )
Coppia di serraggio
N-m kgf-cm
Tappo foro di servizio 13,7a17,7 140 a 180
Tappo valvola di arresto 19,6 a 29,4 200 a 300

6-5 COLLAUDO

® Prima di eseguire il collaudo ricontrollare che non ci siano collegamenti errati.
Collegamenti errati impediscono un funzionamento normale o causano fusibili saltati
che bloccano il funzionamento.

® || collaudo puod essere avviato premendo l'interruttore EMERGENCY OPERATION. Se
l'interruttore EMERGENCY OPERATION é stato premuto una volta, 'apparecchio inizia
il collaudo (funzionamento continuo) durante 30 minuti. Un termostato non funziona
durante questo tempo. Dopo 30 minuti I'apparecchio inizia il funzionamento di emergenza
ad una temperatura fissa di 24°C in COOL MODE.

® Eseguire il collaudo con il seguente procedimento.

PROCEDIMENTO

® Premere linterruttore EMERGENCY OPERATION.

@ Premerlo una volta e, dopo un funzionamento di prova di 30 minuti, si avvia EMER-
GENCY COOL MODE.

(@ Premerlo ancora una volta e il funzionamento si ferma.
(I modo di funzionamento si alterna tra @ e 2 a ciascuna pressione dell'interruttore
EMERGENCY OPERATION.)

Modo Spia funzionamento
\I/
@ | FREDDO _/,\_ O Interruttore
(illuminata) (spenta) EMERGENCY
OPERATION
(2 | ARRESTO O O
L (spenta) (spenta) ) i D/

Tipo MSH

® Prima di eseguire il collaudo ricontrollare che non ci siano collegamenti errati.
Collegamenti errati impediscono un funzionamento normale o causano fusibili saltati
che bloccano il funzionamento.

® || collaudo pud essere avviato premendo linterruttore EMERGENCY OPERATION.
Se l'interruttore EMERGENCY OPERATION e stato premuto una volta, I'apparecchio
inizia il collaudo (funzionamento continuo) durante 30 minuti. Un termostato non
funziona durante questo tempo. Dopo 30 minuti 'apparecchio inizia il funzionamento
di emergenza ad una temperatura fissa di 24°C in COOL MODE o HEAT MODE.

® Eseguire il collaudo con il seguente procedimento.

PROCEDIMENTO

® Premere l'interruttore EMERGENCY OPERATION.
(@ Premerlo una volta e, dopo un funzionamento di prova di 30 minuti, si avvia EMER-
GENCY COOL MODE.

Se la spia sul lato sinistro dell'indicatore di funzionamento lampeggia a intervalli di
0,5 secondi, verificare che il cavo di collegamento dell'unita interna/esterna @ sia
collegato in modo corretto.

(@ Premerlo ancora una volta e si avvia EMERGENCY HEAT MODE.

(® Premerlo ancora una volta e il funzionamento si ferma.
(I modo di funzionamento cambia nell’ordine (D-®) a ciascuna pressione dell’ inter-
ruttore EMERGENCY OPERATION.)

=_ carica (per R410A)
Apertura di i s - - N\
servizio / 77— (oppure la pompa Modo | Operation Indicator lamp
Adattatore per per I-l vuotq eon g \
Tubo flessibile di  prevenire Lﬂ’;ﬁf:zeio‘:]'e ol @ | FREDDO ',,\' O )
* iri carica (per R410A) i g . !
405 giri riflusso riflusso) (illuminata) (spenta) Interruttore
v O _\‘/_ EMERGENCY
Rimuovere rapidamente la valvola del collettore degli strumenti dal passaggio di @ | CALDO N s . OPERATION
servizio della valvola di arresto. (spenta)  (illuminata) D
— . O O | = —=/
Dopo aver collegato e svuotato i tubi del refrigerante, aprire completamente tutte le ® | ARRESTO
valvole d’arresto su entrambi i lati dei tubi del gas e del liquido. \ (spenta) (spenta) )

Il funzionamento con le valvole non completamente aperte abbassa le prestazioni e
puod causare problemi.

v

v
Lunghezza tubazione maggiore
di 7 m: carica con la quantita di
gas specificata. (vedere 3)

Lunghezza tubazione massimo
7 m: carica gas non necessaria.

® All'avvio della modalita di riscaldamento, € possibile che il ventilatore della sezione
interna non inizi a funzionare, non impedendo in questo modo il soffiaggio dell’ara
fredda. Si prega di attendere alcuni minuti, in modo da far salire la temperatura dello
scambiatore di calore e l'uscita di aria calda.




Tipi MS e MSH

( Controllo della ricezione dei segnali del telecomando (infrarossi) )

Premere il tasto ON/OFF del telecomando e controllare che si senta un suono elettron-
ico dall’'unita interna. Premere di nuovo ON/OFF per spegnere il condizionatore.

Se l'unita interna & controllata con il telecomando, entrambe le
operazioni di collaudo e di emergenza sono disattivate dal teleco-
mando.

7-3 CARICA GAS

@ Collegare la bombola del gas allo sportello di servizio della valvola di arresto (3 vie).

(@ Eseguire lo spurgo dellaria del tubo (o flessibile) proveniente dalla bombola di gas
refrigerante.

(® Rifornire con la quantita specificata di gas refrigerante mentre il condizionatore &
in funzione per il raffreddamento.

Nota:
In caso d’aggiunta di refrigerante, usare la quantita specificata per il ciclo refrigerante.

® Una volta che il compressore si & fermato, il dispositivo di prevenzione di riavvio
si attiva e il compressore non funziona per tre minuti, allo scopo di proteggere il
condizionatore.

6-6 SPIEGAZIONI PER LUTENTE

® Nel manuale di istruzioni I'utente potra trovare spiegazioni su come regolare la
temperature, come rimuovere i filtri dell’aria, come inserire e rimuovere il teleco-
mando dal supporto del telecomando, come pulire I'unitd, come utilizzare I'unita ecc.
® Raccomandare all’'utente di leggere con attenzione il manuale di istruzioni.

(7. SPOSTAMENTI E MANUTENZIONE ]
7-1 RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE

( RIMOZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE )

@ Rilasciare i ganci.

—

Tenere ferma questa sezione concava e tirare la parte
inferiore in avanti per rimuovere il pannello anteriore.

@ Togliere i cappucci delle viti. ket
@ Togliere 3 viti. (@ Tirare la parte inferiore.)

( REINSTALLAZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE)

Nota:
Non aprire mai il pannello anteriore al di la della posizione di livello, in quanto potrebbe
staccarsi e subire dei danni.
(@ Fissare l'aletta orizzontale nella posizione indicata sotto prima di reinstallare il
pannello anteriore.
@ N

(® Spingere

0,
@ Orientare
l'aletta
orizzontale
leggermente
verso il
basso. Aletta orizzontale
(@ Attaccare la parte inferiore del pannello anteriore sotto I'aletta orizzontale.
® Inserire la parte superiore del pannello anteriore.
@ Inserire la parte inferiore del pannello anteriore e serrarla utilizzando delle viti.
(® Spingere la sezione del pannello anteriore contrassegnata dalla freccia e installare

il pannello nel condizionatore d’aria.

7-2 RIMOZIONE DELL'UNITA INTERNA

Rimozione del fondo dell’'unita interna dalla piastra di installazione.

@ Rimuovere il pannello anteriore. (Vedere RIMOZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE
mostrata sopra.)

(@ Inserire un cacciavite a testa piatta nei fori quadrati nelle parti inferiori sinistra e
destra dell'unita interna e spingerle verso I'alto; le parti inferiori dell’'unita interna si
abbassano e i ganci vengono rilasciati.

(=1 /D
Spingere 3
Abbassare

Foro quadrato

/\ CAUTELA

e Non far uscire il refrigerante nell’atmosfera.
Fare attenzione a non far uscire il refrigerante nell’atmosfera durante il montaggio,
il rimontaggio o la riparazione del circuito refrigerante.

e Per quanto riguarda la carica aggiuntiva, caricare il refrigerante da una
bombola di gas allo stato liquido.
Se il refrigerante viene caricato allo stato gassoso, si pud verificare una modifica
della composizione del refrigerante all’interno della bombola e dell’unita
esterna. In tal caso, la capacita operativa del ciclo refrigerante diminuisce o pud
essere impossibile riprendere il funzionamento normale. Tuttavia, se si carica
il refrigerante tutto assieme, si pud provocare il bloccaggio del compressore.

Quindi, caricare lentamente il refrigerante.

Per mantenere una pressione elevata nelle bombole, scaldare le bombole in acqua calda
(40°C) durante la stagione fredda. Non usare mai fiamme libere o vapore.
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7-4 POMPAGGIO

Quando si desidera spostare o eliminare il condizionatore d’aria, eseguire il pompag-
gio del sistema attenendosi alla procedura riportata di seguito, affinché non venga
emesso refrigerante nell’atmosfera.

1) Collegare la valvola del raccordo del manometro all’apertura di servizio della val-
vola di arresto sul lato del tubo del gas dell’unita esterna.

2) Chiudere completamente la valvola di arresto sul lato del tubo del liquido dell'unita
esterna.

3) Chiudere quasi completamente la valvola di arresto sul lato del tubo del gas dell
unita esterna, in modo che possa essere facilmente chiusa completamente quan-
do il manometro indica 0 MPa [Manometro] (0 kgf/cm?).

4) Awviare il funzionamento di emergenza in modalita di RAFFREDDAMENTO (COOL).
Per avviare il funzionamento di emergenza in modalita di RAFFREDDAMENTO
(COOL), staccare la spina del cavo di alimentazione e/o spegnere l'interruttore.
Dopo 15 secondi, reinserire la spina del cavo di alimentazione e/o accendere l'inter-
ruttore, quindi premere una volta 'E.O. SW. (Il funzionamento di emergenza in mo-
dalita di RAFFREDDAMENTO (COOL) non dovra superare i 30 minuti consecutivi).

5) Chiudere completamente la valvola di arresto sul lato del tubo del gas dell'unita
esterna quando il manometro indica da 0,05 a 0 MPa [Manometro] (da 0,5 a 0 kgf/
cm® circa).

6) Arrestare il funzionamento di emergenza in modalita di RAFFREDDAMENTO (COOL).
Per arrestare il funzionamento, premere due volte 'E.O. SW.

/\ AVVERTENZA

Eseguendo il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore prima di
scollegare i tubi del refrigerante. Il compressore potrebbe esplodere se aria
ecc. vi penetra all’interno.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on <+ Low Voltage Directive 2006/95/EC
the following EU regulations: « Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.




